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INNLEDNING

Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersøkelseri NVE også til oppgave kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vært av mindre betydning på grunn av rikelig tilgang på bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
å merke seg at en så sent som i 1945 hadde registrert i alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn
10 MW og 1818 stasjoner var mindre enn l MW.

Mange av disse mindre verkene er nå nedlagt eller gått inn i større
utbygginger.

Sm=kraftverk-kartleggingen har omfattet  n2Ye prosjekter mellom 0,l
og 10 MW. Her inngår også en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig øket i forhold til den opprinnelige

Disse undersøkelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli
inkludert i vår oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som viktig informere om de kartlegginger som er utført
til nå. Spesielt vil det være av interesse for de enkelte fylker å
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine områder.

Materialets nøyaktighet må vurderes i forhold til målsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngående
prosjektering ikke har vært mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjør at prosjektene innbyrdes skulle være godt sammenlign-
bare. Intensjonenmå derfor være at en bruker denne oversikten til
å foreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdra

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersøkelsen.I de tilfeller der
det i slike områder eksisterer kraftverk, er disse med når det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 rs vernede vassdrag (vernet
til 1985) er vurdert på lik linje med andre vassdrag. Så langt det
har vært mulig har registreringen blitt holdt utenfor områder som
berares av storre utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskraft '77.

Kartene med inntegnete verneområder er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspørsmål om verneplanens omfang.

Vasskraotensial

Landes vasskraftpotensial er pr. 01.01.8l vurdert til a vare 172
TWh i et idlere ir. Varig vernede vassdrag er medregne. Utbygg-
ingsuligheene i disse er anslit til ll,4 TWh.



I nye småkraftverk med installasjon mellom 100 kW og 10 MW har en
innenfor akseptable kostnader (kostnadsklasse III) funnet et teore-
tisk potensial på 8.7 TWh, som er i det totale 172 TWh.

Potensialet for verk under l00 kW er ikke kartlagt, men et grovt
anslag gir ca 100 GWh på landsbasis.

Anslagene er situsjons- og tidsbetonte. Faktorer som spiller inn
er bl.a. bedring i topografisk og hydrologisk materiale, den tek-
niske utvikling, prisutvikling for alternativ energi og endringer
av andre økonomiske forutsetninger om f.eks. kalkulasjonsrenten.

Nordkraft

Høsten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Nordkraft. Undersøkelsen omfattet totalt 59 pro-
sjekter hvorav 59 ligger under eller i kostnadsklasse IV
( < 2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 0 prosjekter større enn klasse
IV er med i oversikten. Undersøkelsen viser at det i Nordkraft er
et potensial p 600 GWh (£ III) for kraftverk med total installa-
sjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og
distriktene. Et slikt samarbeid har vært absolutt nødvendig for  å
kunne gjennomføre kartleggingsoppgavene.

--------------0--------------

Vi ber brukerne av oversikten om å gå kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersokelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, juli 1981



LANDSOVERSIKT

N ttbar vannkraft

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er ved utgangen av 1980
anslått til 172 TWh.

Status pr. 3l. desember 1980 (alle tall angir midlere arlig produk-
sjonsevne) :

Utbygd 89.7 TWh

Konsesjon gitt (under utbygging)

hvre Otra 0,9 TWh
Ulla-Førre 3.9
Eidfjord 1.7
Steinsland 0.5
Aurland 0.6 Herav mindre
Orkla-Grana 1.2 enn 10 MW

Alta 0.7
Andrel) 2.8 12.3 " 0,1 TWh

Konsesjon sokt

Otta 2.8 TWh
Etna-Dokka 0.8
Tovdal 0.9
Breheimen 3.0
Gaular 1.2
Svartisen 4.1
Kobbelv 0.7
Andrel) 2.7 16.2 " 0,4 II

Forhndsmelding?) gitt

Røldal-Suldal 0.7 TWh
Naus ta 0.7 II

Rauma 1.0 II

Sanddøla-Lu ru 0.6 "
Vefsna 1.4 II

Andrel) 1. 6 If 6.0 4¢ 0,2 II

Rest, ikke vernet 24.3 II 7,1 II

Vernet
Til 1985 12.1 TWh 0,9 II----------- Tw3)Varig 11.4 II 23.5 " 8,7

172. 0 TWh

l)Prosjeer mindre enn 0,5 TWh/?r
2)on lanlegging, i henhold til vassdragsreguleringslovensS 4a.
·)Prosjekter i varig vernede vassdrag (0,6 GWh) ike med i summen.



Nyt tar vasskraft,mi ndre kraftkilr, landsoversikt Februar 1981r-~,,
-·---·-···--------·--···-,--,·- --·------------

Ko; Lid:sk lassie I II a IIb III IV Kostn.kl. I-III Kostn. kl. I-IV

.. ..- ... ......-

Midlere rdu ks jon/ Antall Antall
ii:;tal las jon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW verk GWh MW verk

. . ... ..•

' i nninak 4 l 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34

']'1 on!5 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45

lo1 d and I I 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52

Nodland I 31 4 120 25 212 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35

Hord-'I'r onde lay 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50

{o--'l'rondelay 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28

More ] onsdal 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48

5oqn OJ Fjordane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 1.  271 315 66 1.  404 333 82

Horda land 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51

Royal and 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36

Vest-Agder 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59

/asst -Agder 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33

''elemark ll 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56

Busker ud 6 1 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38

Opp1and 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 144 41

IMedmark 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 109 37

Ak er shus 81 20 10 3 81 20 10 91 23 16

stold 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 11 11

Ve:st fold 121 26 121 26 3 121 26 3
. ....-. .--... .•

»uit 96 19 786 168 2.267 516 5 505 1 392 1 782 454 8 654 2 095 508 10 436 2 550 755
. .. ...... • ....-

Det er totalt vnrdert 1.000 pros jekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasseIV. Oversikten viser det potensial en i dag har kjenn-
sk a til for nye stasjoner med installasjonmellom 100 kW og 10 MW.
Pos jektene har bare g jennomgtt en grov teknisk/økonomiskvurdering. Eiendomsforhold,miljø-ødeleggelseretc. er ikke vurdert.

Kos tnadsk las:se: Ila 85 - 115 III 145 - 205

(ore/kWh) I.1. 78 IIb 115 - 145 IV 205 - 265
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FORKLARINGER

Oversiktskart

På kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasse IV.

- Sort tall ved utløpet av vassdragene angir vassdragsnummer.

- Hvert kraftverk har fått sitt nummer med rødt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdraqsnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen følger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot våre naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har  ikke  egne
nummer, bare vassdrag som løper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra
01-99. Nummereringen går fra utløpet og oppover i vassdraget,
alltid mot høyre.

- Felt angir totalt nedbørfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere år.

- Totalt ma asin angir surn av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallhøyde uten fradrag av falltap.

- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installas onen angir maksimal effekt.

Produksjon angir midlere årlig produksjon.

- Rør tunnel kanal angir vannveistype.

Produks ionsbereanin

Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimetrert på kart i måle

stokk 1:50 000. Kartserie M711.
2Avlp - Spesifikt avlap (l/s/km ) er vurdert etter isohydatkart.

Q = Sum midlere årlig tilløp til verket

ax
i MW (E

max
: 9,81 • ?·

= Den il5. svarende vassfzig.c
= Sas0ens otale iringsgrad

6 1
i 10 --

c, ax·
i :n  / ::,

H
net.t.o·



d, = netto fallhoyde (H. falltap i vassvei (h, ror etc.))

HRV = Hoyeste regulerte vannstand i inntaksmagasin

LRV = Laveste " " n

= Undervann for kraftstasjon

= Spesifikk produksjon (energiekvivalent) i kWh/m3.

9,81·?
(e = H)3600 • n

e = Surn energiekvivalent i kw/? or alle nederforliggende,

UV

e

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon= e· Q· k (GWh/ar)

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

l. Reguleringsanlegg: Herunder dammer og overføringer. Kostnadene

dekker anleggskostnadene på stedet. Ikke

2. Inntak:

3. Rorgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkcmst/kraft/

celefon:

veier etc.

Kostnadene inkluderer nødvendig dam, luke,

overløp, rist og konus for rørgate.

Rørkostnadene inkluderer selve rørprisen,

pris for bukker og skjøter, pris for plane-

ring og legging av rørene og for transport

fra fabrikk til anleggsstedet. Desssuten er

det i prisen for stålrør inkludert en tau-

bane langs rørgaten.

Tilrigging, sikring, driving, påslag etc.

er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke

med.

Bygning, fundament og tilriggingpå stedet

er med i kostnadene. Fundamentet vil her

variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen

(turbin, generator, transformator, apparat-

anlegg m.m.) ) : Kostnad ved kraftstasjons-

vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nødvendig

veganlegg og/eller helikopertransport.

Kraft/telefon inneberer kostad til rat i

anleggstiden og ramfaring av linje til

stasjonsvegg.

ionorare er her en samlegrupee for nod-

zendie rundersselser (arer, 5run-



9. Uforutsett:

10. Renter i bygge-

tiden, inv. avg.: Renter 68 av l-9.

Inv. avg. 13% av 1-9.

11. Erstatning:

12. Kostnadsklasse:

Ca 20% av postene l-8.

Byggetiden anslått for små verk 1-1,5 år.

Beløpet settes til ca 0,05 mill kr/GWh

01.01.78, dersom det ikke er spesielle for-

hold som åpenbart vil endre dette.

Pr 01.01.78 er disse:

II

II

iO

II

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 II

IIB 115 - 145 t

III 145 - 205 t

IV 205 - 265 W

Pr 01.01.31 er disse:

II I - 106 ore/kWh

"
II

"

IIA 106 - 142

IIB 142 - 178

III 178 - 250

IV 250 - 322

II

"
tg



FORKLARINGTIL KARTENE

På kartene er vist alle kraftverk med vassveier, magasiner og
inn taks magasiner.

Kraftverk.-D
Nr., navn, maks ytelse

Utbygd/ delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Regulert vatn.

MW.

Navn, magasinvolum i ,0
6 

m3, HRV- LRV, ( ut bygd magasin -
volum og HRV - LRV i parantes ).

Utbygd.

Delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Uregulert vatn.

yf··
Nedbrfelt, navn, areal-· '

krr?/ midlere arsavt5p 1@3

Vassvei med inntakspunkt, utbygd/ delvis utbygd.

c:-  - - • Vassvei med inntakspunkt, ikke utbygd.
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NORDK R A"T
(

OVERSfKTOVERKRAFTVERKo1-J6Mw
ved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q mu. lnatallasjon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vassdr. Re rir Eier Komm.
assdrag krattstasjon

on?
tilsig 

3
magasin fall Turbin (middel) klas&e overfrt T• tunntl

mill.m mill. m3 m n% MW GWh K= kanal

715 Groelva
0l Grovatn 75,2 125,5 75,7 100 ,0 6,8 5,5 27, IV Troll vatn T, R or-

Sagelv t·.1d

02 Tennvatn 35,4 59, 1 8,0 55 3,3 1,3 6,0 llf K

716 Slåttvikelva
01 Slåttvik 5,4 9,5 7,» .312 0,5 1 , 1 6,9 TV ,,, R Ste igni

717 Sildpollelva Mørsvik- St-

01 Sildpollen 60 99,3 25,0 88 5,3 3,7 17,0 III vatn T, R fold

719 Lommerelva
01 Straumfj.vnt. 72 167,1 61,0 54 9,0 J,9 17, 5 Il I ; , R .,'.»· L·:· ,

724 Forselva Hamar-

01 Forsan 28,3 50,0 46,0 257 3,0 6,5 30,0 III '[', R
'••.. Mfl" •

725 Sagelva
02 Fjerdevatn 175,2 300,0 163,7 27 16 3,6 17,0 IrB K "

726 Storvasselvø
01 Innhavet 29,4 42,7 14, 5 127 2,0 2,0 ll,O IIB R II

727 Svartvasselva
01 Sagpollen 49,8 72,2 7,5 145 4,0 4,8 18 I l I 'I', R "

728 Forså K Tys-

01 Kilvatn 26,7 37,9 16,0 91 1 , 6 1,1 7,0 III R f jd

731 J uo k saj kk a Skoppa
01 Juoksajåkka 14,4 20,7 12,0 622 1,2 6,2 28,0 Ill Vatn 731 T, R II

Ytrebelka

0309V LB (s. 1)
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NO«! !7'T

ovea8% % 8 f\

OVER KRAFTVERK
wed- Elv, Rel Samlet Totalt Brutto Q mu. installas jon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vassdr. Re r6r Eier Komm.
ssdrag krattstasjon

on?
tilsig 

3
mo gasin fall Turbin (middel) klasse overt5rt T: tunnel

mlll.m mill. m3 m mY. MW GWh K•kanal

733 Sørfjordelva
02 Brynvatn 45,6 101, 8 22 75 5,4 ),4 lo,0 TIA Munnfjellv. !', R 'l'ys-

Dappavatn f jor?

11 Austerdalen 38,8 69,7 52 95 3,7 2,6 13, 5 I  I  I T, "

734 Koppvasselva Ball-
01 Koppvatn 12,7 18,4 9,0 321 1,0 2,7 13, 0 ll r E angen

735 Forsaelva
01 ForSd fossen 150 221, 1 78,1 32 10, 5 2,8 15,0 III T, R "

03 Ravatn 18, 5 28 10,3 222 1,9 3,3 13,4 Il I T, R

04 Forsa vatn 45,1 69,1 3,0 42 4,0 1, 4 5,0 III R

737 Klubbvikelva "·-""' 01 Klubbvik 9,1 13,3 4,5 340 0,6 1,8 10,0 III . . e !,»! 1«,'

738 Skjoma
05 Norddalen 148,9 189,9 155 74 20 10 ,0 25,0 IV T, R Sr aten "

08 Kali ks elv 30 33,7 16,4 284 1,6 3,8 20,0 IV y' R Staten "l I

11 Forselv 155 268 300 49 20,0 7,5 25,0 TTI 'I' Staten II

741 Lakselv (Beisfj
01 Nd. Skanrlals
vatn 113, 2 137, 2 7,0 120 5,5 5,4 25,0 IV 1', R

746 Elvegårdselva
01 Grasvatn 33,4 4 2, l 24,0 307 2,0 5,1 29,0 lll T, R ti

749 Tjeldoya
Jot indel v Tindvatn t·,ten Tjeld--

OJ Jo tind 23,3 40,3 33,5 335 2,6 7,1 30,5 I II vnt. 513 T, R kr .lag sunrl

749 Greguselv R
ti "

0,6 0,9 4,5 IV
11 Langosen 6,9 11, 5 2,5 189

0309V/LB (s. 2)
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ovE@r o 0 wz OVERKRAFTVERK
loved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q mu. Installasjon Pr oduksjon Kostnads- Vann,  vassdr. Re r or Eier Komm.
vassdreg krattstasjon

n?
titsis, ma gasin fall Turbin (middel) klas&e overfirt Te tunnel
mfll.m mill.  m3 m in% MW GWh K•kanal

750 Hinnøya syd
Storelven
01. Fosse 6,5 14,3 0,6 214 0,9 1,6 6,0 TV " Kel,

sund

Heggedalselv Iod-

ll Heggedal 9,9 22,0 6,3 262 1,4 3,0 12,0 Trl Ii " ingen

Sneiselv
21 Norddalen 3,0 10,0 1,1 350 0,6 1,6 7,2 IV R " II

750 Hinnøya syd
Bres jaelv Hortført Led -
31 Halsen 18,6 54,8 4,0 19 3,0 () , 5 2,1 IV Kvast indvnt. !R inje;:

Bresjaelv
41 Kvastind I 7,0 22,9 12, 0 319 1,1 2,9 16,0 III Kvastindvnt "

...--
Bresjaelv
42 Kvastind II 6,5 21, 5 12,0 110 l, 0 0,9 5,2 Il I II ·r, R II

Vestpol lelven
51 Møysa.len 8,4 26,5 2,0 160 1,7 2,2 9,3 III 'I', R ti

751 Austvågøy

Na tmaalsel v Lo fot-

21 Laupstad 2,7 8,1 0,4 282 0,5 1,2 4,5 III R kr att Vig aw

752 Vestvågøy
Skraadalselv Vest-
01 Saupstad 2,5 7,5 0,3 126 0,4 0,5 1,8 II I R ti vågøy

754 1'ennese 1 va

Krok.vatn Lofot- Moske--
(12 Kringelsvnd 1,8 5,4 0,1 348 2,0 3,8+ IlA +Mer prod. 'l' kraft n es

0309 /LB (s. 3)



NORI K}RA FT
I
,,,----

OVERSIKTOVERKRAFTVERK0.1 -10MW

it Samet Totalt Brutto Q max. Installasjon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vassdr. Re r6r Eier Komm.toved- Elv,
(middel) klasse overfirt T= tunnrl,assdrag krat tstaajon itsis , magasin fal Turbin

n? mill.m mill. m3 m n$% MW GWh K•kanal

i 55 Trolldalselv
02 Studal 14,8 44,4 7,8 77 2,4 1,5 7,0 IJB Alt. I R }1. »;ken

03 Trolldal 8,4 25,2 5,7 71 1,4 0,8 3,6 l Jf R ..
(Trolldalselv

Aavandet 8,4 25,2 15,0 143 1,6 2,1) 8,5 I li Alt. Il ', I- II

?56 Piskefjordelva
Hadsel01 Nedrevatn 15,l 44,0 6,6 31 3,0 0,7 2,6 IV R k.kr.s. Hadsel

11 Blokken 23,4 52,9 9,3 12 2,5 0  , 25 l, 3 lV R V.%1 n ... '
k. k. .'5. I ,757 Djupf jordel va v.' n i'I01 Djupfjord I 27,l 73,6 33,5 143,7 4,6 5,5 6,2 III 'Mer prod. . . ,. k. :. s. landI

! 02 Ojupfjord II 16,7 50, l 23,9 102, 7 3,0 2,6 3,0 I Mer prod. { .:>.3 ",,...-""""'
Stort" J vvnd.

04 Djupf jord III 7,7 24,2 7,8 115 l , l 1,0 5,9 IV vri. 432 R n II

Strielv
11 Strielv 4,5 9,9 0,8 316 ,8 0,6 1, 5 6,6 III R " II

758 Vangpollelv
Alt. 01 Vangpollen I 8,0 20, 6 13, 7 318,5 0,9 2 I 3 1,9t I I A 'Merpr od. 'J' I R II "

02 Vangpollen II 4,3 l.l, 8 13  ,4 118 ,8 l,1 l, l 3,2 IV R
,.

760 Hinnoya nord

Sæterelva
Kva--01 Foroseter 4,9 10,4 190 0,66 1,0 3,4 IV K fjord

Langvasselv
11 Langvassbotn 19,3 42,3 5,6 34 2,4 0,6 2,9 IV R "
'l'verrelv

5,8 14, 6 3,6 315 0,8 2,0 10,0 IV T, j?12 Tverrelv

0309V LB ... (s. 4)



(\ ( NOR DK RT

" / (

OVERSIKTOVERKRAFTVERK0.1 -lOMW

ioved- Elv, Rt Samlet Totalt Brutto G max. lnatallujon Produksjon Kostnads- Vann, vassdr. Re r6r Eier Komm.
assdrag krattstasjon

km2
titsio, magasin fall Turbin (middel) klasse overt5rt Ts  tunrwl
mill. m mill. m3 m in% MW GWh K=kunal

760 Aspeneselv
21 Veiti 6,3 14, 2 4,8 243 0,8 1,6 7 , IV Storelvvtn. 'I', is KyaR-

i jort

760 Hi nnoya nord
Vebbes tade l v
31 Vebbestad 4,9 7,8 2,7 } 9) 0,38 l, 2 6,3 IV iR

771 Tennevikelv Skån-
01 Tennevik 66 123 17,3 138 6,1 7,0 36 III 'l' land
02 Blåfjell vatn 27 51 7,9 239 2,6 5,0 26 III T, R II

773 Tømmerelva Skån-
03 Saltvatn 11 18,6 6,6 418 0,9 ,0 16 II I ,5 dew and R !n» '

114 Hil le sh amn elv a Grat-
01 Hilleshamn 10,5 15,9 0,5 320 0,9 2,4 7,5 III -· i··!

·s T juvsk jerelv
01 Tjuvskjer 15.,1 24,6 6,0 329 l, 2 3,2 17,0 1l ( H II

776 Storelv
0 l Gr r1tangen 52 74,2 8,8 190 4,2 6,5 28,6 Ilb R II

0309V LB ( s. 5)



C o,8a %.8aw NOR DK R AF T
OVERKRAFTVERK

 owd• Elv, Relt Samlat Totalt Brutto Q max. Installasjon Produksjon Kostnads- Vann, vasadr. Re r6r Eier Komm.
,assc:lraa krat tstasjon

n?
titsio , magasin fall Turbin (mldckl) klasse >E ovarf5rt T: tunnel
mitl.m milt, ms m mY. MW GWh kr,'% W, K•kanal

725 Sagelva Hamar-
Femtevatn 42,3 72,5 3,0 69 4,5 2,5 8,0 2,84 R, E y

Markåselv 23 42,l 20,0 77,5 2,0 l , 2 6,1 2,7 K, ; II

729 Muskelva 'I'ys-
01 Musken 15,3 26, l 4, 5 188 1,3 2,0 8,5 3,17 R fjord

733 Sørfjordelva
Gammelofvatn 5,9 11,0 20 82 0,9 0,7 2,1 3,30 T II

7 36 Rånaelva Bai !
01 Råna 93 137,9 35 7 7,0 0, 36 1,7 3,23 angen

752 Vestvågøy
,  , .. .,.;i Heimerdalselv

I Vest
Heimerdalsfoss 1,3 4,5 0,5 208 0,2 0,4 2,1 2,96 .H vågøy

Mørkedalselv 3,4 8,6 1,8 57 0 ,5 0,2 1,0 3,60 R II

755 Trolldalselv
01 Tindvand 15,6 46,7 8,0 10, 5 2,5 0,2 0,9 3, 10 R Mogke-

ne3

Nussf jordelv
01 Nuss fjord 6,9 18,5 4,0 22 1,1 0,2 0,8 3, 25 R

0309V ( s. 6)



BESKRIVELSE AV HVERT PROSJEKT MED PRODUKSJONS- OG KOSTNADS-

OVERSLAG, SAMT KARTSKISSE.

Prosjektene er ordnet etter stigende vassdragsnr.



Dato: 05.03.81

715 Groelva

01 Grovatn

Nordland

Sørfold

Kart nr.: 2130 III
VM nr. :

(
I

Trollvatnet kan
utnyttes separat
til sjøen
P = 1,2 MW
Prod. 6,4 GWh
2,10 kr/kWh

0329V/LB (s. 9)

Felt/avløp:
Troll vatn
Sagelv
Tennvatn
Grovatnet

Magasin:
Troll vatn
Tennvatn
Grovatn

Vassvei:

Fallhøyde:
Grovatnet -
sjøen

Hma m?/s

6,8

a?
11,2
25,3
10,1
28,6
75,2

1,6 2,5
Æ..L2. _]_
For totalt felt

Tunnel, L = 600 m, F = 8 m, he = 0,l m/l00 m
Rorgate, plast, L = 900 m, mm 1400, h= = 0,5 m/100 m

"%e
m

100, 3

Effekt og energi:

maxMW

Kostnadsklasse IV

s,s

2
1/s/km
53
53
53
53

H
n
m

95

3mls
0,59
1, 35
0,53
1, 53
4, 00

Senk
5
2,5

L9

w6Ze?

0,226

Tilløp GWh

28,4

1o° a?ae
18,7
42,2
l6,9
47,7
125,5

o %?

25,2
8,0

42,5
75,7

0

Midlere prod.
S V

Kostnader 1.1.78:

Dam Svartvatn (terskel)
Overføringstunnel Sagelv (L = 2800 m)
Dam Tennvatn m/luke, etc.
Senk. Tennvatn (kanal)
Dam Grovatnet m/luke, rist
Senk. Grovatnet (utslag u/vann, luke,
sjakt etc.)
Dam Trollvatnet
Overføringstunnel Trollvatnet m/utslag u/vann
Driftstunnel m/overgang tunnel/rør
Rørgate
Kraftstsjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje/kai
Konsulenhonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

<

mag. %

134,8
47,3
89,0
60,3

GWh
Sum

27,5

,1 mill. kr
8,0 "
1,0 "
o,s "
2,5 "

0,7 11

0,5 "
7,0 "
3,0 II

2,5 If

1,5
7,5
3,0
3,8
8,3

10,0
1,4

61,3 mill. kr

2,23 kr/kWh



Da to : O 5 • O 3 • 81

715 Groelva

02 Tennvatn

Nordland

Sørfold

Felt/avlp: a? 1/s/km
2 3 o' °Kart nr. : 2130 III le m _ar

VM nr. : Sagelv 25,3 53 1,35 42,2
Tennvatn 10 1 53 0,53 16,9

35,4 1,88 59,1

Magasin:
Tennvatn

a? Hey
1,6 2 5
For totalt felt

Senk
2 5

16 a?
8 0
8,0

mag. %
47,3
13,5

Vassvei: Rorgate, plast, L = 1300 m, mm1000, h= = 0,55 m/100 m

"%e H
n w/? &-?Fallhoyde: m m

Tennvatn -
Grovatn 55 47 0, 108 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

3,3 1,3 6,4 6,0

Kostnader l.1.78:

Magasin Tennvatn kreditert 01 Grovatn
Inntak m/ventil, rist, etc.
Rørgate GUP
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje (tillegg til 715-01}
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter-i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

o,omill. kr
0,4 2
3,0 II

0,6 II

3,0 II

1,0 II

0,8 II

1,8 II

l,4 II

o,o II

12,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,00 kr /kWh

0329V/LB ( s. 10)



0
NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2130 m
715 GROELVA
GROVATN. TENNEVATN
Nyttbar vasskraft

Te n: 302.6t
Kfr:: . .e.1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET U 8 8
Avd. for vasskraftundersokelser V - 1- l



Dato: 05.03.81

716 Slåttvikelva

01 Slåttvik

Nordland

Steigen

Kart nr.: 2130 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Trollvnt.

ea?
5,4

2
1/s/km
55

a°e
0,3

1o' a?gr
9,5

Magasin:
Trollvnt.

a?
0, 75

Senk
10

%° ?
7,5

mag. %
79

Vassvei: Tunnel, L = 700 m, F = min.tv.,h== 0,0l m/100 m
Rorgate, stl, L = 500, mm450, h== 0,8 m/100 m

Fallhøyde:
Trollvnt. -
sjøen

H
n
m «we? «w6ta?

312 306 0, 728 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Fmax MW

0,5 1,3

Tilløp GWh

6,9

Kostnader 1.1.78:

Terskel (H=2m) Trollvnt.
Senkningstunnel m/utslag under vann
Luke, rist, lukesjakt, konus etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWb
Sum

6,9

0,4 mill. kr
2,8 II

0,5 II

1,7 II

0,5 II

4,0 II

0,3 "
0,7 II

2,2 "
2,6 "
0,3 "

Sum 17,2 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,32 kr/kWh

0340V/LB (s. 2)
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NORDLAND II

T

I
lli

I -

is>
Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2130  
716 SL TTVIKELVA
SL TTVIK
Nyttbar vasskraft

T n a020r
Kfr: 4. o.er

0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81 83
Avd. for vasskraftundersokelser - - -



Dato: 05. 03. 81

717 Sildpollelva

01 Sildpollen

Nordland

Sørfold

2
}Zs/km

2 3 1o' a?AeKart nr.: 2130 II Felt/avl2: km !!LL§.
VM nr.: Mørsvikvatn 29,8 51 1,52 47,9

Sildhopvatn 30 2 54 1, 63 51, 4
60,0 3,15 99,3

Magasin: a»? Hey Senk 1% 3
8m mag.

Mørsvikvnt. 1,1 2,5 2,0 s,o 10,4
Sildhopvatn 2 2 2 0 8,0 20,0 38,9

For totalt felt 25,0 25,1

Vassvei: Tunnel, L = 700 m, F = min.tv., h= = 0,l m/100 m
Rorgate,GUP, L = 350 m, mm1200, h= = 0,55 m/100 m

"%.e H
n we? Rae?Fallhayde: m Im

Sildhopvnt.-
sjøen 88 81 0,192 0

Effekt og energi:

Fmax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,3 3,7 19,2 17

Kostnader 1.1.78:

Dam Mørsvikvnt.
Senkings/overføringstunnel m/luke etc. (1200 m)
Senkingstunnel Sildhopvnt. m/utslag u/vann
Luke, lukesjakt, rist etc.
Dam Sildhopvnt.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Surn

1, 0 mill. kr
3,8
2,8
0,5
0,5
1,2
0,8
8,0
0,7
1,9
4,2
s,o

"
"
II

1, 0 II

31,4 mill. kr

KostnadsklasseIII 1,85 kr/kWh
0340V/LB ( s. 3)
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Kopiert med tillatelse
Kort ref.: 2130 D
717 SILDPOLLELVA
SILDPOLLEN
Nyttbar vasskraft

fro NGO

T n: at:UM
Kfr.: . .o,.H

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-82



Da to : 0 5 • 0 3 • 81

719 Lommerelva

01 Straumfjordvatn

Nordland

Steigen

Kart nr. : 2130 Dl

VM nr.:
Felt/avløp:
Storvatnet

Magasin:
Storvatnet

a?

72

2
1/s/km
73,5

3
"ls
5,3

1o° ?4e
167,1

a»?

6,6
Senk

7

1%'a?
61

mag. %

36,5

Lakseelv Vassvei: Tunnel, L = 1300 m, F = 9 , he = 0,15 m/100 m
Rorgate, GUP, L = 250 m, mm1600, h= = 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
Storvatnet -

"%e
m

H
n

....!!L %?
Straurnfjordvnt. 54 50, 5

ewe?
o, 117 0

Effekt og energi:

Hmas m?/s maxMW

9,0 3,9 19,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh Midlere prod.
S V

Dam Storvatnet mill.kr
Senkingstunnel m/utslag under vann
Luke, lukesjakt rist m.m.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje/kai
Konsulenthonoarar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

2,5
5,0
1,0
0,9
0,8
8,2
2,0
1,8
4,4
5,3
1,1

Sum 33,0

GWh
Sum

17,5

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,89 kr/kWh

0340V/LB (s. 4)



NORDLAND I
0

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2130 nz
719 LOMMERELVA
STRAUMFJORDVATN
Nyttbar vasskraft

T n: 13.a
Kfr: 5. . Y.o6.t

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 81
Avd. for vasskraftunderskelser 7 -



Dato: 05.03.81

724 Forsel va

01 Forsan

Nordland

Hamarøy

Kart nr.: 2130 I Felt/avlo: n? 1ls/en? »°s 1o° a?a
VM nr.: Forsanvnt. 24,3 56 1,36 42,9

Dønsaåga kt. 270 4 0 56 0 22 7,1
28,3 1,58 50,0

Magasin:
Forsanvant.

a
4,7

He
1,0

Senk
10

%° %?

46,0
mag. %
92

Vassvei: Tunnel, L = 3900 m, F = min.tv., he = 0,05 m/100 m
Rorgate, stl, L = 350 m, mm900, h= = 0,75 m/100 m

"%e Hn
wf$e? #?Fallhoyde: m _J!L..

Forsanvnt.-
sjøen 257 252 0, 600 0

Effekt og energi:

lax m2/s maxMW

3,0 6,5

Tilløp GWh

30,0

Kostnader 1.1.78:

Dam Forsanvnt.
Utslag u/vann m/luke, sjakt, rist m.m.
Driftstunnel
Inntak Dønsaåga
Overføring Dønsaåga (tunnel, L =
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1500 m)

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

30

O, 1 mill. kr
1,0

11, 0
0,3
2,0
2,1
1,8
8,0
3,5
3,0
6,6
7,8
1,5

II

II

II

II

Sum 48,7 mill.kr

KostnadsklasseIII 1,62 kr/kWh
0340V/LB ( s. 5)



'
NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2130 I. 2130 M

724 FORSELVA
FORSAN
Nyttbar vasskraft

-II

Te nan 19..81

Kfr:3. ow.olPt

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.for vasskrattunderskelser VU-81-80



Da to : 0 5 • 0 3 • 81

725 Sagelva

02 Fjerdevatn

Nordland

Hamarøy

Kart nr.: 2130 I, II
VM nr. :

Felt/avløp:
Fjerdevatn

km2

175,2

Magasin: ? Senk % 3
$%Hey m mag.

Rekvatn m.m. 162
Fjerdevatn 0 3 0 7 1,7...

For totalt felt 163,7 54,5

Vassvei: Kanal, L  =  750 m, F =
Rørgate, GUP, L = 150

Fallhøyde:
Fjerdevatn -
Sandnesvnt.

Ha m?/s

16
(

27

Effekt og energi:

Fmax MW

3,6

2
1/s/krn
54,2

26

3
m"ls
9,5

1o° a?e
300,0

V 0,5 m/s
m, hmm 2 x 1500, h =

Hn
rn

17,9

«we?
0,0600

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Darn Fjerdevatn m/senk.grøft
Kanal
Inntaksarrangernent m/basseng, luke, rist m.m.
Rorgate, GUP

Kraftscasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05. mill.kr/GWh

Surn

0, 50 m/100

0,099

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

17,0

0, 8 mill. kr
0,8
1,3
0,8
1,0
7,0
0,5
1,2
2,7
3,2
0,9

20, 2 mill. kr

Kostnadsklasse IIB l,19 kr/kWh

0340V/LB (s. 6)



,
0 • NORDLAND I

o

Kopiert med tillatelse fra
Kart ref.: 2130 I, 2130 I
725 SAGELVA
FJERDEVATN
Nyttbar vasskraft

I

0

NGO

Te n· .2.61
Ktr:i4. ow.o.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-81-89
Avd. for vasskraftundersokelser



Dato: 05.03.81

726 Storvasselva

01 Innhavet

Nordland

Hamarøy

Kart nr.: 2130 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Storvatn

a?
29,4

2
1/s/km
46

Magasin:
Storvatn

a?
2,6

Hey
3,5

t
Vassvei:

3
m"ls
1,35

1o° a?Ae
42,7

Senk
1,5

1%%?
14,5

mag. %
36

Rorgate, GUP, L = 1250 m, mm 900, h = 0,5 m/100 m

"%e H
n

ewe? #seeFallhoyde: m m
Storvatn -
Sagelv kt. 30 127 120 0,285 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s ma MW

2,0 2,0

Tilløp GWh

12,2

Kostnader l.1.78:

Dam Storvatnet
Senk. Storvatnet m/luke, rist
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

11, 0

0,4 mill.kr
0,3 II

3,8 II

0,5 II

3,5 II

0,4 II

0,9 II

2,0 II

2,3 II

0,6 II

Sum 14,7 mill.kr

Kostnadsklasse IIB 1,34 kr/kWh

0340V/LB (s. 7)
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NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 2130 I
726 ·STORVASSELVA
INNHAVET
Nyttbar vasskraft

T n: r9z.61

Ktr.1! Ou.oH
0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 78
Avd. for vasskraftunderskelser " -



Dato: 05.03.81

727 Svartvasselva

01 Sagpollen

Nordland

Hamarøy

Kart nr.: 2130 I
1 VM nr. :

Felt/avløp:
Svartvatn

Magasin:
Svart vatn

km2
49,8

a?
0,65

Vassvei:

2
1/s/km

46

Hev
6

Tunnel, L = 1200 m, F = min.tv., h= = 0,05 m/100 m
Rorgate, GUP, L = 250  m, mm1100, h= = 0,55 m/100 m

Fallhøyde:
Svartvatn -
sjøen

"%.
_m __

145

H
n
m

140,0

3
mils
2,3

we?

1o' a?e
72,2

io° %?

7,5
mag. %

10,4

dee?
0,333 0

Effekt og energi:

4,0

max MW

4,8

Tilløp GWh

24,0

Kostnader l.1.78:

Dam Svartvatn
Utslag u/vann m/luke, rist, m.m.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

3,0
1,0
3,7
1,0
1,8
6,6
1,0
1,8
4,0
4,9
1,2

Sum 30,0

GWh
Sum

18

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,67 kr/kWh

0340V/LB (s. 8)
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NORLAND II
0

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2130 I
727 SVART VASSELVA
SAGPOLLEN
Nyttbar vasskraft

Te n: 19.a.st

Kfr:. . o.o.
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 79
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Da to : 0 5 • O 3 •81

728 Forså

01 Kilvatn

Nordland

Tysfjord

1231 II Felt/avlop: a 2 3 16° a?geKart nr. : 1ls/km n"ls
VM nr.: Kil vatn 25,3 45 1,14 35,9

Forsaalitvatn 1,4 45 , 06 2,0
26,7 1,20 37,9

Magasin: 2
Hey Senk 1o' 3

km m mag. 8

Kil vatn 7,7 1 1 15,4 43
Forsaalitvatn 0,4 3 0 0 6

For totalt felt l6,0 42,2

\

Vassvei: Kanal, L = 500 m, V o,sm/s, F 3,2 m?
Rørgate,GOP, L = 1400 m, mm 700, h= = 0,55 m/100 m

"%. H
n

wfa? 'e  •Fallhøyde: m m kW Zm
Forsaalitvatn -
sjøen 91 81 0, 1883 0

Effekt og energi:

max m?/s Fmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

1,6 1,1 7,1 7,0

Kostnader 1.1.78:

Damm/senk. Kilvatn {luke etc.)
Dam Forsaavatn
Inntak i endekanal m/luke, rist m.m.m
Kanal
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

O, 20 mill. kr
0,30
0,25
0,15
2,50
0,40
2,20
0,25
0,65
1,40 "
1,65 II

0,35 "
rt Sum 10,30 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,47 kr/kWh

0340V/LB (s. 9)



125 3 km

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1231 II
728 FORS

0 NORDLAND D Nyttbar vasskraft

fra NGO

19.z .81

Kfr:7.. a 4/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81 77
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Da to : O 5 • O 3 • 81

731 Juoksajåkka

01 Juåksajåkka

Nordland

Tysfjord

en 2 3 1o° a?aKart nr.: 2230 IV Felt/avlop: 1Zs m m"le
VM nr. : Skoppi 1,9 46 0,087 2,8

Bekk 0,8 46 0,037 1,2
Vatn 731 2,8 47 0,131 4,1
Ytrebelka 4,1 47 0,193 6,1
Juoksajavrre 4 8 43 0 200 6 5

14,4 0,65 20, 7

Magasin:
2

HRV LRV 1o 3
%km m mag.

Juoksajavrre 622 607 12,0 58

Vassvei: Tunnel, L = 250 m, F = min. tv., h= = 0,0l m/100 m
Rørgate, stål, L = 1180 m, Ømm 500, h= = 1,15 m/100 m

"%e
Fallhøyde: m
Juoksajavrre -
sjøen 622

Hn
m o6 ?

Effekt og energi:

Hma: m?/s Pmax MW

1,2 6,2

603

Tilløp GWh Midlere prod.
S V

29,7

1,435

6

0

22

GWh
Sum

28

Kostnader 1.1.78:

Overføring Ytrebelka m/tunnel, inntak (L=0,6 km)
Overføring Vatn 731 m/tunnel, inntak (L=l,4 km)
Inntak bekk m/sjakt
Overføring Skoppi m/tunnel, inntak (L=2km)
Dam Juoksajavrre (H=2m)
Senk. Juoksajavrre m/utslag u/vann,
luke, rist m.m.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

2,2 mill. kr
4,5 II

0,4 II

6,0 If

0,4 II

0,7 II

1,1 II

7,3 2
1,7
6,0
4,0
3,4
7,5
9,3
1,5 II

56,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,00 kr/kWh
0340V/LB (s. 10)



NORDLAND II

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2230 Ii

731 JUOKSAJ KKA
JUOKSAJ KKA
Nyttbar vasskraft

T n: 12.81

Ktr:$.4.  ow.of

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser VU-81- 76



Dato: 05. 03. 81

732 Cadnejåkka

01 Cadnejavrre

Nordland

Tysfjord

1 Kart nr. : 2230 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Cadnejavr re

Magasin:
Cadnejavrre

a?

25,8

a?

4,5

2
1/s/km

47

Hev
0

»°e
1,2

Senk
10

1o' a?A
38,2

o° a?

38
mag. 8
100

/

Vassvei:

« e? «de?
Cadnejavrre har
avløp mot Sverige.
Prosjektet inngår
derfor ikke i poten-
sialet for Norge.
Riksgrensa er i ut-
løpet av vannet.

Tunnel, L = 500 m, F = min.tv., he = 0,05 m/l00 m
Rorgate, stl, L = 1000 m, mm1000, h= = l,0 m/100 m

Fallhøyde:
Cadnejavrre -
Storvatn 652

H
n
m

648 1,543 0

Effekt og energi:

max m?/s

3,6

Fmax MW

20 58,9

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

Senkingstunnel
Utslag u/vann, luke, rist, m.m.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

2,0
1,0
8,5
5,5

22,0
5,0
4,0
9,6

13, 5
2,9

Surn 74,0

GWh
Surn

58,9

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse IIB 1,26 kr/kWh

0340V/LB (s. 11)



0
NORDLAND D

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2230 Ii

732 CADNEJAKKA
CADNEJAVRRE
Nyttbar vasskraft

T n:
Kfr: .

19.a.87

1. olPt

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81 73
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 05.03.81

733 Sørfjordelva

02 Brynvatn

Nordland

Tysfjord

Kart nr.: 1331 III Felt/avlo: a? 1(sm
2 3 1o° ?gem"ls

VM nr.: Kjer ri ngvatn 10,8 70,8 0, 76 24,0
Mannf jell vatn 5,2 70,8 0, 36 11,3
Doppavatn 29,6 70,8 2 10 66 1

45,6 3,22 101,8

Magasin:
2 1o a

3
%.ls!!L.. mag.

Doppavatn 17
Kjerringvatn 5

For totalt felt 22 21,6

Vassvei: Tunnel, L = 4800 m, F = min.tv., he = 0,10 m/100 m
Rorgate, GUP, L = 200 m, hmm1300, h = 0,5 m/100 m

"%re
Fallhøyde: m
Kjerringvatn -
Brynvatn 75

Hn
...!!L. «$e?

73 0,173 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Fmax MW

5,4 3,4

Tilløp GWh

17,6

Kostnader l.1.78:

Inntak m/luke, rist etc.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

16,0

0,6 mill. kr
0,8 II

2,0 II

6,2 li

0,6 li

1,0 If

2,2 II

2,6 II

0,o II

Sum 16,0 mill. kr

Kostnadsklasse IIA 1,00 kr/kWh

0340V/LB {s. 12)



• NORDLAND I
T n: 19.2.6st

Kfr:5. H.o%./

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-75



Dato: 05.03.81

733 Sørfjordelva

11 Austerdalen

Nordland

Tysfjord

1331 II Felt/avl2p:
2 2 3 16°  a?aeKart nr.: km -Zs/km mls

VM nr. : Vatn 758 12,0 57 0,68 21,6
Baugevatn 26,8 57 1, 52 48,l

38,8 2,2 69,7

Magasin: a? Hey Senk 1o' 3
%m mag.

Vatn 758 758 744 6,0 27,8
Baugvatn 5 35 0 10 46 0 95,6

»,

For totalt felt 52 74,6

,.,---

' Vassvei: Tunnel, L = 400 F = min. tv., he = 0,05 m/100 mm,
Rørgate, GUP, L = 1250 m, mm 1000, he = 0,55 m/100 m

%. H
n we? k.'Fallhøyde: m ....!!L

Vatn 759 -
kt. 663 95 83 0,197 0

Effekt og energi:

4max m?/s Fmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

3,7 2,6 13,8
(i

13,5
,--'\

Kostnader 1.1.78:

Senkingstunnel Baugevatn (L=lOOO m)
Utslag u/vann, luke, rist, sjakt, m.m.
Inntak m/luke, sjakt, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3,3
1,2
1,0
3,2
0,6
6,9
0,6
1,7
3,7
4,4
0 7

Sum 27,3

mill. kr.

II

"
mill. kr

Kostnadsklasse III 2,02 kr/kWh

0340V/LB (s. 13)



•
NORDLAND II

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1331 II
733 SORFJORDELVA
AUSTERDALEN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n:
Ktr,

t9.z.st
¥.ol PA

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 73
Avd. for vasskraftunderskelser - -



Dato: 05.03.81

734 Koppvasselva

01 Koppvatn

Nordland

Ballangen

Felt/avlop: a 2 3 1o' a?aeKart nr.: 1331 III 1Zs m mils
VM nr.: Koppvatn 5,8 46 0,28 8,4

L. Koppvatn 6 9 46 0,32 10,0
12,7 0,6 18,4

Magasin: a Hey Senk o' 3
$%m mag.

Koppvatn 1,28 0 8 8,6 102,4
L. Koppvatn 0 18 1 1 0 4 4,0

For totalt felt 9,0 48,9

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate, stl, L = 1300 m, hmm500, h= = 0,9 m/100 m

%.
m

H
n

-1!L. we? ?
L. Koppvatn -
sjøen 321 309 0,735 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,0

Fmax MW

2,7

Tilløp GWh

13,6

Kostnader 1.1.78:

Senk.tunnel Koppvatn (900 m)
Utslag u/vann m/luke, sjakt m.m.
Dam L. Koppvatn m/senking
Inntak m/luke, rist, m.m.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWH

Midlere prod.
S V

3,0
0,7
0,6
0,1
4,8
0,6
3,9
2,0
1,5
3,4
4,1
0,7

Sum 25,4

GWb
Sum

13,0

mill.kr

II

"

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,95 kr/GWh

0340V/LB (s. 14)
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NORDLAND I

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1331 m
734 KOPPVASSELVA
KOPPVATN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n: 1.a.sf

KEr:.f ow.a.A

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser VU-81-72



Dato: 05.03.81

735 Forsaelva

01 Forsafossen

Nordland

Ballangen

Kart nr.: 1331 I, IV
VM nr. :

0340V/LB (s. 15)

Felt/avløp:
Rauvatn/Hjerte-
vatn
St. Melkevatn
Djupvatn
Forsavatn

Magasin:
Hjertevatn
Rauvatn
St. Melkeva tn
Djupvatn
Forsa vatn

Vassvei:

Fallhøyde:
Forsavatn -
sjøen

Hmax m?/s

10,5

34,2
36,8
45,1
33 9
150,0

km2 HHey

1,23 5,0
3,25 3,0
0,80 2,0
1,23 4 0
For totalt felt

Tunnel, L = 200 m, F= 11 m, he = 0,15 m/100 m
Rorgate, GUP, L = 60 m, mm1800, h= = 0,5 m/100 m

"%e
m

32

Effekt og energi:

max MW

Kostnadsklasse III

2,8

2
1/s/km

46
46
48,6
46

H
n
m

31

°e 1o' a?ae

1, 57 49,5
1,69 53,3
2,19 69,1
1 56 49 2
7,01 221,1

Senk 1o 3
%m mag.

33 90,0
s,o 11,6
3,0 20, 0 37, 5
1,5 3,0 5,0
s,o 10 5 21,3

78,1 35,3

es»w$e?

0,072

Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

Darn St. Melkevatn m/luke
Senk. St. Melkevatn m/kanal
Darn Djupvatn m/luke
Senk. Djupvatn m/kanal
Darn Forsavatn
Senk. Forsavtn m/utslag u/vann etc.
Inntak m/luke, rist m.m.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0

Midle re prod.
S V

15,9

2,0
0,6
0,4
0,1
0,8,3
0,5
1,0
0,3
0,6
6,3
1,0
l,4
3,0
3,6
1,1

Surn 23,0

GWh
Sum

15,0

mill. kr
11

II

11

mill.kr

1,53 kr/kWh



Dato: 05.03.81

735 Forsaelva

04 Forsavatn

Nordland

Ballangen

Kart nr.: 1331 I, IV
VM nr.:

Fall mellom
to magasiner.

Stopp/start
kjøring.

Felt/avløp:
Djupvatn

Magasin:
Djupvatn

Vassvei:

Fallhøyde:
Djupvatn
Forsavtn

4,0

a
45,1

a?

0,80

Rorgate,GUP, L = 250 m, mm1100, he = 0,5 m/100 m

"%e
m

42 40

Effekt og energi:

maxMW

1,35

2
1/s/km

48,6

Hev
2

H
n
m

6,4

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/luke, rist
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

a?e
2,19

Senk
1,5

«we»?
0, 09 30

Tilløp GWh

1o' a?a
69,1

1%?
3,0

&%e?

0

Midlere prod.
S V

mag. 8

4,3

GWb
Sum

5,0

0,3 mill.kr
0,8 II

0,4 II

3,4 II

0,3 II,5 II

1,2 II

l,4 II

0,4 II

Sum 8,7 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,74 kr/kWh

0340V/LB (s. 17)
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NORDLAND B

Kopiert med tilla tel se fra NGO
Kartref.: 1331 I, 1331 Il, 1331 I, 1331 Ii
735 FORSAELVA
FORSAFOSSEN,FORSAVATN
Nyttbar og utbygd vasskraft

Te n: 18.2.11

Kfr.:5.! ox.o.PA

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

VU-81-71



Dato: 05.03.81

735 Forsaelv

03 Rauvatn

Nordland

Ballangen ·

Kart nr.: 1331 I, Felt/avlo: 2
1Zs/km

2 3 1o° %°geIV ls!!!... mils
VM nr. : Rauvatn 18,5 48 0,89 28

Magasin: a? Hey Senk 16 3
%m mag.

Rauvatn 1,23 5 5 10,3 36,8

Vassvei: Tunnel, L = 1800 m, F = min.tv., hr = 0,05 m/100 m
Rorgate, stl, L = 800 m, mm850, h= = 0,70 m/100 m

"se H
n

ew5/e? Me?Fallhayde: m m
Rauvatn -
Hjertevatn 222 215 0,511 0,441

A. Eks. 01 Hjertevatn
B. Øking i 01 Hjertevatn
Øking med 11 GWh i
01 Hjerteva tn
Kostn. kl. III

A

B

0340V/LB (s. 16)

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

1,9 3,3 14,3 5,3 8,1 13,4

3 1 7 8

2 1 10 11

Kostnader 1.1.78:

Dam Rauvatn
Senk. Rauvatn m/utslag u/vann, luke rist m.m.
Adkomst/kraft
Tunnel

Andel 03 Rauvatn
Inntak m/rist etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger 0,05 mill.kr/GWh (andel 03 Rauvatn

Sum

Kostnadsklasse III

1, 0 mill. kr
0,8
1,0
s,s

II

II

Sum 8,3 mill.kr
4,0
0,2
4,0
0,6
s,o
0,6
l,4
3,1
3,8
0,3

II

II

23,0 mill.kr

1,72 kr/kWh
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NORDLAND II

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1331 II
735 FORSAELVA
RAUVATN
Nyttbar vasskraft

T n: r.a.st
Kfr:3. ow.o.1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81 70
Avd. for vasskraftundersåkelser - -



Dato: 05.03.81

737 Klubbvikelva

01 Klubbvik

Nordland

Narvik

Kart nr.: 1331 I
VM nr. :

Felt/avløp:
Klubbvikvatn

Magasin:
Klubbvikvatn

{max m?/s

0,6

an?
9,1

a

max MW

1,8

2
1/s/km

46

Hey
2

3
m"le
0,42

Senk
5

Vassvei: Tunnel, L = 500 m, F = min. tv., hr = 0,0l m/100 m
Rørgate, stål, L = 300 m, mm450, he = 1,25 m/100 m

".e H
n

ew5/e? t?Fallhayde: m m_
Klubbvikvnt.-
sjøen 340 336 0, 800 0

Effekt og energi:

Tilløp GWh

10,6

Kostnader 1.1.78:

Dam Klubbvikvatn
Senk. Klubbviksvatn m/utslag u/vann, luke
sjakt etc.
Tunnel (tilrigging, adkomsttunnel etc.)
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1o° ?ge
13,3

1%'a?
4,5

Midlere prod.
S V

mag. %
33,8

GWh
Sum

10,0

Sum

0,3 mill. kr

0,6
2,0
1,2
0,6
2,8
2,2
1,0 II

2,2 II

2,6 II

o,s If

16,0 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,60, kr/kWh

0340V/LB (s. 18)
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NORDLAND n

Kopiert med tillatelse
Kart ref.: 1331 I
737 KLUBBVIKELVA

KLUBBVIK
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Ten:
Kfr.: . ,

17Z.8f

o6.t/
0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-67



Da to: 05.03.81

738 Skjema

Nordelva

05 Norddalen

Nordland

Narvik

Statskraftverkene

Kart nr.: 1431 III
VM nr. :

...
Nyttbar vassmengde
er totalt
181 10 n?/4r.

170 x L0 ?
skal kjøres ut i
2500 hom vinteren,
resten (llx10@?),
kjøres da ut på et
hensiktsmessig tids-
punkt om sommeren.

Felt/avløp:
Losivatn
Smaillerieppe
Sælkajavrre I

II II

Breelva

Magasin:
Losivatn

Vassvei: Tunnel, L = 6800 m, F = 14 m&, he = 0,l5 m/100 m
Reor, L = 950 m, mm2300, he = 0,65 m/100 m

"%e
Fallhøyde: m
Losivatn 720 -
646 74

Effekt og energi:

20

a? 2
}Zs/km

35 41, 2
11,5 41
67,5 41,4
19,2 35,2
15 7 40 0
148,9 40,4

a? HRV
732

max MW

10

H
n

..1!L

58

Tilløp GWh

26,2

Kostnader l.1.78:

3
ls
1,44
0,47
2,80
0,69
0, 64

LRV
700

ewe?
0 ,138

Kobling rør/tunnel med bypass ventil
Konus, sandfang, varegrind og nødv. luke
Rørgate støpejernsrør (nedgraving)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,5

1o° a?ae
45,4
14,8
88,0
21,6
20 0

189,8

o° a?
155...

0

Midlere prod.
S V

23,5

mag. %
81,7

GWh
Sum

25

O, 8 mill. kr
1,5
10,0
6,6

11,0
4,0
3,0
7,5
10,2
0,2

Sum 54, 8 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,33 kr/kWh

0340V/LB (s. 19)
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NORDDALEN T n. t!J.a.
Nyttbar vasskraft Kfr: - . (If. olJY

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET /U-81-7
Avd. for vasskraftundersokelser



Da to : 05 • 03 •81

738 Skjema

08 Kali kselv

Nordland

Narvik

Kart nr.: 1431 III
VM nr.:

Tunnelsystemet kan
utvides med over-
føring fra Steinelva.
Prod. blir da ca
31 GWh. Økingen på
11 GWh faller i kost-
nadskl. IV.
Mag. representerer
24 GWh i 01 Skjomen.

Felt/avløp:
Bekk sydøst
Cainhajavrre
Vatn 933
Bekk nord

Magasin:
Cainhajavrre
(1089)
Vatn 933

Vassvei:

For totalt felt

Tunnel, L = 2400
Rørgate, stål, L

Fallhøyde:
Vatn 933 -
Norddalen 660 284

"%e
m

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,6

n?

2,7
10,3
14,0
3 0
30,0

1,03
0 13

Fmax MW

3,8

2
1/s/km
33
37
35
36 5

3
17

m, F = min. tv., hE = 0,03 m/100 m
= 1200 m, mm800, h= = 0,65 m/100 m

Hn
«$e? Ke?_

275 0, 655 1,485

Tilløp GWh

22,1

Kostnader 1.1.78:

Dam cainhajavrre
Senk. Cainhajavrre (tunnel) m/luke,
utslag u/vann
Dam Vatn 933 (L = 100 m, H = 19 m)
Overføring bekk sydøst (kanal, inntak)
Inntak m/luke, sjakt, rist, m.m.
Driftstunnel
Inntak bekk nord m/tunnel etc.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

?es 1o' ?a
0,09 2,8
0, 38 12,0
0,49 15,4
0,11 3 5
1,07 33,7

Senk 1o' 3
%m mag.

9 10,5 87,5
0 5 9 38 3

16,4 48,7

Midle re prod.
S V

Sum

GWh
Surn

20

0,4 mill. kr

2,0 II

5,8 II

0,2 II

0,6 II

7,0 II

0,8 II

6,6 II

0,8 II

5,2 II

2,5 II

3,2 II

7,0 II

8,3 II

1,1 II

51,5 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,58 kr/kWh
0340V/LB (s. 20)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1431 II
738 SKJOMA
KALIKSELV
Nyttbar vasskraft

T n: 16.a.s1
Kfr: .. a.o.21

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-69



Da to : 0 5 • 0 3 • 81

738 Skjema

11 Forselv

(

Nordland

Ballangen

Kart nr.: 1331 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Langvatn
tap pga. tapping

a?

155

2
1/s/km
55

3
!!l:L§.
8,5
0,3
8,2

16° a? A
268

10
258

Magasin:
Langvatn

HRV

672
LRN
630

:o %?

300
mag. %

120

r,

)

Vassvei: Tunnel, eksisterende7 m2

Utbyggingen av
kraftverket medfører
en manøvrering som
gir endring av høydene
i Sidasjavrre.
Dette medfører et
prod.tap i Ritsem
kraftst. på svensk
side. (ca 2 GWh) .
Nye avtaler med
Sverige er derfor

"gr"is·

Fallhøyde:
Langvatn -
Sidasjavrre

H
n
m w#e?

49

Effekt og energi:

Hmax m?/s Fax MW

45 0,107

Tilløp GWh

1,485

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

20,0 7,5 27,6 25

Kostnader 1.1.78:

KostnadsklasseIII

0340V/LB (s. 21)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1331 I
738 SKJOMA
FORSE LV T n:m fl--«1
Nyttbar vasskraft Kfr.:, . PY.II./'

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersøkelser VU-81-68
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Da to : O 5 • 0 3 • 81

741 Lakselv (Beisfjord)

01 Nd. Skamdalsvatn

Nordland

Narvik

Kart nr.: 1431 IV Felt/avl2: 2
1Zs/km

2 3 16' a?Aekm mile
VM nr. : Stublidalen

kt. 140 22,7 38 0,86 27,2
N. Skamdalsvnt. 90,5 38,5 3 48 110,0

113,2 434 137,2

Magasin: 2
Hey Senk 1o 3

$fil!.... m mag.
N. Skamdalsvatn 15 7 5,1

Vassvei: Tunnel, L = 3100 m, F = min.tv., hr = 0,10 m/100 m
Rorgate, stl, L = 350 m, omm 1200, he = 0,65 m/100 m

"%e
Fallhøyde: m
N. Skamdalsvnt. -
Lakselva kt. 25 120

H
n

..1!L «we? see
114 0,271 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pax MW

5,5 5,4

Tilløp GWh

37,2

Kostnader l.1.78:

Dam N. Skamdalsvatn
Inntak m/luke, sjakt, rist m. m.
Tunnel
Inntak Stublielva m/dam, sjakt etc.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

25

12,0 mill. kr
0,7 II

9,0 II

1,0 "
2,7 II

1,3 "
7,5 "
1,5 "
3,5 II

7,9 II

9,4 II

1,9 II

Sum 58,6 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,34 kr/kWh

0340V/LB (s. 22}
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1431 Ii
741 LAKSELV (BEISFJORD)
ND. SKAMDALS VAT N
Nyttbar vasskraft

T n: r7a.at
Kfr.f., oo.t

0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 8
Avd. for vass kra f tundersokelser - 1- 66



Dato: 05.03.81

746 Elvegårdselva

0l Grasvatr

Nordland

Narvik

Kart nr. : 1432 III Felt/avlop: n? 1ZsZr 2 »°e 1o' a?A
VM nr. : Grasvatn 21,5 40 0, 86 27,1

Læigasvatn 11 9 40 0,48 15,0
33,4 1,34 42,1

Vernet til
1985

Magasin: ea? Hey Senk o° 3
%m mag.

Grasvatn 1, 40 3 6 11, 5 42,4
Læigasvatn 1 45 1 10 12 5 83,3

For totalt felt 24,0 57

Vassvei: Tunnel, L = 4500, F = min.tv., h= = 0,05 m/100 m
Rorgate, stl, L = 900 m, hmm800, he = 0,7 m/100 m

Fallhøyde:
Grasvatn -
Elvegårdelv
kt. 90

H
n
m we?

307 298 0, 709 0

Effekt og energi:

Zmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,0 5,1 29,9 29,0

Kostnader 1.1.78:

/ \
' '

Dam Grasvatn
Senk. Grasvatn m/utslag u/vann, luke, rist
Tunnel m/opprigging, tverrslag etc.
Senk. Læigasvatn m/darn, sjakt, luke etc.
Rørgate, m/konus
Kraftstasjon
Permanentustyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,7
0,7

13, 5
3,0
5,0
1,7
6,3
2,5
3,3
7,3
8,7

mill. kr

II

II

II

1,5 II

54, 2 mill. kr

Kostnadklasse III 1,87 kr/kWh
0340V/LB (s. 23)



0 NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1432
746 ELVEG RDSELVA
GRASVATN
Nyttbar vasskraft

T n 16a

Kfr:1'. vi.o

d NVE VASSDRAGSDIREKTORATET U
Avd. for vasskraftundersokelser V -81-65



Dato: 31.1.80

749 Tjeldøya

Jo tindelv

01 Jotind

Nordland

Tjeldsund

Ofoten kr.lag

Kart nr.

VM nr.

1331 IV
Felk&@4le:
Spanbogvd
ø.Jotindvd.
Bekk

Magasin:
Tindvd.
Spanbogvd.
2. Jotindvd.
N. Jotindvd.

in /s 3 o?+rSu4
7,8 55 0,43 13,5
6,6 56 0,37 11,7
0,8 54 0 04 1,3
23,3 1,28 40,3

a Hev Senk o? 9 mag.%

1,00 0 12 9,0 65,2
1, 50 4,0 15 24, 5 181,5
0,45 0 0 0 0
0 22 0 0 0 0
For totalt felt 33,5 83,1

Vassvei:

Fallhøyde:

Tunnel,
Stålrør,

l»re
m

Spanbogvd. - 335
sjøen

Effektog energi:

ea 9/s

L = 2300 m,
L = 1000 m,

H
m

322

aa,W

F = min.tv.,
mm800, h=

e
kWh/n?

0,767

TilløpGWh

he = 0,05 m/100 m
= 1,05 m/100 m

5e
kWh/?

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,6 7,1 30,9 30,5

Kostnader l .1 .78:

Overføring vnt. 513
Overføringstunnel Tindvd. - Spanbogvd. 3 km
Utslag u/vann, luke, sjakt Tindvd.
Overføringstunnelø.Jotindvd. 800 m
Dam Spanbogvd.
Driftstunnel
Utslag u/vann, luke, rist, sjakt Spanbogvd.
Bekkeinntak (svingekammer)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,6 mill.kr
8,2
0,8
2,3
1,2
6,5
0,9
0,5
5,4
3,1
6,0
3,5
3,0
8,2
9,8

II

II

II

II

II

II

II

II

Surn
1, 0 II

61,0 mill.kr

Kostnadsklasse III 2,0 kr/kWh

0017A (side 28)
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749 TJELDC1YA
JOTIND
Nyttbar vasskraft

T n: 15.1.198
Kfr:tJ. 0.1..1'18

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser VU-80-11



Dato: 18.2.80

749 Tjeldøya

Greguselv

11 Langosen

Kart nr. 1331 IV

VMnr.

Eelt/avløp:
Troldvd.
va.kt. 214

Magasin:
Troldvd.
va.kt. 214

Nordland

Tjeldsund

Ofoten kr.lag

km 1/s/km2 ?ts 106 n?jar

5,3 53,5 0,28 8,9
1,6 51,5 0 08 2 6
6,9 0,36 11, 5

a Hev Senk o %? mag. %

0,68 1 2 2,0 22,5
0,2 1,5 1 0 0 5 19 2
For totalt felt 2,5 21,7

v•

( Vassvei: Rørgate, stål, L = 800 m, Ømm450, he = 0,8 m/100 m
\
><

th%re H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/? .kWh/m3

va.kt. 214 189 182 0,433
kt. 25

Eifektog energi:

m3/s axMM Til 1 øp GWh Midlereprod. GWhax s V Sum I

0,6 0,9 5,0 4 5

Kostnader l .1 .78:

Dam Troldvd.
Inntak m/dam/luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutse+-t
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,4
0,3
2,2
0,4
2,5
0,6
0,6
1,4
1,7
0,2

Sum 10,3

mill. kr

mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,29 kr/kWh

0017A (side 49)
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NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-22
Avd. for vasskraf tundersokelser



Dato: 31.1.80

750 Hinnøya syd

r Storelven

01 Fosse

Nordland

Tjeldsund

Ofoten kr.lag

Kart nr.

VM nr.

1232 II
Eelt/avløp:
Storvd.

Magasin:
Storvd.

km
6,5

a
0,15

/s/km
70

Hev

3

Senk
0,5

1oa?
0,6

mag.%
4,2

Vassvei:

Fallhøyde:

Tunnel, L = 1000 m,
Stålrør,L = 600 m,

hr
m

Vnt. kt 302 - 214
vnt. kt 90

Effekt og energi:

idea /s
E MWmax

H
m

210

?/s
0, 46

106 n?jar
14,3

F = min.tv., hf= 0,01 m/100 m
mm700, h= = 0,6 m/100 m

e e
kMhhn kWh/?

0, 500

0,9 1,6

KQstnader l .1.78:

Til 1 øp GWh

7,1

Magasin vnt. 302
Tunnel (inkl. opprigging)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,6
3,1
2,5
0,5
2,5
0,9
0,8
1,7
2,0
0,4

Sum 12,5

GWh
Sum

6,0

mill.kr

mill. kr

KostnadsklasseIV 2,08 kr/kWh

0017 A ( s ide 3 3 )
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Dåto: 31.1.80

750 Hinnøya syd

Heggedalselv

Kvitelv alt I

11 He edal

Kart nr.

VMnr.

1232 II Eelt/avløp:

Svartvd.
Vnt. 382

Magasin:

Svartvd.
Vnt. 382

Nordland

Lødingen

m /s/an ?/s 1o6 n?/gr

3,7 73 0, 27 8,5
6,2 69 0 43 13 5
9,9 0,70 22,0

a Senk
1oa? mag.%Hev

0, 75 0 10 6,0 70,6
0,15 1,5 o,s 0,3 2 2
For totalt felt 6,3 28,6

( Vassvei:
Stålrør, 800 m, Ømm 700, hE m/100' L = = 0,7 m

Hore H e 5e
Fa 11 høyde: m m I/? kWh/n?

Kt. 382 262 256 0,610
kt. 120

Effektog energi:

m&/s E MW Tilløp GWh Midlereprod. GWh
"max max s V ...Sum

l,4 3,0 13,4 12,0

Kastnader 1.1.78:

Senk Svartvd. (tunnel 650  m)
Dam vnt. 382 m/luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

2,5 mill.  kr
0,3
4,4
0,6
4,2
2,8
1,5
3,3
3,9
0, 7 "

24, 2 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,00 kr/kWh

0017A (side 31)
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--

Dato: 5.12.79

750 Hinnøya syd Nordland

/·- Sneiselv Lødingen
I

21 Norddalen Ofoten kr. lag

1231 I km 1/s/km2 ?ts 1o6 ?/arKart nr. Eelt/avløp:

VM nr. Bukketindvd. 1,5 105 0,16 5,0
Vdn. kt. 400 1,5 105 0,16 s,o

3,0 0,32 10,0

Magas in: a Hev Senk o@? mag. %
Vnd. kt. 400 0,24 1 5 1,1 11,0

r Vassvei: Stålrør, L= 1250 m, mm450, hE = 1,1 m/100 mI

\. __

th»re H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/? .kWh/m3
Vnd. kt. 400 - 350 335 0,798
kt. 50

Effekt og energi:

m@/s hexMW Til 1øp GWh Midlere prod. GWhax s V Sum

0, 55 1,6 8,0 7,2

Kastnader 1.1.78:

Overføring Bukketindvd. (tunnel)
Inntak m/dam, luke, rist, senkkanal m.m.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1, 3 mill. kr
0,7
4,0
0,6
1,9
1,5
1,0
2,2
2,6
0,4
16,2 mill. kr

II

II

2

Sum

Kostnadsklasse IV 2,25 kr/kWh

)

0017 A (s i de 16)



DAto:
Nordland

Lødingen

Ofoten kr. lag

Kart nr.

VMnr.

5.12.79

750 Hinnøya syd

Bresjaelv

31 Halsen

1231 IV
Eelt/avløp: kn
Bresjavd.
Bortf.Kvastindvd.

21,9
3,3

18,6

Magasin:
Bresjavd.

a
1,3

/s/kn
95
105

Hev
1,5

?ts 106 ?/ar
2,08 65,6
0 34 10 8
1,74 54,8

Senk 1o a? mag.
1,5 4,0 7,3

- Vassvei: Plastrør,L= 140 m, pmm 1000, hE = 0,55 m/100 m

l»re H e 5e
Fa 11 høyde: m m kWh/n? kWh/?

Bresjavd. - 19 18 0,0428
sjøen

Effekt og energi:

"ax m/s E MW Ti 11 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

3,0 0, 45 2,3 2,1

Kastnader 1.1.78:

Inntaksdam m/luke, rist, m.m.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,0 mill. kr
0,2 "
0,4 II

1,3 II

0,2 II

0,3 II

0,6 II

0,8 II

0,1 II

Sum 4,9 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,33 kr/kWh

/

001 7 A ( s i de 15 )



DAto: 10.12.79

750 Hinnøya syd Nordland

Bresjaelv Løddingen

41 Kvastind I Ofoten kr. lag

Kart nr. 1231 IV Eelt/avløp: km l/s/km2 ?/s 106 nm/gr
VMnr. Ryfjordvnt. 3,2 105 0,34 10,7

Kvastindvd. 3,3 105 0,34 10,8
Vnt. 329 0 5 95 0 05 1,4

7,0 0,73 22,9

Magasin: a Hey Senk o ? mag.%

Kvastindvd. 0,68 0,5 15 12,0 52,4

,r,--- ', Vassvei:
\ Stålrør,L = 1550 mm600, he = 1,0 m/100 mm,

Hor H e ze
Fallhøyde: m m kWh? .kWh/m3

Vnt. 329 - 319 303 0, 722
kt. 10

Effektog energi:

"ax m@/s aaxMW Til 1 øp GWh Midlereprod. GWh
s V Sum

1,1 2,9 16,5 16,0

KQstnader 1 .1.78:

Senkningskanal, vnt. 549-554
Overføringstunnel (vnt. 554-Kvastindvnt).
Inntak m/luke, sjakt, m.m.
Tunnel (senking av Kvastindvnt.)
Inntak vnt. 329 m/luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

0,3 mill. kr
2,2
0,8
2,3
0,4
3,5
0,6
3,7
2,5
1,6
3,6
4,3

Sum
0, 8 "

26, 6 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,66 kr/kWh

0017A (side 13)



DA to: 5.12.79

750 Hinnøya syd Nordland

Bresjaelv Lødingen

42 Kvastind II Ofoten kr. lag

Kart nr. 1231 IV Eelt/avløp: kn l/s/km2 ?/s 106 ?jar

VMnr. Ryfjoldvnt. 3,2 105 0,34 10,7
Kvastindvd. 3,3 105 0,34 10,8

6,5 0, 68 21,5

Magasin: an He Senk
o a? mag.%

Kvastindvd. 0,68 o,s 15 12,0 55,8

Vassvei:
= min. tv.,Tunnel, L = 300 m, F h= =  0,05 m/100 m

Plastrør,L zz 450 m, mum600, h= =  0,55 m/100 m

Hor H e 2e
Fallhøyde: m m kMh/? kWh/n?

Kvastindvnd. 110 107 0,255
vatn 329

Effektog energi:

"ea&/s

1,0

a, w

0,9 5,5

Kastnader 1.1 .78:

TilløpGWh

Andel overføring til Kvastindvnt.
Andel senkning av Kvastindvnt.
Rørgate med konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon (andel)
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr /GWh

Midlere prod.
S V

0,5
0,8
0,9
0,5
1,7
0,8
0,5
1,1
1,3
0,2

Sum 8,3

GWh
Sum

5,2

mill. kr

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,60 kr/kWh

001 7 A ( s i de 14 }
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NORDLAND I

• 31 HALSEN 0. 45

750 HINNYA SYD
KVASTIND, HALSEN o.s.v.
Nyttbar vasskraft

Te n 1i.2.00

Kfr: 1. o2.80

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU80
Avd. for vasskraftundersokelser - -19



Dato: 4.1. 80

750 Hinnøya syd

Vestpollel ven

51 Møysalen

Nordland

Lødingen

Ofoten kr.lag

1232 III
l(art nr.

VMnr.

Eelt/avløp:
Ned. Møysal vd.

kn
8,4

/s/a
100

?/s
0,84

706 jar
26, 5

Magas in: km2 Hev Senk o a? mag. %
N. Møysalvd. o,s 1,0 4 2,0 7,6

... ...

( Vassvei: Tunnel, L = 1000 m, F  = min.tv., hr = 0,05 m/100 m
Stålrør, L = 500 m, Ømm750, h= = 0,7 m/l00 m

Hr H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/? kWh/n

N. Møysalvd. -
kt. 20 160 155 0,369

Effekt og en erg i :

ax m3/s E MM Ti 11 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

1,7 2,2 9,8 9,3

(

KQstnader l.l .78:

Dam Møysalvandet
Tunnel m/utslag under vann, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon (kai)
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,4 mill.kr
3 ,0
2,1
0,7
3,0
2,5
1,1
2,6
3,1
0,5

If

19,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,04 kr/kWh

0017A (side 50}
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750 HINNØYA SYD
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Nytt bar vasskraft

Te n: 11.a80
Kfr..1. o0

NORDLAND n NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8Q 20
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Da to:
16.12.79

751 Austvågøy

Natmaalselv

21 Laupstad

Nordland

Vågan

Lofotkraft A/S

Kart nr.

VM nr.

1031 I Eelt/avløp:
Natmaalsvd.

Magasin:

Natmaalsvd.

n?
T,i

km2

0,1

1/s/km2
95

Hev

3,0 o,s 0,4 4,9

Vassvei:

Fr H e 5e
Fa 11 høyde: rn m kWh/? kWh/?--
Na tmålsvd. - 282 272 0,648
kt. 10

Effekt og energi:

ax m3/s E MW Ti 11øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

o,s 1,2 5,2 4,5

(l

St?lror: L = 800, mm450, h= = 0,9 m/100 m

Kostnader l .l .78:

Inntak m/dam, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permkanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

?/s
o,26

Senk

106 ?jar
8,1

o ? mag.%

Surn:

0,3 mill.kr
2,4
0,4
1,7
0,6
0,4
0,9
1,1
o·,2
7,0 mil .kr

Kostnadsklasse III l,56 kr/kWh

0017A (side 3)
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NORDLAND Il
NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU-79-200
Avd. for vass kra ftunderskelser



Dlito: 16.12.79

752 Vestvågøy Nordland

( Skraadalselv Vestvågøy

01 Saupstad LofotkraftA/S

Kart nr.
1031 I km l/s/km2 ?/s 1o6 n?farEelt/avløp:

VM nr. Skraadalsvd. 2,5 95 0,24 7,5

Magasin: km2 1o%? mag.%
Skraadalsvd. 0,2 0,32 4,3

Stasjonen er under
modernisering.
Rør og turbinerer
bestilt.

( Vassvei: Plastrør:L = 450 m, Ømm450, hr = 0,55 m/100  m\
k

lb%re H e .::..e
Fa 11høyde: m m kWh? kWh/n?

Skraadalsvd. 126 123 0,293
- kt. 10

Effekt og energi:

m&/s ea MM Til 1 øp GWh Midlereprod. GWh
"aax s V Sum

0,43 0,45 2,2 1,8

KQstnader l. 1 .78:

Inntak m/dam, luke etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

Sum:

0,2 mill.kr
0,3
0,2
1,3
o,o
0,1
0,4
0,5
0,0
3, 0 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,67 kr/kWh
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Dato: 5.12.79

754 Tenneselva

12 Kringelsvd. Pumpe

Nordland

Moskenes

Lofotkraft A/S

Kart nr.

VMnr.

1830 I Eelt/avløp:
Kringelsvd.

Magasin:
Kringelsvd.

l. Brutto gevinst
Krokvandet-sjoen 2.

2. Energi til pumping 3.

•v vannet.3 etto gevinst
Kroskvandet-sjøen.

0,43

0,43

KQstnader1 .1.78:

1,8

a
0,1

l/s/km2
95

Hev

0,5

eks. 2,0

0, 14
eks. 2, 0

Dam Kringelsvand
Pumpehus m/nødvendig
Permanentutstyr (pumpe,·motor)
Tunnel, boret (200 m)
Tunnel, min.tv. (400 m)
Diverse, rør, konus, etc.
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatning

?ts
o, 171

Senk-
0,5

4,3

0,5
3,8

106 n?jar
5,4

o@?
0,1

mag.%
1,9

Vassvei: Tunnel, L = 600 m, pmm600, he = 0,45 m/100 m
(boret)

lore H e 5e
Fallhøyde: m m kWh? kWh/n?

Krokvandet - 348 334 0,794
sjøen
Løftehøyde 38 0,090

Effektog energi:

"ax m@/s axMW Til 1øp GWh Midlereprod. GWh
s V Sum

0,1 mill. kr
0,1 "
0,1 "
o,s II

1,3 II

0,1 II

0,5 II

0,2 II

0,6 II

0,7 II

0,1

Sum 43 mill. kr

4,3

0,5
3,8

Kostnadsklasse IIA 1,13 kr/kWh

0017A (side 12)



Dato: 4.12.79

r
I

\

755 Trolddalselv

02 Studal, alt. I

Nordland

Moskenes

Lofotkraft A/S

Kart nr. 1830 I Eelt/avløe: km /s/km ?/s 1o6 ?/ar
VMnr. Trolddalsvd. 8,4 95 0, 80 25,2

Studalsvd. 6,4 95 0,61 19 2
14,8 1,41 44,4

Magasin: km2 Hev Senk o a? mag.%

Trolddalsvd. l,4 3 1 5,7 22,6
Studalsvd. 0,5 3 1 2,1 10,9

For totalt felt 7,8 17,6

- Vassvei: Plastrør, L = 450 m, mm900, hE = 0,55 m/100 m
l

Hr H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/n? .kWh/m3
Studalsvd. 77 74 0,176

- Tindvd.

Effektog energi:

"ax m3/s E MW Til 1øp GWh Midlereprod. GWh
max s V Sum

2,4 1,5 7,8 7,0

Kostnader 1.1.78:

Andel reg. av Trolddalsvd.
Dam Studalsvd., luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Surn

0,l mill.kr
0,3
0,9
0,6
3,0
0,3
0,5
1,1
1,3
0,6
8,7 mill.kr

Kostnadsklasse IIb ·1,24kr/kWh

017A side 8



Dato: 4.12.79

r 755 Trolddalselv

03 Trolldal, alt. I

Nordland

Moskenes

Lofotkraft A/S

Kart nr.

VMnr.

1830 I
Eelt/avløp:
Trolddalsvd.

Magasin:
Trolddalsvd.

8,4

a
1,4

l/s/km2
95

Hev
3

?ts
0,80

Senk
1

106 n?jar
25,2

o8 %?

5,7
mag.%

22,6

Vassvei: Plastrør,L = 400 m, mm 700, he = 0,55 m/100 rn
4

''Br H e 5e
Fallhøyde: m m kWh? .kWh/m3
Trolddalsvd. 71 68 0,161

- Studalsvd.

Effektog energi:

m&/s E MW Tilløp GWh Midlereprod. GWhax max s V Sum

l,4 0,8 4,06 3,6

Kastnader l .l .78:

Dam Trolddalsvd., luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum:

0,3 mill.kr
0,8
0,5
1,5
0,4
0,4
0,7
0,9
0,2
5, 7 mill. kr

KostnadsklasseIII 1,58 kr/kWh

0017A (side 9)



Dato: 4.12.79

755 Trolddalselv, Sørfoldelv

Aavandet, alt. II

Nordland

Moskenes

Lofotkraft A/S

Kart nr.

VM nr.

1830 I Eelt/avløp:

Trolddalsvd.

Magasin:
Trolddalsvd.

Vassvei:

Fallhøyde:

8,4

a
l,4

/s/an

95

Hev,5

0,80

Senk

12

25,2

1o6 ?
15,0

mag.%
60

St?lror, L = 100 m, mm700, h= = 0,7 m/100 m
Tunnel, L = 1000 m, F = min. tv., h== m/l00 m

Hr H e 2e
m m kWh/? kWh/m?

Trolddalsvd. - 143
Aavandet

Effektog energi:

nee?/s

1,6

E MWmax

142 0,338

2,0

Ti 11øp GWh

8,5

KQstnader 1 .1.78:

Inntak m/luke, rist, lukesjakt
Sjakt/utslag u/vann
Tunnel/opprigging
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorac
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod. GWh
S V Sum

8,5

0,5 mill. kr
1,3
2,5
0,3
0,6
2,6
0,6
0,8
1,8
2,2

94
Sum 13, 6 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,60 kr/kWh
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Dato: 31.1.80

756 Fiskefjordelva

01 Nedrevatn

Nordland

Hadsel

Hadsel k. kr.selsk

Kart nr.

VM nr.

1232 III
Eelt/avløp:
Mellomvnt.
Nedrevnt.

Magasin:
Mellomvnt.
Nedrevnt.

kn? l/s/km2 ?/s 106 ?/gr
12,7 95 1,20 38,0
2,4 78 0,19 6,0
15,1 1,39 44,0

n HRV LRV 1o6 a? mag.%
0,69 92 84 6,5 17,1
0,12 31, 5 30,5 0 1 1,7
For totalt felt 6,6 15,0

Vassvei: Plastrør, L = 500 m, Ømm 1000, hf= 0,45 m/100 m

l»re H% e e
Fallhøyde: m m I/? kWh/?

Nedrevnt. - 31 28 0,063
sjøen

Effektog energi:

m8/s E MM Til 1 øp GWh Midlereprod. GWhax max s V Sum

3,0 0,7 2, 77 2,6

·'
I
( '\ Ka.stnader1.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist etc. 0,6 mill. kr
Rørgate 0,7
Kraftstasjon o,s
Permanentutstyr 1,7
Adkomst/kraft/telefon 0,1
Konsulenthonorar 0,3
Uforutsett 0,7
Renter i byggeperioden,inv. avg. 0,9
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh 0,2

Sum 5,7 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,19 kr/kwh

0017A (side 32)
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NORDLAND D - NVE VASSDRAGSDIREKTORATET U 80
Avd. for vasskraf tundersokelser V  - -15



_DAto: 20. 11. 78

756 Fiskefjordelva

Blokkelv

11 Blokken

Nordland

Sortland

Vesterålens k. kr.selskap

1232 III
Kart nr. 751
VM nr.

Eelt/avløp:
N. Blokvnt.
M. Blokvnt.

Magasin:
N. Blokvnt.
M. Blokvnt.

km l/s/km2 ?1s 1o6 n?jar
7,7 65 0, 50 I5,8
15,7 75 1,18 37,1
23,4 1, 68 52,9

a Hev Senk o a? mag.
1,2 ""'i";o -,5 3,3 20,8

1,7 2,5 1,0 6,0 16,2
For totalt felt 9,3 17,6

Vassvei: Trerør, L = 230 m, 2mm 1000, h= = 0,45 m/100 m

lore H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/? kWh/m?

N. Blokvnt. 12 11 0,026 0
sjøen

Effektog energi :

ax m3/s E MW Ti 11 øpGWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

2,5 0,25 1,34 0,46 0,84 1,30

KQstnader l .l.78:

Dam M. Blokvnt.
Senk " "
Dam N. Blokvnt., inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

0,4 mill. kr
0,1 "
0,1 II

0,2 II

0,2 II

0,6 II

0,1 II

0,2 II

0,4 II

0,4 II

0,1 II

Sum 28 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,15 kr/kWh

)

0017A ( si de 2 7 )



ato: 27.11.78

757 Djupfjordelva

Djupfjordelv

01 Djupfjord I

Nordland

Sortland

Vesterålens k. kr.selsk.

art nr. : 1232 III Felt/avlop km? l/s/km2 ?/s 106 ?/r
IM nr. : 751 Vestpollelv

Alt. 3 + 5 vd. 432 1,9 103 0,20 6,2
Storelvvnt. 1,8 103 0,19 5,9

• Blokvnt. 9,5 84 0,80 25,2
Beibarnvnt. 5,4 75 0,40 12,8
Fuglevnt. 1,0 73 0,07 2,3
Storvnt. 9,2 -11. 0,67 21,2

27,1 2,33 73,6

Magasin km HRV LRV 1o6 ? mag. %

Storelvvd. 0,6 595 580 7,5 127,1
v. Blokvnt. 0,83 261 245 15,6 49,7
Beibarnvnt. 0,13 260 244 0,8 6,2

( Storvnt. 0,70 152 133 9,6 45,3
For totalt felt 33,5 45,5

Vassvei: Tunnel (eks.)

F»re H
kWh/m3 kWh/m3Fallhoyde: m .m

Storvatn - 143,7 140 0,333
sjøen

Effekt og energi:

Has m°/s Paz MW

ex. forhold
ov •• Fuglebergbkn.
ov • Storelvvnt. og

I

estpollelv fra
kt. 432.

17A (side 41)

3

5

2,5

4,6

3,0

5,5

Tilløp GWh

Kostnadsklasse IIb

24,5

Merproduksjon i forhold til ex.

24,5

Merproduksjon i forhold til ex.

Kostnader l.1.78

Alt. 3
Overføring Fuglebergbkn.
Overføring Storelvvd. + Vestpollelv,
andel av totale kostnader

1,14 kr/kWh

Sum

Midlere prod. GWh
s V Surn

9,2 13,5 22,7

4,4 o,o 4,4

7,3 17,2 24,5

2,5 3,7 6,2

1,3 mill.kr

3, 7 "
5,0 mill.kr.

Verdiøking 5,8 mill.kr.



lt. 5:
Ilt. 3 + nytt aggre-
iat  2,5 MW.
!

\ r

Alt. 5
Vassvei, diverse
Permanentutstyr (2,5 MW, ny}
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Sum kostnad ny turbin
Alt. 3
Kostnad alt. 5

Kostnadsklasse III 1, 71 kr/kWh

0,5 mill. kr
3,5 "
0,1 li

0,1 li

,5 II

0,9 II

5,6 mill. kr
5,0 li

10,6 mill. kr

Verdiøking 9,3 mill.kr.

''

17A (side 42)



24.11.78
Dato:

757 Djupfjordelva Nordland

\___
Djupfjordelv Sortland

02 Djupfjord II Vesterålens k.kr.s

Kart nr. 1232 III Ee1t / aVlø p : kn /s/km ?/s 1o6 ?/tr

VMn;e. 751 vestpollelv ---r, 9 103 0, 20 6,2
3 + 5 Storelvnt. 1,8 103 0,19 5,9

Øv. Blokvnt 9,5 84 0,80 25,2
Beibarnvnt 1,8 75 0,40 12,8

16,7 1,59 50,1

Magasin: a HRV LRV 1oa? mag.%
Storelvvnt. -o,s 595 580 7,5 127,1
Øv. Blokvnt 0,83 261 245 15,6 49,7
Beibarnvnt. 0 13 260 244 0 8 6 2

For totalt felt 23,9 47,7

Vassvei: Tunnel (eks. )

Hr H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/n? .kWh/m3

Beibarnvnt. 102,7 100 0,238 0,333

Effekt og energi:

a 9/s

3,0

E MMmax

2,6

Ti 11øp GWh

10,3
ex forhold
+ overf. Storelvvnt. erf. Vestpollelv
fra vnt. 432.

Merproduksjon i forhold til ex.

KQstnader 1.1 .78:

Andel av:

Midlere prod.
S V

4,7

2,4

Overføring Storelvvnt.
Overføring Vestpollelv fra vnt. kt. 432: 1,7 mill.kr.

7,3

GWh
Sum

2,

0,6 3,0
I

Kostnadsklasse I 0,57 kr/kWh

Verdioking 4,4 mill.kr.

0017A ( side 36)



Dato: 6.2.80

757 Djupfjordelva

Djupfjordelv

04 Djupfjord III

Nordland

Sorland

Vester&lens k. kr.

Kart nr. 1232 III Felt/avlop: kn /s/km ?/s 106 ?/gr
VM nr. 751 Storelvvd. 1,8 103 0,19 5,9

va.432 1,9 103 0,20 6,2
va.383 4,0 96 0 38 12 1

7,7 o,77 24,2

Magasin: on Hev Senk o a? mag. %
Storelvvd. 0,6 0 15 7,5 127,1
va.383 0,1 2 5 0 0 3 2,5

For totalt felt 7,8 32,2

r

Vassvei: Plastrør, L = 750 m, Ømm 700, hr = 0,55 m/100 m

Hr H e 2e
Fallhøyde: m m kMhh? kWh/?

va.383 - 115 110 0,261 0,571
). Blokvd.

Effekt og energi:

m@/s E MM Ti 11øp GWh Midlere prod. GWhax max s V Sum

1,1 0, 65  + 0, 5 6,3 2,5 3,4 5,

Kostnader l .l .78:

Overføring Storelvvd., L =  750 m
Overføring vd. 432, L =  750 m
Luke, re ulerin sanordnina, Storelvvd.
Sum overføringer

Andel overføringer
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

2, 8 mill. kr
2,8,2 II

"
5, 8 mill. kr

1, 8 mill. kr
1,7
0,6
3,3
2,5
0,7
2,1
2,5,3

II

15,5 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,63 kr/kWh

0017A (side 38)



Dato: 20.11. 78

757 Djupfjordelva

Strielv

11 Strielv

Nordland

Sortland

Vesterålens kr.selE

Kart nr.

VM nr.

1232 III
751

Eelt/avløp:
Strielv
kt. 300

Magasin: n Hey Senk 1o? mag.%
Vnt. I 0,18 1,0 2 0,48
Vnt. II 0,17 0 3 0,35

For totalt felt 0,83 8,4

Vassvei:

Fa 11 høyde:

4,5

1/s/km2
70

n?/s

0,32 9,9

St&lror, L = 400 m, mm400, he  =  1,l m/100 m
Plastror, L = 700 m, mm500, he  = 0,45 m/100 m

s H. e 2e
%' m kWh/? kWh/?

Strielv
kt. 316,8 -
sjøen

Effektog energi:

a 8/s

0, 58 1,5

/
Kastnader l.1 .78:

316,8

a. w

310

Dam senk vnt. Im/luke, rist
Senk vnt. II (senkingskanal)
Rørgate, nedgravde plastrør
Tørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon (kai)
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

0, 701

Til 1 øp GWh

6,9

Midlereprod.
S V

3,0

1,3
·0,2
0,7
1,1
0,4
3,1
1,3
0,5
1,7
2,0

2
Sum 12,5

3,6

GWh
Sum

6,6

mill. kr

mill.kr

Kostnadsklasse III 1,89 kr/kWh

Produksjonen er beregnet etter VM 752 Sneisvatn.
fra SBl er brukt for å finne middelproduksjonen.
energien mates inn på samkjøringsnettet.

I
I

!

I

Kapasitet skurvel
Det forutsettes

0017A (side 17)



Dato: 28.11. 78

758

(

02

Kart nr.

VMnr.

Vangpolle 1 v

Vangpollel v

Vangpollen II

1232 III
751 Eelt/avløp:

Ø.Vangpollvn t.

Magasin:
).Vangpollvnt.

4,3

on?
1,2

1/s/km2
86

HRV

447,8

/s
0,37

Nordland

Sortland

Vester±lens k. kr.

106 ?jar
11,8

LRV 10 ?
432,8 13,4

mag.%
117

Vassvei:

Fa 11 høyde:

Trerør, L = 300 m, Ømm700, hf
Stålrør, L = 550m, mm600, h=

'Hr
m

.Vangpoll vnt.
N.Vangpollvnt.

Effekt og energi :

maxm3/s

1,1

118, 8

E MWmax

1,1

KQstnader 1.1 .78:

H
m

113

Ti 11 øp GWh

3,2

Senk, tunnel ø.Vanpollvnt. eks.
Ny luke, rist, konus
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

e
kWh/?

0,269

=  0,45 m/100 m
= 0,75 m/100 m

5e
kWh/?

Midlere prod.
S V

0,1 3,1

o,omill. kr
0,3 II

o,s II

1,2 II

0,4
1,9
0,9
0,5
1,1
1,3
o,o II

Sum 8,1 mill.kr

GWh
Sum

3,2

Kostnadsklasse IV 2,53 kr/kWh

0017A (side22)



Dato:
20.11. 78

760 Mindre elver på Hinnøy

( Tverrelva alt, 2

83 Austpollen

Nordland

Kvæfjord

Vesterålens k. kr.selskap

l.(art nr.

VM nr.

1232 II
Eelt/avløp:
Storvnt.

km
5,8

1/s/km2
80

/s
0,46

106 ?jar
14,6

Magasin:
Storvnt.·

km2
0,23

Hev

6

Senk

10

o6 a?
3,6

mag. %
25

Vassvei: Tunnel, L = 1600 m, F = min.tv., h= = 0,05 m/100 m
Stålrør, L = 840 m, mm= 500 m, he = 0,75 m/100 m

Hore H e ze
Fallhøyde: m m kHhn° .kWh/m3
Storvnt. 376,7 370 0,881
sjøen

Effekt ogenergi :

m&/s ix MW Til 1øp GWh Midlereprod. GWhax s V Sum

0,92 2,9 12,9 12,2

Kostnader1. 1.78:

Dam Storvnt.
Senk Storvnt.
Tunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

0,7 mill.kr
0,8 It

4,7
2,9
0,8
3,7
2,5
1,6
3,5
4,2
0,6

Sum 26, 0 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2, 13 kr/kWh

0017A (side 23)
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NORDLAND I

758 VANGPOLLELVA
757 OJUPFJORDVASSDRAGET
756 FISKEFJORDELVA
STRIDELV, BLOKKEN o.s.v.
Nyttbar og utbygd vassl<raft

8.10.'rf
fl.2.BD

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersoketser VU-78-38



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på Hinnøy

Sæte rel va

01 Forøsæter

Troms

Kvæfjord

Vesterålens k.kr.selsk.

Kart nr. : 1232 III
VM nr.:

(

0353V/LB (s. 2)

Felt/avløp:
Sæterelva-
kt. 190

Magasin:
0

Kostnader l.1.78:

Kostnadsklasse IV

4,9

2
1/s/km

67,5

Inntak
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

1o° a?Ar

0, 33 10,4

1o? mag. %

Vassvei: Trerør, L = 600 m, mm600, hr = 0,45 m/100 m
Stålrør,L 0 300 m, mm450, hr = 0, 80 m/100 m

"%. H
n w%? e?Fallhoyde: m
_

Kt. 190 -
sjøen 190 184 0, 438 0

Effekt og energi:

Hmax m/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

0,66 1,0 4,6 3,4

0,5 mill. kr
1,1
0,6
0,5·
2,4
0,5
0,5
1,2
0,9
0, 1

Sum 8,3 mil .kr

2,44 kr/kWh
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760 MINDRE ELVER P
FOR 'SETER
Nyttbar vasskraft

HINNOY
n:B.h .11-78

· Kfr: 7.t. 44.r. 3?

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser U-78-98



Da to : 16 • O 3 • 81

760 Mindre elver på Hinnøy

Tverrelva, Langvasselv, alt. 1

11 Langvassbotn

Troms

Kvæfjord

Vesterålens k.kr.selsk.

Felt/avlop: a? 4skm 2 3 1o°  a?AKart nr.: 1232 II mils
VM nr.: Storvnt. 5,8 80 0, 46 14,6

Langvnt. 13,5 65 0,88 27,7
19,3 1, 34 42,3

Magasin:
Storvnt.
Langvnt.

km2 H
...-!£!.

0,23 6
0 98 1,0
For totalt felt

Senk
10
1,0

16° %?

3,6
2 0
5,6

mag. %
25
7,2

13,3

Vassvei: Rorgate, tre, L = 500 m, hmm1000, h= = 0,40 m/100 m

"%re
H
n

w5? =Fa1lhoyde: m m we?
Langvnt. -
sjøen 34 31 0,073 0

Effekt og energi:

Has  m?/s

2,4

(

Fmax MW

0,6

Tilløp GWh

3,1

Kostnader 1.1.78:

Dam, senk. Langvnt. (L = 70 m)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,9

0,6 mill. kr
1,0 II

0,5 II

1,7' II

0,2 II

0,4 II

0,8 "
1,0 II

0,2 II

Sum 6,4 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,20 kr/kWh

0353V/LB (s. 3)



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på Hinnøy

0 12 Tverrelv

Troms

Kvæfjord

Vesterålens k.kr.selsk.

Kart nr.: 1232 II
VM nr.:

0353V/LB (s. 4)

Felt/avløp:
Storvnt.

Magasin:
Storvnt.

an?
5,8

2
1/s/km
80

Hev
6

»°us
0,46

Senk
10

1o' a?[
14,6

a?
0,23

% ?
3,6

mag. 8
25

Vassvei: Tunnel, L = 700 m, F = min. tv., he = 0,05 m/100 m
Stålrør, L = 1200 m, mm 500, hr = 0,75 m/100 m

"%. H
n

we? 5e?Fallhoyde: m m
Storvnt. - 315 305 0,726 0
Tverrelva kt. 60

Effekt og energi:

Hmax m/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

0,8 2,0 10,6 10, 0

Kostnader 1l.1.78:

Dam Storvnt.
Senk. Storvnt. (Utslag u/vann, luke, rist)
Tunnel (inkl. opprigging)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

Kostnadsklasse IV

0, 7 mill. kr
0,8
2,4.
4,1
0,8
3,1
2,5
1,0
3,1
3,7
0,5

22,7 mil .kr

2,27 kr/kWh



C 7.
. \__F' ....

•(13s1277

I .aao.-
") 

3

s.oo-

3:

LANGVASSBOT-0-.-;

I 12 TVERRELV 2.0

.---· ,,"' /'- ___)

( Storvatn'.3.6 N
• 300.00 -  364.00

\ ! )

)5.8/ 14.6 .J. /L:__.

0 3 km

a0
I3

I
Po

TROMS

•

760 MINDRE ELVER P HINNØY
LANGVASSBOTNø TVERRELV T n: f-.r,f

Nyttbar vasskraft Kfr.:r. . 11.,,.f1

NVE· VASSDRAGSDIREKTORATET
. Avd. (or,vasskraftundersokelser VU-81-149



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på Hinnøy Troms

(
__

\ Aspeneselv Kvæfjord

'/ 21 Veiti Vesterålensk.kr. selsk.

Kart nr.: 1232 II Felt/avlop: en 1/s/? »?ts 1o' »? gr
VM nr.: Storelvvd. 3,8 73 0,28 8,7

N. Veitivd. 2 5 70 0 18 5 5
6,3 0,46 14,2

Magasin: km2 o' 3
%m mag.

Storelvvd. 0,6 0 10 4,5 51,7
N. Veitivd. 0 1 3 0 0 3 5,5

For totalt felt 4,8 33,8

(-,

Vassvei: Stålrør,L = 700 m, Ømm 600, hr = 0,80 m/100 m

Fallhøyde:
N. Veitivd. -
Aspeneselv

"%.
m

H
n

...!!L «w5»?

243 237 0, 564 0

Effekt og energi:

{mas m?/s maxMW

0,8 1,6

Tilløp GWh

8,0
( \

Kostnader 1.1.78:

Overføring Storelvvd.
Utslag u/vann, luke, rist, sjakt
Magasin N. Veitivd., dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,6

3,2 mill. kr
0,7 II

0,7. II

2,7 II

0,5 II

2,5 II

2,1 II

1,3 II

2,7 li

3,2 II

0,4 II

Sum 20,0 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,64 kr/kWh

0353V/LB ( s. 5)
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760 MINDRE ELVER P HINNOV
750 HINNØVA SYD
VEITI; FOSSE Te n:21 21.1.80
Nyttbar vasskraft Kfr:1.t 1.2.s,

NORDLAND I NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-14
Avd. for vasskraftundersokelser



Dato: 13. 11. 80

760 Vebbestadelva

31 Vebbestad

Troms

Kvæfjord

Kart nr. : 1232 II
VM nr.:

()

0207V/EU (s. 2)

Felt/avløp:
Vebbestadvatn

Magasin:
Vebbestadvatn

Vassvei: Rorgate stl, L = 2050 m, mm400, he = 1,5 m/100 m

Fallhøyde:
Vebbestadvatn
Sjøen

a?
4,9

a?

0, 55

"%e
m
390

Effekt og energi:

0,38

Kostnadsklasse

FPma MW

Kostnader 1.1.78:

1, 2

2
1/s/km
50

H
n
m
366

Dam Vebbestadvatn m/luke, rist
Senk Vebbestadvatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

6,8

3
ls
0,25

Senk
1,5

«$?
0,871

Tilløp GWh

o° a?ge
7,8

o° a?

2,7

Midlere prod.
S V

mag. %
34,6

GWh
Sum

6,3

1,5 mi11.kr
0,2 II

6,0 II

0,3 II

1,9 II

o,s II

1,0 "
2,0 II

2,6 II

0,3 II

Sum 16,3 mill.kr

IV 2,58 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref .: 1233 I
760 VEBBESTADELVA
VEBBESTAD
Nyttbar vasskraft

Te n:  231.8
Kfr:1. . ·4.o4¥

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8
Avd. for vasskraftunderskelser 7 1- 36



Dato: 13.11.80

762 Vestre Storelv (Rolla)

01 Hamran

Troms

Ibestad

Felt/avlo:
2

1Zs /km
2 3 1o° %?AeKart nr.: 1332 I km ls

VM nr.: St. Krokvatn 2,2 50 o,11 3,4
Storvatn 15,4 50 0,77 24,4

17,6 0,88 27,8

Magasin: a? Hev Senk 16' 3
%m mag.

Skibsvatn 1,60 (3,25) 4(0,5) 11, 2 47,1
Storvatn 0,15 (1,0)2 0 0 3

For totalt felt 11, 5 41,4
Tall i parentes
.isterer

Vassvei: Rorgate plast, L = 1100m,mm700, h= = 0,5 m/100 m

"%. H
n

«6? seeFallhoyde: m m
Storvatn 156 150 0,357 0
Sjøen

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,3

max MW

1,65 9,9

eks. 0,4 0,5

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

0 2 0 7 V/EU ( s • 4 )

Overføring St. Krokvatn (kanal, L = 300)
Senk Skibsvatn m/luke (kanal,L = 200 rn)
Dam Storvatn rn/luke, rist, konus, hus
Rorgate (i gammel trace)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

For merproduksjon 6,6 GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

9,5

2,9

0,4 mill.kr
0,6
0,6
1,8
0,4
3,0
0,7
0,7
1,6
1,9
0,3 "

Sum 12,0 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,82 kr/l<Wh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1332 I

762 VESTRE STORELV (ROLLA)
HAMRAN T n: .1.
Nyttbar og utbygd vasskraft Kfr.:r..t 1,t,JJ6.,1

NVE VASSDRAGSD1REKTORATETVU-81 ;.·37
Avd. for vasskraftundersøkelser



Dato: 13.11.80

771 Tenne vike lv

01 Tennevik

Troms

Skånland

Kart nr.: 1332 Felt/avlop: ea? 1ls /km
2 3

II m'ls
VM nr. : N.Skidden dalsvnt.27 60,0 1,62

Blåfjellvand 39 58,5 2,28
66 3,90

Magasin:
2

Senkkm Hev
Skiddendalsvdne
Øivand 0,6 2 2
Blåfjellvand 1,7 1,5 3

For totalt felt

e, .a

0 2 0 7 V /EU {s • 9)

Vassvei:

Fallhøyde:
Blåfjellvand
Sjøen

Tunnel L = 3700 m, F = min.tv.,
Sjakt L = 155 , F = 5 m?
Rør i sjakt L = 155 m, mm1300

"%-
rn

138

Effekt og energi:

Hma: m?/s

6,1

max MW

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III

7,0

H
n
m

133

Tilløp GWh

38,8

Andel Skiddendalsvandene
Dam blåfjellvand
Senk Blåfjellvand m/luke, sjakt, rist
Dam Øivand
Tunnel
Sjakt
Rørgate i sjakt m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst tunnel, stasjon
Adkomst/kraft/telefon
Kon sule nthonora r
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

w%ea?
0,316

o° a?ae
Sl
72
123

1o' 3
%m mag.

7,9 15,4
2,2 15,1
7 2
17,3 15,3

hE = 0,12/100 m

h= = 0,55 m/100 m

in?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

14 22 36

2,5 mill. kr
0,3 II

1,0 "
,5 II

11, 0 "
1,0 .
0,5
2,5
8,0
2,0
1,0
3,0
6,8
10,0
2,0 II

Sum 52,1 mill.kr

1,45 kr/kWh



Dato: 13.11.80

771 Tennevikelv

02 Blåfjellvatn

Troms

Skånland

Kart nr.: 1332 Felt/avl:
2

}/s/m
2 3 1o'  a?aeII km ls

VM nr.: N. Skiddendalsvnt.27 60,0 1,62 51

Magasin: a Hey Senk 6 3
%m mag.

Ø.Skiddendalsvnt. 0, 73 0 5 1,4
M.Skiddendalsvnt. 0,30 0 5 2,2
N.Skiddendalsvnt.

kt. 377 0,23 3 3 1,1
N.Skiddendalsvnt.

kt. 378 0, 40 2 4 3,2
For totalt felt 7,9 15,5

Vassvei:

(

Tunnel L = 2800 m, F = min.tv., he = 0,05 m/100 m
Rorgate L = 800, mm900, he = 1,05 m/100 m

Varig Vernet

0 2 0 7 V /EU ( s • 10)

"%e
Fallhøyde: _rn __
N.Skiddendalsvnad 239
Blåfjellvand

Effekt og energi:

lax m?/s

2,6

Pae MW

5,0

H
n
rn
229

w$je?
0,545

Kostnadsklasse III

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Senk ø.Skiddendalsvnt. (tunnel)
Senk M. Skiddendalsvnt.
Senk Skiddendalsvnt kt. 378
Senk/Hev Skiddendalsvnt. kt. 377
Inntak m/luke, sjakt, rist etc.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

27,8

#?

Midlere prod.
S V

11 15

1, 5 mill. kr
1,0
0,2
1,5
0,5
8, 1.
4,5
1,6
3,5
2,0
2,2
5,3
6,3

GWh
Sum

26

II

II

"
II

II

II

II

II

II

II

11

II

1,4 II

Sum 39,6 mill.kr

1,52 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1332 I
771 TENNEVIKELVA
BLAFJELLVATN. TENNEVIK
Nyttbar vasskraft

T n: .1.&1
Ktr: $. o1 o&.r

•
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET vu 81 32
Avd.for vasskraftunderskelser - -



Da to : 13 • 11 • 80

773 Skoddebergvassdraget

03 Saltvand

Troms

Skånland

Kart nr.: 1432 Felt/avlo:
2

1Zskm
2 3 1o° «?geIV km nls

VM nr. : Eidevand 4 55 0,22 6,9
Olderelv kt. 420 7 53 0 I 37 11,7

11 0,59 18,6

Magasin:
2

Hev Senk 1o' 3
%km rn mag.

Eidevand 0 I 10 0 10 6,0 87
Oldervand 0,15 2 1 0,5 5,1
Inntak 0 1

For totalt felt 6,6 35,5
I

Vassvei: Rørgate stål L = 1600 m, mm 500, hE = 1,15/100 m

"%.
Fallhøyde: m
Olderelv kt.420 418
Saltvand

H
n

_.!!!.,_
400

wa?
0,952

dt?
0,035

Effekt og energi:

Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

0,9 3,0 17,7 16

Kostnader 1.1.78:

Overføringstunnel Eidevand (1=800 rn)
Senk Eidevand m/utslag u.vann, luke, luke,
sjakt, etc.
Dam Oldervand u/senk, luke
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

3,0 mill. kr

0,7 II

0,4 II-
0,8 11

6,0 II

o,s II

4,0 2
2,3 II

1,6 11

3,9 11

4,6 II

0,9 II

28,7 mill.kr

0 2 0 7 V/EU ( s • 13 )

Kostnadsklasse III 1, 79 kr /kWh



Dato: 13.11.80

774 Hilleshamnelva

01 Hilleshamn

Troms

Gratangen

Kart nr. : 1432 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Vatn 365

Magasin:
Hilleshamnvnt.

Vass ve i:

a
10,5

a?

0,12

2
1/s/km

48

Hev
eks.

3ms
o,so

Senk

1o° a?ae
15,9

o° a?
0,5

mag. %

3,1

Rorgate stal L = 850 m, mm 500, h = 1,l m/100 m

Fallhøyde:
H illeshamnel v
kt. 45

"%e
m

320

Hn
m

310
w#a?
0,738

Effekt og energi:

ma MW

0,9 2,4

eks. 0,03

Kostnader l.1.78:

0, 07

Tilløp GWh

11,7

Inntak m/rep.dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

11, 7

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,5

0,4

Sum

0,4 mi11.kr
3,1 II

0,4 II

2,5 II

0,8 II

0,7 II

1,6 II

1,9 II

0,6 II

12,0 mill.kr

0207V/EU ( s.12)

Kostnadsklasse III 1, 60 kr/kWh
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Avd. for vasskraftundersøkelser - -



Dato: 13.11. 80

775 Tjuvskjerelv

01 Tjuvskjer

Troms

Gratangen

Kart nr.: 1432 Felt/avlo:
2

1/s/km
2 3 1%'  a?aeIV km mle

VM nr. : Tilført Foldvikvatn 7,6 53 0,40 12,7
Tilført Foldvikelv 1,5 53 0, 08 2,5
Tilført vatn kt.362 4,1 50 0,21 6,5
Tjuvskjervatn 1,9 49 0,09 2,9

15,1 o,78 24,6

Magasin: a? Hev Senk o' 3
%m mag.

Foldvikvatn 0,90 3 2 4,8 38,6
Tjuvskjervatn 0,30 2 2 1,2 41,4

For totalt felt 6,0 24,8
Foldvikvatn kan føres
til Hilleshamn. Dette
prosjektet gir ca •

• 
GWh med Foldvik-

an klasse III

Vassvei: Rorgate st?l L = 1700 m, hmm650, he = 0,8 m/100 m

Fallhøyde:
Tjuvskjervatn
Sjøen

"%
m
329

H
n
m
315

«$?
0,750

?
0

Effekt og energi:

Paz MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

1,20 3,2 18,5 17,0

Kostnader l.1.78:

Dam Foldvikvatn m/luke
Senk Foldvikvatn
Inntak i Foldvikelva
Overføringskanal Foldvikelv - Vatn 362 (1=1000
Tunnel vatn 362 - Tjuvskjervatn ( 1=1400 m)
Dam Tjuvskjervatn m/luke, rist, konus
Senk Tjuvskjervatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,7 mill.kr
0,3 II

0,3 "
m) 0,4 II

4,3 II

0,5 - II

0,2
4,9
0,7
5,3
1,5
1,6
4,0
4,8 II

0,9 II

30,5 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,79 kr/kWh

0207V/EU (s.11)
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Dato: 13.11.80

776 Storelv (Grat.)

01 Gratangen

Troms

Gratangen

Sor-Troms kr.lag

Felt/avlp: a? 2 3
1o° a?eKart nr.: 1432 III I/s!km mils

VM nr. : 872, 756 Øsevatn 6 46 0,28 8,7
Storvatn/Langvt. 12 45,5 0,54 17,2
Hestvatn/
Bjørnarvatn 34 45 1,53 48,3

52 2,35 74,2

Magasin: a? Hev Senk o° 3
%m mag.

Øsevatn 0,65 6 l 5,0 57,5
Storvatn 1,25 1,5 1,0 2,2 11,6
Reisevatn 0,23 1 1 0,5
Hestvatn 0,18 1,5 1,0 0,6 2,3
Bjørnarvatn 0,15 2 5 0 0 0 5

( For totalt felt 8,8 11,9
Vassvei: Plastrør L = 800 m, Ømrn 1100,hE = 0,55 m/100 m

Stålrør L = 800 m, mm900, h= = 0,65 m/100 m

"%re H
n

w$ea? deFallhoyde: m m
Bjørnarvatn
sjøen 190 180 0,429

Effekt og energi:

4,2

max MW

6,5

Tilløp GWh

31,8

eks. 0,65 0,30 9,3

Kostnader l.1.78:

Magasin Øseva tn
Magasin Storvatn/Langvatn
Magasin Reisevatn
Magasin Hestvatn/Bjørnarvatn
Rørgate, plast
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

4,0
0,3
0,2
0,8
2,3
4,9
2,5
6,0
1,0
1,5
4,5
5,3
1,4

Sum 33,7

GWh
Sum
28,6

2,2

mill.  kr

mill. kr

Kostnadsklasse IIB 1,18 kr/kWh
0207V/EU (s.14)
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