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INNLEDNING

Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersøkelser i NVE også til oppgave kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vært av mindre betydning på grunn av rikelig tilgang på bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
å merke seg at en så sent som i 1945 hadde registrerti alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn
10 MW og 1818 stasjoner var mindre enn 1 MW.

Mange av disse mindre verkene er nå nedlagt eller gått inn i større
utbygg ing er.

Småkraftverk-kartleggingen har omfattet nye prosjekter mellom 0,1
og 10 MW. Her inngår også en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig øket i forhold til den opprinnelige

Disse undersøkelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli
inkludert i vår oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som viktig å informere om de kartlegginger som er utført
til na. Spesieit vil det vere av interesse for de enkelte fylker a
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine områder.

Materialets nøyaktighet må vurderes i forhold til målsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngående
prosjektering ikke har vært mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjør at prosjektene innbyrdes skulle være godt sammenlign-
bare. Intensjonenmå derfor være at en bruker denne oversikten til
å foreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdra

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersøkelsen. I de tilfeller der
det i slike områder eksisterer kraftverk, er disse med når det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 års vernede vassdrag (vernet
til 1985) er vurdert på lik linje med andre vassdrag. Så langt det
har vært mulig har registreringen blitt holdt utenfor områder som
berøres av større utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskraft '77.

Kartene med inntegnete verneområder er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspørsmål om verneplanens omfang.

Vass&raftotensial

Landers vasskraftotensial er pr. 01.01.8l vurdert til a vare 172
TWh i et idlere ±r. Varig vernede vassdrag er medregnet. Utbygg-
ingsulignetene i disse er anslit til 1l,4 TWh.
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I nye smkraftverk med installasjon mellom 100 kW og 10 MW har en
innenfor akseptable kostnader (kostnadsklasse III) funnet et teore-
tisk potensial på 8.7 TWh, som er i det totale 172 TWh.

Potensialet for verk under 100 kW er ikke kartlagt, men et grovt
anslag gir ca 100 GWh på landsbasis.

Anslagene er situsjons- og tidsbetonte. Faktorer som spiller inn
er bl.a. bedring i topografisk og hydrologisk materiale, den tek-
niske utvikling, prisutvikling for alternativ energi og endringer
av andre økonomiske forutsetninger om f.eks. kalkulasjonsrenten.

Troms fylke

Høsten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Troms fylke. Undersøkelsen omfattet totalt 54
prosjekter hvorav 45 ligger under eller i kostnadsklasse IV
(< 2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 9 prosjekter større enn klasse
IV er med i oversikten. Undersøkelsen viser at det i Troms fylke er
et potensial p? 564 GWh ( III) for kraftverk med total installa-
sjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og
distriktene. Et slikt samarbeid har vært absolutt nødvendig for å
kunne gjennomføre kartleggingsoppgavene.

--------------0--------------

Vi ber brukerne av oversikten om å gå kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersøkelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, juli 1981

T. nsen



) LANDSOVERSIKT

N ttbar vannkraft

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er -ved utgangen av 1980
anslått til 172 TWh.

Status pr. 3l. desember 1980 (alle tall angir midlere årlig produk-
sjonsevne) :

Utbygd

Konsesjon gitt (under utbygging)

89.7 TWh

9vre Otra 0,9 TWh
Ulla-Førre 3.9 "
Eidfjord 1.7 II

Steinsland 0.5 "
Aurland 0.6 II Herav mindre-/ Orkla-Grana 1.2 11 enn 10 MW

Alta 0.7 "
Andrel) 2.8 " 12.3 n 0,1 TWh

Konsesjon søkt

Otta 2.8 TWh
Etna-Dokka 0.8
Tovdal 0.9
Breheimen 3.0
Gaular 1.2
Svartisen 4.1
Kobbelv 0.7
Andrel) 2.7 16.2 II 0,4 II

Forhandsmelding) gitt

Røldal-Suldal o.7 TWh
Nausta 0.7 II

Rauma 1.0 II

Sanddøla-Lu ru 0.6 II

Vefsna 1.4 II

Andrel) 1.6 " 6.0 " 0,2 II

Rest, ikke vernet 24.3 II 7,1 II

Vernet
Til 1985 12.l TWh 0,9 11----------- Tw3)Varig 11. 4 II 23.5 II 8,7

172.0 TWh

l)Posjeter unare enn ,5TW/2r
2lo >lanleaging, i henhold til vassdragsreguleringslovensS 4a.
3)orosiekte- i varig vernede vassdrag ( 0, 6 GWh) ikkxe :nedi summen... J - . - J..
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r· Nytt bar vasskraft mindre kraftk' er landsoversikt Februa .. 981
\__

. - ... •....•. . ..... ..•.•
K:5tnadsk las:se I IIa Ilb III IV Kostn.kl. I-III Kostn. kl. I-IV
. .--..l..-

Midlere pr odu ks jon/ Antall Antall
Install as jon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW verk GWh MW verk

... .. .. . -. ..

'i nniark 4 l 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34

'I't I 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45

No1 d]and 11 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52

Nodland 31 4 120 25 212 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35

Nord -''rode lag 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50

'5or 'I'rondelag 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28

Mor e 9 R om:sdal 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48

'oqn ] F'jo dane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 l. 271 315 66 1.404 333 82

Horda land 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51

Rqaland 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36

Vest-gder 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59

/us; t -Agde r 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33

'I'e lenark 11 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56

Busker u d 6 l 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38

Ooppl and 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 l44 41

fHediuark 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 109 37

k e r shus 81 20 10 3 81 20 10 91 23 16

sto1d 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 11 11

Ve:st fold 121 26 121 26 3 121 26 3
. ... . .•...

Sum 96 19 786 168 2.267 516 5 505 1 392' 1 782 454 8 654 2 095 508 10 436 2 550 755
••..•.. ...-

bet er totalt vrdert 1.000 prosjekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasse IV. Oversikten viser det potensial en i dag har kjenn-
skap til for nye stas joner med installasjon mellom 100 kW og 10 MW.
Pros jektene har bare gjennomgått en grov teknisk/økonomiskvurdering. Eiendomsforhold, miljø-ødeleggelser etc. er ikke vurdert.

Kos tnadsklasse: Ila 85 - 115 III 145 - 205

(or e/kWh) .1. 78 ITh 115 - 145 IV 205 - 265
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FORKLARINGER

Oversiktskart

På kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasse IV.

- Sort tall ved utløpet av vassdragene angir vassdragsnummer.

- Hvert kraftverk har fått sitt nummer med rødt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdragsnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen følger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot våre naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har ikke egne
nummer, bare vassdrag som løper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra
01-99. Nummereringen går fra utløpet og oppover i vassdraget,
alltid mot høyre.

- Eelt ansir totalt nedbørfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere år.

- Totalt ma asin angir sum av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallhøyde uten fradrag av falltap.

- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installasionen angir maksimal effekt.

- Produksjon angir midlere årlig produksjon.

- Ror tunnel/kanal angir vannveistype.

Produks onsbere nina

Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimetrertp kart i måle

stokk 1:50 000. Kartserie M71l.
2Avløp - Spesifikt avløp (1/s/km) er vurdert eter isohydatkart.

q

Q = Sum midlere irliz tilio til verket i 1 6
m

3

E
:nax

= Ma's velse

= e7 zil 5
tax

svar>nde vassfzi:¢

= Sas5ones totals iringsgad

C :! .. ), Tax· eo

n ' s



H z netto fallhøyde (H - falltap i vassvei (h. rør etc.) )n br
HRV = Høyeste regulertevannstandi inntaksmagasin

LRV = Laveste " II r

UV = Undervann for kraftstasjon

e : Spesifikkproduksjon (energiekvivalent)i kw/n°.

9 , 81·2
(e = H)3600 • n

=Sumenergiekvivalent i kWh/m3 for alle nederforliggende,

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon = e· Q • k (GWh/år)

e

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

l. Reguleringsanlegg: Herunder dammer og overføringer. Kostnadene

dekker anleggskostnadene på stedet. Ikke

veier etc.

2. Inntak:

3. Rrgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkomst/kraft/

telefon:

3. Konsuleni0oar:

Kostnadene inkluderer nødvendig dam, luke,

overløp, rist og konus for rørgate.

Rørkostnadene inkluderer selve rørprisen,

pris for bukker og skjøter, pris for plane-

ring og legging av rørene og for transport

fra fabrikk til anleggsstedet. Desssuten er

det i prisen for stålrør inkludert en tau-

bane langs rørgaten.

Tilrigging, sikring, driving, påslag etc.

er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke

med.

Bygning, fundament og tilrigging på stedet

er med i kostnadene. Fundamentet vil her

variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen

(turbin, generator, transformator, apparat-

anlegg m.m.) ) : Kostnad ved kraftstasjons-

vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nødvendig

veganlegg og/eller helikogerransport.

Kraft/telefon inneberer kosnad til rat i

anleggsiden cg frafaring av li:je til

stasjonsvegg.

ionorare e er en samlegrupe for nod-



()

9. Uforutsett:

10. Renter i bygge-

11.

Ca 208 av postene l-8.

Byggetiden anslått for små verk 1-1,5 år.

tiden, inv. avg.: Renter 6% av l-9.

Inv. avg. 13Z av 1-9.

Erstatning: Beløpet settes til ca 0,05 mill kr/GWh

01.01.78, dersom det ikke er spesielle for-

hold som åpenbart vil endre dette.

12. Kostnadsklasse: Pr 01.01.78 er disse:

11

II

II

II

li

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 W

IIB 115 - 145 II

III 145 - 205 11

IV 205 - 265 li

Pr 01.01.8l er disse:

li I - 106 ore/kWh

11

li

li

II

IIA 106 - 142

IIB 142 - 178

III 178 - 250

IV 250 - 322

li

II



( FORKLARING TIL KARTENE

På kartene er vist alle kraftverk med vassveier, magasiner og
inntaksmagasiner.

Kraftverk.

E
D

Nr., navn, maks ytelse

Utbygd/ delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Regulert vatn.

MW.

Navn, magasinvolum i 106 m
3, HRV- LRV, ( ut

bygd magasin -
volum og HRV - LRV i parantes ).

Utbygd.

Detvis utbygd.

. Ikke utbygd.

Uregulert vatn.

r-_•i'- • ") NedbOrfelt, navn, areal

t-'u >'
rr?/midtere arsavlip 1@?

Vassvei med inntakspunkt, utbygd/ delvis utbygd.

a.- - - • Vassvei med inntakspunkt, ikke utbygd.
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW
TROMS

---·-- ----------- -
Hoved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto G max. Installasjon Produksjon Kostnadc- Vann, vacsdr. R- rr Eier Komm
vassdrag kraftstasjon an til sig 

3
ma gasin fall Turbin (middel) k(asge overfort T- tunnel

mlll.m mitt. nn? m n9% MW GWh K= kanal
. ------------ - ---------- , . .-

760 Hinn¢ya nord
Saeterel va Kv-
01 For¢seter 4,9 10,4 190 0,66 1 , 0 3,4 IV R f jord

Langvasselv
1 1 I.angvasshotn 19, 3 42,3 5,6 34 2,4 0,6 2,9 IV R

Tverrelv
12 TVerrelv 5,8 14,6 3,6 315 0,8 2,0 10,0 IV T, R

Aspeneselv
2 1 Veiti 6,3 14,2 4,8 243 0,8 1,6 7,6 IV Storelvvtn. T, R

Vebbestadelv
3 1 vebbestad 4,9 7,8 2,7 390 0,38 1,2 6,3 IV R

!

762 Vestre Storelv 'i
01 Hamran 17,6 27,8 11,5 156 1, 3 1,7 9,5 III St.Krokvatn R [bes t;ad

764 Self jordelva

0 1 Selfjord 2o, 1 47,7 6,5 189 2,5 3,9 19 III Langvatn R 'Tr any

767 Fosselva Kvalvikvatn
0 1 Bergsbotn 15,4 31,6 30,0 383 2,5 8,0 28 III Roalds vatn T.R erg

768 Lyselva
02 Svarthola 37,9 81 ,6 25,6 201 4,4 7,5 35 III T,R
03 Hestvatn 12,0 26 I 1 10 ,8 107 1,25 1 , 1 6,0 IIb R

7 71 Tennevikelva San-
01 Tennevik 66 123 17 ,3 138 6,1 7,0 36 III T land
02 Blflfjellvatn 27 51 7,9 239 2,6 5,0 26 III T, R

022 1V/ U ( s. 1 )
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10 MW TROMS

- ---- ----- --------- --------·- -- -----•---- -----------
Hoed- Elv, Rzlt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon. Pr oduks jon Koctnads- Vann, vacsdr. R- rr Eier Komm
vassdrag kraftstasjon on tilsig 

3
ma gasin fall Turbin (middel) kl(asge overfort T tunnel

mlll.m milt, n m n% MW GWh K= kanal
. - ---- -- ··- --- ----

773 'l'Ømm ere 1 va Sk8n-

03 Saltvatn 1 1 18 ,6 6,6 418 0,9 3,0 16 III Eidevand R land

774 Hilleshamnelva Grat-

0 1 Hil les hamn 10,5 15,9 0,5 320 0,9 2,4 7,5 III R ang en

775 Tjuvsk jærel va
0 1 Tj uvsk jær 15,1 24,6 6,0 ]29 1,2 3,2 17, 0 III R

776 Storelva (Grat.)
01 Gratangen 52 74,2 8,8 190 4,2 6,5 28 ,6 IIb R

777 Plasselva Ia U-

01 Plasselv 15 20,8 4,5 410 1 , 1 3,7 17 III Bel nes vatn R angen

.I 794 Br¢stadelva

I 01 Br¢stadbotn 151, 3 204,5 24,6 95 1 1,0 8,5 39 III T, R J>yr¢y
I

02 Mevatn 108,4 145,0 24,5 57 7,8 3,5 17 T, Rl III
i
I

MS.lselvvassdr.I 791I

01 Andsvatn 96 142 30 134 6,8 7,3 41 IIb Krokbekken T M31selv

05 Gievdnajavrre 265 192,4 20 50 10 3,8 20 III T, R Ba rdu

21 H¢gda 31,2 41 8,9 100 2,0 1,6 8,0 III R

793 Lakselva (Aursfj Bals-

01 No rdf jordbot n 57 73, 1 39 157 3,9 5,0 24 III T, R fjord

796 Sagelva (Balsfj.
01 Sagelv 92 ,2 104,2 5,3 25 5,6 1 , 1 4,2 IV R "

798 Nordkjoselva
Bruelva
01 Banstad 29,9 29,0 3,7 290 1,6 8,8 14 III R

0221V/ u (s. 2)



OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10 MW TROMS

-------- -- . ------------ ., ...

Hoved- Elv, Rtlt Samlet Totalt Brutto Q max. installas jon Produksjon Kostnads- Vann, vacsdr. Re r or Eier Komm
vassdrag krattstasjon on til  ig 

3
magain fall Turbin (middel) klasse verfort Ts tunnel

mlll.m milt. ns m nn% MW GWh K-= kanal
·--- -------·----· - -----------•-------- --· ---- --- . -- ---

803 Synn¢vjordelva

01 Synn¢vjorda 10,5 17, 1 134 280 0,9 2,1 11 IV R ''r mns/

806 vassbottelva.
0 1 D8f jo rden 24,9 41,7 0,9 49 2,5 10 3,2 IV R Karlsy

811 Skngneselva "tr --

0 1 Sve inga rd 39 ,9 55,0 15,0 254 3,0 6,2 30 III R fjon]

02 Stordal.vatn 12,2 16,9 5,7 265 0,9 1,9 9,4 IV R

815 Kval vikelva

01 Kval vik 32, 7 38,2 10 364 2,0 6,2 25 III T, R lyngen

821 Skarvdalselva Ytre Iselva

01 Bier lla javr re 25 22 7,5 682 1,4 8,0 31, 5 III Indre !selva T, R 8fjord

822 Klifjordelva Bekk fra

02 Nj uo rj uj 8k ka 28, 2 25, 7 7,9 645 1,3 6,8 33,6 IIb I.oamijavrri R

Trollvikelv

1 1 Trollvik 19, 0 2 1, 0 260 1,3 2,8 8,0 III R

823 Ul¢y, K8gen, Arn y
Sæterelva Sk jo rv-

01 Uly 6,8 9,0 3,3 445 0,5 1,8 8,3 IV Mettingelv R y

Kvitneselv

1 1 K8gen 4,3 6, 1 0,5 325 0,4 1 , 1 3,5 IV R "

Svartindelv (Arn y)

21 Arvik 12, 7 19, 5 1,4 160 1, 0 1, 3 5,4 IV N.Rekvikelv R

0221v EU (s.3)
}
t

\

---- - - --- - - -------



(\
..c\ s\ I ) \/
\

OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-lOMW 'TROMS

---··---- ------- ---------- - -- .-
Hoed- Elv, Arlt Samlet Totatt Brutto Q max. Installas jon Produksjon Koctnads- Vann, vacsdr. R- rr Eier Komm
vassdrag kraftstasjon

km2
tilsig 

3
ma gasin ,.,, Turbin (middel) klasge overt5rt T: tunnel

mill. m mill. ml m nn% MW GWh K=kanal
. ---. -- -·~--·---- ----

823 Norddalselv (Arn y} Skjerv-

2 2 Norddalen 6,5 9,8 2,2 177 0,6 0,9 3,4 IV R y

925 Reisaelva

0 1 Kildalen Prod ks jons k ing p·9 a. Kild. len II og III 12,5 Nord-

02 Kildalen II 141 156 15 103 8,8 7,5 29,4 IV Favreselva R roisa

03 Kildalen I II 64,2 71 15 63 4,0 2,0 8,2 III R

Bessejokka

1 1 Bakkemo 26, 1 28 ,8 3, 1 394 1,5 5,0 20,9 IIb Sagelva R

826 Forselva
01 Forsrro 14, 3 18, 1 8,7 415 1,0 3,3 15,2 IV Svartgryta 'I', R

830 vangaelva Trolldals- Kvn-

01 Bergheim 10,2 14,8 6,5 332 0,7 1,9 10,5 IV vatn T, R angen

831 Sandneselva
01 Sandnes 34,8 44 3,0 172 2,5 3,6 13 III R

841 Skal saelva

0 1 Skal sa 28, 3 40,2 6,1 53 2,2 1, 0 4,3 III R

02 Skalsavatn 12 18,2 2,5 400 1 , 0 3,3 13,0 III ·r, R II

0 2 2 1V EU ( s • 4 }



\
r

Kostn. kl. »N OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10MW 'TROMS

-------- ---- - ---------
[Hoved- Elv, Arlt Samlet Totalt Brutto Q max. lnstallujon produksjon Kostnads- Vann, vacsdr. R- ror Eier Komm
j vassdrag kraf tstasjon

km2
tilsig 

3
ma gasin fall Turhin (middel) klase« > Dl overfor t T=tunnctl

mill.m milt, n? m nn% MW GWh kr/kWh 1M. 78 K- kanal
-------- ---

H inn ya nord
Finnseterelva Finnseter- Kun--
Tingmyra 7,3 12,0 3,6 114 0,6 0,6 2,6 5,07 vatn R fjord

IF

Heidalen
·!.

Gunnesdalselv
Heidal 6,7 1 1, 0 6,5 272 0,9 2,0 6,9 3,50 Storvatn 'I', R

Lys8a

Lys:½ A,5 16, 1 17 0 1, 0 1,4 4,0 2,90 R

Salenelva
Salen 5,5 8,4 0,55 160 0,5 0,6 2,5 3, 10 R

z<»

And- Fornes vass drage
ri Fornes 3,0 3,8 1, 3 5 36.3 0,2 0,6 2,8 3, 15 R T be;t ad

Reisaelva
Mlneel va Jo]--
FElvesk og 8, 1 8,9 4,4 210 0,5 0,9 3,5 3, 09 R risa

Øks f jordvassdr.
Tverrelva
El ve land 3,9 5,6 3,7 312 0,30 0,75 3,7 3,24 R

Lauk- Storelva Kveitvik- Skjei v-
by Storelv 4,2 6,4 2,8 368 0,34 1,0 4,3 3,51 vatn R y

Kors- Korselva
elv Trollvika 2,9 3,9 2,7 190 0,26 0,4 1 ,6 4,56 R

0.?.21V EU ( s. 5)



BESKRIVELSEAV HVERT PROSJEKT MED PRODUKSJONS- OG KOSTNADS-

OVERSTAG, SAMT KARTSKISSE.

Prosjektene er ordnet etter stigende vassdragsnr.



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på Hinnøy Troms

( Sæte rel va Kvæfjord

4, 01 Forøsæter Vesterålens k.kr.selsk.

Kart nr.: 1232 III
VM nr.:

•

0

0353V/LB (s. 2)

Felt/avløp:
Sæterelva-
kt. 190

Magasin:
0

l/s/km2 1oa?Ae

4,9 67,5 o, 33 10,4

1o'a? mag. I

Vassvei: Trerør, L = 600 m, hmm600, he 0,45 m/100 m
Stålrør, L 0 300 m, hmm450, he • 0,80 m/100 m

"%. H
n we? #e?Fallhoyde: m .J!L

Kt. 190 -
sjøen 190 184 0,438 0

Effekt og energi:

amax m?/s max MW Tilløp GWh Midle re prod. GWh
s V Sum

0,66 1,0 4,6 3,4

Kostnader l.1.78:

Inntak
Rørgate, tre
Rør ga te, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsu lenthono rar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse IV

0,5 mill. kr
1,1 "
0,6 II

o,s· "
2,4 "
o,s II

o,s II

1,2 II

0,9 II

,1 II

Sum 8,3 mill.kr

2,44 kr/kWh
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760 MINDRE ELVER P HINNOY
FOROSETER n:8. 2311.-73
Nyttbar vasskraft - Kfr: U. .u.n. lf t:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser U-78-98



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på HiMøy

Tverrelva, Langvasselv, alt.  1

11 Langvassbotn

Troms

Kvæfjord

Vester&lens k.kr.selsk.

Felt/avlop: a? 2 3 1o' a?4eKart nr.: 1232 II }Zs !km mls
VM nr.: Storvnt. 5,8 80 o, 46 14, 6

Langvnt. 13 5 65 0 88 27 7
19,3 1, 34 42,3

Magasin:
Storvnt.
Langvnt.

km2 H...!.!
0,23 6
0 98 1 0
For totalt felt

Senk
10
1 0

1o° a?
3,6
2 0
5,6

mag. I
25

7 2
13,3

Vassvei: Rorgate, tre, L = 500 m, hmm1000, h = 0,40 m/100 m

Fallhøyde:
Langvnt. -
sjøen

H
n
m w$.e?

hmax m?/s

34

maxMW

2,4 0,6

31 0,073

Tilløp GWh

3,1

Kostnader 1.1.78:

Dam, senk. Langvnt. (L =  70 m)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0

Effekt og energi:

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

2,9

0,6 mill. kr
1,0
0,5
1,7
0,2
0,4
0,8
1,0
0,2

Sum 6,4 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,20 kr /kWh

0 3 5 3V / LB ( s • 3 )



Dato: 16.03.81

760 Mindre elver på Hinnøy

f'\.._
12 Tverrelv

Troms

Kvæfjord

Vesterålens k.kr.selsk.

Kart nr.: 1232 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Storvnt.

n?
5,8

2
1/s/km
80

»?e
0,46

1o' a?A
14,6

Magasin:
Storvnt.

a?
0,23

Hey
6

Senk
10

1o° ?
3,6

mag. I
25

Vassvei: Tunnel, L = 700 m, Fa min.tv., hf• 0,05 m/100 m
Stlror, L = 1200 m, hmm500, h = 0,75 m/100 m

"%e
Fall høyde: m
Storvnt. - 315
Tverrelva kt. 60

H
n

..1!L
305

w$a?
o, 726

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

0,8 2,0 10,6 10,0

Kostnader l.1.78:

Dam Storvnt.
Senk. Storvnt. (Utslag u/vann, luke, rist)
Tunnel (inkl. opprigging)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsu lenthono rar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, .0, 05 mill. kr/GWh

Sum

0,7 mill. kr
0,8 II

2,4. "
4,1 II

0,8 "
3,1 II

2,5 II

1,0 II

3,1 II

3,7 n

o,s II

22,7 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,27 kr/kWh

0353V/LB (s. 4)
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760 MINDRE ELVER PA HINNØY
LANGVASSBOTN., TVERRELV T n: 1.Slif

Nyttbar vasskraft Kfr.:,: . 1,1.,,_p1

Nve- VASSDRAGSOlREKTORATET
Avd.for .vasskraftunders5kelser ·VU-81-149



Dato : 16 • O 3 • 81

760 Mindre elver på HiMøy

Aspeneselv

21 Veiti

Troms

Kvæfjord

Vester4lens k.kr.selsk.

Kart nr.: 1232 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Storelvvd.
N. Veitivd.

a
3,8
2 5
6,3

l/s/km2
73
70

»?s
0,28
0 18
o, 46

1o° ? 4e
8,7
5 5

14,2

Magasin: 2 1o' 3 I!!!... m mag.
Storelvvd. 0,6 0 10 4,5 51,7
N. Veitivd. 0 1 3 0 0 3 5 5

For totalt felt 4,8 33,8

Vassvei: Stlror, L = 700 m, mm600, h=  =  0,80 m/100 m

Fallhøyde:
N. Veitivd. -
Aspeneselv

"%e
m

H
n

-1!L. we?
243 237 0, 564 0

Effekt og energi:

Fmax MW

0,8 1,6

Tilløp GWh

8,0

Kostnader 1.1.78:

Overføring Storelvvd.
Utslag u/vann, luke, rist, sjakt
Magasin N. Veitivd., dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mi1l. kr/GWh

Midlere prod.
5 V

GWh
Sum

7,6

3 ,2 mill. kr
0,7
0,7.
2,7
o,s
2,5
2,1
1,3
2,7
3,2
0,4 If

Sum 20,0 mill. kr

KostnadsklasseIV 2,64 kr/kWh

0353V/LB ( s. 5)
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760 MINDRE ELVER P HINNOY
750 HINNØYA SYD
VEITI; FOSSE Te n: 1.1.&0
Nyttbar vasskraft Kfr: .1. 1.u,

NORDLAND I NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-14
Avd. for vasskraftundersokelser



Jato: 13 .11. 80

760 Vebbestadelva

31 Vebbestadc
Troms

Kvæfjord

Kart nr.: 1232 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Vebbestadvatn

Magasin:
Vebbestadvatn

a?
4,9

a?
0, 55

2
1/s/km

so

3
!!Lil.
0,25

Senk
- 1, 5

1o° «?e
7,8

1%' ?
2,7

mag. I
34,6

Vass ve i: Rørgate stål, L = 2050 m, Ømm 400, hf= 1,5 m/100 m

Fallhøyde:
Vebbestadvatn
Sjøen

"em
390

Hn
m
366

wf.ta?
0, 871

Effekt og energi:

{max m?/s

0,38

Fax MW

1,2

Tilløp GWh

6,8

Kostnader l.1.78:

Dam Vebbestadvatn m/luke, rist
Senk Vebbestadvatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6,3

1,5 mi11.kr
0,2 "
6,0 II

0,3 "
1,9 H

0,5 "
1,0 II

2,0 "
2,6 II,3 II

Sum 16,3 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2., 5 8 kr /kWh
0207V/EU (s. 2)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref .: 1233 I
760 VEBBESTAOELVA
VEBBESTAD
Nyttba·r vasskraft

Te n:  J.3.1.81
Kfr.:r. ..  1!. t1IJ'f

NVE ·vASSORAGSDIREKTORATETVU 8
Avd. for vasskraftunderskelser - 1--_36



Da to : 13 • 11 • 80

762 Vestre Storelv (Rolla)

01 Hamran

Troms

Ibestad

Felt/avleo: a? ls/km
2 3

1o° a?eKart nr.: 1332 I !!LL!
VM nr.: St. Krokvatn 2,2 50 0,11 3,4

Storvatn 15 4 50 0 77 24 4
17,6 0,88 27,8

Magasin:
Skibsvatn
Storvatn

a?
1,60
0 15

Hey
(3,25)

1 0 2
For totalt felt

Tall i parentes
Osere

Vassvei:

Fallhøyde:
Storvatn
Sjøen

Senk
4(0,5)
0

1o'?
11,2

0 3
11,5

mag. I
47,1

41,4

Rørgate plast, L • 1100m, Ømm 700, hf = 0,5 m/100 m

"%.
m
156

H
n
m
150

w5,2e?
0,357

t?
0

Effekt og energi:

{max m?/s Fax MW

1,3 1,65

Tilløp GWh

9,9

eks. 0,4 0,5

Kostnader l.1.78:

Overføring St. Krokvatn (kanal, L = 300)
Senk Skibsvatn m/luke (kanal, L = 200 m)
Dam Storvatn m/luke, rist, konus, hus
Rorgate (i gammel trace)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

For merproduksjon 6,6 GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

9,5

2,9

0,4 mill.kr
0,6
0,6
1,8
0,4
3,0
0,7
0,7
1,6
1,9,3

Sum 12,0 mill.kr

KostnadsklasseIII 1,82 kr/kWh

0207V/EU (s. 4)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref. : 1332 I

762 VESTRE STORELV (ROLLA)
HAMRAN T n .1.
Nyttbar og utbygd vasskraft Kfr.:r..tdJ.tJ6.'1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET ·vu81 37
Avd. for vasskraftunders5kelser --



Da to: 13 • 11 • 80

764

e "
Selfjordelv

Selfjord

Troms

Tranøy

Kart nr.: 1333 II
VN nr.:

Felt/avløp:
Langvatn
Selfjo_rdvatn

Magasin:
Langvatn
Selfjordvatn

Vass vei:

Fallhøyde:
Selfjordvatn
Sjøen

a
2,5
17 6
20,l

21/s/kll
74,6
74 6

3
la
0,20
1 30
1,50

a?

0, 30
0 38

Hey
0
12

Senk
5
0

For totalt felt

Rorgate stal, L = 1000 m, hmm850, he = 0,70 m/100 m

"%e
m

189

H
n

m_
182

w$a?
0,433

1o' s?re
6,3

41 4
47,7

o°?
1,1
5 4
6,5

mag.  I
17,5
13
13,6

0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW• 2,5 3,9

Tilløp GWh

20,7

Kostnader l.1.78:

Overføring Langvatn (tunnel
Senk Langvatn m/ublagn, vann, luke, sjakt
Dam Selfjordvatn m/luke, rist
Rørgate  m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renteri byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/kWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

19

2, S mill. kr
o,s
6,0
s,o
0,6
6,8
2,0
2,1
5,1
6,1
1,0

Sum 37,7 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,98 kr/kWh
0207V/EU (s. 5)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1333 II
764 SELF JORDELVA
SELF JORD
Nyttbar vasskraft

T n: a2.1.8t

Kfr.:?: - 0.?.111. I/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 35
Avd. for vasskraftunderskelser - -



Dato: 13.11.80

767 Fosselva

0 1 Bergsbotne'.A

Troms

Berg

Kart Felt/avlo: a? 2 3 1o° a?aenr.: 1433 IV 4ls/km mls
VM nr.: Roaldsvatn 3,3 65 0,21 6,8

Kvalvikvatn 0,7 65 0, 04 1,4
Hestvatn kt. 383 11 4 65 0 74 23 4

15,4 0,99 31,6

:
a? 1o' 3Mag asin: l!.!J! Senk JD mag· 'Roaldsvatn 0,73 0 6 3,8 55,9

• Hestvatn 1,28 1 4 6,2 111,1
Hestvatn kt. 383 2 35 3 6 20 0

For totalt felt 30,0 95
N. Hestvatn kan

•es
opp i Hestvatn

383. Dette øker
produksjonen i 0l
Bergsbotn med 17
GWh til en pris av
0,90 kr/kWh 1.1.78.
Overføringen over-
flødiggjør 03 Hest-
vatn og reduserer
02 Svarthola i 768
Lyselva. Tilsammen
er produksjonen her
ca. 17 GWh av vann

1

fra Nedre Hestvatn

0207V/EU (s. 6)

Vassvei:

Fallhøyde:
Hestvatn
Sjøen

{max m?/s

Tunnel, L = 500, F = min.tv., he • 0,10 m/100 m
Rrgate, stl, L  = 500, hmm800, he • 1,0 m/100 m

"%e
m

383

Effekt og energi:

Fax MW

KostnadsklasseIII

Hn
....!L
377

w$ti?
0,897

Tilløp GWh

#?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,5 8,0 28,3 1

Overføring Kvalvikvatn
Overføring Roaldsvatn m/utslag u. vann, luke
Dam • Hestvatn m/luke
Senk ø.Hestvatn
Dam Hestvatn kt. 383
Senk Bestvatn m/utslag u.vann, luke, rist, sjakt
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/KWh

Sum

27 28

Kostnader l.1.78:

0,2 mill.kr
3,0
0,4
0,2
2, 0 •
1,3
2,3
3,3
0,7
10,0

2,0
2,5
5,6
7,0
1,5
42,0 mil1.kr

1,50 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO

Kar tref .: 1433 ?l
767 FOSSELVA _
BERGS BOTN T n: .z.i1. t>I

Nyttbar vasskraft Kfr.:/- . tU.J?,.8.

NVE· -VASSDRAGSDIREKTORATET- · · ·

Avd.for vasskraftunders0kelser · · VU-81-3.4



Oct to:  13. 11. 80

768 Lyselva

02 Svarthola

Troms

Berg

Felt/avlop:
2 2 3 1o° a?aeKart nr.: 1433 "IV km 1Zs/km !!LL!

VM nr.: N. Hestvatn 12,0 69 0,83 26,l
• Helvetesvatn 24,6 68 1,67 52,7
Bekk fra vatn 1 3 68 0 09 2 8

37,9 2,59 81,6

Magasin: a? !!fil! LR! 1o° %
3

8mag.
ø.Helvetesvatn 4,9 203,2 197,SS 25,6 48,6
N. Hestvatn 2 0 312 3 306 3 10 8 41 4

For totat felt 36,4 44,6

r

Vassvei: Tunnel L = 750, F = min.tv., he = 0,10 m/200 m
Rorgate, st3l L = 270, hmm1100, he = 0,65 m/100 m

"%.e
Fallhøyde: m
ø.Helvetsvatn 201,3
Sjøen

Effekt og energi:

Hmax m?/s Fmax MW

( 4,4 7,5

EKS. prod. nedlegges 4,9 4

Ny prod. i eks. stasjo 4,9 3
restfelt/6,8 km2

H
n
m
198

38,4

Kostnader l.1.78:
Inntak m/luke, rist
Tunnel
Inntakbekk m/sjakt, dem, rist etc.
Rørgate m/konus, rist
Kraf tstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

8,1

o5a?
0,471

Tilløp GWh

he?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6

3

16

3

35

22

6

o,smill.kr
3,0 ti

o,s II

2,0 II

2,3 n

8,5 II

3,0 II

2,0 "
4,4 II

5,2 II

0,o W

Sum 31,4 mill.kr

0207V/EU (s. 8) Kostnadsklasse III 1,65 kr/kWh
Merproduksjon 19 GWh



Da to : l 3 • 11 • 80

768 Lyselva

03 Hestvatn

Troms

Berg

O

Kart nr.: 1433 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Ned. Bestvatn

Magasin:
Ned.Bestvatn

a?

12,0

a?

2,0

2
1/s/km

69

HRV
312,3

3
!Ll!
0,83

LR!
306,3

1o° a?ae
26,1

1%?
10,8

mag. I
41,4,

,
\

Vassvei: Rørgate plast, L • 650 m, Ømm 700, hf= 0,55 m/100 m

"oe
Fallhøyde: m
Ned. Hestvatn 107
<).Helvetesvatn

H
n
m

103
w#a?
0,245

%?
0

Effekt og energi:

Hae m?/s maxMW

1,25 1,1

Tilløp GWh

6,4

Kostnader l.1.78:

Inntak m/luke, rist, konus etc (eks. dam)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,3
1,1
0,3
2,4
1,0
0,5
1,1
1,3
0,3

Sum 8,3

GWh
Sum

6,0

mill.kr
"

mill.  kr

KostnadsklasseIIB 1,38 kr/kWh

0207V/EU ( s. 7)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
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43 1.6

NVE VASSDRAGSDlREKTORATETVU 81 33
Avd.for vasskraftunderskelser - -



Dato: 13.11.80

771 Tennevikelv

r 01 Tennevi k
t"'-' .. -

Troms

Sk!nland

Felt/avlop: a? 2 3
Kart nr.: 1332 II 1/s /km ls
VM nr.: N.Skidden dalsvnt.27 60,0 1,62

Blåfjell vand 39 58 5 2 28
66 3,90

Magasin: a? Hev Senk-Skiddendalsvdne
Øivand 0,6 2 2
BUfjellvand 1 7 1 5 3

Por totalt felt

1o' a?e
51
72

123

1%'?
7,9
2,2
7 2

17,3

mag. I
15,4
15,1

15,3

Vassvei:
Varig Vernet

Tunnel L = 3700 m, F = min.tv.,  he •  0,12/100 m
Sjakt L = 155 , F  • 5 n?
Ror i sjakt L = 155 m, hmm1300 h= = 0,55 m/100 m

Fallhøyde:
Blåfjellvand
Sjøen

"%e
m

138

H
n
m

133

«$e?
0,316

ea?
0

Effekt og energi:

amaz m?/s maxMW

6,1 7,0

Tilløp GWh

38,8

Kostnader l.1.78:

Andel Skiddendalsvandene
Dam blåfjellvand
Senk Blåfjellvand m/luke, sjakt, rist
Dam Øivand
Tunnel
Sjakt
Rørgate i sjakt m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst tunnel, stasjon
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

14 22 36

2,5 mill.kr
0,3 II

1,0 "
0,5 II

11,0 ".
1,0 II

0,5 II

2,5 ti

8,0 "
2,0 "
1,0 II

3,0 II

6,8 "
10,0 II

2,0 "
Sum 52,a mill.kr

KostnadsklasseIII 1,45 kr/kWh
0207V/EU (s. 9)



Dato: 13.11. 80

771 Tennevikelv

02 Blåfjellvatn

Troms

Sklnland

Kart nr.: 1332 II
2 2 3 1oateFelt/avløp: !.!!L. 1/s/km . m"/e

VM nr.: N. Skiddendalavnt.27 60,0 1,62 51

Magasin: in? !!ll Senk 1o' 3 mag. 8m
).Skiddendalsvt. 0,73 0 5 1,4
M.Skiddendalsvnt.0,30 0 5 2,2
N.Skid4endalsvnt.

kt. 377 0,23 3 3 1,1
N.Skiddendalsvnt.

kt. 378 0 40 2 4 3 2
Por totalt felt 7,9 15,5

Vassvei: Tunnel L • 2800 m, F • min.tv., hr • 0,05 m/100 m

r ) RørgateL = 800, hm 900, he • 1,05 m/100 m

Varig Vernet

0207V/EU (s.10)

"%e
Fallhøyde: .J!._
N.Skiddendalsvnad239
Blåfjellvand

Effekt og energi:

{max m?/s

2,6

maxMW

5,0

Bn
..l!L
229

Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

Senk • Skiddendalsvnt. (tunnel)
Senk M. Skiddendalsvnt.
Senk Skiddendalsvnt kt. 378
Senk/HevSkiddendalsvnt. kt. 377
Inntak m/luke, sjakt, rist etc.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

27,8

we?
0,545

de?

KostnadsklasseIII

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

11 15 26

1, 5 mill. kr
1,0
0,2
1,5
0,5
8, 1 •
4,5
1,6
3,5
2,0
2,2
5,3
6,3
1,4

Sum 39,6 mil1.kr

1,52 kr/kWh



(

TROMS

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 133 2 I
771 TENNEVIKEtVA
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T n: .1.61
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•
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersåkelser VU-81-32



ato 13.11.80

774

ro""
Hilleshamnelva

Hilleshamn

Troms

Gratangen

<art nr. : 1432 'IV
7M nr.:

Felt/avløp:
Vatn 365

Magasin:
Hilleshamnvnt.

a?
0,12

Vassvei: Rørgate stål L • 850 m, Ømm 500, hf= 1,1 m/100 m

"%e
Fall høyde: m
Hilleshamnelv 320
kt. 45

Hn
....!!L..
310

Effekt og energi:

maxMW

0,9

km2

10,5

2,4

l/s/km2
48

Hey
eks.

3
"ls
0,50

w#a?
0,738

Tilløp GWh

1o° a?Ae
15,9

1o'?
o,s

Midlere prod.
5 V

mag. I
3,1

#?

GWh
Sum

11,7

eks. 0,03

Kostnader l.1.78:

Kostnadsklasse·III

0,07

Inntak m/rep.dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter  i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

7,5

11,7 0,4

0,4 mill.kr
3,1
0,4
2,5
0,8
0,7
1,6
1,9
0,6

Sum 12,0 mil1.r

1,60 kr/kWh

0207V/EU (s.12)



Dato: 13.11.80

77  3 ·rømme rel va

(\
) 03 Saltvand

Troms

Skånland

1432 Felt/avlop:
2

}Zs/km
2 3 1o° a?sKart nr.: IV km mls

VM nr.: Eidevand 4 55 o,22 6,9
Olderelv kt. 420 7 53 0,37 11,7

11 0,59 18,6

Magasin:
2 6 3

km Hev Senk 10 m mag. 8
Eidevand 0,70 0 10 6,0 87
Oldervand 0,15 2 1 0,5 5,1
Inntak 0,1

(_ For totalt felt 6,6 35,5

Vassvei: Rørgate stål L 1600 m, mm500, hE =- 1,15/100 m

"%e
Fallhøyde: m
Olderelv kt.420 418
Saltvand

Effekt og energi:

max MW Midlere prod.
S V

0,9 3,0 17,7 16

Kostnader l.1.78:

H
n
m

400
owe?
0,952

Tilløp GWh

Overføringstunnel Eidevand (l=800 m)
Senk Eidevand m/utslag u.vann, luke, luke,
sjakt, etc.
Dam Oldervand u/senk, luke
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Sum

fa.'
0,035

GWh
Sum

3,0 mill.kr

0,7 II

0,4 II

0,8 II

6,0 II

0,5 II

4,0 2
2,3 II

1,6 II

3,9 II

4,6 II

0,9 II

28,7 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,79 kr/kWh

0207V/EU (s.13)
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Dato: 13.11.80

775 Tjuvskjerelv

01 Tjuvskjer

Troms

Gratangen

Felt/avlg: a? 2 3
1o a?reKart nr.t 1432 IV }Zs/km mls

VM nr.: Tilført Foldvikvatn 7,6 53 0,40 12,7
Tilført Foldvikelv 1,5 53 0,08 2,5
Tilført vatn kt.362 4,l so 0,21 6,5
Tjuvskjervatn 1 9 49 0 09 2 9

15,1 0,78 24,6

I a? 1o' 3
Magasin: !!!!. Senk m mag. 'Foldvikvatn 0,90 3 2 4,8 38,6
Tjuvskjervatn 0 30 2 2 1 2 41 4

For totalt felt 6,0 24,8
Poldvikvatn kan føres
til Billeshamn. Dette

jektet gir ca.
h med Foldvik-

'  klasse III

0207V/EU (s.11)

Vassvei: Rorgate stl L  = 1700 m, Wm 650, he • 0,8 m/100 m

"%.
Fallhøyde: _!!!__
Tjuvskjervatn 329
Sjøen

Effekt og energi:

Mmax m?/s maxMW

KostnadsklasseIII

H
n

..!L
315

w#ti?
0, 750

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Dam Foldvikvatn m/luke
Senk Foldvikvatn
Inntak i Foldvikelva
Overføringskanal Foldvikelv - Vatn 362 (1=1000
Tunnel vatn 362 - Tjuvskjervatn ( 1=1400 m)
Dam Tjuvskjervatn m/luke, rist, konus
Senk Tjuvskjervatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger,0, 05 mill. kr/GWh

?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Surn

1,20 3,2 18,5 17,0

Surn

0,7 mill. kr
0,3 "
0,3 "

m) 0,4 II

4,3 "
o,s . "
0,2 "
4,9 "
0,7 "
5,3 II

1,5 n

1,6 II

4,0 "
4,8 II

0,9 II

30,5 mill.kr

1,79 kr/kWh

,.. ,.·.
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Dato: 13 .11. 80

776 Storelv (Grat.)

01 Gratangen

Troms

Gratangen

Sor-Tromskr. lag

Kart nr.: 1432 III
VM  nr.: 872, 756

Felt/pvløp:
Øsevatn
Storvatn/Langvt.
Bestvatn/
Bjørnarvatn

Magasin:
sevatn
Storvatn
Reisevatn
Hestvatn
Bjørnarvatn

Vassvei:

a?

6
12

34

52

2 31/s/km ls
46 0,28
45,5 0,54

45 l 53
2,35

1o° «?e
8,7
17,2

48 3
74,2

? ieg Senk 1%' %?
0,65 6 l 5,0
1,25 1,5 1,0 2,2
0,23 1 1 0,5
0,18 1,5 1,0 0,6
0 15 2 5 0 0 0 5
For totalt felt 8,8

Plastror L • 800 m, ham 1100, he • 0,55 m/100 m
St&lror L = 800 m, hmm900, h= = 0,65 m/100 m

mag. I
57,5
11,6

2,3

11,9

"%e Hn
w$a? d?Fallhoyde: _!!L_ ...!!L

Bjørnarvatn
sjøen 190 180 0,429

Effekt og energi:

Hmax m/s

4,2

eks. 0,65

Fmax MW

6,5

0,30

Tilløp GWh

31,8

9,3

Kostnader 1.1.78:

Magasin Øseva tn
Magasin Storvatn/Langvatn
Magasin Reisevatn
Magasin Hestvatn/Bjørnarvatn
Rørgate, plast
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

28,6

2,2

4,0 mill.kr
0,3 n

0,2 n

0,8 II

2,3 II

4,9 II

2,5 n

6,0 II

1,0 II

1,5 II

4,5 II

5,3 II

1,4 II

Sum 33,7 mill.kr

0207V/EU, (s.14)
KostnadsklasseIIB 1,18 kr/kWh
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Dato: 13. 11. 80

777 Plasselv

01 Plasselv

Troms

Lavangen

Kart nr.: 1432 Felt/avlop:
2

1/sm
2 3 1o a?aIV km m"ls

VM nr. : Belnesvatn 5,4 44 0,24 7,5
Lomvatn 6,0 44 0,26 8,3
Plasselv kt. 410 3,6 44 0,16 5,0

15,0 0,66 20,8

Maqasin:
2 Hev Senk 1o° 3

%km m mag.
Belnesvatn 0,55 1 4 2,5 33,3
Molvatn 0,25 1 3 1,0
Lomsvatn 0,35 2 1 1,0 24,0

For totalt felt 4,5 21,6

Vassvei: Rørgate stål L = 1600, mm 500, hr = 1,2 m/100 rn

"%.
Fallhøyde: rn
Plasselv kt.410 410
sjøen

H
n
rn
390

we?
0,928

he
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,1

Fmax MW

3,7 19,3

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Dam Belensvatn
Overføringstunnel m/luke, sjakt
Dam ro/senk Kolvatn
Dam Lornsvatn m/senk
Inntak rn/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midle re prod.
S V

0,2
4,2
0,4
0,4
1,0
5,4
0,7
4,9
2,0
1,7
4,2
5,0
1,0

Surn 31, 1

GWh
Sum

17

mill. kr

II

II

II

ti

mil1.kr

Kostnadsklasse III 1,83 kr/kWh

0 207V /EU ( s .15)
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Dato: 13.11.80

784 Brøstadelv

01 Brøstadbotn

Troms

Dyroy

Kart nr. : 1433 Felt/avlop: a? 1/s/km
2 3 16° ?reIII n"ls

VM nr. : Steinvatn 14,4 42 0, 60 19,1
Gumpeelva kt.185 41,4 42,5 1,76 55,5
Skøvatn 52,6 42,5 2,24 70,4
Brostadelv kt. 95 43,9 6,49 59 5

151,3 6,49 204,5

Magasin:
2

Senk 1o° 3
%km Hev m mag.

Steinvatn 1,5 1 2 4,5 23,6
Skøvatn 6,3 1 2,5 20,0 28,4

l For totalt felt 24,6 12,0

Vassvei: Tunnel L = 3200 m, F 14 m?, he = 0,1 m/100 m
Rorgate L = 300 m, mm1900, h = 0,55 m/100 m

"%e
Fallhøyde: m
Brøstadelv kt. 95
sjøen

H
n
m
95

w5ge?
90

vase
0,214

Effekt og energi:

ma m/s mas MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

11,0 8,5 43,8 39

Kostnader l.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist
Tunnel
Svingehammer, konus ved overgang rør,etc.,ventil
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr (2 turbiner)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/kWh

Sum

2, 5  mill. kr
14,0
2,0
1,7
2,5

15,5
0,5
3,9
8,5
12,4

11

II

2,2 11

65, 7 mill. kr
l\________

Kostnadsklasse III l,68 kr/Wh
0207V/EU (s .16)



Dato: 13. 11. 80

784 Brøstadelv

02 Mevatn

Troms

Dyroy

Kart nr. : 1433 III Felt/avlop: km
2

1ls/km
2 3

1o° a?emils
VM nr. : Steinvatn 14,4 42 0, 60 19,1

Gumpeelva kt. 185 41,4 42,5 1, 76 55,5
Skøvatn 52,6 42,5 2,24 70,4

108, 4 4,60 145,0

Magasin: km2 Hey Senk 1o' 3
%m mag •

Steinvatn 1,5 1 2,0 4,5 23,6
Skivatn 6,3 1 2,5 20 0 28,4

For totalt felt 24,5 16,9

Vassvei: Tunnel L = 800 m, F = min.tv.snitt, he = 0,15 m/100 m
Rør plast L = 500 m, mm1600, he = 0,5 m/100 m

"%e H
n

wf.ts? r
Fallhayde: m m of a?
Skøvatn 57 53 0,123 0
Mevatn

Effekt og energi:

Pax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,8 3,5 17,9 17

Kostnader 1.1.78:

0207V/EU (s.17)

Dam Steinsvatn ro/senk, luke
Overføringskanal Steinsvatn 700 m
Overføringskanal Gumpeelva (L = 1000 m)
Inntak Gumpeelva
Dam Skøvatn
Senk Skøvatn (tunnelutslag u vann m/luke,rist}
Tunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,3 mill. kr
0,5 II

0,7 II

0,5 II

0,2 II

1,0 II

3,0 II

2,4 II

0,8 II

6,7 II

1, 5 II

1,7 II

3,9 II

4,6 II

0,9 II

28,7 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,69 kr/kWh
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Da to: 13.11. 80

791 Målselvvassdraget

01 Andsvatn

Troms

Målselv

\

)

Felt/avlop: a? l/sm
2 3 1o' 'aeKart nr.: 1433 II mls

VM nr. : Andsvatn 70 47 3,30 104
Krokbekken 26 46,3 1,20 38

96 4,50 142

Magasin:
2

Senk 16° 3
%km Hey m mag.

Andsvatn 6,5 2 2,5 30 21,1

Vassvei: Tunnel L = 5000 m, F = 7
Sjakt L = 180 m, F 5 m?
Rør i sjakt= 200 m, mm

Fallhøyde:
Andsvatn
Målselv kt.26

"%e
m
134

H
n
m
125

m?, he = 0,15 m/100 m

1300, hr = 0,55 m/100 m

w6e? &se
0,298 0

Effekt og energi:

Pax MW

6,8 7,3

Tilløp GWh

42,3

Kostnader 1.1.78:

Dam Andsvatn m/luke
Senk Andsvatn m/luke, rist
Inntak Krokbekken m/dam, luke, rist
Sjakt Krokbekken
Tunnel (tilløp+ avløp}
Sjakt
Rørgate m/konus
Adkomst/tunnel/stasjon
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0, 05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

19 22 41

0,7 mill.  kr
o,s "
0,6 II

0,3
15,0
1,2 .
2,0
2,5
9,0
9,0
1,0
3,0 2
7,4 II

11,0 II

2,1 II

Sum 57,5 mill. kr

0207V/EU (s.18)
Kostnadsklasse IIB 1, 40 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1433 I
791 MÅLSELVVASSDRAGET
ANDSVATN
Nyttbar . vasskraft

Te n: J,J./. a,
Kfr.:'7. fl2.,,.l'I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET 8
Avd. for vass kra f tundersokelser VU- 1- 26



Da to: 13. 11. 80

791 Målselvvassdraget

05 Gievdnajavrre

Troms

Bardu

•
«art nr.: 53? K
VM nr.:

0207V/EU (s.19)

Felt/avløp:
Gievdnajavrre

Magasin:
Giednajavr re

Vassvei:

Fallhøyde:
Fiednajavrre
Altevatn

a?

265

a?
20,3

Tunnel L = 2000 m, F = 9 m, he = 0,l5 m/100 m
Rorgate, L = 350 m, mm1600, he = 0,55 m/100 m

"%e
m
50

Effekt og energi:

max MW

2
1/s/km
22,6

3
m"le
6,1

«#e?
0,103

Tilløp GWh

1o° a?ae
192,4

1o%?

120

H
n

-1!!.,_
45

,
1,057

Midlere prod.
S V

mag. 8
62,4

GWh
Sum

10 3,8 20

Kostnader 1.1.78:

Dam Giednajavrre (bet.dam+enkle yllingsd.)
Utslag u.vann m/luke, rist, sjakt etc.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

Kostnadsklasse III

6 14 20

0, 5 mill. kr
0, 8 •
7,0
1,7
0,6
7,3
5,5
2,0
5,1
7,4
1, 0 II

38,9 mil1. kr

1, 95 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref. : 1532 I 1531 Il

791 M LSELVVASSDRAGET
GIEVDNAJAVRRE
Nyttbar vasskraft

T n: ,J,1. 1.11

Ktr:9 oz.st

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
AvJJ. for vasskraftundersokelser VU-81-25



Da to : 13 • 11 • 8 0

791 Målselvvassdraget

Høgdaelv
\

\  )  21 Høgda

Troms

Bardu

Felt/avlop: a? 2 3 1o° ?AreKart nr.: 1432 I 1Zs/km ls
VM nr. : Langvatn 25,4 42 1,07 33,5

Veslevatn 5,8 41 0,23 7,5
31,2 1, 30 41,0

Magasin: 2
Senk o' 3km Hev m mag. %

Langvatn 1,7 2,0 3,0 8,5 25,4
» Vesle vatn 0,1 3,5 0,5 0,4 5,3

(
For totalt felt 8,9 21,7

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate plast L = 800 m, mm800, h= = 0,55 m/100 m

"%e
m

H
n
m w6?

Veslevatn
Høgdaelv kt.130 100 95 0,226

Effekt og energi:

max MW

2,0 1,6 9,3

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Dam Langvatn m/luke
Senk Langvatn
Inntak Veslevatn ro/darn, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,7
0,4
0,7
2,0
0,4
3,1,7
0,8
1,8
2,1
0,5

Sum 13, 2

GWh
Sum

8,0

mill. kr

If

0207V/EU (s.20)

II

II

mill. kr

Kostnadsklasse III l,65 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1432 I
791 M LSELVVASSDRAGET
HOGDA
Nyttbar-- vasskraft

T n: J.lJ.1.rt
f r:i.'T . 02-4,.f I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET V
Avd. for vassl<raf tundersokelser U- 81- 24



Da to: 13 .11.80

793 Lakselva. til Aursfjorden

01 Nordfjordbotn

Troms

Balsfjord

Kart nr.:
VM nr.:

1533 Dl Felt/avløp:
Yt.Fiskelausvatn

a?
57

2
1/s/km
40,6

3
m"ls
2,30

1o° a?Be
73,1

Magasin: a? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

In.Fiskelausvatn 2,53 0 3 7,0 53,4
Yt.Fiskelausvatn 7,25 1,5 3 32,0

For totalt felt 39,0 53,4

Vassvei: Tunnel L = 2700 m, F = min.tv., h = 0,05 m/100 m
Rorgate plast L = 1400 m, mm1000, h= = 0,55 m/100 m

"%. H
n

w$? reFallhoyde: m m
Yt.Fiskelaus-
vatn 157 147 0,350 0

Effekt og energi:

max MW

3,9 5,0

Tilløp GWh

25,6

Kostnader 1.1.78:

Senk kanal In. Fiskelausvatn
Dam Yt. Fiskelausvatn
Senk Yt. Fiskelausvatn
Inntak m/luke, rist, sjakt etc.
Tunnel
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5 19 24

0,3 mill. kr
0,4
0,6
0,5 -
8,0
3,6
1,5
7,5
0,8
3,2 II

7,0 II

8,3 II

1,3 II

Sum 43,0 mill.kr

Kostnadsklasse III 1, 79 kr/kWh

0 2 0 7 V /EU ( s • 21 )
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Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1533 li:
793 LAKSELVA TIL
NORDF JORDBOTN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

AURSFJORDEN
Te n- .t.8/
fr:5. o4.o./

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser VU-81-23



Dato: 13.11.80

796 Sagelva

01 Sagelv

Troms

Balsfjord

)

Kart nr. : 1533 II, III Felt/avlo:
2

1ls/km
2 3

km nls
VM nr.: Sagelvvatn 76,0 36 2,74

Sagelv kt. 28 16,2 35 0,57
92,2 3,31

Magasin: a? Hev Senk 16' 3
%m mag.

Sagelvvatn 5,1 0,5 0,5 5,1 5,9
Inntak 0,2 1,1

For totalt felt 5,3 5,1
,____

Vassvei:
Varig vernet

Fallhøyde:

Rorgate plast L = 270 m, mm 1200, he = 0,55 m/100 m

he
m
25

H
n
m
23,5

«f$ea?
0,540

1oa?ae
86,3
17,9
104,2

Effekt og energi:

Pmax MW

5,6 1,l 5,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh Midlere prod.
S V

0 2 0 7 V/EU (s • 2 2 )

Damm/senk Sagelvvatnet
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,1
2,3
0,7
0,3
3,0
0,3
0,7
1,5
1,8
0,3

Sum 11, 0

GWh
Sum

4,2

mill.kr
II

2

mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,62 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1533 I, 1533m
796 SAGELVA
SAGELV
Nyttbar vasskraft

NGO

r n: 20. ..,_ ,.

Kfr:7, o.o.u

- NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersketser V)-81 -22



Dato: 13. 11. 80

798 Nordkjoselva

Bruelva
(\

)  01 Bomstad

Troms

Balsfjord

Kart nr.: 1533 II
VM nr.:

0207V/EU (s. 23)

Felt/avløp:
Storvatn

Magasin:
Storvatn

Vassvei:

Fallhøyde:
Storvatnet
Nordkjoselv

Rorgate, plast L = 800 m, mm 750, he = 0,55 m/100 m
Rorgate stal, L  = 750 m, mm 650, h= = 0,9 m/100 m

"em
290

Effekt og energi:

1,6

a?
29,9

a?
0,83

Fmax MW

Kostnadsklasse III

3,8

2
1/s/krn
30,8

Hev
1,5

H
n

.....!!L..
278

Kostnader 1.1.78:

Dam Storvatnet
Senk Storvatnet m/luke, rist, konus
Rørgate plast
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
mls
0,92

Senk
3,0

«6e?
0,661

Tilløp GWh

16° a?ae
29,0

1oa?
3,7

Midlere prod.
S V

mag. %
12,8

GWh
Surn

19,2 14

0,5 mill. kr
0,5 . II

1,4 II

3,0 II

0,5 fl

5,7 II

0,8 II

1, 2 II

2,7 II

3,2 ti

1, 0 li

Sum 20,5 mill.kr

l,46 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1533 I
798 NORDKJOSEL VA
BOMSTAD
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n: «J.f 6f
Kfr:, oz.&.5

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser VU-81-21



Da to : 13 • 11 • 80

803 Synnøvjordelva

01 Synnøvjorda

Troms

Tromsø

Kart nr. : 1434 Felt/avlop: km2 1ZsZr 2 3 1o° a?eII m"ls
VM nr.: Skorelvvatn 3,6 51,5 0,18 5,7

Synnøyfjordelv
kt. 280 6,9 51,5 0, 36 11, 4

10,5 o, 54 17,1

Magasin: a? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

Synnøyfjordvatn 0,65 1 4 3,2
Skorelvvatn 1, 12 0 10 10,2 178

For totalt felt 13,4 78,4
(

Vassvei: Rørgate stål, L = 800 m, mm 500, h= = 1,0 m/100 m

Fallhøyde:
"%e

m
280

H
n
m

272
w5a?
0, 647

ht?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

0,9 2,1 11,1 11

Kostnader 1.1.78:

Overføringstunnel Skorelvvatn
Senk Skorelvvatn m/luke, utslag u.vann etc.
Magasin Synnøyfjordvatn m/dam, senk, luke
Inntaksbasseng m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

3,5 mill.kr
0,7
0, 6·
0,7
2,7
0,4
5,6
1,4
1,5
3,4
4,1
0,6

25,2 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,29 kr/kWh

0207V/EU (s.24)
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Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1434 D
.803 SYNNOVJORDELVA
SYN NOV JORDA
Nyttbar vasskraft

NGO

T n:
Kfr.:'r

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET 0
Avd. for vasskraftundersoketser ,.VU-81-2



Dato: 13.11.80

806 Vassbottelva

01 Dåfjorden

Troms

Karlsøy

Kart nr.: 1534 I
VM nr.:

0207V/EU (s.25)

Felt/avløp:
Monsevn.

Magasin:
Monsevn

Vassvei:

Fallhøyde:
Monsevn
kt. 5

2,5

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse IV

a?
24,9

2
1/s/km
53

3
m"ls
1,32

a?
0, 2

Hev
3

Rorgate plast, L = 550, mm 900, h= = 0,55 m/100 m

"%.
m

49

max MW

1,0

H
n
m

46

Dam Monsevatn m/luke, rist
Senk Monsevatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

4,4

ewe?
0, 105

Tilløp GWh

1o° ?e
41,7

o° %?

0,9
mag. %

2,1

?
0

Effekt og energi:

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,2

..
1,0 mill. kr
0,1 "
1,1 li

0,3 "
2,4 "
0,6 "
0,4 II

1,0 "
1,4 II

0,2 II

Sum 8,5 mill.kr

2,65 kr/kWh
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TROMS

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref. : 153, I
806 VASSBOTTELVA
OAFJORDEN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser

Ten:
Kfr.:i'

lll
ox.c6.fr

VU-81-19

i

4
1



Da to : 13 • 11 • 8 0

811 Skogneselva

01 Sveingard

Troms

Storfjord

Kart nr.: 1533 I

VM nr.:

0 2 0 7 V /EU ( s • 2 6 )

Felt/avløp:
St.Rieppevatn
Skogneselva
kt. 270
Stordalelva
Stordal vatn

Magasin:
St. Rieppevatn
Stordal vatn

Vassvei:

Fallhøyde:
Stordal vatn
sjøen

{max m?/s

a? 2 3
i6' ?ae1/s/km le

7,4 45 0,33 10,5

17,4 44 0,77 24,1
10,2 43 0,44 13,8
4,9 43 0,21 6,6
39,9 1,  75 55,0

a? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

0,85 1 15 10,5 100
0, 50 5 4 4,5 68
For totalt felt 15,0 27,3

Tunnel L = 350 m, F = min.tv., h= = 0,05 m/100 m
Rorgate stil, L = 1350 m, mm900, h= = 0,7 m/100 m

"%.e
m
254

Effekt og energi:

Pmax MW

Kostnaåsklasse III

H
n
m

244
w$ea?
0, 580

Tilløp GWh

zwi#a?
0

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

3,0 6,2 32,0

Senk St. Rieppvatn (tunnel, utslag u.vann,
luke etc.)
Overføringskanal Skogneselva - Stordalvatn
m/inntak
Overføringstunnel Stordalelva - Rieppvatn
u/inntak
Dam Stordalvatn
Senk Stordalvatn (utslag u.vann)
Tunnel m/luke, rist, sjakt
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0, 05 mill. kr/GWh

Sum

13 17 30

Kostnader 1.1.78:

2,0 mill. kr

1,0 II

5,0 "
3,0
0,6
2,2
7,0
2,A
6,5
2,5
3,2
7,1
8,4
1,6 II

52,5 mill.kr

1,75 kr/kWh



Da to : 13 • 11 • 80

811 Skogneselva

02 Stordalvatn

Troms

Storfjord

Kart nr. : 1533 I Felt/avlp: a? 1Zs /km
2 3 16' a?gem"ls

VM nr. : Moeccevaggejavrre 6,0 45 0,27 8,5
Stordalelv kt.530 4,2 43 0,18 5,7
Rieppevatn 2,0 43 0,09 2,7

12,2 0,54 16,9

Magasin: 2
Senk 1o° 3

%km Hev m mag.
Moeccevaggejavrre 0, 60 3 5 4,8 56,4
Rieppevatn 0,22 1,5 3 0,9 33,3

For totalt felt 5,7 33,7

Vassvei: Rorgate stl L = 1400 m, mm 500, he = 0,85 m/100 m

Fallhøyde:
Rieppevatn
Stordal vatn

"em
265

H
n
m
253

w5us?
0,602

ziRe?
0

Effekt og energi:

maxMW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

0,9 1,9 10,2 9,4

0 2 0 7 V /EU { s . 2 7 )

Kostnader l.1.78:

Overføring Stordalelva Rieppevatn krediter 01
Dam Moeccevaggejavrre
Senk Moeccevaggejavrre m/luke
Dam Rieppevatn m/luke, rist
Senk Rieppevatn
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,0 mill.kr
1,1
0,5
0, 4  ..

0,2
4,9
0,5
4,7
1,5
1,4
3,0
3,6
0 I 5 II

22,3 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,37 kr/kWh
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e TROMS

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1533 I
811 SKOGNESELVA
STORDALVATN, SVEINGARD
Nyttbar vasskraft

NGO

T n: 1 ltJI
Kfr.: ,,;. "· u-,1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd: for vasskroftundersokelser VU-81-18



Da to : 13 • 11 • 80

815 Kvalvikelva

01 Kvalvik

Troms

Lyngen

Kart nr.: 1633 Felt/avlo:
2

1Zs/km
2 3 1%' %?aeIV km nle

VM nr.: Rypedalsvatnet 8,5 40 0,34 10,7
Kval vikelva
kt. 394 24,2 36 0 87 27 5

32,7 1,21 38,2

Magasin: a? Hev Senk 1o° 3
%m mag.

Rypedal sva tn 1,18 0 10 10 93,5
For totalt felt 10 26

Kvalvikelva kan ut-
'tes fra Dalvatnet
tunnel mot Polle
Pollelva og Fjellheim-
elva kan tas inn. Til- Vassvei:
sig ca. 40 GWh. An-
slått produksjon ca.
35 GWh. Kostnads-
klasse IV ca 2,40
kr/kWh 1.1.78 Fallhoyde:

Kval vikelva
kt. 394
kt. 30

Tunnel, L = 3100 m, F = min.tv., hr= = 0,03 m/100 m
Rorgate stal, L = 750 m, hmm 800, hr== 0,6 m/100 m

"%.
m

H
n
m «f62?

364 359 0,854

Effekt og energi:

Pnax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,0 6,2 32,3 25

Kostnader l.1.78:

Senk Rypedalsvatnet ro/tunnel, luke, sjakt etc.
Inntak m/dam, luke, rist
Tunnel
Rørgate m/konus
Apent svingekammer
Kraftstasjon (i dagen)
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

3,0 mill. kr
3,0 "
9,3 II

d

3,5 II

1,0 II

2,5 II

7,0 II

2,2 "
3,1 II

6,9 "
8,2 "
1,6 II

51,3 mill. kr

KostnadsklasseIII 2,05 kr/kWh

0 2 0 7 V /EU ( s • 2 8 )
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Dato: 16.03.81

821 Skarvdalselva

Skarvdalselva alt. 2

) 01 Bievllajavrri

Troms

Kvænangen

Nord Troms

Kart nr.: 1634 I, II
VM nr.:

0353V/LB (s. 6)

Felt/avløp:
Bievllajavrri
Ytre Iselv
Indre Iselva

Magasin:
B ievllaj a vrri

Vassvei:

4max m?/s

1,4

a? 2 3 1o° a?ge1/s/km mls
18,2 28 0,51 16,1
3,4 28 0,10 3,0
3 3 28 0 09 2,9
24,9 0, 70 22,0

a? Senk 1o' 3
%Hev m mag.

0,8 4 6 7,5 46,16
For totalt felt 7,5 34,1

Tunnel, L = 4200 m, F = min.tv., he = 0,0l m/100 m
St&lror,L = 1200 m, mm600, he = 1,0 m/100 m

"%.e H
n

«ft? fa?Fallhøyde: m _!!!,_
Bievllajavrri -
sjøen 682 669 1,595 0

Effekt og energi:

max MW

Kostnader 1.1.78:

KostnadsklasseIII

8,0

Tilløp GWh

Dam Bievllajavrre
Senk. Bievllajavrre
Inntak Ytre Iselva
Inntak Indre Iselva
Sjakt, L = 450 m
Sjakt, L = 300 m
Driftstunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

35,1

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

31,6

0,7 mill. kr
1,3
0,2
o,2
2,0
1,3

11, 3
4,8
2,0
7,5
4,5
3,0
8,5
9,1
1,6

Sum 58,0 mill. kr

1,83 kr/kWh
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TROMS N ttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-78-112
Avd. for vasskraftundersokelser _



Da to : 16 •O3 • 81

822 Kåfjordelva

Njuorjujåkka

02 Njuorjujåkka med overf. Loarnijavrri

Troms

Kåfjord

Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1593 Felt/avl: a? 1sr
2 3 1o° a?ge

+ mls
VM nr.: Loarnijavrri 6,9 29 0, 20 6,3

S. Njuorjujavrri 5,3 29 0,15 4,8
L. " 4,3 29 0,13 3,9
Njuorjujåkka
kt. 715 11, 7 29 0 34 10,7

28,2 0,82 25,7

Magasin: a? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

s.Njuorjujavrri 1,15 2 1,5 4,l 85,4
L. ti 0,45 2 4 2,5 64,1
Boatkajavrrit 0,28 2 1 0,8 6,2
Inntak 0 05 8 0 0,5

For totalt felt 7,9 30,7

Vassvei: Trerør, L = 1500 m, mm800, hE = 0,40 m/100 m
Stålrør,L = 2500 m, 9mm600, h = 1,1 m/100 m

"%. Hn
e«fa? a?Fallhaoyde: m m

Kt. 715 -
kt. 70 645 611 1,455 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

1,3 6,8 37,4 33,6

Kostnader 1.1.78:

Overføring Loamijavrri (inntak,kanal, rør) 2,0 mill.kr
Dam S. Njuorjujavrri 1,2 ti

Senk. ti 0,3 ti

Dam L. " 0,6 ti

Senk. " 0,5 "
Inntaksdam 1,3 II

Rørgate, tre 1,5 II

Rørgate, stål 10,3 II

Kraftstasjon 1,7
Permanentutstyr 6,8
Adkomst/kraft/tlf. 2,5
Konsulenthonorar 2,3
Uforutsett 7,0
Renter i byggeperioden,inv.avg. 7,2
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh 1,8

»
Sum 47,0 mill. kr\

s

KostnadsklasseIIB 1,40 kr/kWh
0353V/LB ( s. 7)
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Dato: 16.03.81

822 Kyst Manndalselva - Sandneselva

Troll vikelva

11 Trollvik

Troms

Kåfjord

Nord Troms kr.lag

Kart nr.:
VM nr.:

Felt/avløp:
Trollvikelv,
kt. 260 19

Magasin:
0

Kostnader 1.1.78:

2
1/s/km

34

Inntaksdam
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
n'ls 1o' a?are

0,67 21

mag. %

Vassvei: Trerør, L = 500 m, hmm 800, hr = 0,4 m/100 m
Stålrør, L = 1000 m, hmm 600, hE = 0,9 m/100 m

"%. H
n

ewe? 5eeFallhøyde: m ..J!L
Trollvikelv
kt. 260 -
sjøen 260 250 0, 595 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

1,34 2,8 12,5 8,0
r-

'

0 3 53V /LB ( s. 8)

0,9 mill. kr
0,6
3,5
o,a·
3,6
1,0
0,6
2,4
2,5
0,3

Sum 16,2 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,02 kr/kWh
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Da to: 16.03.81

823 Elver på Uløy og Kågen

Mettingelva, Sæterelva

01 Uløy alt. 2

Troms

Skjervøy

Nord Troms kr. lag

Felt/avlop: a? 2 3 1o° a? aeKart nr.: 1634 I 1Zs/km mils
VM nr.: Isvnt. m/bekk 2,7 43 0,12 3,6

Blåvnt. 1,5 43 0,06 2,0
Rest Mettingelv 1,7 43 0,07 2,2
Sæte rel va 0 9 43 0 04 1, 2

6,8 0, 29 9,0

Magasin: km
2

Hey Senk 1o' 3
%m mag.

Isvnt. 0,55 1 4 2,6 68,5
Blåvnt. 0,20 1 2 0,6 30,0
Tjern Sæterelv 0 05 1,5 1 0 1 8,3

For totalt felt 3,3 36,7

'--- -
Vassvei: Trerør, L = 750 m, mm600, hr== 0,4 m/100 m

Stålrør, L = 1100 m, hmm400, he = 1,2 m/100 m

"%e
H
n

«5? &-'Fallhøyde: m m
Sæte rel va kt 445 -
sjøen 445 428 1, 019 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

0,5 1,8 9,2 8,3

-----

Kostnader l.1.78:

0 3 53V /LB ( s • 9 )

Magasin Isvnt. m/overføring bekk
Magasin Blåvnt.
Overføring Blåvnt. (rør) L = 400 m
Inntak i Mettingelv
Overføring til Sæterelva (rør) L = 800 m
Inntak Sæterelva (tjern)
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0, 6 mill. kr
0,4
0,3
0,5
0,6
0,5
0,6
3,2
0,5
2,2
2,0
0,8
2,5
2,8
0,4

Sum 17,9 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,15 kr/kWh
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Dato: 16.03.81

823 Elver på Uløy og Kågen Troms

0
Kvitneselv Skjervøy

11 Kågen Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1635 II
VM nr.:

0353V/LB (s. 10)

Felt/avløp:
Vatn 325

Magasin:
Vatn 325

Vassvei:

Fallhøyde:
Kt. 325 -
kt. 0

Hmax m?/s

0,4

a?
4,3

a?
0,15

St&lror, L = 900  m, mm400, he = 0,8 m/100  m

"%e
m

325

Effekt og energi:

Fmax MW

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse IV

1,1

1/s/
45

Hev
1,5

H
n

.J!L

317

Dam, vatn 325
Senk. vatn, inkl. luke, rist etc.
Rørgate, 2450 kr/m x 900 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

»?e
0,2

«6a?

1o° a?Ar
6,1

1o° a?

o,s
mag. 8

8,2

0,754

Tilløp GWh

0

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

4,6 3,4

a, 1 mill. kr
0,2 II

2,2. II

0,3 II

1,8 II

1,0 II

o,s "
1,3 "
1,4 "
0,2 II

Sum 9,0 mill. kr

2,61 kr/kWh
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Avd. for vasskraf tandersokelser VU-79-1



Da to : 16 • 0 3 • 81

823 Elver på Arnøy, Fugløya, Laukøy

Yt. Svarttindelv

21  Arvik

Troms

Skjervøy

Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1635 II Felt/avlp: an 2 3 1o' a?Arels/km m'ls
VM nr. : Nord-Rekvikelva 7,0 50 0, 35 11, 0

Yt. Svarttindvt n. 3,3 47 0,15 4,9
Yt. Svarttinddal 2 4 47 0, 10 3,6

12,7 0,6 19,5

Magasin: as? Senk 1o' 3
%Hev rn mag.

Laksevatn ,2 1,5 3 0,9 8,2
Yt. Svarttidvtn. 0,2 1 1,5 0 5 10,2

For totalt felt l,4 7,2

Vassvei:

Fallhøyde:
Kt. 170 -
kt. 10

Stlror, L = 1010 m, mm600, h= = 0,8 m/100 m

"%e
m

H
n
rn we? &e

160 151 0, 359 0

Effekt og energi:

Hae  m?/s

1,0

Pax MW

1,3

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

7,0

Mag. Yt. Svarttindvatn, inkl. luke
Dam Laksevatn
Senk. " inkl. luke, rist
Inntak
Rørgate: 2400 kr/m x 1010 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,4

0,3 mill. kr
0,4 2

0,3
o,7
2,4
0,4
2,6
1,0
0,8
1,9
2,1
0,3

Sum 13,2 mill. kr

0353V/LB (s. 11)

Kostnadsklasse IV 2,44 kr/kWh



Dato: 16.03.81

829 Elver på Arnøy, Fugløya og Laukøy

Norddalselva

22 Norddalen

Troms

Skjervøy

Nord Troms kr.lag

Kart nr.: 1635 II Felt/avlo: a? 2 3 1o° a? Are1Zs!km mls
VM nr.: Indrevatn 1,8 48 0,1 2,7

Norddalsvatn 4,7 48 ,2 7,1
6,5 0,3 9,8

Magasin: a Hev Senk 1o° 3
%m mag.

Indrevatn 0,25 1 2,5 0,9 32,4
Norddalsvatn 0,25 2 3 l 3 18,3

For totalt felt 2,2 22,4

Vassvei: St&lror, L = 625 m, hmm500, he = 0,8 m/100 m

"%re
Fallhøyde : m
Norddalsvatn -
kt. 105 177,3

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

0,6 0,9

Kostnader 1.1.78:

H
n
m w5a?

172

4,0

Dam Indrevatn+ senking
Dam Norddalsvatn+ senking
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

0,408

Tilløp GWh

0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,4

0,4 mill. kr
0,5 II

1,7 II

0,3 "
1,4 II

0,8 II

0,5 "
1,1 II

1,3 11

,2 "
Sum 8,2 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,41 kr/kWh

c
0353V/LB (s. 12)
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Dato: 16.03.81

825 Reisaelva

Kildalen

02 Kildalen II

Troms

Nordreisa

Nord Troms kr. lag

Felt/avlop: a 2 3 16°  a?aeKart nr.: 1734 III 1Zs!m mls
VM nr.: 854 I 64,2 35 2,2 70,9

Favreselv 63,0 35 2,2 64,5
II 13 7 35 0 5 15,1

140,0 4,9 155,5

Magasin: a? HRV LRV o' 3
%m mag.

Inntak 03 1,1 460 440 15 21,2
Inntak 02 1 2 390 370 15 9,6

For totalt felt 30 19,3

Vassvei: Plastrør,L = 750 m, mm2000, he = o,sm/100 m

Fallhøyde:
390 -
280

"%e
m

H
n
m «wfa?

103,3 99 0,236 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

Med 03 Kildalen III 8,8 7,5 36,7 17,9 11,S 29,4

Uten 03 Kildalen III 8,8 7,5 36,7 18,4 8,1 26,5

Merprod. i 01 Kildalen -0,3 6,3 6,0

Platedam
pris 75 mill. kr

•ed
03 Kildalen

ten 03 Kildalen

0 3 5 3V /LB ( s. 13)

Kostnader 1.1.78:

Fyllingsdam m/overløp, omløpstunnel luke,
=ma= 440 m, Haz = 40 m
Overføringstunnel
Overføringsdam
Rørgate, 3750 kr/m x 750 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse IV
Kostnadsklasse IV

Surn

30,0 mill. kr
8,8
1,5
2,8
2,5
8,7
0,7
3,0
9,0
12,7

1,9
81,6 mill.kr

2,30 kr/kWh
2,51 kr/kWh Inkl. prod. øking i 01 Kildalen



Dato: 16. 03. 81

(

825 Reisaelva

Kildalelva

03 Kildalen III

Troms

Nordreisa

Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1734 III
VM nr.: 854

Platedam,
pPris 19,7 mill.kr

Felt/avløp:
Kildalen,
kt. 460

Magasin:
Inntak

Vassvei:

Fallhøyde:
460 -
390

2
1/s/km

64,2 35 2,2

»a?

Fyllingsdam m/overløp, omløpstunne, luke,
max = 275 m, Hmax = 28 m
Rørgate, 1750 kr/m x 450 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1o° a?g

70,9

a
1,1

HRV
460

LRV
440

o' ?
15

mag. %

21,2

Treror, L = 450 m' omm 1300, h = 0,4 m/100 m

"%.
m

H
n
m #a-

633 60 o,143 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

4,0 2,0 10,l 4,8 3,3 8,2

Merprod. i 01 Kildalen 0 6,5 6,5

Kostnader 1.1.78:

10,0 'mi11.kr
0,8
0,5
3,8
0,7
1,6
3,5
4,0
0,5

Sum 25,4 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,73 kr/kWh kr/kWh

0355V/LB (s. 2)
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Dato: 16.03.81

825 Reisaelva Troms

Bæssejokka Nordreisa
(-,

11 Bakkemo Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1734 III Felt/avlop: a? 1Zs/km
2 »?ts 1o a?e

VM nr. : Sagelva 18,1 35 0,6 20, 0
Bæssejavrit 8,o 35 0,3 ,&

26, 1 0,9 28,8

Magasin:
2

Senk 1o' 3
%km Hev m mag.

Bæssejavrit 0,4 1 4 2,0 33,8
Vt. 411 0,25 0 3 0,7
Vt. 516 0, 10 _ 4_ _o _ 0,4 2,9

For totalt felt 3,1 10,8

\-

Vassvei: Trerør, L = 1000 m, Ømrn900, h= = 0,4 m/100 m
Stålrør, L = 800 m, Ømrn700, h = 1,1 rn/100rn

"%re H
n

w6? fe?Fallhøyde: m m
Kt. 402 -
kt. 8 394 381 0, 906 0

Effekt og energi:

max m/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

1,5 5,0 26,1 20,9

Kostnader 1.1.78:

Darn Sagelva
Overføringstunnel, L = 600 m
Overføringskanal, L = 1000 m
Inntak Bæssejavrit
Vt. 411, senking, luke etc.
Trerør, 1100 kr/m x 1000 m
Stålrør, 3250 kr/m x 800 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1, 5 mill. kr
1,9
0,2
0,3
0,2
1,1
2,6
0,5
6,1
1,1
1,6
3,5
4,0
1,3

Sum 26,2 mill.kr

Kostnadsklasse IIB 1,25 kr/kWh kr/kWh
0355V/LB (s. 3)
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Dato: 16.03.81

826 Forselva, Marasjokka

01 Forsmo alt. 2

Troms

Nordreisa

Nord Troms kr.lag

Kart nr.: 1734 IV Felt/avlop: a? ls/km
2 3

1o a?emls
VM nr. : Svartgryta 7,1 40 0,28 9,0

Forsvatn 7,2 40 0,29 9,1
14, 3 0,57 18,1

Magasin: a Hey Senk 1o' 3
%m mag.

Forsvatt 0I 58 5 10 8,2 90,0
Svartgryta 0,1 5 0 0,5 6,7

For totalt felt 8,7 48,l

Vassvei: Tunnel, L = 1200 m, F = min.tv., he = 0,01 m/100 m
Stålrør, L = 1200 m, hmm500, he= 1,1 m/100 m

". Hn
w#a? ••Fallhøyde: m I

Forsvatn -
sjøen 415 401 0,955 0

Effekt og energi:

Hmax mys Pax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

0,97 3,3 17,2 15,2

'-

Kostnader l.1.78:

Overføringstunnel(L = 2750 m)
Inntak for tunnel (Svartgryta)
Dam Forsvatn
Senk. Forsvatn
Tunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

7,6 mill. kr
1,0., "
1,2 "
1,0 11

3,7 II

4,0 II

0,8 II

3,8 II

2,5 11

2,0 II

5,5 II

6,3 11

0,6 II

Sum 40,0 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,64 kr/kWh
0355V/LB (s. 4)
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826 FORSELVA, MARASJOKKA
FORSMO n: .ta.-
Nyttbar vasskraft fr:r.r. J.J./J.7#

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskrg_f_t_1.mdersokelser VU-78-107



Dato: 16.03.8l

830 Kyst Manndalselva - Sandneselva

Vangaelv, Trolldalselv

01 Bergheim alt. 1

Troms

Kvænangen

Nord-Troms kr.lag

Felt/avlop: a? 2 3 ·o °uKart nr. : 1734 IV 1Zs/km m /s -- m ar
VM nr.: Trolldalsva tna 7,4 45 0,34 10,8

Vangavatn 2 8 45 0 13 4,0
10, 2 0,47 14,8

Magasin:
2

Senk 1o' 3
%km Hev m mag.

Vatn 372 0, 55 3 5 4,0 37
Vangavatn 0,33 3 5 2,5 62,5

For totalt felt 6,5 44

Vassvei: Tunnel, L = 2600 m, F = min.tv., h = 0,0l m/100 m
Rørgate, stål, L = 1050 m, mm 450, he = 1,10 m/100 m

"%. H
n

wfa? f?Fallhoyde: m m
Vatn 372 -
kt. 40 332 320 0,762 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

0, 70

Pmax MW

1,9

Tilløp GWh

11, 3

Kostnader 1.1.78:

Dam Vatn 372
Senk Vatn 372
Tunnel, 26 00 ·m
Sjakt til Vangavatn
Magasin Vangavatn
Rørgate
Kraftstasjon
Pe rmane ntu ts tyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

10,5

0,6 mill. kr
0,5
6,6
0,6
0,4
3,4
0,6
.2 I 3
2,5
1, 5

3,5
3,7
0,5

Surn 26,7 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,54 kr/kWh
0 3 5 5V/ LB ( s • 5 )
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830 KYST MANDALSELVA- SANDNESELVA
BERG HEIM n3/ 11.12.-76.

TROMS Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf.tunders ··

fr1 22.

U-78-109



Da to : 16 • 0 3 • 81

831 Sandneselva

Sandneselva

01 Sandnes

Troms

Kvænangen

Nord Troms kr. lag

Kart nr.: 1734 I Felt/avlop: a? 1Zs/km
2 3 1o' a?a"ls

VM nr. : Corrojavrre 4,8 42 0,20 6,4
Sandnesvatn 26,3 40 1,05 33,2
Rest 2, 38 0, 14 -1..t..i

34,8 1,39 44,0

Magasin: 2 o' 3
km Hev Senk m mag. %

Corrojavrre 0, 55 2,0 3,0 2,7 42,2
Sandnesvatn ,32 ,4 --9..L§. 0,3 0,9

For totalt felt 3,0 6,8

Vassvei: Trerør, L = 1250 m, Ømm1000, h = 0, 45 m/100 m
Stålrør, L = 250 m, mm 800, h= = 0,70 m/100 m

"%.e H
n

we? e-Fallhøyde: m m
Kt. 172 -
sjøen 172 166 0,395 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midle re prod. GWh
s V Surn

2,5 3,6 17,4 13

(
\

Kostnader 1.1.78:

Darn Corrojavrre
Senk. Corrojavrre
Magasin Sandnesvatn
Inntak ved bru
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,6 mill. kr
0,4 II

0,4 II

0,7 II

1,6 II

1,1 II

0,8 II

5,0 II

1,5 II

0,8 II

3,0 II

2,9 II

0,6 II

Sum 19,4 mill.kr

0355V/LB (s. 6)
Kostnadsklasse III 1,49 kr/kWh
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831 SANDNESELVA
SANDNES
Nyttbar vasskraft

-
n:'BN.'H.12.7a

: Tr. 2.2.n2.

NVE· VASSDRAGSDIREKTORATET 78
Avd. for· vasskraf tundersoketser. VU- - 111



Da to : 13 • 11 • 8 0

841 Skalsaelva

02 Skalsavatnet

Troms

Kvænangen

/

Kart nr.: 1735 II
VM nr. :

0207V/EU (s.30)

Felt/avløp:
Isvatnet

Magasin:
Isvatnet

Vassvei: Tunnel L = 750 m, F = min.tverrsnitt, he = 0,03 m/100 m
Rorgate st5l L = 800 m, mm500, h = 1,15 m/100 m

Fallhøyde:
Isvatnet
Skalsavatnet

1,0

Kostnader 1.1.78:

a?
12

2
1/s/krn
48

3
m"ls
0,58

1o° ? re
18,2

an?
0,27

"%e
m
400

max MW

Kostnadsklasse III

3,3

Hev
4

16,9

Senk
6

H
n
m

390
«$a?

_ 0, 928

Tilløp GWh

Darn Isvatnet
Senk Isvatnet m/luke, rist, luke, sjakt
Tunnel inkl. opprigging
Rørgate m/overgang rør-tunnel
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1%?
2,5

mag. %
13,7

0

Effekt og energi:

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

13

1,3 mill.kr
0,7
3,6
4,0
0,6
4,5
1,0
1,3
3,3
3,9
0,8

ti

Sum 24,4 mill.kr

1,.88 kr/kWh



Da to: 13 • 11. 80

841 Skalsaelva

01 Skalsa

Troms

Kvænangen

Kart nr.: 1735 II
VM nr.:

0 2 0 7V /EU ( s • 2 9 )

Felt/avløp:
Skalsavatnet

Magasin: a? HRV LRV o' 3
%m mag.

Skal sa vatnet 0, 60 55 50 3,6
Isa vatnet 0,27 404 394 2,5 13,7

For totalt felt 6,1 15,2

Vassvei:

Fallhøyde:
Skalsavatnet
Sjøen

2,2

2
km
28,3

Rorgate plast L = 300 m, mm900, h= = 0,5 m/100 m

"%e
m
53,3

Effekt og energi:

maxMW

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III

0,95

2
1/s/km
45

H
n
m
51

3mls
1,27

wf?
0,118

Tilløp GWh

Dam Skalsavatnet
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon/kai
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

o' ?ae
40,2

5ii#e?
0

Midle re prod.
S V

4,7

1,5
0,4
0,3
2,4
0,5
0,5
1,1
1,3
0,2

Sum 8,2

GWh
Sum

4,3

mi11.kr

II

mill. kr

1,91 kr/kWh
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1735 I
841 SKALSAELVA
SKALSA, SKALSAVATNET
Nyttbar vasskraft

Te n:
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o2e.f

TROMS
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.for vasskraftundersokelser VU-81-16


