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SAMMENDRAG 

Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 34 flomverk i 17 
kommuner i Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo. Arbeidet ble utført i 2018. 

Denne rapporten inneholder resultater fra Brandstad - Trøstaker flomverk i Ringebu kommune.  

Flomverket er ca. 2 km langt og beskytter et område på ca. 0,3 km2, hovedsakelig fulldyrket mark. Det ligger en privat 

pumpestasjon i nedstrøms ende.  

Flomverket overtoppes jevnlig, men fremstår som godt vedlikeholdt og i god stand.  
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Begrepsliste 

Begrep  Forklaring  

Erosjon  Erosjon innebærer at partikler rives løs av vannets krefter og 

transporteres til et annet sted. Erosjon oppstår når det fjernes 

mer materiale enn det tilføres. 

Hydraulisk grunnbrudd Grunnbrudd som følge av hydrauliske krefter fra grunnvannet. 

Begrepet overlapper med sandkoking, men brukes i denne 

rapporten for sandkoking i et større omfang.  

Høyre side Høyre side av elven sett medstrøms.  

Indre erosjon Erosjon inne i/gjennom løsmasser som følge av strømmende vann. 

Lekkasje Her: Større vanngjennomstrømning gjennom flomvollen enn det 

som regnes å være naturlig. Det vil være noe vannsig gjennom de 

fleste flomvoller ved stor forskjell i vannstand på flomvollens 

vannside og luftside.  

Lavpunkt Areal som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men 

som ikke står i direkte forbindelse med elven. 

Nødoverløp Her: Et overløp over eller gjennom flomverket, på et 

forhåndsutvalgt sted, som har til hensikt å slippe vann kontrollert 

inn på luftsiden av flomverket. 

Oppgradering Her: Heving av sikkerhetsnivå på sikringsanlegget.  

Piping  Prosess forårsaket av indre erosjon i løsmasser. Piping beskriver 

når en lekkasje gjennom en fylling gradvis øker som følge av at 

finstoff blir vasket ut og det etableres en definert lekkasjevei.  

Rehabilitering Istandsettelse/gjenoppretting av en konstruksjon/anlegg for å 

opprettholde tiltenkt funksjon og sikkerhetsnivå. 

Sandkoking Sandkoking på luftsiden av flomverk skyldes erosjon av kanaler i 

grunnen, hvor vannet fører med seg sand. Dette er forårsaket av 

forskjell i grunnvannstrykk (stor hydraulisk gradient) på vann- og 

luftside, i tillegg til løsmassenes beskaffenhet og permeabilitet. 

Visuelt ligner fenomenet på vann og sand som koker. Kan medføre 

hydraulisk grunnbrudd. 

Setninger Her: En langsom sammensynkning av terreng som følge av 

mekanisk belastning eller utvasking av dypereliggende masser. 

Setninger i erosjonssikring Setninger som følge av utvasking av finstoff bak erosjonssikringen, 

setninger som følge av undergraving/erosjon langs tåa av 

erosjonssikringen eller setninger som følge av erosjon i selve 

erosjonssikringen.  

Sikkerhetsfaktor Her: Geoteknisk begrep som beskriver sikkerhet mot utglidninger 

for et gitt skjærplan.  

Sprekkdannelse Her: Sprekker i flomverket som oppstår som følge av belastninger 

eller setninger. Eksempler på belastninger kan være trafikklaster, 

vanntrykk e.l. 

Undergraving Erosjon som undergraver overliggende fylling, erosjonssikring e.l. 

Utglidning Her: Utglidning av løsmasser (deler av flomvollen).  

Vedlikehold Her: Regelmessig tiltak for å opprettholde sikringsanlegget i 

henhold til samme standard som da det ble bygget. F.eks. skjøtsel 

av vegetasjon.  

Venstre side Venstre side av elven sett medstrøms. 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

I tidsperioden 1960-2005 ble det bygget en rekke omfattende flomsikringsanlegg langs de store 
vassdragene på Østlandet for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Alderen på 
anleggene tilsier at både flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for rehabilitering og 
oppgraderinger for å kunne opprettholde sin tiltenkte funksjon. I 2017 igangsatte derfor NVE et 
toårig prosjekt med formål å bistå kommunene med å framskaffe en oversikt over tilstanden til 
anleggene.  
 

På oppdrag for NVE har Multiconsult systematisk gjennomgått en rekke anlegg og utført kartlegging, 

innmåling, tilstandsvurdering og vurdering av behov for rehabilitering eller oppgradering. Resultatet 

av Multiconsults arbeid danner grunnlag for å vurdere behovet for rehabiliteringer og eventuelle 

oppgraderinger av flomverkene. 
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2 Faktadel 

2.1 Nøkkelinformasjon om Brandstad - Trøstaker flomverk 

Flomverket Brandstad – Trøstaker (VV 6038 og 9198) ligger ca. 1,5 km nord for Fåvang i Ringebu 

kommune. Flomverket består av en ca. 2000 m lang flomvoll på østre side av Gudbrandsdalslågen og 

en privat pumpestasjon i nedstrøms ende. Verket er en ren jordbrukssikring. 

 

Figur 1: Oversiktskart (basert på profilmålinger).  

Flomverket ved Brandstad-Trøstaker har blitt bygget i flere omganger. NVEs første plan for sikring av 

området ble utarbeidet i 1968, men arbeidene kom den gang ikke til utførelse. Planen ble revidert i 

1971, og det ble bygget flomverk etter denne planen. Anlegget bestod da av en 730 m lang parsell fra 

Trøstaker og sørover (Pel nr. 1270 – 2000, se vedlegg 2). Under flommen i juni 1973 ble flomverket 
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overtoppet, og verket ble i etterkant reparert og hevet ytterligere. Anlegget ble økonomisk avsluttet i 

1982. Etter plan fra 1989 ble det planlagt å utbedre erosjonssikringen på verket, samt anlegge 4-6 

buner ut i elven for å styre strømmen bort fra fyllingen. I forbindelse med denne planen ble det 

registrert verneverdig vegetasjon på vannsiden av verket.  

Flomverket gikk til brudd to steder under 1995 flommen, og i etterkant av flommen ble verket 

utbedret og forlenget (Pel nr. 0 – 1270). Oppstrøms ende av dagens anlegg stammer hovedsakelig fra 

denne hevingen, mens det kun ble utført mindre arbeider på nedstrøms ende. Utbedringen gjorde at 

man fikk en helhetlig sikring av området ved Brandstad – Trøstaker. Justeringen var dimensjonert for 

å sikre området mot flommer med 5- 10 års gjentaksintervall. Dette arbeidet ble avsluttet i 2003. 

Det er en kanal på baksiden av flomverket som drenerer overflatevann frem til en privat 

pumpestasjonen i nedre ende. Vurdering av den private pumpestasjonen inngår ikke i denne 

tilstandsvurderingen av flomvollen.  

Grunneierne kunne opplyse om at det er anlagt et predefinert sted for nødoverløp i oppstrøms ende 

av verket. 

 

2.2 Teknisk oppbygning 

Flomverket, slik det fremstår i dag, stammer hovedsakelig fra utbedringen etter flommen i 1995. 

Figur 2 viser en prinsippskisse fra denne utbedringen.  

Verket ble bygget som en kjørbar fylling av morenemasser. Kronebredden ble planlagt til 4 m. 

Skråningshelningen på luftsiden ble planlagt til 1:2 og helningen på vannsiden ble planlagt til 1:1,5. 

Videre ble vannsiden planlagt erosjonssikret med ørmasser. 

Prinsippskissen viser et drenasjerør i fyllingen og et filterlag, evt. fiberduk. Det er ikke kjent om disse 

elementene ble bygget inn i flomverket.  

 

Figur 2: Prinsippskisse fra planleggingen av Brandstad Trøstaker flomverk, (Kilde: Tegning fra NVEs arkiv). 
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Erosjonssikringen er blitt utbedret i flere omganger med utlegging av sprengstein. På et lite strekk er 

det også lagt ut sprengstein for erosjonssikring på luftsiden av verket.  

 

Figur 3: Pågående utbedringer ved pumpestasjonen. (Bilde: Multiconsult). 

Figur 3 viser et bilde fra pågående utbedringer ved pumpestasjonen i nedstrøms ende av verket. 

Flomvollen er gravd ut og grøfta gjennom flomvollen viser oppbygningen av flomvollen. Ut ifra disse 

observasjonene antas massene i flomvollen å være morenemasser som beskrevet i 

plandokumentene, men det virker ikke som om erosjonssikringen har blitt ført opp til toppen av 

flomvollen med den planlagte lagtykkelse på gjennomsnittlig 0,5 m.  

Nederst til høyre i Figur 3 sees noe filterduk og isolasjon. Dette er trolig lagt ut i forbindelse med 

pumpestasjonen og indikerer derfor ingenting om flomverket for øvrig.  

 

2.3 Større skader, rehabiliteringer og oppgraderinger 

Brandstad- Trøstaker verket har blitt overtoppet ved en rekke flomhendelser og flere steder på 

verket. Under flommen i juni 1973 ble flomverket overtoppet, noe som skylte vekk deler av verket og 

forårsaket et krater i området innenfor (30 m bredt og 2-4 meter dypt). Dette ble i etterkant reparert 

og verket ble hevet ytterligere.  

Flomvollen ble overtoppet og gikk til brudd to steder under storflommen i 1995, og hele området ble 

oversvømt. Verket ble i etterkant forlenget i oppstrøms ende, mens det for nedre del ble utført 

mindre arbeider og justeringer av verket. Justert verk ble dimensjonert for å sikre området mot 

flommer med 5-10 års gjentaksintervall. Dette anlegget ble avsluttet i 2003. Flomverket ble også 



Brandstad-Trøstaker flomverk (VV 6038 og 9198), Ringebu kommune multiconsult.no 

Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel 

 

130615-RiEn-RAP-025 16. nov. 2018/ 00 Side 10 av 23 

overtoppet under flommene i 2011, 2013 og 2018, og skadene har i ettertid blitt rehabilitert av 

grunneiere. I forbindelse med rehabiliteringene har plastring blitt utbedret med ny stein.  

Under flommen i 2018 ble det etablert nødoverløp i oppstrøms ende av verket, hvor det ble sluppet 

flomvann inn på jordene for å etablere vannspeil bak flomverket. Pumpestasjonen i nedstrøms ende 

hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til å pumpe ut bakvannet etter flommen. Flomvollen ble derfor 

gravd ut ved pumpestasjonen for raskere vannstandssenkning i sikringsområdet da vannstanden i 

Lågen begynte å synke. Grunneiere har planlagt å utbedre drenering av bakvann i nedstrøms ende 

ved å etablere en lukeløsning for utslipp av vann gjennom verket. Arbeidet er planlagt utført i løpet 

av 2018.  

2.4 Hva sikres av flomverket?  

Flomverket ved Brandstad-Trøstaker vises i Figur 4. Kartet viser utbredelsen av flomsoner (inklusive 

lavpunkt) for flommer av ulike gjentaksintervall i henhold til NVEs flomsonekart1. 

 

Figur 4: Kartet viser flomverket samt utbredelsen av flomsoner/lavpunkt for ulike gjentaksintervall i en situasjon 
uten sikringstiltak (Kilde: NVE 2017). Flomsonene er overlappende iht. tegnforklaringen. Utbredelsen av de 
sjeldnere, større hendelsene illustreres av de mørkere nyanser, som dekker større områder, da inkludert de 
lysere områdene. 

                                                                 
1 Kilde: NVE 2017. Flomsoner, Norges vassdrags- og energidirektorat – 12.05.2017 
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NVEs flomsonekart er utarbeidet med grunnlag i terrengdata, og illustrerer både lavtliggende 

områder (lavpunkt) og områder med direkte flomfare. Utbredelsen av flomsoner som vises her betyr 

at området potensielt er i fare, dersom det er åpning for vanninntrengning. Her er terrenget 

(inkludert sikringstiltak) avgjørende. Denne analysen har til hensikt å vurdere eksisterende 

sikringstiltak og nåværende sikringsnivå samt vurdere utsatte områder. 

 

2.4.1 Eksisterende sikkerhetsnivå 

I forbindelse med befaring og vurdering av flomvollen, er det foretatt innmåling av kronehøyden 

langs flomverket. En sammenlikning av høydeprofil i flomverkets lengderetning med angitte 

vannstander ved flommer av ulike gjentaksintervall, viser at flomverket har et beskyttelsesnivå opp 

til en 10- årsflom, mens en 20-årsflom stedvis vil overtoppe flomvollen og dermed skape 

oversvømmelser i sikringsområdet, se Figur 5.  

 

 

Figur 5: Innmålt lengdeprofil for Brandstad-Trøstaker flomverk samt vannstander ved ulike flomstørrelser (NVE 
2017). Profilet vises fra oppstrøms til nedstrøms ende av flomverket, dvs. at pel nr. 0 befinner seg i oppstrøms 
ende. 

 

2.4.2 Konsekvenser av flom for bygninger og arealer i sikringsområdet 

Området som flomverket beskytter er analysert for samfunnsverdier. Denne analysen er utført for 

utbredelsen til en 200-års flom (se Figur 4), men som figuren viser er det ikke stor forskjell på 

utbredelsen av små og store flommer i området. Ved en slik hendelse vil et område på 0,3 km² bli 

rammet. Området er analysert for eksisterende bygg (med ulike formål), arealressurser (AR5) samt 

viktig infrastruktur som jernbane og transmisjonsnett.  
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Figur 6: Analyseområdet for samfunnsverdier ved Brandstad – Trøstaker med arealbruk og bygningsformål. 

Ingen bygg vil potensielt rammes av flom i området. Omfanget av arealer som potensielt rammes av 

flom er oppsummert i Tabell 1. Arealet er oppsummert innen hver arealbrukskategori samt for 

totalen. Arealenheten daa tilsvarer 1 000 m2. 

 

Tabell 1: Flomutsatte arealressurser (AR5) for Brandstad-Trøstaker (kilde NIBIO 2017). 

Arealbruk Sum grunnareal [daa] 

Samferdsel  2,1 

Fulldyrka jord  260,2 

Skog  35,4 

Åpen fastmark  35,7 

Ferskvann 9,6 

Total 343,0 
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2.5 Utbyggingsplaner i sikringsområdet 

Kommuneplanens arealdel 2016-2026 (under behandling) er tilgjengelig på kommunens nettside 

www.ringebu.kommune.no. I følge kommuneplanens arealdel er området som sikres av flomverket 

kategorisert som areal for nåværende Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (LNRF-areal). 

Området ligger også i hensynssone for flom. I kommuneplan under behandling er deler av området 

klassifisert som Område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag.  

Planarbeid i forbindelse med ny trasé for E6 på strekningen Fåvang Kirke –Elstad er pågående. 

Endelig trasé er ikke valgt (per november 2018), men flomvollen ved Brandstad-Trøstaker kan 

potensielt bli berørt.  

Det bekreftes under befaring (29.05.2018) at det ikke er kjennskap til andre utbyggingsplaner i 

sikringsområdet.  

 

2.6 Kommunens tilsyns- og beredskapsrutiner 

 

Tilsynsrutiner  

Kommunen fører per i dag ikke systematisk tilsyn av verket. Det er i hovedsak grunneiere som 

besørger regelmessig ettersyn av verket og vedlikeholdsarbeid, som f.eks. skjøtsel av vegetasjon.  

 

Beredskapsrutiner 

Ringebu kommune har utarbeidet en generell beredskapsplan som tar for seg uønskede hendelser og 

kriser, blant annet flomsituasjoner. Ved en krisesituasjon etableres kommunal kriseledelse; 

kriseledelsens organisering og primære oppgaver er definert i beredskapsplanen. Kriseledelsen har 

en overordnet funksjon og skal som hovedregel ikke delta på skadestedet som en del av 

redningsberedskapen, men lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle 

tilgjengelige kommunale ressurser. Videre inneholder beredskapsplanen klare retningslinjer for bruk 

av lokaler, samband, varsling, kommunikasjonskanaler, mediehåndtering, evakuering og helsemessig 

og sosial beredskap.  

Ved en flomsituasjon overvåker grunneiere verket og følger med på vannstandsstigningen i elven. 

Ved behov graves det nødoverløp i oppstrøms ende på et forhåndsbestemt sted. Nødoverløpet antas 

å være ca. 10 m bredt.  
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3 Feltregistreringer 

Det ble utført befaring på Brandstad - Trøstaker flomverk den 29.05.2018. Tilstede på befaringen var 

Thea Caroline Wang og Jon Magnus Amundsen fra Multiconsult, og Marcel van der Velpen fra 

Ringebu kommune og grunneierne Inga Marie Trøstaker, Per Einar Brandstad, Tore Brandstadmoen 

Segelstad og Arne Vestad.  

Registrering i felt har bestått av registrering av høyde for flomvollene og funn på verkene 

(utglidninger, erosjon, vegetasjon, etc.). Registrering av observasjoner ble utført digitalt ved bruk av 

ESRI app ArcGIS Collector sammen med det GPS-baserte måleinstrumentet Leica Zeno 20.  

Følgende liste er brukt for registrering i felt:  

Tegn på lekkasje gjennom flomverk 

1. Indre erosjon  

 Ytre skader på flomverk 

1. Undergraving mot elven 

2. Sprekkdannelser 

3. Dyrehi  

4. Kjørespor utenfor adkomstvei  

5. Setninger 

6. Utglidning  

 Andre registreringer på flomverk 

1. Manglende framkommelighet for kjøretøy 

2. Vegetasjon som har større diameter enn 8-10 cm ved roten 

3. Manglende erosjonssikring 

 Skader på erosjonssikring 

1. Steiner mangler  

2. Vegetasjon som har større diameter enn 8-10 cm ved roten 

3. Undergraving mot elven 

En oppsummering av tilstanden på flomverket er presentert i detaljerte kart med markerte 

observasjoner i Figur 7. Registreringene er også levert i digitalt format som vedlegg til denne 

rapporten. 
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Figur 7: Observasjoner ved flomverket Brandstad- Trøstaker.  

Vegetasjonen er skjøttet på luftsiden av verket, mens det er enkelte registreringer av stor vegetasjon 

på vannsiden av verket, hovedsakelig i nedstrøms ende.   
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Verket har i hovedsak erosjonssikring langs hele strekket. Erosjonssikringen er lagt ut i ulike 

omganger, ofte som rehabilitering etter overtopping eller brudd. Dette har ført til ulik steinstørrelse 

og grad av vegetasjonsdekke over erosjonssikringen, se Figur 8. Det ble ikke registrert noen skader på 

erosjonssikringen.  

Figur 8: Erosjonssikring med tilgrodd gressdekke ved pel nr. 200 (venstre) og erosjonssikring ved pel nr 800 
(høyre). (Bilder: Multiconsult)   

 

I oppstrøms ende av verket, ved pel nr. 10, ble det etablert et nødoverløp under vårflommen 2018 

for å redusere skader ved overtopping av verket. Nødoverløpet ble etablert gjennom å grave over 

flomverket på et predefinert punkt. Her er det benyttet grove masser for å hindre erosjon fra 

gjennomstrømmende vann, samt at grove masser er enklere å håndtere for maskiner for rask 

iverksettelse av tiltak. Grunneiere opplyser at vanninnstrømningen foregikk relativt rolig. I etterkant 

har flomverket blitt reetablert med større sprengstein og jordmasser, se Figur 9. For å drenere 

bakvannet ble flomverket gravd opp i nedstrøms ende, ved pumpestasjonen (se Figur 3).  

I forbindelse med overtopping av flomverket våren 2018, er det flere steder lagt ut masser. Ved pel 

nr. 1450 er det registrert setninger der veien på flomverket nylig er gruset opp og massene har satt 

seg. Det opplyses under befaring om flere omganger med påfyll av masser og at utvasking av verket 

under stor vannføring fører til ulik grad av setninger. Ujevn kronehøyde på verket sees tydelig på 

profilmålingen av flomverket (se Figur 5). 
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Figur 9: Nødoverløp ved pel nr. 10. (Bilde: Multiconsult) 

 

Figur 10: Rehabiliteringsarbeider/vedlikehold av flomverket gjennom opp-grusing av flomverkskrona, Pel nr. 
1450. (Bilde: Multiconsult) 
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I nedstrøms ende av verket, ved pel nr. 2000, ligger en mindre pumpestasjon med tilhørende rør med 

ventil, Ø400 mm, som drenerer kanalen bak flomverket. Det opplyses under befaring at det antas at 

pumpen ble ombygd i 1986. Ved røret var det på befaringstidspunktet gravd opp for å slippe ut vann 

etter overtopping under vårflommen 2018. Under vannflaten ved pumpestasjonen er det mulig å 

skimte et lavvannsrør. Dette er blokkert med stor stein. Det er derfor i praksis kun pumperøret som 

tilhører pumpestasjonen som er i bruk i dag.  

Grunneierne planlegger å etablere et rør med en lukeløsning i nedstrøms ende. Dette røret kan 

dermed fungere som et lukket nødoverløp samt bidra til drenering av områdene bak flomverket ved 

selvfall.  

Skråningshelningen på vannsiden av flomverket ble målt til 1:1,6 med lokale variasjoner. Dette 

samsvarer med beskrivelse i prosjekteringen med skråningshelning på 1:1,5. 

Det er enkel adkomst til hele flomverket via en vei på toppen som går fra oppstrøms ende og helt til 

pumpestasjonen der verket avsluttes. 

 

 

Figur 11: Pumpestasjon i nedstrøms ende av verket, ved pel nr. 2000. (Bilde: Multiconsult) 
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4 Vurderinger 

4.1 Tilsyn og beredskap 

Kommunen har til en viss grad oversikt over verket og dets historikk, men det er i hovedsak 

grunneiere som fører tilsyn og vedlikeholder anlegget. Ettersyn fra grunneiere fremstår som godt og 

det utføres jevnlig vedlikehold i tillegg til rehabilitering etter skader.  

Flomsituasjoner generelt omfattes av kommunens beredskapsplan. Ved flom ved Brandstad -

Trøstaker overvåker grunneiere flomsituasjonen og med støtte fra kommunen vurderes behov for 

tiltak ved verket, som f.eks. bruk av nødoverløp. Grunneierne etterlyste en plan og/eller 

grenseverdier for bruk av eksisterende nødoverløp og et eventuelt nytt overløp i nedstrøms ende.  

Det er lett adkomst til hele strekningen om det skulle oppstå behov for å iverksette tiltak på selve 

verket.  

 

4.2 Teknisk tilstand 

Vedlikehold av flomverket er generelt bra, men det er registrert enkelte strekk med større busker og 

trær. Mindre vegetasjon kan bidra til å hindre erosjon på verket, men det er viktig at vegetasjonen 

skjøttes regelmessig for å sikre at den ikke vokser seg for stor. Større vegetasjon har potensiale til å 

skade erosjonsbeskyttelsen og forårsake ustabilitet (spesielt hvis store trær blåses over ende). Når 

vegetasjonen dør og røttene råtner bort vil de etterlate hull og svake soner som er ekstra utsatt for 

lekkasje og piping. Vegetasjon større en 8-10 cm i diameter bør derfor fjernes. Det påpekes at dette 

kun gjelder vegetasjon som står på/i selve sikringsanlegget, da øvrig vegetasjon kan være verdifull 

kantvegetasjon for naturmiljøet.  

Erosjonssikringen på verket fremstår uten skader, men der det er lagt på masser i nyere tid bør man 

sørge for en rask revegetering for å binde løsmasser og hindre erosjon.  

Flomverket har blitt overtoppet ved en rekke hendelser siden det ble bygget og har gått til brudd 

flere ganger. Skadene fra disse hendelsene har blitt utbedret, og utbedringene virker å være av god 

kvalitet med stabil oppbygning og bruk av egnede masser. De mange rehabiliteringene har likevel 

ført til at flomverket fremstår med variert oppbygning og uten helhetlig utforming. Manglende 

helhetlig utforming har imidlertid ikke noe å si for flomverkets tekniske tilstand. Det ble observert 

setninger på grunn av nyere påfylling av masser og utvasking enkelte steder, og generelt fremstår 

flomverkets lengdeprofil som ujevn. Den ujevne kronehøyden gir likevel et fribord på 0,3 m for 

flommer med 10 års gjentaksintervall.  

Flomverkets luftside har blitt vurdert gjennom en stabilitetsanalyse for et typisk flomverk, se Vedlegg 

1. Flomverkets luftside har en helning på 1:2 og en største høyde over terreng på 3,5 m. 

Skråningsstabiliteten til flomverkets luftside vurderes som tilfredsstillende, etter en sammenligning 

med det typiske flomverket som er vist i vedlegg 1.  

Langs vannsiden er skråningen stedvis så bratt som 1:1,5. Dette er brattere enn det som regnes som 

stabil skråningshelning. Ved raskt synkende flomvannstand kan det være en risiko for at høyt 

poretrykk i fyllingen fører til utglidninger. Det er viktig at man etter en flom inspiserer vannsiden av 

flomverket for skade på erosjonssikringen og samtidig ser etter utglidninger som kan ha oppstått. En 

mer detaljert analyse og bestemmelse av sikkerhetsfaktor vil kreve mer informasjon om flomverkets 

indre oppbygning.  
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Alle flomverk har begrenset sikkerhet ved overtopping, som inntreffer når vannstanden i elven stiger 

over krona på flomverket. Ved en slik overtopping vil vannmasser strømme ukontrollert over krona 

og nedover luftsiden på flomverket med fare for erosjon og brudd i selve flomverket. Luftsiden av 

flomverket har hovedsakelig ingen erosjonssikring, kun vegetasjon, noe som bare gir begrenset 

beskyttelse mot erosjon i tilfelle vannstrømning på luftsiden. Områder der flomverket på luftsiden 

ikke har vegetasjon, men kun eksponert jord, vil være spesielt utsatt i tilfelle overtopping.  

En annen årsak til brudd i flomverket kan være indre erosjon, som følge av: 

 Erosjon langs rør gjennom flomverkene 

 Hydraulisk grunnbrudd (sandkoking) 

 Utvasking langs kanaler i grunnen. Disse kan ha stor permeabilitet, og oppstår gjerne i 

forbindelse med gamle elveleier av stein og grus  

 Setninger i flomverket, der det krysser myravsetninger i gamle meanderslynger. Her kan det 

oppstå sprekker/kanaler med stor permeabilitet 

De ovenfor nevnte årsakene til brudd kan være vanskelig å oppdage, og enkelte av dem oppstår bare 

under flom. Vi fant ingen indikasjoner på at noen av disse mulige bruddvariantene er under utvikling.  

 

4.3 Anbefalt sikkerhetsnivå 

Flomverket sikrer i dag områder klassifisert som fulldyrket mark og skog, og det er ingen bygg i 

sikringsområdet. Det stilles ingen formelle krav til sikkerhetsnivå på jordbruksområder. Flomverket 

ble opprinnelig bygget for å sikre mot gjentaksintervall 5- 10 år, og videre anbefalinger er at dette 

sikkerhetsnivået opprettholdes. Det gjøres likevel oppmerksom på at ut ifra nåværende lengdeprofil, 

se Figur 5, vil det være mulig å heve enkelte partier marginalt for at verket skal kunne sikre mot en 

20-års flom. Hvor vidt det vil være hensiktsmessig å heve flomverket ytterligere og/eller jevne ut 

kronehøyden vil måtte baseres på en analyse av kost/nytte-forholdet. 

 

4.4 Behov for vedlikehold og rehabilitering 

Flomverket ligger i dag høyere enn nivået for 10-årsflom med et fribord på ca. 0,3 m. Generelt 

fremstår flomverket som i god stand og det ble ikke avdekket noen andre utbedringspunkter foruten 

det som må regnes som alminnelig vedlikehold, som skjøtsel av vegetasjon og påfyll av masser ved 

behov.  

 

4.5 Plassering av nødoverløp 
Overtopping vil skje når vannstanden stiger over krona på flomverket. Ved overtopping er det fare 

for et ukontrollert og raskt brudd i selve flomverket, og hvis dette skjer vil det strømme en relativt 

stor vannføring inn i områdene på flomverkets luftside. Et nødoverløp er en form for overløp, lukket 

eller åpent, som slipper vann inn på luftsiden av flomverket. Her inkluderes også forhåndsutvalgte 

steder på verket som kan åpnes slik at man får en mer kontrollert strømning av vann fra vannsiden til 

området på luftsiden. Nødoverløp sørger for at man får etablert et vannspeil i sikringsområdet i 

forkant av et eventuelt brudd. Dette vil redusere strømningshastigheten i området og stabilisere 

flomverket mot erosjon, utglidninger og grunnvannsstrømmer under verket.   
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Det vil alltid være en fare for overtopping av flommer som er større enn det flomverket er 

dimensjonert for, men et nødoverløp kan både redusere muligheten for at flomverket blir 

overtoppet, og begrense skadene ved et brudd. Plassering av nødoverløp bør derfor innarbeides i 

kommunenes beredskapsplan.  

For plassering av nødoverløp, foreslår Hydra (1999) at følgende parametere legges til grunn: 

 omfang og konsekvenser av erosjon- og strømskader på innsiden av overløpet 

 spredningsforløp og innfylling av vannet som passerer overløpet 

 sikring og bruk av viktige bygninger, veiforbindelser m.m. 

 adkomst, arbeidsforhold og mulighet for kontroll mens innfylling pågår 

 adkomst og mulighet for (rimelig) reparasjon etter flommen 

 lokale private og offentlige synspunkter og hensyn 

Ofte vil det være best å legge et nødoverløp i nedstrøms ende av flomverket der terrenget er lavest 

fordi: 

 Naturlig mothelning på terrenget gjør at sikringsområdet da vil fylles relativt langsomt med 

vann slik at erosjonsskader reduseres. I motsatt fall vil vannet kunne strømme med stor 

hastighet mot lavere terreng og forårsake erosjonsskader.  

 Det vil være lettere å forberede en lokal seksjonering når strømkreftene er små, i de tilfeller 

der man ser at ikke hele området behøver å fylles. 

Basert på de ovennevnte parameterne vurderes dagens plassering av nødoverløp i oppstrøms ende 

som god. Plasseringen sikrer at man raskt kan etablere et vannspeil bak flomverket, og på grunn av 

terrengets slake helning blir ikke strømningshastigheten av vannet bak flomvollen for høy. 

I tillegg til dette anbefales det å etablere et nødoverløp i nedstrøms ende, slik det allerede er 

planlagt, se Figur 12. Et lukket nødoverløp anlagt med standard rørløsninger vil sannsynligvis ikke 

være tilstrekkelig for å etablere et stabiliserende vannspeil bak flomvollen innen rimelig tid. Det 

anbefales derfor at man vurderer bruk av begge nødoverløpene i en flomsituasjon.  
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Figur 12: Forslag til plassering av nødoverløp ved Brandstad Trøstaker flomverk 
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1 Geotekniske beregninger – Typisk flomverk 

 Generelt  

Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status og vurdert behovet for oppgradering for 34 
flomverk i 17 kommuner i Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo. Arbeidet ble utført i 2018. 

Dette notatet vurderer stabiliteten til et typisk flomverk. Denne analysen vil bli brukt som grunnlag 
for en stabilitetsvurdering av de 34 flomverkene. For hvert enkelt flomverk vil vi gjennom 
stabilitetsvurderingen sammenligne geometri, soneinndeling og geotekniske parametere. Der det 
enkelte flomverk avviker fra analysen av det typiske flomverket, vil dette fremgå av vurderingen. Et 
eksempel på et slikt avvik kan være brattere skråninger enn det typiske flomverket.  

Analysen i dette notatet vurderer kun stabiliteten til flomverkene og vurderer ikke mulige årsaker 
til brudd som følge av indre erosjon i grunnen, inklusive: 

 Erosjon langs rør gjennom flomverkene 

 Hydraulisk grunnbrudd (sandkoking) 

 Kanaler i grunnen med stor permeabilitet i forbindelse med gamle elveleier av stein og grus 

 Sprekker med stor permaeabillitet som følge av setninger i flomverket. For eksempel der 
flomverket krysser myravsetninger i gamle meanderslynger. 

 Mangelfull drenasjekapasitet på luftside 

 Punktert plastfolie (I flomverk bygget fra 1975 til 1985) 

 Glidning langs plastefolien (I flomverk bygget fra 1975 til 1985) 
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 Stabilitetsberegninger 

Det er gjennomført stabilitetsberegninger basert på to ulike modeller for beregning av poretrykk i 
flomverket. Følgende tilstander er vurdert: 

 Stasjonærtilstand (Luftside) 

 «Transient analysis» (Vannside og Luftside) 

«Stasjonærtilstand» omfatter beregninger av stabilitet for flomverk med antagelse om at 
poretrykket i flomverkets ulike lag har tilpasset seg det ytre vanntrykket.  

«Transient analysis» omfatter beregninger av stabilitet for flomverket med antagelse om at 
poretrykket i flomverket varierer under en flom. Dette er en ikke-stasjonær beregning hvor man 
vurderer poretrykksutviklingen over tid. Denne analysen vil blant annet kunne belyse situasjoner 
hvor stabiliteten er lavere; enten før eller etter at poretrykket har stabilisert seg i flomverket.  

Denne analysen benytter funksjoner for «saturated/unsaturated permeability» og «Volumetric 
water content» for beregning av poretrykkslinjer for hvert tidsskritt.  

Analysen er utført ved bruk av programmet Slide (v7.026) fra programpakken Roc-science. 
Sikkerhetsfaktorer er baserte på Eurokode 7-1 (NS-EN 1997-1:2004+NA:2016). Det finnes 
designguider for flomverk, for eksempel NVEs Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av 
stein, 2009, men det er ikke angitt spesifikke bestemmelser om sikkerhetsfaktorer. Derfor har 
Eurokoden blitt lagt til grunn som best praksis for prosjekteringsforutsetninger. Det er kun benyttet 
dimensjoneringsmetode 3 som forklart i NA.2.4.7.3.4.1. Behovet for sikkerhet er derfor 
sikkerhetsfaktor lik 1,0, eller en utnyttelse på 100% eller mindre med partialkoeffisient. 
Konsekvensklasse / pålitelighetsklasse (CC/RC) i henhold til tabell NA.A1 (901) er valgt som 3 
(dammer). 

Tabell 1: Partialkoeffisient (dimensjoneringsmetode 3) benyttet i Slide (v7.026) 
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 Inngangsdata og beregninger 

1.3.1 Analysemetode 

Analysen er basert på grenselikevektsbetraktning (”General Limit Equilibrium”), og tilfredsstiller 
både kraft- og momentlikevekt.  

1.3.2 Geometri  

Basert på en gjennomgang av tegninger av alle flomverkene og NGIs rapport av 1996 er følgende 
geometri og oppbygning benyttet i analysen:  

 Vannside skråning, 1V:2,0H 

 Luftside skråning, 1V:2,0H 

 Topp bredde – 4,0m 

 Høyde – 4,0m 

 Tetningskjerne av leire / silt på vannside 

 

                     

 

Figur 1: Representativt snitt av flomvoll, med soneinndeling 

1.3.3 Hydrauliske forutsetninger 

Ved stasjonærtilstand ble vannstanden på flomverkets vannside satt til 0,5m under toppen av 
flomverket. «Transient analysis»-beregningene er utført basert på hydrografen for 1995-flommen 
hvor vannstanden i elva steg og avtok med nesten samme rate (ca. 0,5 meter pr. døgn). Også her 
ble høyeste vannstand den samme som for stasjonærtilstand; 0,5 m under topp flomverk. 

 

Vannside Luftside
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Figur 2: Hydrogram fra 1995 flommen, ved Norsfoss i Solør 

 

1.3.4 Geotekniske parametere 

Styrkeparametere og permeabilitetsverdier benyttet i beregningen er vist i tabell 2. Parameterne 
som er basert på erfaringsverdier er hentet fra følgende kilder: 

1) Brudd i flomverk langs Glomma, Geoteknisk analyse og vurdering, 1 juli 1996, NGI 

2) Håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging, Juni 2014, Statens vegvesen - Figur 2.39 
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Tabell 2: Geotekniske styrkeparametere. 

Materiale Beskrivelse  Parameter Kommentar / kilde 

1 Fundament 
(Naturlig grunn) 

Vekt 20 kN/m3 Fra NGI rapport 

Kohesjon 0 kPa 

Friksjon 34° 

Mettet permeabilitet 10-4 m/s 

2. Fylling (sand) Vekt 18 kN/m3 Håndbok V220 – 
Friksjon 
 
Fra NGI rapport –  
permeabilitet 

Kohesjon 0 kPa 

Friksjon 36° 

Mettet permeabilitet 10-4 m/s 

3. Filter (Grus) Vekt 20 kN/m3 Fra NGI rapport 

Kohesjon 0 

Friksjon 38° 

Mettet permeabilitet 10-4 m/s 

4. Erosjonssikring Vekt 18 kN/m3 Fra erfaringstall - 
Konservativt 
anslått (Steinene er 

antatt mindre ordnet 
som plastringsstein på 
en dam) 

Kohesjon 0 kPa  

Friksjon 42° 

Mettet permeabilitet 10-1 m/s 

5. Drenasjegrøft Vekt 23 kN/m3 Fra NGI rapport 

Kohesjon 0 kPa 

Friksjon 38° 

Mettet permeabilitet 10-2 m/s 

6. leire/silt Vekt 20 kN/m3 Erfaringstall 

Kohesjon 0 kPa 

Friksjon 32° 

Mettet permeabilitet 10-6 m/s 
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 Beregninger og resultater 

Tabell 3 Resultatene av analysen. 

Tilfelle Damside Vannstand Beregnet SF 

Stasjonærtilstand Luftside 0,5 m under 
toppen 

1,05 

“Transient analysis”  Luftside 0,5 m under 
toppen  

1,05 

Vannside 1,25 

Luftside Ugunstig (se, 

Figur 4 og  Figur 
5 

1,05 

Vannside 1,12 

 

1.4.1 Stasjonærtilstand luftside,  

Sikkerhetsfaktoren under stasjonærtilstand er 1,3. Det betegner imidlertid verste tilfelle for 
flomverkets luftside. Sikkerhetsfaktoren er påvirket av fyllingens friksjonsvinkel, helning og 
soneinndeling (permeabilitetsforskjell mellom tetning, fyllmateriale og drenasjegrøft). En større 
forskjell mellom permeabiliteten fra vannside til luftside vil øke sikkerhetsfaktoren og omvendt. 
Permeabiliteten og tykkelsen av soner benyttet i analysen er på den konservative siden. Dette fører 
til at porevannstrykket er relativt høyt i flomverket, som vist på figuren nedenfor.  

 

Figur 3: Stasjonærtilstand - Luftside 

 

1.4.2 «Transient analysis» luftside,  

Analysen viser at sikkerhetsfaktoren er minst ved flomtoppen. Under normal vannføring i elva er 
sikkerhetsfaktoren ca. 1,5 og faller til 1,3 ved flomtoppen og går deretter tilbake til 1,5 når flommen 
passerer. Den laveste sikkerhetsfaktoren er lik analysen for stasjonærtilstand. En tykkere tetning 
eller mindre permeabel tetning vil bety at faktorsikkerheten faller mindre under flommen, da 
poretrykklinjen i flomverket vil ligge lavere. 
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Figur 4: «Transient analysis» luftside, sikkerhetsfaktor mot tid (ugunstigste situasjon markert med en rød sirkel) 

1.4.3 «Transient analysis» vannside, 

Sikkerhetsfaktoren på vannsiden er lavest under flomstart (3 dager) og i løpet av flommens slutt (13 
dager). Dette skyldes at effekten av økt poretrykk i de nedre delene av flomverket er mer 
destabiliserende enn den stabiliserende effekten av vannet. Når vannstanden øker vil den 
stabiliserende effekten av vannet øke og sikkerhetsfaktoren vil også øke (se dag 8).  

Det vil med andre ord ikke oppstå en situasjon der man har høyt poretrykk i fyllingen uten en 
stabiliserende effekt fra høy vannstand; et scenario som er vanlig ved rask nedtapping ved 
fyllingsdammer. Hvis permeabiliteten skulle være mindre eller høyere, ville sikkerhetsfaktoren ikke 
bli påvirket så lenge hastigheten på vannstandsendringene og vannstandsstigningen er lik. 

 
Figur 5: «Transient analysis» vannside, sikkerhetsfaktor mot tid (ugunstigste situasjoner markert med en rød sirkel) 
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Figur 6: «Transient analysis» vannside, Etter 13 dager 

 

 Konklusjon 

Analysen viser at det typiske flomverket har en sikkerhetsfaktor på mer enn 1,0 i alle tilfeller og det 
typiske flomverket anses derfor å være tilstrekkelig stabilt gitt de antagelsene.  

De 34 flomverkene har blitt vurdert mot denne analysen ved å sammenligne geometrien og 
materialene som brukes til å konstruere flomverket mot parameterne som brukes i denne analysen. 
Den overordnede geometrien er lettere å bekrefte enn materialparameterne ettersom alle 
flomverk er befart, mens materialparameterne og soneinndeling er basert på nøyaktigheten og 
kvaliteten på historisk informasjon fra blant annet arkivsøk. 
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