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Formålet med denne rapporten er å gi en samlet oversikt over NVEs tilsyn og reaksjonsbruk i 2010. 
 
NVE har et vidtrekkende ansvar for tilsyn innenfor vassdrags- og energilovgivningen og annen lovgivning som NVE for-
valter. NVE fører et omfattende tilsyn på mange områder. Hensikten med tilsynene er å sikre at krav satt i regelverket eller 
i vedtak følges. Tilsynene er av stor viktighet for blant annet forsyningssikkerheten av energi, sikkerhet til anleggene og 
at miljø- og landskapshensyn blir ivaretatt. NVE har samlet sett utført mer tilsyn i 2010 enn tidligere år, blant annet ved 
tilsyn på flere områder. 
NVE er opptatt av at de funn som gjøres ved tilsyn blir fulgt opp med hensiktsmessige reaksjoner.  

Det kan være nyttig for vassdrags- og energibransjen, forbrukere og politikere å få innsikt i NVEs tilsynsaktivitet og 
bruken av reaksjoner. For NVE er det viktig at våre erfaringer formidles til dem som kan ha nytte av dette.

Oslo  februar 2011  

Agnar Aas
vassdrags- og energidirektør

Forord
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1.  NVEs tilsynsvirksomhet 

1.1 Tilsyn er del av NVEs 
strategi
Tilsyn er ett av åtte fokusområder i 
NVEs strategi for 2010–2014.  God ut- 
øvelse av tilsyn bygger på at NVE har  
nødvendig kompetanse, integritet, for- 
utsigbarhet – og at tilsynet har auto- 
ritet. NVE jobber systematisk for at  
disse premissene foreligger på alle 
våre tilsynsområder.

1.2 Sammenheng  
mellom tilsyn og annen 
virksomhet 
Hensikten med NVEs tilsynsvirksom-
het er å sikre at målsetningene med 
regelverket oppnås. 

Som tilsynsmyndighet utøver NVE 
forskjellige typer aktiviteter. NVE  
skaffer informasjonsgrunnlag av  be- 
tydning for reguleringsområdet. NVE 
bidrar også til å fremme regelverkets 
målsettinger gjennom informasjons- 
virksomhet. I tillegg gir NVE informas-
jon, bistand og veiledning om regelver-
ket til aktørene. Tilsyn er en viktig del av  
NVEs virksomhet. Tilsyn utfyller NVEs  
øvrige oppgaver, for eksempel regel- 
verksutvikling og konsesjonsbehan-
dling.

Som tilsynsmyndighet kontrollerer 
NVE på forskjellige måter om regel- 
verk og vilkår etterleves og ilegger 
eventuelt reaksjoner der det gjennom 
kontroll konstateres avvik fra regel- 
verket. 

Gjennom tilsynsvirksomheten 
foretar NVE kontroll i ettertid for å 
avdekke om de krav og plikter som er 
gitt i regelverket blir fulgt. At det gjen-
nom tilsyn avdekkes brudd på regelver-
ket, gir grunnlag også for å vurdere 
om regelverket er hensiktsmessig og 
tilstrekkelig. På denne måten gir til-
synsvirksomheten nyttige tilbakespill 
for NVE som regelgivende og konse- 
sjonsgivende myndighet.

Tilsyn utføres i hovedsak som revi- 
sjon og inspeksjon. Revisjon er en 
uavhengig, systematisk og dokumen-
tert gjennomgang av dokumentasjon 
eller krav rettet mot et selskap eller 
deler av et selskap eller en konsesjo- 
nær. I mange tilfeller gjennomføres det 
i forbindelse med revisjonen en inspek- 
sjon av utvalgte deler av et anlegg. 
Ved inspeksjoner foretas en uavhen-
gig og dokumentert fysisk kontroll 
av anlegg, opplysninger eller syste-
mer. NVE benytter dessuten andre 
tilsynsmetoder for å kontrollere om 
regelverk og vilkår etterleves, for ek-
sempel kartlegging rettet mot flere 
aktører samtidig ved hjelp av spørre-
undersøkelser, undersøkelser av nett-
sider og sammenstilling av innhentet 
eller innrapportert dokumentasjon 
eller opplysninger.

NVE følger i tillegg opp de enkelte 
aktører og de enkelte tiltak innenfor 
vassdrags- og energisektoren på andre 
måter enn ved tilsyn. Denne oppfølg- 
ingen har ofte til hensikt å sikre et-
terlevelse av de krav som er satt. For å 
sikre at krav satt av hensyn til miljø og 
sikkerhet blir etterlevd, kontrollerer 
og eventuelt godkjenner NVE for ek-
sempel detaljerte planer for nybyg-
ging av vassdrags- og energianlegg. 
NVE mottar også ulike rapporter og 
planer fra aktørene som gjennomgås 
og eventuelt godkjennes. 

1.3 Reaksjoner er del av 
tilsynsvirksomheten 
Reaksjoner er en felles betegnelse på 
de handlinger og virkemidler NVE har 
til rådighet når det konstateres brudd 
på lovgivning og vedtak. NVEs reak- 
sjonsmidler er hovedsakelig hjemlet 
i energiloven, vannressursloven og 
vassdragsreguleringsloven. Vedtak om  
reaksjoner er for eksempel vedtak om 
retting av ulovlig forhold og vedtak 
om tvangsmulkt. Ved alvorlige forhold 
vil overtredelsesgebyr og anmeldelse 

kunne være aktuelt. Ileggelse av over-
tredelsesgebyr og anmeldelse til poli-
tiet er de sterkeste reaksjonsmidlene 
NVE har til rådighet, i tillegg til til- 
baketrekking av konsesjon.

Tilsynsbesøk avdekker ofte brudd 
på regelverk som må følges opp ved 
bruk av reaksjoner. Ulovligheter 
avdekkes også på andre måter, for 
eksempel i etterkant av ulykker eller 
andre alvorlige hendelser, gjennom 
saksbehandling og innsending av  
opplysninger og gjennom tips fra all-
mennheten og andre tilsynsmyndig- 
heter.
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2. Tilsynsområder og hovedfunn    

2.1 Tilsynsområder 
NVEs tilsynsvirksomhet spenner over 
et vidt spekter av tema. Tilsynet ret-
ter seg mot ulike typer tilsynsobjek-
ter som konsesjonærer, nettselskaper 
og kommuner. Tilsynsvirksomheten 
i 2010 dekker de viktigste sidene av 
NVEs regulering av vassdrags- og en-
ergisektoren. Utvelgelsen av tilsyns- 
objekter og tilsynstema er basert på 
blant annet risiko og vesentlighet. 

2.2 Utført tilsyn
Samlet sett har NVE utført mer tilsyn i 
2010 enn tidligere år, blant annet ved 
tilsyn på flere områder. 

NVE har i 2010 gjennomført 105 re-
visjoner. Revisjoner innbefatter også 
stedlige besøk enten hos virksomhet- 
enes kontor eller anlegg. Videre har 
NVE gjennomført 485 inspeksjoner.  
NVE har også utført en rekke såkalte 
skrivebordstilsyn av informasjon som 
enten er innrapportert eller innhentet. 
 I tillegg har NVE drevet annen tilsyns-
virksomhet. 

NVE har i tillegg startet å føre tilsyn  
med nye områder som opprinnelses- 
garantier. 

Gjennomførte tilsyn innenfor NVEs  
tilsynsområder er gjennomgått i kapi- 
ttel 3 i denne rapporten. Også reaks-
jonsbruk er omtalt under de enkelte 
tilsynsområder i kapittel 3, i tillegg til 
at reaksjonsbruk er omtalt i kapittel 4.

2.3 Hovedfunn 
Gjennomført tilsyn viser 444 avvik 
og 636  anmerkninger (se kap. 8 for 
forklaring).  Det er noen færre avvik 
enn det som ble avdekket i fjor (fig. 1).
Mengden avvik betraktes ikke fra 
NVEs side i seg selv som en indika 
sjon på effektivt tilsyn. Det skyldes 
at type og alvorligheten av et funn 
kan variere, både innenfor de enkelte  
områder og mellom områder.  

Det er i 2010 funnet et stort antall  
avvik knyttet til:

■ Kraftforsyningsberedskap

■ Miljøkrav ved bygging og drift av 
vassdrags- og energianlegg

■ Nettselskapenes nøytralitets- og in-
formasjonsplikt

For enkelte tilsynsområder er det 
gjort funn ved alle de utførte tilsyn-
ene, hovedsakelig avvik: 

■ Tariffering – avvikene var knyttet 
til beregning av anleggsbidrag 

■ Kraftforsyningsberedskap – i hoved-
sak gjelder avvikene manglende sys-
tematisk tilnærming til sikkerhets- og 
beredskapskravene

■ Rasjoneringsplaner – i hovedsak 
gjelder avvikene at de kontrollerte 
nettselskapers rasjoneringsplaner var 
mangelfulle. Oppfølgingen med var-
sel om vedtak om overtredelsesgebyr 
er omtalt i kapittel 4.

Kontrollen med miljøkrav for energi- 
anlegg og vassdragsanlegg har avdekket 
at:

■ Av de kontrollerte konsesjonsfrie 
kraftverk er en vesentlig andel bygget 
og drevet i strid med forutsetningene 
i vedtaket ved blant annet manglende 
slipp av alminnelig lavvannføring.

■ For konsesjonsgitte kraftverk viser 
innsendte og kontrollerte magasin-
rapporter at konsesjonærene i hoved-
sak overholder krav til reguleringsg-
renser.

■ Detaljplanleggingen er i mange 
tilfelle ufullstendig og avviker for mye 
fra gitt konsesjon og kommer for nært 
ønsket oppstart av byggingen.

Tilsynet med drift og vedlikehold av 
energianlegg og fjernvarmeanlegg 
har avdekket utfordringer knyttet til 
etterlevelse av kravet til å ha konsesjon:

■ Kravet om å drive i samsvar med 
konsesjon – enten det gjelder anlegg 
som drives utenfor konsesjonsom- 

Avvik for sentrale tilsynsområder

Fig. 1. Avvik innenfor NVEs tilsynsområder i perioden 2008-2010
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rådet eller anlegg som drives på et  
annet sted i konsesjonsområdet enn 
det er gitt konsesjon til. Oppfølging- 
en av enkelte fjernvarmeselskaper med  
vedtak om overtredelsesgebyr er om- 
talt i kapittel 4. 

■ Kravet om å ha oppdaterte konses-
joner – blant annet at det ikke søkes 
ny konsesjon når varighet av tidligere 
konsesjon er utløpt.

På noen tilsynsområder er det avdek-
ket at det fortsatt er utfordringer med 
manglende etterlevelse av krav:

■ Internkontrollsystem – avvikene 
går på så vel kravet til å ha etablert 
et internkontrollsystem som kravene 
til innholdet i systemet. Dette gjelder 
både for eiere av vassdragsanlegg og 
settefiskanlegg. 

■ Nettselskapenes nøytralitets- og in-
formasjonsplikt – avvikene går blant 
annet på utformingen av Internettsid-
er og rutiner for håndtering av infor-
masjon mellom selskaper i konsern. 

■ Hvitevarer – andelen feilmerkede 
utstilte produkter i butikkene utgjør 
stadig om lag halvparten av de kon-
trollerte produktene.

NVE synes resultatene fra følgende til-
synsområder er positive:

■ Kontrollen av nettselskapenes 
økonomiske og tekniske innrappor-
tering har ikke avdekket avvik, og at 
det ble funnet få avvik ved revisjoner 
av nettselskapenes økonomiske og 
tekniske verdier.

■ Områdekonsesjonærenes lokale en-
ergiutredninger tilfredsstiller i hoved-
sak plankravene.

■ Kontrollen av de store kraftselska-
pene viser at de selskapene som ble 
kontrollert har internkontrollsystem 
og i stor grad etterlever sikkerhetsk-
rav.
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3.1  Sikkerheten til dammer og andre vassdragsanlegg

Tema for tilsyn
Tilsynet gjelder om virksomhetene har et fungerende 
internkontrollsystem (IK-system) for ivaretakelse av 
sikkerhetskrav til vassdragsanlegg og anleggseiere, 
inkludert kontroll av spesifi kke krav gitt i damsikker-
hetsforskriften.

Aktivitet
Det er gjennomført revisjon hos 9 virksomheter. 4 av 
virksomhetene var kommuner og 5 kraftselskaper. En 
planlagt revisjon ble avlyst da det ble avdekket at kom-
munen ikke hadde noe system å revidere. Antallet revi-
sjoner er mer enn doblet siden 2009. 

Hovedfokus for 5 av revisjonene var systemet for gjen-
nomføring av plan- og byggefase. For 2 virksomheter ble 
det fokusert på systemet for driftsfase og for 2 virksom-
heter IK-systemet generelt.

Det er gjennomført 291 inspeksjoner av dammer og rør 
under nybygging, ombygging og drift.

En vesentlig del av tilsynsvirksomheten er knyttet til 
kontroll og godkjenning av dokumenter for revurder-
ing, samt planer for bygging og ombygging av anlegg. 
Dette gjaldt i 2010 i stor grad planer for bygging av 
småkraftverk. 

Resultat
Det ble funnet 17 avvik og 21 anmerkninger. Kun 1 virk-
somhet (større kraftselskap) hadde 0 avvik. 2 kommuner 
hadde henholdsvis 3 og 4 avvik. Ellers ble det registrert 
1-2 avvik pr revisjon. 

2 virksomheter manglet IK-system for å ivareta planleg-
gings- og byggefasen. I 3 virksomheter hadde ikke leder 
gjennomført påkrevet opplæring. Hos 3 virksomheter 
var avvik knyttet til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), 
enten at funksjonen eller stedfortrederfunksjonen man-
glet eller at det var mangler i utførelsen av funksjonen, 

3.  Gjennomgang av de 
ulike tilsynsområder
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3.2  Miljøtilsynet

Tema for tilsyn
Miljøtilsynet kontrollerer at 

■ eiere eller andre ansvarlige for vassdragsanlegg eller 
grunnvannstiltak har internkontrollsystem

■ godkjente detaljplaner for vassdrags- og energianlegg 
følges i byggefasen

■ utbygginger er foretatt i henhold til konsesjonen

■ konsesjonærene holder seg innenfor tillatte rammer 
i driftsfasen

■ kraftverk fritatt for konsesjonsbehandling bygges og 
driftes i henhold til forutsetningene

■ hydrologiske pålegg blir fulgt

Aktivitet
Det er avholdt totalt 19 revisjoner av internkontrollsys-
temet fordelt på 5 settefi skanlegg, 5 små vannkraftverk 
(<10 MW installert effekt), 10 større vannkraftverk (>10 
MW) og 1 konsern. 

I alt 123 detaljplaner for miljø og landskap er godkjent. 
Detaljplanene gjelder 112 vannkraftutbygginger, 5 sette-
fi skanlegg, 4 kraftledninger, 1 vindkraftanlegg og 1 annet. 

Det er gjennomført 150 stedlige inspeksjoner av konse-
sjonsgitte anlegg fordelt på 138 vannkraftanlegg, 6 sette-
fi skanlegg, 3 vindkraftverk, 1 kraftledning og 2 andre 
typer. 

I alt 44 kraftverk fritatt for konsesjonsbehandling er 
inspisert. 

Det er godkjent 4 biotopplaner og gitt 4 hydrologiske 
pålegg.

Resultat
Ved revisjonene ble det avdekket 45 avvik og 43 anmerk-
ninger.

Inspeksjoner i byggefasen av konsesjonsgitte anlegg og 
store kraftledninger har avdekket at detaljplanleggingen 
foregår for sent i prosessen og med for snaue tidsram-
mer. 

Inspeksjoner av konsesjonsfrie kraftverk har avdekket 
at en vesentlig andel er bygget og driftet i strid med 
forutsetningene. I hovedsak gjelder avvikene man-
glende slipp av alminnelig lavvannføring. Funnene viser 
også tilfeller av ulovlig regulering og manglende sikker-
hetsklassifi sering av dammer og rørgater. 

For tilsyn og tilknyttede aktiviteter er det gitt totalt 
18 varsler om tvangsmulkt, og 2 vedtak om tvangsmulkt.

som rapportering og oppdatering av IK-system. Hos 
2 virksomheter var avvik knyttet til plan for og gjen-
nomføring av interntilsyn og overvåking. Øvrige avvik 
var at dammer ikke var klassifi sert, at beredskapsplan 
for byggefase ikke fungerte og manglende intern revi-
sjon av IK-systemet. 1 avvik var knyttet til at godkjent 
plan for bygging (instrumentering) ikke ble fulgt opp på 
arbeidstegning.

NVE har fulgt opp revisjoner ved at det for alle de 
8 virksomhetene med avvik er satt frister for lukking av 
avvikene med påfølgende tilbakemelding til NVE. 

For tilsyn og tilknyttede aktiviteter er det gitt totalt 
16 varsler om tvangsmulkt og 2 vedtak om tvangsmulkt.

Vurdering
Antall avvik og anmerkninger i forhold til antallet revi-
derte virksomheter har gått ned siden forrige år. Dette 
året har fl ere virksomheter vært vurdert i forhold til 
planleggings- og byggefasen til anleggene, med positiv 
utvikling. Kommunene kommer noe dårligere ut enn 

kraftselskapene. Funnene viser at sikkerheten til an-
leggene i overveiende grad blir ivaretatt. Det vurderes 
slik at det fortsatt er forbedringspotensial, om enn på 
ulike områder. 

Utøver av tilsyn
Konsesjonsavdelingen, seksjon for damsikkerhet

Hjemmel
Vannressursloven kap. 11-13, damsikkerhetsforskriften
kap.9, internkontrollforskrift for vassdrag og grunn-
vann §§ 6, 8 og 9, konsesjoner

Tilsynsgrunnlag
Vannressursloven §§ 37-40 og 54, vassdragsregule-
ringsloven, damsikkerehetsforskriften, internkontroll-
forskrift for vassdrag og grunnvann §§ 4 og 5, konse-
sjoner
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Vurdering
Vannkraft: 
Funnene ved revisjoner og stedlige inspeksjoner av 
småkraftverk, viser klart behov for kontroll av konses-
jonærer. Mange konsesjonærer tar lett på å utarbeide 
detaljplaner for miljø og landskap. Revisjonene i 2010 
avdekket at det fremdeles er mange konsesjonærer 
som ikke har dette i orden. 

Resultatene av inspeksjonene av konsesjonsfrie kraft-
verk vurderes som nedslående. NVE avventer eiernes 
egne vurderinger av funnene før NVE vil følge opp med 
eventuelle reaksjoner. Oppfølging av konsesjonsfrie an-
legg kan ikke gebyrfi nansieres med dagens regelverk.

Miljøtilsynet går månedlig gjennom om lag 500 tilsendte
magasinrapporter og sjekker om det er brudd på 
vilkårene om høyeste og minste tillatte vannføring. 
Konsesjonærene overholder i all hovedsak kravene til 
reguleringer og vannføring. Det er påvist enkelte avvik 
som skyldes tekniske feil eller hvor det har vært varslet 
vedlikeholdsarbeid.

Akvakultur: 
NVE varslet høsten 2008 økt tilsyn av akvakulturnærin-
gen. Revisjoner av settefi skprodusenter i 2010 avdekket 
at 4 av de 5 reviderte selskapene ikke hadde IK-system 
i det hele tatt på vårt tilsynsområde, og at det ble regi-

strert to avvik hos det siste selskapet. Hos mange sette-
fi skprodusenter synes det å være en manglende forstå-
else av at vilkårene i vassdragskonsesjoner skal følges. 

Vindkraft og kraftledninger: 
Tilsynet innen dette området ble startet opp i 2010. In-
speksjoner i byggefasen av vindkraft og store kraftled-
ninger har vist behov for miljøtilsynets tilstedeværelse.

Utøver av tilsyn
Konsesjonsavdelingen, seksjon for miljøtilsyn

Hjemmel
Vannressursloven kap. 11-13, vassdragsreguleringslov-
en §§ 12 post 19, 24 og 25, internkontrollforskrift for 
vassdrag og grunnvann §§ 6, 8 og 9, energiloven kap. 
10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 (§ 7-2 og § 9-3 frem 
til 1.7.2010).

Tilsynsgrunnlag
Vannressursloven §§ 5, 8, 10, 41 og 54, vassdragsreguler-
ingsloven § 12 postene 12 og 13, internkontrollforskrift 
for vassdrag og grunnvann § 4 og 5, energiloven §§ 3-1, 
3-2 og 3-5, energilovforskriften §§ 3-1 og 3-5 bokstav b 
og d (§ 3-4 bokstav b og d frem til 1.7.2010), konsesjoner, 
vedtak om konsesjonsfritak
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3.3   Kommunale fl om- og skredsikringsanlegg 

Tema for tilsyn
Tilsynet omfatter fl om- og skredsikringsanlegg og miljø-
tiltak som NVE har gitt bistand til bygging av. 

Aktivitet
NVE påser at kommunene følger opp det tilsynsansvaret 
de har for etablerte sikringstiltak innenfor egen kom-
mune. Kommunenes tilsyn går ut på regelmessig befar-
ing (normalt hvert 5. år) av anleggene for å vurdere til-
stand og ev. behov for utbedringer. NVE tilrettelegger for 
kommunenes tilsyn ved å sende informasjon, rapport-
skjemaer og kart for anlegg som det bør føres tilsyn med. 
Kommunene skal for disse anleggene gjennomføre tilsyn 
og sende rapport til NVE. Tilsynsrapportene gir grunnlag 
for å avgjøre hvilke anlegg en bør følge opp med tanke 
på vedlikeholdstiltak. Anlegg som beskytter bebyggelse 
er prioritert.

Resultat
NVE har i løpet av 2008 – 2010 lagt til rette for kommu-
nalt tilsyn med 3336 anlegg, og foreløpig mottatt 
rapporter for 1315 anlegg. NVE mottok i 2010 rapporter 
fra 13 kommuner, for 279 anlegg.

Vurdering
Kommunene følger opp tilsynsplikten i varierende grad. 
Det er i kommunens egen interesse at disse sikringstiltak-
ene fungerer etter hensikten, da de beskytter bebyggelse 
og befolkning i egen kommune, og kommunene har også 
delvis fi nansiert anleggene. NVE vurderer fortløpende 
hvilke anlegg som må prioriteres med tanke på tilsyn, 
og hvilke anlegg der tilsynet kan opphøre, med sikte på 
å lette kommunenes arbeid.

Utøver av tilsyn
Kommunene har ansvaret for å føre tilsyn med an-
leggene. NVEs regionkontorer tilrettelegger arbeidet 
for kommunene og mottar rapporter fra kommunene. 
Rapportene gir grunnlag for å prioritere bistand til ut-
bedringer. 

Hjemmel
Forskrift om kommunalt tilsyn med fl omanlegg mv. 

Tilsynsgrunnlag
Forskrift om kommunalt tilsyn med fl omanlegg mv.
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3.4  Kraftforsyningsberedskap

 Tema for tilsyn
■ Analyse av risiko og sårbarhet – sikker drift og gjen-
oppretting ved ekstraordinære forhold, samt innhold i 
ROS-analyser og beredskapsplaner.

■ Reparasjonsberedskap – ressurser for gjenoppretting 
av driften og reparasjon av havarerte komponenter.

■ Sikring av anlegg – kontroll av fysiske sikringstiltak og 
planene for vedlikehold og bruk av disse.

■ Sikkerhet i store driftskontrollsystemer.

■ Sikkerhetsavtaler med leverandører til kraftforsyningen.

Aktivitet
Det er totalt gjennomført 37 revisjoner. Disse har fore-
gått i møter med selskapets ledelse, ved gjennomgang av 
planverk og ved befaringer og inspeksjoner på anleggene. 
Et tilsyn inkluderer normalt alle disse aktivitetene.

Resultat
196 avvik og 114 anmerkninger
NVE har gjort funn ved alle gjennomførte tilsyn i 2010.
Det er totalt gitt 25 varsler om tvangsmulkt.

Vurdering
Antall funn i tilsynene understreker behovet for videre 
oppfølging av kraftforsyningen. Ut fra en samfunnsmes-
sig sårbarhetsvurdering gis nettvirksomheten høyest
prioritet. Hos fl ere av selskapene det er ført tilsyn
hos, registreres en mangelfull systematisk tilnærming 
til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Dette underbygger 

behovet for fortsatt fokus på selskapenes ROS-analyser og 
beredskapsplanverk. Mange ROS-analyser har for dårlig 
kvalitet. NVE ga derfor høsten 2010 ut en ny veiledning 
for ROS-analyser i kraftforsyningen. Denne skal bidra 
til relevante analyser med fokus på hendelser som kan 
ramme funksjonaliteten til kraftsystemet og det enkelte 
anlegg, og de tiltak som gir god beredskap mot naturgitt 
skade, teknisk svikt og menneskelig påført skade.

NVE registrerer økende oppmerksomhet og prioritering 
av beredskapsarbeidet i mange selskaper. Dette er viktig, 
blant annet med tanke på utfordringer knyttet til sam-
funnets stadig høyere forventninger til leveringssikker-
het. NVE opplever at selskaper det har blitt ført tilsyn 
med, viser positivt engasjement og forståelse for bered-
skapsarbeidet.

Utøver av tilsyn 
Energiavdelingen, seksjon for beredskap

Hjemmel 
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), beredskapsforskriften 
§ 7-2a

Tilsynsgrunnlag 
Energiloven kap. 9, energilovforskriften § 3-5c og kap. 8,
beredskapsforskriften, vedtak om klassifi sering av an-
legg
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Tema for tilsyn 
Tilsynet innebærer kontroll av om konsesjonærene opp-
fyller plikten til å holde anleggene i tilfredsstillende 
driftssikker stand ved bl.a. å sørge for vedlikehold og 
modernisering som sikrer en tilfredsstillende leverings-
kvalitet.

Aktivitet
Det ble gjennomført 5 revisjoner av nettselskap, derav 
2 i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap.

Mindre aktivitet enn planlagt skyldes sykdom og ompri-
oritering av aktivitet.

Resultat 
2 avvik og 3 anmerkninger. 

Funnene viser at skriftlig dokumentasjon av systemer 
for planlegging og oppfølging var mangelfull. Det er 
mangler ved konsesjoner – ufullstendig oversikt, utgått 
på dato, ikke ryddet opp i konsesjonær ved eierskifte / 
strukturendringer. Det er også mangelfulle reléplaner 
og kontroll av vernutstyr.

3.5  Vedlikehold og modernisering av overføringsanlegg

Vurdering 
Forskrift om internkontroll innen energiområdet ville 
vært et nyttig verktøy for å gjennomføre et mer detaljert 
og effektivt tilsyn.

At NVE varsler tilsyn, medfører at selskapene iverksetter 
intern vurdering av egne systemer og rutiner.

Utøver av tilsyn 
Energiavdelingen, seksjon for nett

Hjemmel 
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), systemansvarsforskriften 
§§ 25, 26 og 26a, leveringskvalitetsforskriften kap. 5

Tilsynsgrunnlag 
Energiloven §§ 3-1 og 3-2, energilovforskriften § 3-5a 
(§ 3-4a frem til 1.7.2010), systemansvarsforskriften §§ 7, 
13, 14, 20, 21 og 22 og leveringskvalitetsforskriften 
§§ 2A-2 og 4-2, konsesjoner
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3.6  Leveringskvalitet og feilanalyse

Tema for tilsyn 
Revisjonene omfatter krav i leveringskvalitetsforskriften 
vedrørende avtaler om fravikelighet, generelle bestem-
melser, registrering og rapportering, leveringspålitelighet 
og spenningskvalitet, prosedyrer og korrespondanse mellom 
ansvarlig og berørt konsesjonær, informasjon om leve-
ringspålitelighet og spenningskvalitet, samt feilanalyse
og statistikk. Innrapporterte avbruddsdata for 2009 fra
alle konsesjonærer med inntektsramme, nett og slutt-
brukere. Grunnlaget for inntektsrammene  for 2009 og
2010 tar hensyn til kortvarige avbrudd for hhv. 2007 og 
2008. Data for kortvarige avbrudd innrapportert for 2007 
og 2008 ble derfor kontrollert. 

Aktivitet 
Det er gjennomført 4 revisjoner, 2 i samarbeid med 
seksjon for beredskap. I tillegg er det gjennomført kon-
troll av innrapporterte avbruddsdata for 2009. Av 134 inn-
leverte tekstfi ler fra nettselskapene, ble det utført kon-
trollberegninger av noen utvalgte. Kontroll av data for kort-
varige avbrudd innrapportert for 2007 og 2008 er fore-
tatt på grunnlag av en beregningsmodell og et eget regne-
ark utviklet av NVE. I regnearket beregnes inntektsrammejus-
teringen (etter kortvarige avbrudd) på grunnlag av inn-
rapportert avbrutt effekt for 2007 og 2008 for hvert enkelt
selskap. NVE har ved dette foretatt en kvalitetsjustering
av grunnlag av innrapportert data for kortvarige avbrudd.

Resultat 
Revisjoner: 11 avvik og 10 anmerkninger. 

Kontroll av innrapporterte avbruddsdata:

■ 2 selskap leverte ikke avbruddsdata innen rapporter-
ingsfristen 1. mars. Det ene selskapet leverte heller ikke 
inn data om driftsforstyrrelser til Statnett. Begge selskap 
sendte inn data etter tilsendt vedtak om tvangsmulkt. 

■ 3 selskap leverte med feil format i rapporteringsfi len.

■ 33 selskap måtte sende inn ny rapporteringsfi l på   
grunn av feil fordeling av avbruddsdata.

■ 6 selskap hadde mer enn 5 % feil ved beregning av 
sluttbrukerindeksen SAIFI.

Kontroll av data for kortvarige avbrudd innrapportert i 
for 2007 og 2008:

■ Noen selskap hadde rapportert med ILE (Ikke Levert
Energi), og samtidig rapportert null avbrutt effekt, hvilket
ikke er logisk. 

■ Noen selskap leverte feil i fordelingen av avbrutt effekt.

■ Etter en vurdering av hvor stor innfl ytelse disse feilene 
hadde på kvalitetsjusteringen av inntektsrammen fi kk 4 
selskap beskjed om å sende inn nye data (2 for 2007 og 2 
for 2008) til NVE. 

Det er totalt gitt 3 varsler om tvangsmulkt og 3 vedtak 
om tvangsmulkt.

Vurdering 
Revisjoner: 2 av de 4 revisjonene omhandlet leverings-
kvalitetsforskriften, samt feilanalyse etter systemansvars-
forskriften.  Et lite og et stort nettselskap ble besøkt. Funn
er avdekket innenfor følgende temaer: 

■ Registrering og rapportering av leveringspålitelighet. 

■ Oppbevaring av historiske data.

■ Kontinuerlig måling av spesifi serte spenningskvalitets-
parametre. Selskapene kunne vise til at de gjennomfører 
målingene, men kunne ikke informere om hva de målte 
eller presentere dette i løpet av revisjonen.

Ved de 2 revisjonene som ble gjennomført i samarbeid 
med og i regi av seksjon for beredskap var beredskaps-
forskriften hovedtemaet, men bestemmelsene om prose-
dyrer og korrespondanse mellom ansvarlig og berørt kon-
sesjonær i leveringskvalitetsforskriften ble også behand-
let. Bakgrunnen for et slikt koordinert tilsyn var at fl ere 
konkrete hendelser i ett spesifi kt nettområde ga grunn til 
å vurdere selskapenes håndtering av prosedyrer og kor-
respondanse mellom ansvarlig og berørt konsesjonær. 

Etter de 2 revisjonene fi kk det ene selskapet en anmerkn-
ing om å sørge for grundig dokumentasjon av dialogen 
mellom konsesjonærene i forbindelse med fastsettelse 
av ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt og 
ikke levert energi. Det andre selskapet fi kk et avvik in-
nen rapportering av ansvarlig konsesjonær.

Kontrollen med innrapportering av avbruddsdata
viste at kvaliteten i innrapporteringen var bedre enn
tidligere år, men at det fortsatt er nødvendig med
en del ekstra dialog med mange av selskapene for å få 
tilfredsstillende kvalitet på de innrapporterte data.

Kontroll av data for kortvarige avbrudd innrapportert for 
2007 og 2008 var et ”ikke-planlagt tilsyn” fordi enkelte 
selskap hadde levert mangelfull rapportering av kortvar-
ige avbrudd. Oppgaven vil ikke være nødvendig for senere 
år, siden selskapene f.o.m. 2009 automatisk rapporterer
det nødvendige underlaget for å justere inntektsrammen.

Utøver av tilsyn 
Energiavdelingen, seksjon for nett. 2 av revisjonene ble 
utført i samarbeid med seksjon for beredskap.

Hjemmel 
Energiloven kap.10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 (§§
7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), leveringskvalitetsforskriften kap. 5 

Tilsynsgrunnlag 
Leveringskvalitetsforskriften, systemansvarsforskriften 
§ 22
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Tema for tilsyn
Kravene til å ha utarbeidet rasjoneringsplan i henhold 
til rasjoneringsforskriften og vedtak 6. november 2006 
”Innhold i planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak”.  

Aktivitet
Tilsynsaktiviteten for 2010 består av 1 revisjon samt en 
videreføring av det tilsyn som ble startet høsten 2009. 
Det ble da innhentet rasjoneringsplaner fra 10 nettsel-
skap. Tilsynsobjektene ble valgt ut blant et representa-
tivt utvalg av landets nettselskap. Som forberedelse til 
revisjonen i 2009 ba vi om å få tilsendt hele planverket 
for kraftrasjonering innenfor selskapets forsyningsom-
råde. Deretter er det gjennomført et ”skrivebordstilsyn” 
av de innsendte planene.

Resultat
Ved revisjonen i 2010 ble det gitt 5 anmerkninger.

For tilsyn som startet i 2009 ble endelig vedtak om retting
fattet i slutten av mai 2010. Etter videre behandling av 
sakene, har vi nå 36 avvik og 35 anmerkninger. 

Det er gitt totalt 7 varsler om tvangsmulkt og 6 varsler 
om overtredelsesgebyr.

3.7  Rasjoneringsplaner

Vurdering
Alle nettselskap har i løpet av 2006 og 2007 skriftlig be-
kreftet overfor NVE at selskapet har gjennomført nød-
vendige oppdateringer av planverket som sikrer at NVEs 
vedtak av 6. november 2006 er oppfylt. Det er derfor ned-
slående å fi nne så mange avvik og at 3 selskap fortsatt 
fullstendig manglet en oppdatert og funksjonell plan for 
å gjennomføre rasjonering. Tilsynet har avdekket et stort 
behov for forsterket innsats med både informasjon, opp-
læring og tilsyn.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), rasjoneringsforskriften 
kap. 4

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 6-2, energilovforskriften § 6-2, rasjonerings-
forskriften, NVEs vedtak av 6. november 2006 ”Innhold i 
planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak” 

Tema for tilsyn
Det er Statnett SF som har konsesjon på å utøve myndig-
heten som systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal overvåke utviklingen av kraftsyste-
met og bidra til at regional- og sentralnettet bygges ut og 
drives på en samfunnsmessig rasjonell måte. Den syste-
mansvarlige skal dessuten sørge for at det til enhver tid 
er momentan balanse mellom den samlede produksjon 
og den samlede bruk av kraft hensett til kraftutveks-
lingen med tilknyttede utenlandske systemer.

NVE fører tilsyn med at vilkårene i systemansvarskon-
sesjonen og systemansvarsforskriften, samt øvrige be-
stemmelsene om systemansvaret i energiloven og energi-
lovforskriften blir overholdt.

Aktivitet
NVE har jevnlig oppfølgingsmøter med Statnett. Det er 
ikke gjennomført særskilt tilsyn med systemansvarlig i 
2010.

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det nød-
vendig å følge opp med vedtak.

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for nett

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), systemansvarsforskriften 
§§ 25, 26 og 26a

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 6-1, energilovforskriften § 6-1, systeman-
svarsforskriften, konsesjonen for å utøve systemansvaret

3.8  Statnetts utøvelse av myndigheten som 
  systemansvarlig
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Tema for tilsyn
Tilsynet omfatter ordningen for årlige kraftsystemut-
redninger. Kontroller omfatter plikten til å utarbeide 
kraftsystemutredninger, om kraftsystemutredningene 
for regional- og sentralnett er oppdatert og inneholder 
tilstrekkelig informasjon til å oppfylle forskrift om ener-
giutredninger.

Aktivitet
Det har blitt gjennomført årlig kontroll av 17 regionale 
kraftsystemutredninger. Kraftsystemutredningen for 
sentralnettet er pr dags dato ikke ferdig kontrollert. 
Tilsynet utføres ved gjennomgang av innsendt kraft-
systemutredning til NVE. Det har ikke blitt gjennomført 
revisjoner i 2010.

Resultat
Regionale kraftsystemutredninger: Ingen avvik

Kraftsystemutredning for sentralnettet: Gjennomgan-
gen er ikke ferdig.

 3.9  Kraftsystemutredninger 

Vurdering
Alle de regionale kraftsystemutredningene ble i 2010 
vurdert til å tilfredsstille de krav som stilles i forskrift 
om energiutredninger kap. 1. 

Utøver av tilsyn
Tilsynet ble utført av Energiavdelingen, seksjon for nett

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), energiutredningsforskrif-
ten kap. 3

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 7-1, energilovforskriften § 7-1, energiutred-
ningsforskriften kap. 1
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Tema for tilsyn
Tilsyn med rapporteringspliktige omsetningskonsesjo-
nærers økonomiske og tekniske rapportering til NVE 
og SSB (eRapp), for virksomhetsområdene omsetning, 
produksjon og nettvirksomhet. For nettselskapene fø-
res utvidet tilsyn med fokus på inntekter, kostnader 
samt økonomisk og teknisk informasjon om overfø-
ringsanlegg. Denne informasjonen ligger til grunn 
for årlig fastsettelse av inntektsrammene og mer-/
mindreinntekt.

Grunnlaget for tilsynene er økonomisk og teknisk rap-
portering til NVE og SSB (eRapp) og tekniske verdier 
rapportert i TEK.

Aktivitet

Tilsynsaktiviteten er todelt: 

■ Årlig ordinær kontroll av 310 selskaper med produk-
sjon, omsetning og/eller nettvirksomhet. Kontrollene 
utføres ved en gjennomgang hvor man ser på samsvar 
av inntekter, kostnader, balanseverdier m.m. mellom 
eRapp og selskapenes offi sielle årsrapporter for regn-
skapsåret 2009. Kontrollene skjer ved hjelp av automa-
tiske og manuelle kontroller ved innlevering til NVE. 
Innleveringen til NVE inneholder revisors bekreftelse 
ved ”Avtalte kontrollhandlinger” for rapporteringen i 
eRapp, samt segmentinformasjon gitt i årsregnskap. 
Uklarheter eller anmerkninger i rapporteringene ret-
tes opp ved kontakt med berørte selskaper. Kontrollen 
i 2010 omfattet 158 nettselskaper (inkludert Statnett), 
og 142 selskaper med kun produksjon og/eller omset-
ning.

■ Revisjoner hos 9 nettselskaper med kontroll av øko-
nomiske og teknisk verdier i eRapp og tekniske verdier 
i TEK med hovedvekt på regnskapsåret 2008.

Resultat
Årlig kontroll: 0 avvik og 400 anmerkninger fordelt på 
112 nettselskaper. 

Revisjoner: 24 avvik og 13 anmerkninger. Det pågår fort-
satt vurderinger knyttet til avvik og anmerkninger for 
4 av selskapene.

For tilsyn og tilknyttede aktiviteter er det gitt totalt 
18 varsler om tvangsmulkt og 6 vedtak om tvangs-
mulkt. 

3.10  Økonomisk og teknisk rapportering

Vurdering
Den årlige kontrollen avdekket ingen særskilte forhold. 
De 400 anmerkningene gjelder i hovedsak feilpostering 
av mindre økonomiske beløp, og fl ere av anmerkningene 
følger av hverandre. Det er avdekket 55 fl ere anmerknin-
ger i 2010 enn for 2009. 

Ved revisjoner hos nettselskapene ble det funnet av-
vik på enkelte områder. Avvikene gjaldt hovedsaklig 
feilføring av økonomiske verdier i eRapp. Dette medførte 
at selskapene må rapportere inn nye data og/eller endre 
rutine for rapportering før neste rapporteringsperiode. 
Anmerkningene skyldes i hovedsak mangelfulle rutiner 
for oppdatering av tekniske verdier, samt feil rapporte-
ring av tekniske verdier knyttet til overføringsanlegg. 

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for økonomisk regulering

Hjemmel
Energiloven kap. 10, kontrollforskriften §§ 18-1 og 18-1a

Tilsynsgrunnlag
Kontrollforskriften del I, II og IV
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Tema for tilsyn
■ Tariffering av produksjon og forbruk i 
   distribusjonsnettet 

■ Praksis for innkreving og beregning av anleggsbidrag

Aktivitet
Det er gjennomført 3 revisjoner. 

I tillegg har seksjonen gått gjennom alle nettselskap 
med innmating av produksjon og varslet vedtak der det 
er oppdaget manglende rapportering av tariffi nntekter. 

NVE er også klageorgan som behandler tvister mellom
nettkunder og nettselskap på nettleie og vilkår for til-
knytting.

Resultat
Det ble avdekket til sammen 12 avvik og 6 anmerkninger 
under revisjonene. 

I tillegg ble det sendt ut 18 varsel om vedtak i forbindelse 
med manglende rapportering av produksjon hvorav 10 
av sakene er avsluttet uten at det er fattet vedtak. Øvrige 
saker er ikke ferdigbehandlet. 

Av innkomne klagesaker har seksjonen gitt klager med-
hold, og pålagt nettselskap retting i 13 saker. 

For tilsyn og tilknyttede aktiviteter er det gitt 1 varsel om 
tvangsmulkt.

3.11  Tariffering i regionalnett og klassifi sering 
  av nettanlegg

Vurdering
NVE ser at nettselskapene har blitt fl inkere til å ha tyde-
lige rutiner som beskriver praksis for innkreving av an-
leggsbidrag og at informasjon til kunde har blitt bedre. 

NVE fi nner imidlertid forhold som er i strid med regel-
verk i samtlige tilsyn. Alle selskapene hadde avvik som 
gjaldt beregningen av anleggsbidrag. I tillegg hadde 2 av 
3 avvik knyttet til manglende tariffering av produksjon 
og inndeling i tariffgrupper som ikke er basert på rele-
vante nettforhold. NVE ser manglende tariffering som 
alvorlig fordi det medfører at den manglende inntekten 
dekkes av uttakskundene. 

Hovedtyngden av klagesaker som behandles av seksjo-
nen er knyttet til beregning av anleggsbidrag.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for prising av nettjenester

Hjemmel
Energiloven kap. 10, kontrollforskriften §§ 18-1 og 18-1a

Tilsynsgrunnlag
Kontrollforskriftens del I, II og V
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Tema for tilsyn
Nettselskapet plikter å opptre nøytralt overfor sluttbru-
kere og kraftleverandører, samt håndtere informasjon 
på en måte som gjør at enkelte kraftleverandører ikke 
gis konkurransefortrinn. Ved oppstart av kraftleveranse 
i henhold til leveringsplikten skal nettselskapet infor-
mere kundene om vilkårene for leveringsplikten, samt 
sende ut NVEs standardskriv for kunder som ikke har 
skaffet seg kraftleverandør. 

Nettselskapet skal utforme Internett-sidene slik at det 
ikke forekommer noen form for sammenblanding av in-
formasjon fra nettselskap og kraftleverandører. For verti-
kalintegrerte selskap eller konsern kan dette løses ved 
å opprette unike Internett-sider hvor det er informasjon 
om nettselskap på ett sted, og informasjon om kraftleve-
randør på et annet. Dersom nettselskapet inngår i kon-
sern med integrert kraftleverandør, stilles det krav til at 
konsernsiden skal være så nøytral som mulig, noe som 
kan løses ved at virksomhetene nett og kraft sidestilles 
i fanemenyen på startsiden og at det ikke er markedsfø-
ring fra den integrerte kraftleverandøren på startsiden.

Aktivitet
Det ble gjennomført 9 revisjoner og 21 tilsyn av nettsel-
skapenes Internett-sider.

Resultat
Revisjoner: 34 avvik og 2 anmerkninger. 

De vanligste avvikene som ble avdekket var:

■ Nettselskaper håndterer informasjon på en måte som 
framhever enkelte kraftleverandører.

■ Nettselskaper utformer sine IKT-systemer slik at en-
kelte kraftleverandører favoriseres.

■ Nettselskapet kan ikke dokumentere fullstendige ru-
tiner for å overholde gjeldende krav til nettselskapets 
nøytralitet.

■ Informasjon om hvilke kraftleverandører som opere-
rer i nettområdet er mangelfull og ikke nøytral.

Internett-tilsyn: 90 avvik og ingen anmerkninger.

Det er gitt totalt 16 varsler om tvangsmulkt.

3.12  Nettselskapets nøytralitets- og informasjonsplikt, 
     og prising av leveringspliktige kraftleveranser

Vurdering
Ved revisjonene identifi serte NVE fl ere muligheter for 
kvalitetsforbedringer hos nettselskapene.

Ved Internett-tilsynene viser funn at det foreligger et 
stort forbedringspotensial i utformingen av nettselska-
penes Internett-sider. Avvikene som ble avdekket ved In-
ternett-tilsynene gikk i hovedsak ut på manglende skille 
mellom nett- og kraftvirksomheten i konsern eller det 
vertikalt integrerte selskap, samt at nettselskapene ikke 
overholdt sin informasjonsplikt. Mer spesifi kt var de hyp-
pigste avvikene at:

■ Nettselskap og integrert kraftleverandør hadde felles 
Internett-side.

■ Det var lenker til integrert kraftleverandør på Inter-
nett-sidene til nettselskapet.

■ Det var manglende eller utilstrekkelig informasjon 
om leverandørskifte, tilgjengelige kraftleverandører i 
nettområdet og måling og avregning.

■ Det var manglende lenke til Konkurransetilsynets 
nettside om kraftpriser.

■ Det var muligheter for rene nettkunder å logge seg 
inn på kundeportalen, ofte kalt ”din side”, på nettsidene 
til konsern eller integrert kraftleverandør.   

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked.

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 4-1, energilovforskriften § 4-4, avregnings-
forskriften § 2-1a og § 7-1, omsetningskonsesjoner, særlig 
vilkår 3.3, alternativt vilkår 3.6
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Tema for tilsyn
Gjennomgang av innrapportering av nettselskapenes 
arbeid med overvåkingsprogrammet for nøytralitet og 
behandling av taushetsbelagt informasjon. Kravet om 
å opprette overvåkingsprogram gjelder for vertikalt in-
tegrerte selskaper med mer enn 100 000 nettkunder, 
dvs. 7 nettselskap.

Aktivitet
Gjennomgang av årlig rapport om overvåkingsprogram
fra nettselskapene.

Resultat 
Ingen avvik.

3.13  Overvåkingsprogram for nøytralitet mv.

Vurdering 
Det er ikke funnet informasjon i rapportene som inne-
bærer brudd på nettselskapenes nøytralitet. 

Utøver av tilsyn 
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked

Hjemmel 
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag 
Avregningsforskriften § 7-1a

Tema for tilsyn
Nord Pool Spot AS har konsesjon for organisering og 
drift av markedsplass for handel med elektrisk energi for 
fysisk levering (markedsplasskonsesjon). NVE fører tilsyn 
med at vilkårene i markedsplasskonsesjonen overholdes.

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med Nord Pool Spot 
AS som markedsplasskonsesjonær samt egne møter med 
markedsovervåkningen ved Nord Pool Spot AS.

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold hvor NVE har sett det som 
nødvendig å følge opp med vedtak.

3.14  Nord Pools markedsplasskonsesjon

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 4-5, energilovforskriften §§ 4-6 til 4-8, 
markedsplasskonsesjonen
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Tema for tilsyn
Statnett SF har konsesjon for å forestå oppgjør i reguler-
kraftmarkedet (avregningskonsesjon). Regulerkraft brukes
av systemansvarlig for å sikre momentan balanse og 
håndtere forskjellen mellom produksjon og forbruk i det 
norske kraftsystemet. NVE fører tilsyn med at vilkårene i 
avregningskonsesjonen overholdes.

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med Statnett for å 
følge opp avregningsvirksomheten. I 2010 har det også 
vært avholdt fl ere møter med det Rådgivende utvalget 
som bistår Statnett og NVE i vurderinger knyttet til 
risiko innenfor områdene marked, oppgjør og opera-
sjonell drift av virksomheten. 

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det som 
nødvendig å følge opp med vedtak.

3.15  Statnetts avregningskonsesjon 

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for kraftmarked

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 4-3, energilovforskriften § 4-5, måling-
og avregningsforskriften kap. 4, avregningskonsesjonen

Tema for tilsyn
Nord Pool Spot AS og Statnett SF har konsesjoner for 
tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske 
land (utenlandskonsesjon). I tillegg har Statnett kon-
sesjon og Nord Pool Spot konsesjon for tilrettelegging 
av kraftutveksling med Nederland (NorNed-kabelen). 
Dessuten har Statnett konsesjon for tilrettelegging for 
import av kraft fra Russland. NVE fører tilsyn med at 
vilkårene i utenlandskonsesjonene overholdes.

Aktivitet
NVE har jevnlige oppfølgingsmøter med aktørene som
innehar utenlandskonsesjoner. Tilsynet inngår i ordi-
nære møter med Nord Pool Spot AS og Statnett SF 
som systemansvarlig. I tilsynet med NorNed-kabelen 
har NVE også hatt møter med OED. 

Resultat
NVE har ikke avdekket forhold som NVE har sett det som
nødvendig å følge opp med vedtak.

3.16  Utenlandshandel

Vurdering
-

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon fra kraftmarked i samarbeid med
energiavdelingens seksjoner for nett og for analyse

Hjemmel 
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3
 (§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 4-2, konsesjoner
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Tema for tilsyn
Tilsynet gjennomgår i hovedsak:

■ Gyldige konsesjoner

■ Drift, vedlikehold og modernisering

■ Leveringssikkerhet

De tilsyn som er gjennomført i samarbeid med seksjon 
for beredskap gjennomgår i tillegg:

■ Drift under ekstraordinære situasjoner

■ Gjenoppretting av funksjon under 
 ekstraordinære situasjoner

■ Integrering av resultater fra ROS-analysene 
 i beredskapsarbeidet
■ Øvelser – planlagte og gjennomførte

NVE har i 2010 prioritert de fjernvarmeselskap som har 
driftserfaring og høyt varmesalg.

Aktivitet
Det ble gjennomført 8 revisjoner. 2 av disse ble gjen-
nomført i samarbeid med seksjon for beredskap.

Resultat
12 avvik og 19 anmerkninger. 

Det er totalt gitt 3 varsler om overtredelsesgebyr og 

3 vedtak om overtredelsesgebyr. 

3.17  Fjernvarmeanlegg

Vurdering
Det er i 2010 oppdaget fl ere avvik på at konsesjonærer 
har utvidet sine anlegg og leveringsområder utover 
gyldige konsesjoner. NVE ser alvorlig på slike avvik.

De besøkte virker å ha god driftskontroll gjennom sin 
bemanning og rutiner til å ivareta en pålitelig energi-
levering og et systematisk vedlikehold. Det er fl ere 
steder igangsatt prosesser for å legge over fra manuell til 
elektronisk loggføring.

Enkelte aktører har liten oversikt over sitt effektuttak 
fra ulike varmeinstallasjoner over året. Det er videre 
mangel på god avbruddstatistikk. 

Utøver av tilsyn
Tilsynet ble utført av Energiavdelingen, seksjon for  energi-
bruk med bidrag fra Konsesjonsavdelingen, seksjon for 
energikonsesjoner.

2 av tilsynene ble utført i samarbeid med Energiavdel-
ingen, seksjon for beredskap.

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010)

Tilsynsgrunnlag
Energiloven kap. 5, energilovforskriften kap. 5, konse-
sjoner



24     

Tema for tilsyn
Områdekonsesjonær skal for hver kommune i konse-
sjonsområdet oppdatere en energiutredning hvert annet 
år. Videre skal det minst en gang hvert annet år avholdes 
et lokalt energiutredningsmøte med kommunen, andre 
relevante energiaktører og lokal presse.

Aktivitet
NVE har våren 2010 fulgt opp innrapportering av lokale 
energiutredninger (LEU) og sendt ut varsel om tvangs-
mulkt til nettselskaper som ikke har overholdt fristene 
for oppdatering og innrapportering. 

NVE har videre, våren 2010, plukket ut 9 tilfeldig kom-
muner hvor vi har deltatt på energiutredningsmøtet og 
gjennomgått og gitt tilbakemelding på utredningen.

Resultat
En stor andel av områdekonsesjonærene overholdt ikke 
fristen for oppdatering av den lokale energiutrednin-
gen og/eller for avholdelse av energiutredningsmøte. 
NVE sendte i mars 2010 ut varsel om tvangsmulkt til 
89 områdekonsesjonær for overtredelse av forskrift 
om energiutredninger. I august 2010 ble det fattet ved-
tak om tvangsmulkt for overtredelse av forskrift om 
energiutredninger for 11 områdekonsesjonærer. 

NVE har funnet avvik fra krav til innhold i utrednin-
gen for 1 kommune. Innholdet i de lokale energiutred-
ningene er for øvrig vurdert å være i henhold til 
gjeldende forskrift.

Det er totalt gitt 89 varsler om tvangsmulkt og 11 
vedtak om tvangsmulkt.

3.18  Lokale energiutredninger 

Vurdering
Det er nedslående at en så stor andel av områdekonse-
sjonærene ikke overholdt fristen for oppdatering av 
den lokale energiutredningen og/eller for avholdelse 
av energiutredningsmøte. 

Innholdet i de gjennomgåtte lokale  energiutredning-
ene tilfredsstiller i store trekk krav til innhold. Det er 
variasjoner i kvalitet på utredningen, og i hvor stor grad 
konsesjonærene har fulgt NVEs veileder for lokale ener-
giutredninger.

Oppmøtet og interessen for møtet er avhengig av konse-
sjonærens informasjon og oppfølging i forkant av hvor 
møtet avholdes og i hvilken sammenheng møtet arran-
geres. Det er liten interesse for møtet fra andre aktører 
enn kommunene.

Prosessen med LEU fanger en større interesse i kommu-
ner der prosessen faller sammen med prosessen rundt 
kommunale energi- og klimaplaner.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for energibruk

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010), energiutrednings-
forskriften kap. 3

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 7-1, energilovforskriften § 7-1, energi-
utredningsforskriften kap. 2 



     25

Tema for tilsyn
Tilsynet innebærer å påse at enhver som omfattes av for-
skriften om opprinnelsesgarantier etterlever denne. Det 
føres tilsyn av godkjente kraftverk som deltar i ordnin-
gen med opprinnelsesgarantier og Statnett som register-
ansvarlig.

Aktivitet
Det er gjennomført revisjon ved 1 godkjent kraftverk. 

På revisjonen ble dessuten registeransvarliges (Statnett) 
håndtering av systemet for utstedelse av opprinnelses-
garantier vurdert. 

Resultat
Det ble ikke avdekket noen avvik ved godkjent kraftverk. 

3.19  Opprinnelsesgarantier

Vurdering
Registeransvarlig gjør en bra jobb, men har utfordring 
ved krav til innrapportering av brenselsmiks.

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon for ressurs

Hjemmel
Energiloven kap. 10, energilovforskriften §§ 9-2 og 9-3 
(§§ 7-2 og 7-3 frem til 1.7.2010) opprinnelsesgaranti-

forskriften §§ 14-16 

Tilsynsgrunnlag
Energiloven § 4-3, opprinnelsesgarantiforskriften, vedtak 
om godkjennelse
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Tema for tilsyn
NVEs tilsynsoppgave innenfor energimerking av hvite-
varer er todelt: 

■ Butikkontroller der NVE påser at utstilte hvitevarer 
er påført et lett synlig og korrekt utformet energimerke

■ Laboratorietesting av hvitevarer der informasjonen 
oppgitt på energimerket etterprøves

Aktivitet
I alt 3215 utstilte produkter i 50 butikker ble kontrol-
lert i fylkene Aust- og Vest-Agder, Finnmark, Oppland 
og Oslo. Butikkontrollene foregår ved at to inspektører 
kontrollerer andelen korrekt merkede utstilte hvite-
varer i butikker de besøker. Butikkene får tilbake-
meldinger og resultatene offentliggjøres via pressemel-
dinger og på NVEs nettsider. 

Laboratorietestingen etter disse kontrollene omfatter 
1-apparatstest av 10 kjøleskap og 3 tørketromler. I til-
legg er det utført en oppfølgende 3-apparatstest av 1 
kombinert vaske-tørkemaskin. Testprosedyren består 
av en innledende 1-apparatstest der ett eksemplar tes-
tes. Testresultatene diskuteres med leverandør som ved 
avvik får valget mellom å korrigere energimerket eller 
akseptere at modellen gjennomgår 3-apparatstest. Der-
som dette eksemplaret er feilmerket, gjennomføres test 
av tre nye eksemplarer før man kan fastslå at modellen 
er feilmerket. 

Testresultater offentliggjøres og eventuelle vedtak om 
merking i strid med regelverket fattes.   

  

Resultat
Butikkontroller:

Av de 3215 utstilte produktene som ble kontrollert, ble 
det funnet feil hos 1824 produkter. Andelen feilmerke-
de produkter var dermed 57 %, som er høyere enn i de 
to foregående årene hvor andelen var henholdsvis 34 % 
i 2009 og 43 % i 2008.

Av de 50 kontrollerte butikkene ble det funnet feilmer-
kede utstilte produkter hos 49 butikker. Dette tilsva-
rer en andel på 98 %. Dette er på linje med de to fore-
gående år, hvor andelen var henholdsvis 94 % i 2009 og
97 % i 2008.

Laboratorietesting: 
Kjøleskap:

I alt 10 kjøleskapsmodeller ble testet med 1-appa-
ratstest. Av 10 kjøleskap ble det funnet feilmerking av 
5 skap. I den etterfølgende kontakten mot butikkene, 

3.20  Energimerking av hvitevarer 

ble 3 av sakene løst ved dialog. Butikkene har enten gått 
med på merke om eller har stoppet importen. 2 skap vil 
bli sendt til 3-apparatstest. 

 
Tørketromler:

I alt 3 tørketromler ble testet med 1-apparatstest. Av disse 
ble det ikke funnet feilmerking av noen tørketromler. 

 

Vurdering
Butikkontroller: 

Årets resultater vurderes som en litt skuffende utvikling 
i forhold til bedringen i perioden 2008-2009. Det er van-
skelig å gi noen forklaring på nedgangen, enten kan det 
være en tilfeldighet eller det kan være et generell lavere 
fokus på energimerking i 2010. 

Laboratorietesting: 
NVE er fornøyd med det ikke ble funnet feilmerking 
av tørketromler, samt at det er en del saker som løser 
seg uten at det er nødvendig å gjennomføre en 3-appa-
ratstest. 

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen i NVE ved seksjon energibruk har an-
svaret for å føre tilsyn. Gjennomføring av butikkontrol-
ler: Infratek Elsikkerhet AS. 

Gjennomføring av laboratorietester: Teknologisk insti-
tutt, Taastrup Danmark.

Hjemmel
Lov om merking av forbruksvarer § 5 (§ 6 fra 1.1.2011).

Tilsynsgrunnlag
Forskrift om merking av husholdningsapparater. For uli-
ke kategorier av husholdningsapparater foreligger egne 
forskrifter for gjennomføring av direktiv 92/75/EØF om 
energimerking. 
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Tema for tilsyn
NVE er klageorgan for eventuell misbruk av det frivillige 
energimerket Energy Star.   Energy Star-merket benyttes 
på kontorutstyr (IKT-utstyr). Merkeordningen tok til å 
gjelde i Norge i 2005. 

Aktivitet
Ingen spesiell aktivitet utover permanent webside om 
Energy Star. Siden 2005 er det hittil ikke kommet inn 
klager på misbruk av merket.

Resultat
- 

Vurdering
-

3.21  Energy Star 

Utøver av tilsyn
Energiavdelingen, seksjon energibruk

Hjemmel
Lov om merking av forbruksvarer § 5 (§ 6 fra 1.1.2011)

Tilsynsgrunnlag
FOR 2005-05-23 nr 458: Forskrift om gjennomføring i 
norsk rett av vedlegg IV til EØS-avtala nr. 18 (forordning 
(EF) nr. 2422/2001) om eit fellesskapsprogram for energi-
effektivitetsmerking av kontorutstyr gjeld som forskrift 
med dei tilpasninger som følgjer av vedlegg IV og proto-
koll 1 til avtala og avtala elles. 

Avtalen med EU/USA ble fornyet i 2005
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4.1 Samlet oversikt
NVEs reaksjonsmidler er hovedsakelig 
hjemlet i energiloven, vannressurslo-
ven og vassdragsreguleringsloven. 
NVE har hjemler til å treffe vedtak om 
retting, tvangsmulkt, overtredelsesge-
byr og tilbaketrekking av konsesjon. I 
tillegg kan vi anmelde foretak og en-
keltpersoner for brudd på lovverket. 

Reaksjonsvedtak og varsler 2010

Varsel om tvangsmulkt 193

Vedtak om tvangsmulkt 24

Varsel om overtredelsesgebyr 9

Vedtak om overtredelsesgebyr 3

Anmeldelse 0

Det er fl ere årsaker til at det er over tre 
ganger så mange varsler som vedtak. 
En viktig grunn er at tiltakshaver ofte 
vil rette det ulovlige forholdet etter å 
ha fått varsel i saken. Når forholdet er 
rettet, er det ingen grunn til å treffe 
verken rettingsvedtak eller vedtak om 
tvangsmulkt. Noen saker blir avslut-
tet uten reaksjonsvedtak fordi det 
kommer inn nye opplysninger som 
tilsier at slikt vedtak ikke skal fattes.

For vurdering av antall varsler 
sammenlignet med antall vedtak, 
gjelder videre at i en del saker der det 
ble varslet vedtak ett år, vil det først 
vil bli truffet avgjørelser det påføl-
gende år. 

4.2 Retting og tvangs-
mulkt
Det er i 2010 truffet en rekke vedtak 
om retting av ulovlige forhold, både 
mot vassdrags- og energianlegg. Stør-
stedelen av sakene som har resultert i 
varsel og eventuelt vedtak om tvangs-
mulkt er på energisiden.

Når NVE treffer vedtak om retting 
av ulovlig forhold, varsles det normalt 
også bruk av tvangsmulkt dersom ret-
ting ikke skjer innen den frist som 

4. NVEs bruk av reaksjoner for brudd 
på energi- og vassdragslovgivningen 

er satt. Varsel om tvangsmulkt har 
vært gitt i 193 saker. Det er truffet 24 
vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om 
tvangsmulkt har med andre ord bare 
vært nødvendig i mindre enn 1/3 av 
de sakene der tvangsmulkt er varslet. 
Selv om det antas at en del ville ha ret-
tet det ulovlige forholdet, uten varsel 
om tvangsmulkt, mener NVE at bruk 
av tvangsmulkt virker effektivt og dis-
iplinerende på aktørene.

I mange av sakene der det er truf-
fet vedtak om tvangsmulkt blir det 
ulovlige forholdet rettet innen fristen. 
Tvangsmulkten starter da heller ikke 
å løpe.  

4.3  Anmeldelser og 
overtredelsesgebyr 

I 2010 har NVE ikke anmeldt noen 
selskaper for brudd verken på energi- 
eller vassdragslovgivningen. 

Overtredelsesgebyr har fram til og 
med 2009 bare vært hjemlet i energi-
loven. Fra og med 1.1.2010 er dette vir-
kemiddelet også innført i vassdrags-
lovgivningen. NVE har i 2010 truffet 
tre vedtak om overtredelsesgebyr. Det 
er sendt ut ni varsler om slikt vedtak. 
Sistnevnte saker er ennå ikke avslut-
tet, de vil bli avgjort i 2011. 

Alle vedtakene og varslene gjel-
der brudd på energilovgivningen. På 
vannsiden er det oppdaget fl ere alvor-
lige brudd på lovverk og konsesjons-
vilkår i 2010 der overtredelsesgebyr 
er en aktuell reaksjonsform. Sakene 
er imidlertid ikke kommet så langt i 
prosessen at varsel eller vedtak er fat-
tet. Det vil derfor antagelig bli truffet 
fl ere vedtak i 2011 som er relatert til 
funn oppdaget i 2010. 

4.4  NVEs vurderinger - 
konkrete reaksjonssaker
4.4.1  Vannsiden 
Settefi skbransjen: 
Mange av rettingsvedtakene er rela-
tert til mangelfulle eller manglende

internkontrollsystemer hos settefi sk-
anlegg. Settefi skbransjen og kraft-
bransjen er underlagt det samme 
regelverket om internkontroll i vass-
dragslovgivningen. Det er tilsynela-
tende vesensforskjell mellom sette-
fi skbransjen og kraftverksbransjen 
på dette område. Det ser ut til at set-
tefi skbransjen i liten grad har respekt 
for regelverket om internkontroll. Det 
kan også være at en del ikke er klar 
over at de er underlagt vassdragslov-
givningens bestemmelser om intern-
kontroll.  

Mangler i internkontrollsystemet 
omhandler ofte manglende logg-
føringsrutiner av vannforbruk eller 
slipp av vann. Eventuelle brudd på 
konsesjonsgitte krav på disse punkt-
ene kan derfor ikke påvises i ettertid. 

Ikke-konsesjonspliktige kraftverk:
Inspeksjoner på ikke-konsesjonsplikti-
ge kraftverk har vist at mange anlegg 
er bygget og driftet i strid med forut-
setningene. I disse sakene er saksbe-
handlingen ikke avsluttet. Mange av 
aktørene vil etter alt å dømme rette 
de ulovlige forholdene snarlig uten at 
myndighetene må treffe vedtak. 

Ulovlig rørgate og kraftstasjon – 
dom i lagmannsretten: Høsten 2010 
ble det avsagt dom i lagmannsretten i 
en sak som NVE anmeldte for noen år 
tilbake. I 2006-2007 bygget et kraftsel-
skap en 1400 meter lang nedgravd rør-
gate fra fjellet og ned til fjorden. Det 
ble også bygget en kraftstasjonsbyg-
ging i friluft. Konsesjonen bestemte 
at vannet skulle gå i tunnel gjennom 
fjellet og at kraftstasjonsbygningen 
skulle være i fjell. Tunnelløsningen 
ville bare vært synlig ved inntak og 
uttak, mens rørgata gjorde et stort 
inngrep i terrenget. Store deler av inn-
grepene var irreversible; blant annet 
på grunn av sprengning. Bredden på 
rørgata var 20-45 meter.

Daglig leder ble dømt til 45 dagers 
fengsel, mens den innleide bygge-
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lederen ble dømt til 50 000 kr i bot for 
medvirkning. Retten uttalte at en slik 
fremgangsmåte er med på å undergra-
ve konsesjonssystemet. Dommen slår 
fast at entreprenører og andre som 
blir engasjert av utbyggere har et selv-
stendig ansvar for at regelverk og myn-
dighetenes vedtak blir fulgt. Økokrim 
har anket over straffeutmålingen. Det 
er pr dags dato ikke avgjort om saken 
vil bli henvist til Høyesterett.

4.4.2 Energisiden
Fjernvarme – overtredelsesgebyr: NVE 
har siden 2009 hatt tilsyn med fjern-
varmevirksomhet etter energiloven 
kapittel 5. I tilsynet kontrolleres det at 
konsesjonsvilkårene er oppfylt, og at
selskapene har tilfredsstillende drifts-
og vedlikeholdsrutiner. Med bakgrunn
blant annet i gjennomført tilsyn har 
NVE fattet vedtak om overtredelsesge-
byr overfor tre fjernvarmekonsesjonæ-
rer for drift uten konsesjon. Ett selskap 
har vedtatt overtredelsgebyret, mens
to selskaper har påklaget NVEs vedtak.
Klagene er sendt til avgjørelse i OED.

Faksimile fra Aftenposten 
13. desember 2010. 

Manglende rasjoneringsplaner 
hos nettselskaper – overtredelsesge-
byr: Tilsynet har avdekket til dels store 
mangler i planverket, og resulterte i 
vedtak om retting for ni av ti selskaper. 
For fl ere selskaper er det innsendte
materialet så mangelfullt at det er gitt 
pålegg om at hele planen må oppda-
teres fordi selskapet mangler en funk-
sjonell og oppdatert plan for gjennom-
føring av kraftrasjonering.

NVE er bekymret over at det for-
beredende arbeidet for en situasjon 
med kraftrasjonering synes å bli lavt 
prioritert i mange nettselskap.
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5. Neste års tilsynsvirksomhet

Tilsynet vil i 2011 bli styrket og inten-
sivert sammenlignet med tidligere 
år. Ved valg av tilsynsobjekter vil NVE 
blant annet legge vekt på vesentlig-
het, risiko og geografisk spredning. 
NVE har de senere årene fått mer om-
fattende tilsynsoppgaver ved at nye 
områder er lagt til. Tilsyn med ener-
gimerking av bygninger og med opp-
rinnelsesgarantiordningen vil bli vi-
dereutviklet. I tillegg vil tilsynet med 
energimerking av hvitevarer bli mer 
effektivt ved at man har fått nye sank-
sjonsmuligheter. Se nærmere omtale 
i kapittel 7.3. 

Revidert internkontrollforskrift 
for oppfølging av vassdragslovgiv-
ningen var på høring i 2008 og er 
oversendt til behandling i OED. NVE 
regner med at dette regelverket blir 
vedtatt i løpet av 2011. Dermed vil 
man få på plass et oppdatert regel-
verk, som legger til rette for bedre 
internkontrollarbeid i virksomhetene 
og som vil understøtte og lette NVEs 
tilsynsarbeid med aktørene innenfor 
vassdragssektoren. 

Etter energiloven er det bare gitt 
internkontrollkrav i tilknytning til 
beredskapsregelverket, men for øvrig 
ikke. NVE ser et klart behov for at det 
innføres internkontrollkrav også for 
andre krav hjemlet i energiloven. Det 
arbeides med regler for internkon-
troll også etter energilovgivningen, 
og dette vil bli fulgt opp i 2011.
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6. Organisering 

6.1 Koordinering på tvers 
i NVE 
For å støtte og koordinere tilsynsvirk-
somheten som utføres av de enkelte 
seksjoner i NVE, ble det i 2008 oppret-
tet en fastgruppe for tilsyn (FGT). Den-
ne fastgruppen kommer i tillegg til 
fastgruppen for reaksjoner (FGR) som 
ble opprettet i 2007. Begge fastgrup-
pene består av representanter både 
fra energiseksjonene og vassdragssek-
sjonene og ledes av juridisk seksjon.

Hovedoppgaven til fastgruppene er å 
koordinere NVEs tilsynsvirksomhet 
og reaksjonsbruk. Som del av dette 
arbeidet er det utarbeidet en tilsyns-
plan for 2011. Tilsynsplanen består av 
en handlingsplan og en revisjonsplan.

Gjennom handlingsplanen velges 
prioriterte temaer og tilsynsobjekter 
for det aktuelle året. Valgene er basert 
på tildelingsbrev og interne priorite-
ringer. Revisjonsplanen gir en over-
sikt over planlagte revisjoner for det 
samme året. 

Fastgruppene utarbeidet i 2007/ 
2008 interne styrende dokumenter 
for tilsyn og reaksjoner i NVE. Disse 
dokumentene er senest revidert i 
2010 (NVE-dokument 2-2010). De sty-
rende dokumentene er basert på 
NVEs tilsyns- og reaksjonsstrategi som 
ble vedtatt høsten 2006. De styrende 
dokumentene omfatter prosedyrer 
for gjennomføring av tilsyn, prosedy-
rer for bruk av reaksjoner og interne 
retningslinjer for valg og bruk av re-
aksjonsmidler. 

6.2 Samarbeid med andre 
tilsynsmyndigheter
NVE og Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) etablerte i 
2008 et felles tilsynsforum for å opp-
nå en mer samordnet tilsynsvirksom-
het rettet mot nettselskaper. Forumet 
er en arena for erfaringsoverføring, 
informasjonsutveksling og felles pro-
sjekter. Direktoratene har i 2010 gjen-
nomført fem samtidige tilsyn. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 7.1.  

NVE samarbeider med Konkurranse-
tilsynet og Finanstilsynet om tilsyn 
med kraftmarkedet.

På beredskapssiden samarbeider NVE 
også med Nasjonal Sikkerhetsmyndig-
het og Post- og teletilsynet.

NVE deltar også i Nasjonalt miljøfo-
rum, som består av representanter for 
Økokrim, Riksadvokaten og ulike til-
synsorgan. Forumet har fokus på bruk 
av reaksjoner ved brudd på miljølov-
givningen.
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7. Spesielle temaer

7.1  Samtidige tilsyn
I 2009 ble det gjennomført fem prø-
ver på samtidig tilsyn for NVE og DSB 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap). Tilsynstemaene var 
knyttet til elanlegg. Deltakelse fra 
tilsynsobjektene (nettselskapene) var 
frivillig og det var på forhånd avklart 
at det ikke ville bli fattet vedtak for 
videre oppfølging av eventuelle avvik. 
Det ble utarbeidet en felles erfarings-
rapport fra NVE og DSB etter prøvetil-
synene. 

Basert på erfaringene fra 2009 
ble det høsten 2010 gjennomført fem 
samtidige tilsyn. Disse tilsynene var 
reelle i den forstand at avvik følges 
opp på vanlig måte. Eltilsyn ble utført 
hos to nettselskap og miljøtilsyn hos 
tre kraftverk. Alle selskapene ligger i 
DSBs region Vest-Norge, dvs i fylkene 
Hordaland og Sogn og Fjordane. For 
DSB var samme person med på alle til-
synene, mens NVE hadde forskjellige 
personer på el- og miljøtilsynene.

NVE og DSB skrev hver sine til-
synsrapporter og fulgte opp funnene 
innenfor det enkelte direktorats regel-
verk.  Etter avsluttede tilsyn gjennom-
førte DSB en vurdering av de samtidi-
ge tilsynene. Alle tilsynspersonene og 
representanter for tilsynsobjektene 
ble intervjuet etter et felles opplegg. 
Erfaringsrapport er utarbeidet av DSB.

I erfaringsrapporten er det ikke 
trukket noen konklusjon eller gitt an-
befalinger. Av de fordeler og ulemper 
ved samtidig tilsyn som fremkom un-
der intervjuene, er de viktigste:

■  Tilsynsobjektene mener at gjen-
nomføringen av tilsynene har gått 
bra. Dette skyldes i stor grad at tilsyns-
personellet har god tilsynsfaglig kom-
petanse og har vist profesjonalitet i 
gjennomføringen.

■  Med noen uklare grenseflater mel-
lom NVE og DSB er det en fordel med 
det tette samarbeidet man får under 
samtidig tilsyn. 

■ Grenseflatene mellom NVE og DSB 
var færre og mindre utfordrende enn 
opprinnelig antatt. Dette begrenset 
nytteverdien av samtidig tilsyn sett 
fra tilsynspersonellets side.

■ Samtidig tilsyn gir mulighet for er-
faringsoverføring mellom direktorate-
nes tilsynspersonell.

■ Tilsynsobjektene gir i hovedsak 
uttrykk for en positiv tidsbesparing 
ved samtidig tilsyn. Tilsynspersonel-
let erfarer at det samtidige tilsynet 
tar ekstra tid og at det faktisk utførte 
arbeidet blir mindre enn ved adskilte 
tilsyn. Muligheten til å gå i dybden og 
gi veiledning begrenses pga. knapp 
tid.

■ Planlegging og samordning mel-
lom to direktorat og flere tilsynsob-
jekter var ressurskrevende og tidkre-
vende.

Erfaringsrapporten skal legges frem 
for Felles tilsynsforum.

7.2 Overlappsprosjektet 
Felles tilsynsforum mellom NVE og 
DSB har i 2010 igangsatt et prosjekt 
for å sørge for en avklaring av ansvar 
og oppgaver ved overlappende områ-
der mellom NVE og DSB. Det har på 
ulike tidspunkter vært referert til at 
det er overlapp mellom NVEs og DSBs 
krav. 

I prosjektet har det vært fokusert 
på områder innenfor DSBs forskrift 
for elektriske forsyningsanlegg sam-
menholdt med NVEs energilovfor-
skrift og systemansvarsforskriften. 
Følgende områder er omfattet: vedli-
kehold/dimensjonering, modernise-
ring/oppgradering, samt reléplanleg-
ging og relévern.

Arbeidet er ennå ikke sluttført.

7.3 Tilsynsvirksomheten 
til seksjon for energi-
bruk – et annerledes 
tilsyn 
Den tilsynsvirksomheten som utføres 
av seksjon for energibruk atskiller seg 
fra den øvrige tilsynsvirksomheten 
blant annet ved at det er andre typer 
foretak og privatpersoner NVE skal 
kontrollere.

7.3.1. Energimerking av hvite-
varer 
Energimerkeordningen for hvitevarer 
innebærer at utstilte hvitevarer skal 
være påført et lett synlig energimerke 
som gir korrekt informasjon om ener-
gibruk, energiklasse samt andre egen-
skaper ved hvitevaren. Det føres tilsyn 
med at forhandler oppfyller plikten 
til å energimerke utstilte hvitevarer 
og at produsent/leverandør oppfyller 
plikten til å sørge for at informasjo-
nen på energimerket er korrekt.  

Energimerkeordningen vil i løpet 
av de neste årene bli utvidet slik at den 
også vil omfatte energirelaterte pro-
dukter som for eksempel tv-apparater, 
støvsugere og varmtvannsberedere. 
Utvidelsen er resultat av endringene i 
et nytt og revidert energimerkedirek-
tiv (2010/30/EU).

7.3.2. Nye sanksjonsmuligheter 
for hvitevarer fra 2011
Lov om merking av forbruksvarer mv 
av 18. desember 1981 nr. 90 er endret 
og de nye endringene trer i kraft 1. 
januar 2011. Lovendringen åpner for 
at NVE kan gi forskrifter om å ta ut 
vareprøver gratis til testing og at pro-
dusent, leverandør eller forhandler 
må betale for testingen dersom in-
formasjonen på energimerket ikke er 
korrekt. Videre er det bestemt at NVE 
kan ilegge tvangsmulkt i forbindelse 
med pålegg om retting, og ilegge 
overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt, for 
eksempel i form av dagbøter, vil løpe 
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fra fristen for retting og frem til at 
energimerket er korrigert slik at det 
inneholder korrekt informasjon, eller 
frem til forhandler har påført et ener-
gimerke på alle de utstilte merkeplik-
tige hvitevarene. Overtredelsesgebyr 
kan ilegges for vesentlige overtredel-
ser av energimerkebestemmelsene. 

7.3.3 Energimerking av bygninger
Med bakgrunn i bygningsenergidirek-
tivet (2002/91/EC) er det etablert nye 
ordninger for energimerking av boli-
ger og bygninger og energivurdering 
av tekniske anlegg i bygninger. Denne 
energimerkeordningen er hjemlet i 
energiloven og i energimerkeforskrif-
ten som trådte i kraft i 2010. 

Ved salg, utleie og nybygg skal alle 
eiere av boliger og bygninger over 50 
m2 vise frem en gyldig energiattest. 
Med et energimerke som viser god 
energitilstand er tanken at man kan 
få en bedre pris i markedet. Yrkesbygg 
over 1000 m2 skal alltid ha energiat-
test, og gyldigheten er 10 år. Tilsva-
rende skal eiere av bl.a. kjeleanlegg 
og klimaanlegg over en viss størrelse 
hvert fjerde år foreta en energivur-
dering av anlegget for å stimulere til 
mer energieffektiv drift av anlegget.

Energimerkeordningen er fortsatt 
i etableringsfasen, med stor vekt på 
informasjon og veiledning om ordnin-
gene. NVE er i ferd med å planlegge 
hvordan etterlevelse av kravene til å 
ha energiattest ved salg av bolig, til 
å ha energiattesten synlig slått opp i 
store yrkesbygg, til kompetanse og til 
registreringen av grunnlagsdata skal 
kontrolleres. 

7.3.4 Økodesign  
Økodesigndirektivet (2009/125/EF) 
danner et rammeverk for fastsettelse 
av krav om økodesign for energirela-
terte produkter. Økodesignforskriften 
som innføres i Norge tidlig i 2011, 
inneholder spesifikke miljøkrav for ni 
ulike grupper av energirelaterte pro-
dukter. 

Økodesignforskriften er i første 
rekke rettet mot produsenter, impor-
tører og leverandører. Forskriften bi-
drar til å redusere energirelaterte pro-
dukters miljøbelastning i hele deres 
livssyklus og innebærer blant annet 
at det settes minimumskrav til ener-
gieffektivitet for produkter som sel-
ges i Norge. Produsenten kan i tillegg 
pålegges å informere om produktets 
miljøbelastning, og hvordan denne 
kan minimaliseres under bruken av 
produktet.
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8. Begrepene avvik  
og anmerkninger

Avvik 
Avgjørende for NVEs tilsynsvirksomhet er hva som skal kontrolleres og hva det eventuelt skal reageres mot. NVE 
har i sine styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner (NVE-dokument 3-2010) definert dette ved hjelp av begrepet 
avvik:

”Avvik er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen  
lovgivning NVE forvalter.”

NVE kontrollerer altså krav som myndighetene har satt i lover, forskrifter og ved enkeltvedtak, men ikke krav virk-
somhetene har satt til seg selv.

Ved et tilsyn ser ikke NVE det som et mål å fremstille en sak slik at det blir flest mulig avvik. Vi vil for eksempel ikke 
si at det er to avvik selv om ett forhold er i strid med flere forskrifter, slik som der et selskap både bryter de generelle 
bestemmelsene om nøytralitetsplikt for nettselskaper i energilovforskriften og de detaljerte reglene om nøytralitet 
i avregningsforskriften. På den annen side vil brudd på flere bestemmelser i en og samme forskrift resultere i flere 
avvik.

Det er også verdt å merke seg at det ikke trenger å være noen sammenheng mellom antall avvik og hvor alvorlig 
saken er. For eksempel kan det være mer alvorlig når et selskap får ett avvik knyttet til at selskapet ikke har etablert 
et system for internkontroll for vassdragstiltak enn at et annet selskap får tre avvik knyttet til ulike mangler i eksis-
terende internkontrollsystem.

Anmerkning 

I en del saker kommer NVE i sin tilsynsvirksomhet også over forhold som ikke er brudd på myndighetskrav, men 
som NVE mener virksomheten bør gjøres oppmerksom på og ta stilling til om de skal gjøre noe med. I NVEs  
styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner (dokument 3-2010) beskrives slike situasjoner på følgende måte:

”Anmerkning er en påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere 
av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.”
 
Hensikten med å gi anmerkninger er å bidra til forbedringer i selskapenes virksomhet. Bruk av anmerkninger 
begrenses til påpekninger av forhold som på sikt kan medføre avvik. Anmerkninger brukes ikke av NVE ved vurde-
ringer av om et selskap bør ilegges reaksjoner.
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Kort betegnelse Formell betegnelse

Vann:

Vassdragsreguleringsloven LOV 1917-12-14 nr 17: Lov om vassdragsreguleringer.  

Vannressursloven LOV 2000-11-24 nr 82: Lov om vassdrag og grunnvann.    

Damsikkerhetsforskriften FOR 2009-12-18 nr 1600: Forskrift om sikkerhet ved     
vassdragsanlegg                  

Internkontrollforskrift for  FOR 2003-02-21 nr 199: Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om 
vassdrag og grunnvann vassdrag og grunnvann.

Forskrift om kommunalt tilsyn FOR-2005-06.17 nr 655: Forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for
med fl omanlegg mv. sikring mot fl om, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

                

Energi:
Energiloven LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, 
  omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

Energilovforskriften FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, 
  omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

Kontrollforskriften FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
  inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Avregningsforskriften FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet 
  opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Rasjoneringsforskriften FOR-2001-12-17 nr 1421: Forskrift om planlegging og gjennomføring av 
  rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved 
  rasjonering.

Systemansvarsforskriften FOR 2002-05-07 nr 448: Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.

Beredskapsforskriften FOR 2002-12-16 nr 1606: Forskrift om beredskap i kraftforsyningen.

Energiutredningsforskriften FOR 2002-12-16 nr 1607: Forskrift om energiutredninger.

Leveringskvalitetsforskriften FOR 2004-11-30 nr 1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forskrift om opprinnelses- FOR-2007-12-14-1652: Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon 
garantier for kraft av elektrisk energi

                

Energimerking:
Lov om merking av forbruksvarer LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer mv.

Forskrift om merking av  FOR 1996-01-10 nr 16: Forskrift om angivelse av husholdningsapparaters  
husholdningsapparater energi- og ressursbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplys-
  ninger og diverse gjennomføringsforskrifter for de ulike husholdsapparater

Energimerkeforskriften  FOR 2009-12-18 nr 1665: Forskrift om energimerking av bygninger og 
  energivurdering av tekniske anlegg.

              
I tillegg kommer konsesjoner og andre enkeltvedtak gitt i medhold av energi- og vassdragslovgivningen, samt 
veiledninger o.lign. som også benyttes som del av revisjonsgrunnlaget.

9. Hjemler og tilsynsgrunnlag
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