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INNLEDNING

Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersøkelser i NVE også til oppgave å kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vært av mindre betydning på grunn av rikelig tilgang på bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
å merke seg at en så sent som i 1945 hadde registrerti alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn
l0 MW og 1818 stasjoner var mindre enn 1 MW.

Mange av disse mindre verkene er nå nedlagt eller gått inn i større
utbygginger.

Småkraftverk-kartleggingen har omfattet nye prosjekter mellom 0,l
og 10 MW. Her inngår også en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig øket i forhold til den opprinnelige

Disse undersøkelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli
inkludert i var oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som viktig informere om de kartlegginger som er utført
til nå. Spesielt vil det være av interesse for de enkelte fylker
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine områder.

Materialets nøyaktighet må vurderes i forhold til målsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngående
prosjektering ikke har vrt mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjør at prosjektene innbyrdes skulle være godt sammenlign-
bare. Intensjonenmå derfor være at en bruker denne oversikten til
foreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdra

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersøkelsen. I de tilfeller der
det i slike områder eksisterer kraftverk, er disse med når det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 rs vernede vassdrag (vernet
til 1985) er vurdert på lik linje med andre vassdrag. Så langt det
har vært mulig har registreringen blitt holdt utenfor områder som
berøres av større utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskraft '77.

Kartene med inntegnete verneområder er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspørsmål om verneplanens omfang.

Vasskraftpotensial

Landets vasskraftpotensial er pr. 01.01.8l vurdert til a vare 172
TWh i et idlere r. Varig vernede vassdrag er medregnet. Utbygg-
ingsmulighetenei disse er ansltt til ll,4 TWh.







Nyttbar vasskraft mindre kraftk' er landsoversikt (-, Februar 1981

\

Ko:stnadsk lasse I IIa IIb III IV Kostn.kl. I-III Kostn. kl. I-IV

Mid lere produ ks jon/ Antall Antall
Install as jon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW verk GWh MW verk

....-..

Fi nninark 4 1 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34

'I'r I!3 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45

No dl and II 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52

Nodland L 31 4 120 25 212 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35

Nord-'I'ronde lag 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50

or --'l'ronde la9 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28

Mor e 9 omsdal 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48

oqn oJ jordane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 1. 271 315 66 1.404 333 82

lorda land 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51

Royal and 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36

Vest-Agder 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59

lusst -Agder 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33

'l'elemtark 11 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56

Busker ud 6 l 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38

oppl and 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 144 41

lMedark 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 109 37

Ak er shus 81 20 10 3 81 20 10 91 23 16

stfold 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 11 11

Ve:st fold 121 26 121 26 3 121 26 3
. .... .•

{Sui0 96 19 786 168 2.267 516 5 505 1 392: 1 782 454 8 654 2 095 508 10 436 2 550 755
......

Det er totalt vurdert 1.000 prosjekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasse Iv. Oversikten viser det potensial en i dag har kjenn-
sk ap til for nye stas joner med installasjon mellom 100 kW og 10 MW.
Pros jektene har bare gjennomgtt en grov teknisk/økonomisk vurdering. Eiendomsforhold, miljø-ødeleggelser etc. er ikke vurdert.

Kos tnadsk lasse: Ila 85 - 115 III 145 - 205

(or e/kWh) l.J.78 ITb 115 - 145 IV 205 - 265









9. Uforutsett: Ca 20s av postene 1-8.

10. Renter i bygge- Byggetiden anslått for små verk 1-1,5 ar.
,-\,

tiden, inv. avg.: Renter 6s av l-9.
Inv. avg. 13z av l-9.

11. Erstatning: Beløpet settes til ca 0,05 mill kr/GWh

o1.01.78, dersom det ikke er spesiellefor-

hold som åpenbart vil endre dette.

12. Kostnadsklasse: Pr 01.01.78 er disse:

n

II

II

II

II

O

11

II

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 t

IIB 115 - 145 II

III 145 - 205 II

IV 205 - 265 II

Pr 01.01.8l er disse:

I - 106 or e/kWh

IIA 106 - 142 11

IIB 142 - 178 n

III 178 - 250 II

IV 250 - 322 "

()
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -10  MW OPPL/\NIJ

--------- -- ------------ ----------
Hoved- Elv, Arlt Samlet Tot.alt Brutto Q max. Installasjon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vacsdr. R- ror Eier Komm
vassdrag kraftstasjon itsio, magasin fall Turbin (middel) klasge overt5rt T- tunnelon? mlll.m mitt, m? m my% MW GWh K= kanal

. - --------- --------

005 Glomma og LA gen
Rolla Pingelu/
21 Rolla 24,0 10,6 530 0,68 3,0 9,0 IV R yer

Transa
22  Myt ting 298,  3 157,8 100 10, 00 8,4 25,0 III ·r, R Ring0bu

Tronsa

23 Storfallet 132, 7 79,5 52 5, 0 0 2,2 6,9 III R

v81a M.Gudbr.
2  4 Vinkel fal let 303,0 157,7 0,6 107 9,00 7,5 25,5 I II r, R dal Elv.

Mya

25 Myafossen 47,5 23,2 85 1,4 1 1  , 0 3,2 IV R

Veiklell Nord-
30  Veik lell 96,8 51,9 100 3,3 2,6 6,0 IV R Fron

Ula
31 Garden 156,2 123,0 80 7 ,80 5,2 13,7 IIB R el

Fagerli8i

33 Fagerli 58,1 29, 3 420 1,80 6,2 15,5 III R

Vallli

38 Val fli 21, 0 23, 2 440 1, 4 5,0 15, 1 III R 1e:j a

Ilka

39 Ilka 54, 0 23,1 180 1,4 2,0 5,8 IV R Dovre

vulu

t
47 Vulu 36,5 36,6 1,5 234 2,0 3,8 14,5 III R Skj8

I 285A/1 (s. 1 ) (\
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OVERSIKT OVER KRAFTVERK0.1-10 MW OPPLAND

------
Hoved- Elv, Arlt Samlet Totalt Brutto Q max. lnstallas jon Produksjon Kostnads- Vann, vacsdr. Re ror Eier Komm.
vassdrag kraf  tstasjon titsig , magasin fall Turbin (middel) klasse overfrt Te tunnelon mill.m milt, n? m nn% MW GWh K= kanal

----- - " --------- - ·-

005 Glonma og Lagen
Veo-overf ringa
59 Veo 152,0 122,6 90 7,9 5,7 15, 0 III R I  om

62 Øyangen 702,0 738,5 527,0 20 39,2 4,4 21 , 5 IIA T ( ek .• ) Fron

ystre
63 Vinsteren 470 554 436 13,5 40 4,5 17,0 III T Slidre

65 Sandvatn 128, 0 107,6 15,0 34 5,6 1, 5 6,5 IIB T (ek. .)

64 By gdin 306 404 336 23 30 6 22 III vang

Fossli
66 Fos s8 96,0 34,8 40 2,2 0,7 2,2 IV R Ringeb

Moel va
67 Moelva 87 ,o 3 1, 3 110 2,0 1,8 5,2 III R

Stokkelva
71 Redalen 220,9 90,0 3,6 60 5,4 2,5 8,3 III R

Hunselv
73 Hun tonfal let 375,0 154, 2 40,0 33,5 8,0 2,3 9,4 III R, s Gjv ik

Hunselv
75 Breiskal len 294,0 126,1 40,0 19 6,8 1 , 0 4,6 III R

Hunselv
76 Kongelstad 45, 2 19, 2 4,0 142 1,0 1 , 1 4,8 III R

0 285 A/ B ( s • 2 )

t
f
'I



OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10 MW OPPLAND

.--
Hoved- Elv, Arlt Samlet Totalt Brutto Cl max. lnstallujon Produksjon Kostnadc- Vann, vacsdr. R- r or Eier Komm
vas<drag kraftstasjon itsio, 5 ma ga sin fall Turbin (middel) klasse overfr t T: tunncrlon mill.m mitt, ms m n9Y% MW GWh K=kanal

- ------- --·------------

005 Glomma og La gen
Hunselv Vestre

77 Vestbakken 166,2 75,2 35,6 46 3,6 1,2 6,2 III R 'Pot en

Mklangelv
92 klangelv 108,4 64,9 16, 3 40 3,60 1  , 0 5,3 III R Lunnor

Stodla
93 Stodla 53,6 35, 7 13,0 60 1,76 0,8 3,9 III R Gr an

043 Drammensvassdr.
Moselva Jevn-

13 Moselva 22,0 10,0 5,5 173 0,5 0,7 3,6 IV R ak er

Fallselva Sndre

14 Fallselva 116,0 51, 2 19,5 249 4,25 9,0 27,0 III T, R L,and

Land8sel va Nodre

15 Land3sen 90,3 39,9 2,0 75 2,5 1,5 4,8 III R Land

Li vasselva
18 Bergseng 105, 1 56,4 0,7 50 3,6 1, 5 5,0 IV R

Dalselvi Etne-

20 Lundmoen 82 ,5 41,7 8,7 42 2,4 0,8 3,4 IV R dal

Dalselvi
21 Hieimfossen 78,0 34,4 8,7 60 2,2 1, 0 4,7 III R

Buvasselva S r-

3 1 Buvasselv 79,5 42,6 2,0 100 2,6 2,0 7,6 III R ur dal

Begna Sr-
3 3 Eidsfoss 2234 2070 1021,0 11 106,0 10 50,0 III Aurdal

02851 ,B (s. 3) &
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK.0.1 -1O0MW OPPLl\NIJ

--- ------- - ---- -----------
Hoved- Elv, Fett Samlet Totalt Brutto Q max. lnstallujon Produksjon Kostnadc- Vann, vacsdr. R- r or Eier Komm.
vassdrag krattstasjon

on? it»is , ma gasin fall Turbin (middel) Masse overfort T: tunr.l
mill. m mitt. no m n% MW OWh K=kanal

. -------- --------·-----

043 Drammensvassdr.
Begna Joe;tre )

37 Fossheim 1282 931 438,9 11 44,3 3,8 18,0 III Slidre

Begna yst.re

39 Uk:shovd 273 143 20,0 54 12,0 5,0 16,o JIB 'I' Slidre

I
TverrS.niI

I. 42 Sendebotntje 10,5 11, 5 11,0 200 1 , 1 1,8 5,3 IV R Vang

I

Tisleia Nord-
50  Vaset 712,0 480,8 247,9 25 2 1, 0 3,2 18, 5 III R Aurdal.

432 Rauma
Asb jg rn@

0 5 Asbj¢rn§ 57,1 117, 0 100 7,4 6,0 16, 0 III R Ies ja

Storgrna

06 Storgr¢na 43 ,3 68, 3 140 4,4 5,0 14, 1 . I II R

Bvri
07  K8gen 26,7 5 o, 5 3,2 456 2,9 10,0 40,0 JIB R

448 Litledalselva
S¢rhe1Hli
12  S6rhella 76,1 60,0 3,0 40 3,4 1 , 1 4,3 IV R "

005 Glorrana og Lagen
Frya varig • Pron/

+) 26 Rudi 365,0 208,5 7,5 27 13 ,22 2,8 9,5 JIB vernet R Ringebu
I

11 Frya varig

II +) 27 Hovde 189, 0 121,8 7,5 8 7,72 0,5 1, 8 IV vernet Fr on
'I

0 285/ B (s. 4) +) Er ikke med overs i tsdiagr mmet.



OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-lOMW OPPLAND

----·------ ---·---- ---------
Hoved- Elv, Atlt Samlet Totalt Brutto (l max. lnstallacjon Produksjon J<os:tnads:- Vann, vacsdr. R rr Eier Komm
vacsdrag kraftstasjon

km2
tilsig 

3
magas:in fall Turbin (middel) klasse overt5rt T: tunnel

mlll.m mill. ml m in/% MW OWh K= kanat
---·- - -·----· -·---- -- --- . -------·--

005 Glomma og L8 gen

Gausa varig Gaus-
+) Follebu 840,0 440,0 29, 0 24 25,0 4,3 15, 0 IV vernet T dal

Gausa varig
+) Ho ls foss 676,0 362,0 23,0 18, 5 20,0 3, 1 11, 0 III vernet T

+) Er ikke med overs  i tsdiagr mmet.

t
r
'j

0 28 5 A/ B ( s • 5 )
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Kostn. kl.
• IV OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-lOMW OPPL/\Nll

j --·--------
Hoved- Elv, Fett Samlet Totalt Brutto Q max. lnstallujon Produksjon Kostnads- Vann, vrsdr. Re r or Eier Komm
vassdrag kraftstasjon

on? til sig 
3

magasin fall Turbin (middel) k(asse> E overfrt T- tunnel
mill.m milt, m m n% MW GWh kr/Wh 1.1.78 K= kanal

- - --·· ------ ·---- - -· - ------

I
Glomma og La gen

Ii
Jora

!I
Jora 135,8 78, 3 6,0 50 4,5 1 ,8 6,5 3,05 R I o;  ja

'I

Drammensvassdr.

t Leppa Nordr o

79,2 37,5 115 2,4 2,2 6,5 2,95 R I,and

Gjerda
Gjerdal 56,4 28, 5 120 1,8 1,8 5,5 3,76 R, 'I'

Austre Slidreel ystro
Storfoss 621 ,9 48,1 4,8 23 2,7 0,5 2,0 3,60 R Slidre

Austre Slidreel
Nedre foss 111 , 0 48,9 4,8 18 2,8 0,4 1, 6 4, 13 R

Austre Slidreel
Hovef jord I 177, 0 73,9 15,8 8,5 4,0 0,25 1 , 1 5,45 R II

I

Slidreel

:I
J\.nstre
Hovef jord II 226 ,0 92 ,4 15 ,8 28 5, 1 0,9 3,7 3,22 R

I

Austre Slidreel
Sebu fjord 264,0 106,8 15,8 18 6, 1 0,8 3,0 2 ,6 7 R

Reva 121 ,9 72,2 7,2 18 4,6 0,7 2,3 2,87 R (Gausdal

1\.feta Øverste del
1\.feta 34,5 17,4 160 1 , 2 1 , 5 4,4 2,86 bortf6rt R F t nodal

Li vasselva Nord o
Livatnet 103,1 55,3 0,7 25 3,5 0,7 2,0 3,20 R 1,and

0 285/ B (s. 6)
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OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1-10MW OPPI.J\NI)

'} Hoved-
\ vassdrag

i'

Elv,
kraftstasjon

Felt

km2

Samlet
til sig 

3mill.m

Totalt Brutto
magacin fall
mill. m3 m

Q max.
Turbin
in9Y%

installasjon  Pr  oduksjon
(middel)

MW GWh

Koctnadc- Vann,  vasdr.
k(as&e > E overt5rt

kr/kWh 1.1.78

Re ror
T- tunnel
K=kanal

Eier Komm

Drammensvassdra et
LOmsdalsel va 'ndr e

186,0 99,7 4 6,3 0,2 0,5 ..)I IV R Land

Bjoneelva
Bjone 91,8 40,5 7,0 28 2,3 0,5 1,9 3,50 R Gran

Etna N. T,and/
H¢ljerast 745,0 375,9 15 23,8 3, 1 8,7 2,76 'I' Ftnodal

0285A/ B (s. 7)

j'
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Kroktjorn

0 3km
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005 GLOMMA OG LÅGEN
ROLLA
Nyttbar vasskraft

Te n. 11.12.1975
Kfr: ø 1.111.J.

OPPLAND NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79 201
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 20.2.80

•  005 Glomma og Lagen

Tromsa

22 Mytting

Oppland

Ringebu

Kart nr. 1817 II

VMnr.

Alternativ:
Tidligere utnyttet
fall 20-25 m lengstr:

Eelt/avløp:

Storfallet
Mytting

kin
132,7
165,6
298,3

n

1/s/km2

19
15

Hev

?ts 106 «?/gr

2,52 79,5
2,48 78,3
5,00 157,8

Senk
1oa? mag.%

Inntaksmag.

Vassvei:

_Fa11 høyde:

Kt. 290-1/38
kt. 187

L = 1200  m, F = 15 m,he = 0,05 m/100 m
Rør, plast, L = 600 m, Ømm 1600, hf= 0,55 m/100 m

H»re H e 2e
m m k#him' kWh/m?

Tunnel,

100,3

Effekt og energi:

"«ea /s

10,0

E MImax

8,4

95 0,226 0,361

Kostnader 1.1.78:

Ti 11øp GWh

Inntaksmag. m/dam (H=8 m), luke, rist
Tunnel (inkl. opprigging)
Rørgate (konus etc.)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

35,7

Midlere prod. GWh
S V Sum

3,0
5,0
4,9
3,6
9,0
0,6
2,6
5,7
6,9
1, 8

Sum 43,1

25,0

mill. kr

mill.kr

1,72 kr/kWh

0151A (side 21)



l
\

..
-c-' -.......... • • .... -. --·-- - _,,r •-- - ....... --·.

165.6/78.3
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22 MYTTING 8.4 7,

\
f0 3km I
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005 GLOMMA OG LAGEN
MYTTING
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr:

21.1.80

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVLJ8Q 3
Avd. for vasskraf-tundersokelser - -1



Dåto: 20. 2. 80

005 Glomma og Lågen

Tromsa

Oppland

Ringebu

23 Storfallet

Kart nr.1817 I

VM nr.

0151A (s  i de 2 0 )

Eelt/avløp:

Storfallet

?
132, 7

a

1/s/kn

19

Hev

2,52

Senk

79,5

mag.%

Inntak

·z Vassvei:
L Trerør, L = 300 m, mm1400, hE = 0, 40 m/100 m

lr H e 2e
fallhøyde: m m kWh/m' kWh/m?

Kt. 561-1/38 52 50 0,119 0,361
kt. 506

Effektog energi:

nax
m3/s E MI Ti 11 op GWh Midlereprod. GWh

max s V Sum

5,0

KQstnaderl .1 .78:

Inntak m/dam, luke, rist (H=l0 m)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

2,2 9,5

2,5
1,0
0,6
3,4
1,0
0,8
1,9
2,2
0,4

Sum 13, 8

6,9

mill. kr

mil.kr

2,00 kr/kWh
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''23 STåRFALLET 2.2

•

Tromsa

•
132.7/79.5

toms?

•

v&tsj

005 GLOMMA OG LÅGEN
STORFALLET
Nytt bar vasskraft

SDlREKTORATETNveVASS}22agers6etserAvd. for vass

Te n:ffl rr.1.7.9 .
Kfr: J 0 9. ,/ f'I

VU-80-12



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen

24 Vinkelfallet

Oppland

Ringebu

Midt-Gudbr.dal elver

Kart nr.

VM nr.

1818 III
Eelt/avlop:. .

Vinkelfallet

Magasin:
Vinkelfallet

- Tunnel, L = 550 m, F = 14 m2, hE = 0,05 m/100 m
Vassvei: Rør, plast, L = 800 m, mm1600, h= = 0,55 m/100 m

Rør, stål, L = 400 m, mm1400, h = 1,05 m/100 m

Hr H e 2e
Fallhoyde: m m kWh/m3 kWh/m°

305 - 198 107 97 0,231 0,361

Effekt ogenergi:

a 9/s

9 A

n
303

n

E MMmax

7,5

1/s/km
16,5

HRV

305

LRV

295

Ti 11øp GWh

36,4

KQstnader 1 .1 .78:

Inntaksdam (38 m høy) max 30 m bred
Driftstunnel
Rørgate, plast
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

106 ?/ar
157,7

o ?
0,6

mag.%
0,4

Midlere prod. GWh
S V Sum

17,0 8,5

4,0 mill.kr
2,2
3,3
2,0
2,3
8,8
1,0
2,4
5,2
6,2
1,0

25, 5

Sum 38,4 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,51 kr/kWh
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N 303.0/757. 7

-z_
0-O•0

•; VALEBRUA
'9e,

S6r5

Vinke/fa/ let 0.6
305.00-:

)· ---....•
24 VINKELFALLET 7.5 "'-..,

0 3 km

00 GLOMMA OG LÅGEN
VINKELFALLET
Nyttbar vasskraft

Te n:ltf 9.1.198(
Kfr: 1.,I. t'i

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 80 10
Avd. for vasskraf tundersokelser - • ·



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen

Mya

25 Myafossen

Oppland

Ringebu

Kart nr.

VM nr.

1818 III /:elt/avløp:
,,

Myafossen

km-
47,5

1/s/km2
15,5

?/s
0,74

106 n?/ar

23,2

Magasin: n HRV LRV 1o@a? mag.%

k' Vassvei: Plastrør, L 200 m, Ømm 800, hr = 0,5 m/100 m=

ire H e 2e
Fallhøyde: m m kW/? .kWh/m3

Kt. 805 - 85 84 0,200 0,361
kt. 720

Effektog en ergi :

"ax m@/s E MI Ti 11op GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

1,41 1,0 4,6 3,2

, >
KQstnader1 .l .78:

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0, 7 mill. kr
0,6
0,8
2,0
0,6
0,4
1,0

II

II

II

II

II

II

Sum

1, 2 II

.9..t]_''
7, 5 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,34 kr/kWh



9 ··--
l 'r--· -- .- ---...:--- ... -.:;, ...·.:2

. )
I •-..

' •
/• FIJtjOrnet Muvatn '•

. '
(. BO/vatn 47. 5/23. 2 i
(. j j
• -·%Ql

•

)
•

)
•

1 \
•

' •

Friska

•

25 MYAFOSSEN 1.0
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005 GLOMMA OG L GEN
MYAFOSSEN
Nyttbar vass kra ft

Te n:f .1a1??
Kfr: o'l.,lfl

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskrnftundersokelser VU-79-211



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen

Frya

26 Rudi

Oppland

Sør- Fron/Ringebu

Kart nr. 1818 III Eelt/avlop: a? l/s/km2 ?/s 1o6 ?/gr

VMnr.
Furusjøen 67, 9 23 1,56 49,2
Rudi 297 1 17 5,05 159,3

365, 0 6,61 208,5

Magasin: km2 1o? ? mag.%
HRU LRV

Fur us jen 5,0 852,5 851 7 5 15 2

s
For totalt felt 7,5 3,6

Varig vernet

Vassvei:
\ / Trerør, L 300 mm1900, hE 0,45 m/100 m= m, =

_Fallhøyde:

Kt. 230 -
kt. 203

Hr
rn

27

Effekt og energi:

na / s

13, 22

Kostnader 1.1 .78:

E MMmax

2,8

H
m

25

Regulering Furusjøen
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

e
kw/?

2,8

Tilløp GWh

12,4

2e
kWh/m?

0,361

Midlere prod. GWh
S V Sum

0,5
1,0
0,7
0,8
5,0
0,2
0,8
1,8
2,2
0,6

Surn 13, 6

9,5

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse IIb 1,37 kr/kWh

0151A (side 15)
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26 RUDI 2.8

005 GLOMMA OG LÅGEN

RUDI
Nyttbar vasskraft

Te nn 7.1.19z9

Kfr: '!.o .8

1 NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-7



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Frya Nord Fron/Sør Fron

27 Hovde

Kart nr. 1718 II Eelt/avlop: n l/s/km2 ?ts 1o6 n?jar
VMnr.

Furusjøen 67,9 23 1,56 49,2
Hovde 121,1 19 2,30 72,6

189,0 3,86 121,8

Magas in: n o@a? mag.%
HRV LRV_

Furusjøen 5,0 852,5 851 7,5 15,2
For totalt felt 7,5 6,2

)
Vassvei:

Hr- H e 2e
Fallhøyde: m m kihmm? .kWh/m3

Varig vernet Kt. 643 8 8 0,019 0,361
kt. 635

Effektog energi :

ax m3/s E MI Tilløp GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

7,72 0,5
(I

2,2 1,8

KQstnader 1. 1 .78:

LRegulering Furusjøen, andel
Inntak
Kraftstasjon+ div. utg.
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,2
0,6
,7
1,0
0,2
0,3
0,6
0,7
0,1

Sum 4,4

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,44 kr/kWh

0151A (side 14)



Dato: 18.4.80

005 Glomma og Lågen

Veikleåa

30 Veikleåa

Oppland

Nord-Fron

Kart nr. :1718 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Inntak

a?
96,8

Magasin: ea?

Vassvei: Nedgravd plast, L = 1800 m, mm 1000, he = 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
Kt. 400

- Kt. 300

"%e
m
100

H
n
m
91

Effekt og energi:

max MW

3,30 2,6

Kostnader 1.1.78:

2
1/s/km
17

Tilløp GWh

11,3

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv. avg.
Erstatning

3
mls
1,65

of/e?
0,217

1o° ?4e
51,9

-
Midlere prod.

S V

mag. %

GWh
Sum

6,0

0,6 mill.kr.
2,5 II

0,8 II

4,2 II

0,1 II

0,8 II

l, 8 II

2,2 II

0,6 II

13,6 mill. kr.

Kostnadsklasse IV 2,27 kr/kWh

0151A/GB (s. 44)



(

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1718 II 1617 m

005 GLOMMA OG LAGEN

VEIKLEA
Nyttbar vass kra ft

T n
Kfr.:

Q.4.I  ,
.%ts

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-152



Dato: 4.2.80

r 005 Glomma og Lågen Oppland

Ula Sel

31 Garden

Kart nr. 1718 IV F.el.t/avløp: in /s/km ?/s 1o6 ?jar

VMnr.
.

Garden 156,2 25 3,9 123,0

n Senk o° ? mag.%

' Vassvei:
Plastrør, L = 350 m, mm1500, hE = 0,45 m/100 m

lre H e 2e
Fallhøyde: m m k1•1h/m3 kWh/?

Kt. 400 - 80 78 0,186 0,437
kt. 320

Effekt og energi :

max
m&/s E MI Ti 11øp GWh Midlere prod. GWhmax s V _Sum

7,8 5,2 13,7

KQstnader 1 .1 .78:

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstry
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,3
0,9
2,6
5,0
0,2
1,0
2,2
2,6
1,1

Sum 16,9

mill. kr
II

mill. kr

Kostnadsklasse IIb 1,23 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
GARDEN
Nyttbar vasskraft

Te n: 19.12.1979
Kfr: o1., I.I I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79
Avd. for vasskraftundersokelser - -210



Dato:
4.2.80

I
/ LågenI 005 Glomma og Oppland
\__

Fager liåi Sel

33 Fagerli

Kart nr.
1718 IV Eelt/av lop: kn l/s/km2 /s 1o6 ?/gr

VM nr.
,.

Fagerli 58,1 16 0,9 29,3

km2 1o? ?
Senk

mag.%

(--\
\_....__ __. Vassvei:

Trerør, L = 1900 m, Ømrn900, h= = 0,4 m/100 m
Stal,pr· L = 700 pr Ømrn700, h = i /1oo R

e
Fallhøyde:

br n
kWh/n? kWh/m?m m-

Kt. 800 - 420 405 0,964 0,437

Al terna tiv:
Legge inn taket lenger
opp i Kvandalsai p.g.a.
bedre mulighet for et
brukbart inntaksmag.
Høvringsåi overføres.

kt. 380

Eff=kt og energi:

n 9/s

1,8

Kastnaderl .l .78:

E MImax

6,2 28,3

Inntak
Trerør
Stålrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Tilløp GWh Midlere prod.
S V

1,l mill. kr
2,7
2,7
1,7
6,0
0,7
1, 5
3,3
3,9
l,4

Sum 25,0 mill.kr

GWh
Sum

15,5

Kostnadsklasse III 1,61 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
FAGERLI
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te nf. z1.190

Kfr: ot.ot.8

VU-80-1



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Valåi Lesja

38 Valåi

Kart nr. 1419 III F.el.t/avløp: a /s/kn m?ts 1o6 jar
VMnr.

Valåi 21,0 35 0,7 23,2

Magasin: n
Hev Senk

1o8 a? mag.%

Alt. inntak kt. 1180

Vassvei:
Stålrør, L = 1850 m, mm600, h = 1,05 m/100 m

Hr H% e 2e
Fallhøyde: m m Ihm' kWh/m°

Kt. 1120 - 440 420 1,00 0,437
kt. 680

Effekt og energi:

max
m&/s E MI Tilløp GWh Midlere prod. GWh

max s V Sum

1,4 5,0 23, 2 15,1

Kostnader 1 .1 .78:

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0, 7 mill. kr
6,0
1,9
5,0
0,7
1,4
3,1
3,8
1,2

Sum 23,8 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,58 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
VALÅI
Nyttbar vasskraft

Te n:LJY'1t.1e.1.:J7J,
Kfr: C å  . I.I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79 197
Avd. for vasskraftundersokelser - - ·



Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen

Ilka

39 Ilka

Oppland

Dovre

Kart nr.

VM nr.
F-el.t/avlop:

··'

kn 1/s/km

Ilka 54,0 13,5 0,7 23,1

Magasin: n
Senk

o a? mag.%

Inntaksmag.

(\
J

Vassvei:
Trerør, L = 1300 m, Ømrn800, hE = 0,4 m/100 m
Stålrør, L = 770 m, mm700, h= = °g;vivo»

hh»re H e
Fallhøyde: m m win? kWh/m?

Kt. 660 - 180 168 0,400 0,437
kt 480

Alternativ, Nederste
del av fallet med en Effektog energi:
fallhøyde på ca. 50 m.

m@/s E MI Tilløp GWh Midlereprod. GWhmax max s V Sum

l,4 2,0 9,2 5,8

KQstnader 1. 1 .78:

Inntak
Rørgate, tre
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,8 mill. kr
2,0 11

3,0 II

0,6 II

2,7 II

0,3 II

0,8 II

2,0 II

2,5 II

0,5 II

Sum 15,2 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,62 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
ILKA
Nyttbar vasskraft

Te n:?lfB.1.1980I
Kfr: o9. ,I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8Q 9
Avd. for vasskraf tundersokelser - ..



Dato:
4.2.80

005 Glomma og Lågen

Vulu

Oppland

Skjåk

47 Vulu
----

Kart nr. F.e.l.t/avløp: km 1/s/km2 ?/s 1o6 rn3 /år
1319 II .,

VM nr.
Vuluvatnet 29,9 35 1, 00 33,0
Inntak 5,7 20 0,10 3 6

36, 5 1,10 36,6

Magasin: km2 1o%? mag. %
HRV LRV

Vuluvatnet 0,75 1145 1143 1,5 4,5
For totalt felt 1,5 4,1

c Vassvei:
Rørgate, stål, L = 1850 m, mm800, h = 0,7 m/100 m

l»re H% e 2e
Fall hayde: m rn kHh/rn3 .kWh/m3

Kt. 985 - 234 221 0,526 0,469
kt. 751

Effekt og energi:

"max
m3/s E MI Tilløp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

2 o 3 8 19,3 14,5

Kustnader 1 .1 .78:

Dam Vuluvatnet
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,0 mill.kr
1,0 II

8,1
1,0
5,0
1,3
1,7
3,8
4,6
1,0

Sum 28,5 mill.kr

II

2

Kostnadsklasse III 1,96 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
VULU
Nyttbar vasskraft

Te n1 51.19
Kfr: 9.o%.t

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VLJ8Q 3
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 18.4.80 Oppland

005 Glomma og Lågen

Vee-overføringen
(\ 59 Veo Lom-

Kart nr. :1618 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Veo

«a?
152

2
1/s/km
26

3
le
3,95

1of a?ue
122,6

Magasin: n? mag. 8

Vassvei:Plastrør, nedgravd L = 1000 m, mm, 1500 h== 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
"%e

m
90

H
n
m

85
«we?
0, 202

&
1,560

Effekt og energi:

': Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,90 5,7 24,8 15,0

Kostnader 1.1.78:

Inntak 0,5 mi 11. kr.
Rørgate 4,4 "
Kraftstasjon 1,1
Permanentutstyr 8,5
Adkomst/kraft/telefon 0, 3
Konsulenthonorar 1,5
Uforutsett 3,2
Renter i byggeperioden,inv. avg. 3,9
Opprydding 0,8 II

24,2 mill.kr.

, 4 Kostnadsklasse III 1,61 kr/kWh

0lSlA/GB (s. 43)
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Kartref.: 1618t1atelse fra NGO

005 GLOMMVEO A OG L GEN

Nyttbar vassk raft

NVE VASSOR
Ava er «..{ff:!3I7FToRATTersokelser VU-81-154

Te n:
Kfr.:

.-.•. 1

:3.-'/.81
o'I. o1.f



Dato: 18.4.80

005 Glomma og Lågen

Vinsteren

62 Øyangen

Oppland

Fron

2
1Zs/km

2 3
1o° ?aKart nr. :1717 IV Felt/avlop: km ls

VM nr.: Bygdin 306 39 12,81 404,0
Vinsteren 164 25 4,76 150,0
Heimdalsvatn 128 25 3, 20 107,6
yvatn 104 22 2,29 76,9

702 23,06 738,5

Magasin: km2 HRV LRV o' 3
%m mag.

Bygdin 45,8 1057, 40 1048,25 336 83,2
Vinsteren 28,1 1031,50 1027,50 100 66,7
N. Heimdalsvatn 8,2 1052,20 1050,00 15 15,0
yvatn 19,2 1019,00 1013,10 76 98,8

\
' / For totalt felt 527 71,4

Vassvei: Eks. tunnel. F = 22m&, L = 2700m, h== 0,25m/100m

Fallhøyde:
yvatn
yungen

%.
m
20

H
n
m

13

w6tea?
0,0310

&a?
2,268

Effekt og energi:

max MW

39, 20 4,4

Tilløp GWh

22,9

Kostnader 1.1.78:

Tilkobling/rør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv. avg.
Erstatning

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

21,5

0,3 mi 11. kr.
1,3 "
10,0 II

0,3 II

1,2 II

2,6 II

3,1 II

1,3 II

20, l mill.kr.

Kosnadsklasse IIA 0,93 kr/kWh

0151A/GB (s. 45)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1717 12:
005 GLOMMA OG L GEN
ØYANGEN
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.: .f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET 81
Avd. for vasskraftunders5ke-lser VU- -151



Dato: 28.2.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Øystre Slidre

63 Vinsteren

------------ ---

Ka rt nr . 161 7 r
VMnr.

0151A (side 25)

Fe,lt/avløp:

Bygdin
Vinsteren

Magasin:

Bygdin
Vinster en

Vassvei:
Fz 20m hr==Tunnel, L = 1600 m, 0,lm/l00m

lb»r H e 2e
Fallhoyde: m m kw/m' kWh/m'

Vinsteren - 13,5 13 ,0 0,031
Sandvatn 2,268

Alternativ:
bare å utnytte Effekt og energi :
fallet til
Bjornholen, H= 2-6 m. aaxm3/s E MI Tilløp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

40

Kostnader l .l .78:

km l/s/km2 /s 1o6 m3 /år

306 42 12,81 404
164 29 4,76 150
470 17,57 554

n
..HR2,_ LRV_

1oa? . mag. %

45,8 1057,40 1048,25 336 83,2
28,1 1031, 50 1027,50 100 66,7
For totalt felt 436 78,7

4,5

Magasin eks.
Inntak
Tunnel
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse IV

17,1 17,0

0,0 mill.kr
1,5
12,0
1,0
9,0
1,0
2,5
5,4
6,5
0,9

Sum 39,8 mill. kr

2,34 kr/kWh
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005 GLOMMA OG LÅGEN
VINSTEREN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser

T n 17..  30
Kfr: 9. I-

VU-80-40



Då to: 13.3.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Vinstra Vang
\4

64 Bygdin

------
Ka rt nr.

1617 IV
km2 l/s/km2 ?ts 166 ?/grF.elt/avlop:

VMnr. 48 Bygdin 306 42 12,8 404

Magasin: km2

Bygdin 49,8

HRV

1057,4

LRV

1048,25

mag. %

336 83,2

,--\
Vassvei:

'
/

Hre H% e 2e
f_allhøyde: m m in? kWh/m°

23 23 0,054 2,268

Effektog energi:

max
m3/s E MI Tilløp GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

30 6 22,0 6 16 22

KQstnaderl .l .78:

Kostnadsklasse III (kr 1,45 - kr 2,05)

0 15 lA (s i de 3 6 )
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Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

T n: 17.. 80
Kfr: 07.0.8

VU-80-39



Dato: 18.4.80

005 Glomma og Lågen

Vinstra

65 Sandvatn

Oppland

Øystre Slidre

Kart nr.:1617 I
VM nr.:

(

0151A/GB (s. 42)

Felt/avløp:
Heirndalsvatn

Magasin:
N.Heimdalsvatn

a»?

128

a?
8,2

2
1/s/km
25

HRV
1052,2

3
ls
3,20

LRV
1050,0

1o° ?ae
107,6

1o' ?
15,0

mag. %
15

Vassvei: Eks. tunnel F = 9m, L = 6000 m, hf =0,05 m/100 m

%.
Fallhøyde: m
N. Heimdalsvatn 34

- Sandvatn

Effekt og energi:

5,55

max MW

Kostnader l.1.78:

1,5

-:1

H
n
m

31

Tilløp GWh

Tilkobling overføringstunnel/rør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv. avg.
Erstatning

Kostnadsklasse IIB 1,23 r/kWh

w#.a?
0,0738

fs.'
2,268

Midlere prod.
S V

7,9

GWh
Sum

6,5

0,3 mill.kr.
0,5 "
3,7 II

0,3 "
0, 5 II

1,0 II

1, 3 II

0,4 II

8,0 mill.kr.



- . '2.
I -
I..-

oleslh5 .
i)/ .

=

128.0 I 107. 6
I . -

=

..
em--

A-JI y.
89

•-207 :

:
I

- I

I
-=- J_

is _ .. -·· ..... I

-- .-- -----
1-

l

··•···

1
\ .  L

0 -
I

; 0

'

Au.s · -:--
]
fPligAn] •

I.:

0 0

0

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1617 ISZ, 1617 I
005 GLOMMA OG LAGEN
SANDVATN
Nyttbar vasskraft

C>

0  :

T n:Jir  -.lt.I
Kfr.: 1.ol t

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81
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Dato:
4.2.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Fosså Fron

66 Fosså

Kart nr. 1818 III l:elt/av1øp: km2 l/s/km2 ?/s 166 m3 /år

VM nr.
Fosså 96,0 11, 5 1,10 34,8

Magasin: n io6 a? mag.%
HRV

( \

Vassvei:\

Trerør, L = 400 m, mm1000, hf 0,4 m/100 m

'l re H e 2e
Fallhøyde: m m kih/? .kWh/m3

Kt. 252 - 40 38 0,090 0,361
kt 212

Effektog en erg i :

max«
m&/s E MM TilløpGWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

2, 20 0,7 3,1 2,2

(\

\/
Kostnaderl.l.78:

Inntak 0,6 mill. kr
Rørgate 0,5
Kraftstasjon 0,4
Permanentutstyr 1,8
Adkomst/kraft/telefon 0,2
Konsulenthonorar 0,4
Uforutsett 0,8
Renter i byggetiden, inv.avg. 0,9
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh 0,1

Sum 5,7 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,59 kr/kWh



3km
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'l 1..., 005 GLOMMA OG LÅGEN

) ·? Foss
• '---....._ \ Nyttbar vasskraft

.- ka )
OPPLAND  \.)

Te n1 11a1s79

Kfr: tJ .,l 5-1

NVE VASSORAGSDIREKIORATET VU-79-209
Avd. for vasskraftundersokelser



Dato:
4.2.80

005 Glomma og Lågen Oppland

Moelva Ringebu

67 Moelva

Kartnr. !:elt/avløp: km2 /s/an ?/s 1o6 ?jar
1817 IV

VM nr.
Inntak 87,0 11, 5 1,00 31,3

Magasin:
Inntaksmag.

n HRV LRV o° ? mag.%

r Vassvei:
Plastrør, L = 800 m, Ømm900, h== 0,5 m/100 m

Hr H e 2e
_F_a11høyde: m m uh° .kWh/m3

Kt. 310 - 110 106 0,207 0, 252
kt. 200

Effektog energi :

maxm/s E MI Ti 11øpGWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

2,0 1,8 7,9 5,2

KQstnader1. l .78:

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,6 mill.kr.
2,0
0,5
3,2
0,3
0,5
l,4
1, 7
0,4
10,6 mill.kr.

r Kostnadsklasse III 2,04 kr/kWh

0151A (side 3)
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Dato: 4.2.80

005 Glomma og Lågen

Stokkeelva

71 Redalen

Oppland

Gjøvik

Kart nr · 1816 I

VM nr.
Eelt/avløp:

Ringsjøen
Redalen

Magasin:

Ringsjøen

an l/s/km2 ?ts 1o6 ?jar

101,4 14 1,42 44,8
119,5 12 1,43 45,2
220, 9 2,85 90,0

a
HRV LRV_

o6 a? mag.%

1,2 379 376 3 6 8,0
For totalt fert 3,6 4,0

r
,,--

/ Vassvei:
Trerør, L = 1200 m, rm 1300, h= = 0,4 m/100 m

th»re H e 2e
Fallhøyde: m m kHh/m3 kWh/m°

Kt. 200 - 60 55 0,131 0,257
kt 140

Effektog energi:

ax«m&/s E MM Tilløp GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

5,42 2,5 11, 8 8,3

Kostnader 1 .1 .78:

Regulering Ringsjøen
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,4
1,0
2,7
0,9
4,0
0,2
0,9
2,0
2,4
0,6

Sum 15,1

mill. kr

L"
II

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,82 kr/kWh
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Dato: 28.2.80

005 Glomma og Lågen

Hunselv

73 Huntonfallet,( alt. I)

Oppland

Gjøvik

Kart nr. 1816 I kn /s/km ?/s 1o6 m3 /årF.el.t/avløp:

VM nr. Einavatn 159,0 14,5 2,31 72, 7
Skjellbreia 24,8 14,0 0,35 10,9
Skumsjøen 45, 2 14,0 0,63 20, 0
Inntak 146,0 11 0 1,61 50,6

75,0 4,90 1542
Magasin: km HRV LRV 10 mag.z
Einavatn 12,70 398,4 396,1 29,1 40,0
Skjellbreia 2,70 408,7 406,2 6,6 60,5
Skumsjøen 1 45 432,0 429,0 4,4 22,0

For totalt felt 40,1 26,0

Vassvei: Sjakt, L = 40 m, F
2 plastror, L = 40 m, mm

Fallhøyde:

Kt. 167 -
kt. 133,5

lr
m

H
m

= 20 m, he = 0,01 m/100
(1100  +  1400), h= = 0,55

e 2e
kih? kWh/m?

m
m/100 m

33,5 33,0 0,075 0, 257

Effekt og energi:

a ?/s

8,0

Kostnader 1. l .78:

E MMmax

2,3

Til 1 op GWh

11, 6
(1

Magasin eksisterer
Inntak m/luke, rist m.m.
Sjakt 9000 kr/m + div.
2 stk. plastrør
Avløpstunnel, L = 370 m, F = 8 m?
Undervannskanal
Kraftstasjon i fjell
Permanentutstyr (2 turbiner)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar (10 %)
Uforutsett (20 %)
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod. GWh
S V Sum

0,0
2,0
0,4
0,2
l,4
0,2
1,0
4,7
0,4
1,0
2,3
2,7
0,6

Sum 16,9

9,4

mill. kr

II

II

mi 1. kr

Kostnadsklasse III 1,80 kr/kWh

015lA (side 2 4)



Dåto: 20.2.80

005 Glomma og Lågen

Hunselv

75 Breiskallen

Oppland

Gjøvik

1816 IKa rt nr.

VMnr.

/

0151A (side 23)

Eelt/avlop: kn 1/s/km ?/s 106 ?/gr
,v'

Eina vatn 159,0 14,5 2,31 72,7
Skjelbreia 24,8 14,0 0,35 10,9
Skumsjøen 45,2 14,0 0,63 20,0
Brei skal len 65,0 11,0 0, 71 22,5

294, 0 4,00 }5!
Magasin: km HRV LRV 1-0 m mag. %

Skumsjøen 1,45 432 429 4,0 22,0
Skjelbreia 2,69 408,68 406,18 6,0 60,5
Einavatnet 12,68 398,36 396,06 30,0 40,0

For totalt felt 40,0 32,0

Vassvei:
Trerør, L = 100 m, Ømm 1500, h = 0, 5 m/100 m

tlre H e 2e
Fallhøyde: m m ku? kWh/?

Kt. 277 ,5 - 19 18 0,043 0,257
kt. 258,5

Effekt og energi:

maxm/s E MI Ti 11 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

6,80

Kostnader 1.1 .78:

1,0

Reguleringer
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

5,4

Sum

1,0 mill. kr
0,6
0,3
0,5
2,5
0,1
0,5
1,1
1,3
0 3
8, 2 mill. kr

4,6

1,78 kr/kWh



Dåto: 20. 2. 80

005 Glomma og Lågen Oppland
\
1 Hunselv Gjøvik

76 Konge ls tad

Kart nr. 1816 I Eelt/avløp: km2 l/s/km2 ?/s 106 m°/ar
VM nr.

0,61 19,2Skumsjøen 45,2 13,5

Magas in:

Skumsjøen

n
1,45

lIB.Y._

432
.1!BY...
424

o@a? mag.%

4,0 20,8

Vassvei:
Plastrør, L = 3200 m, Ømm 600, he = 0,55 m/100 m

H»re H e 2e
Fallhøyde: m m I/n° .kWh/m3

Kt. 432 - 142 123 0,293 0,257
kt. 290

Effekt og energi :

maxm/s E MM Ti 11 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

1,04

Kustnader 1.1 .78:

1,1

Inntak, senk
Rørgate
Svingekammer
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

5,6

2

0,4 mill.kr
2,0
0,3
0,7
2,0
0,2
0,6
1,2
1, 5 II

0 f 3 II

4,8

Sum 9,2 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,92 kr/kWh

0151A {side 22)



Da to: 18.4.80

005 Glomma og Lågen

Hunselva

77 Vestbakken

Oppland

Vestre Toten

i Kart 1816 Felt/avlo:
2

1Zs/km
2 3

1o° a?enr. : II km nls
i VM nr.: Skjellbreia 26,5 14,0 0,37 11,7

Einavatn 132,8 14,5 1,93 60,7
Inntak 6,9 13,0 0 09 2 8

166,2 2,39 75,2

Magasin: km
2

Reg. hoyde 1o° 3
8m mag.

Skjellbreia 2,65 2,5  m 6,6 56,4
Eina vann 12,66 2,3  m 29,0 47,8

For totalt felt 35,6 47,3

Vassvei: Plastror, L = 1400  m, mm1100, he = 0,45 m/100 m

Fallhøyde:
kt .. 394,0
-kt. 348,2

Eks. stasjon i dår-
lig forfatning. For
videre drift kreves
det investeringer
for 4-5 mill. kr

Effekt og energi:

Hmax ?/s

3,59

"%.e
m
45,8

max MW

1,2

H
n
m
39,5

Tilløp GWh

6,8

eks

Kostnader 1.1.78:

Regulering eksisterer, vedlikehold
Rørgate
Kraftstasjon, vedlikehold
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 kr/GWh

w&a?
0,0908

5>
0,379

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6,2

0,2 mill.kr
2,8 11

0,2 11

3,0 II

0,1 II

0,6 II

l,4 II

1,7 II

0,0 II

Sum 10,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,61 kr/kWh

0151A/EU (s.39)
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005 GLOMMA OG L GEN
HUNTONFALLET  o.s.v

Nyttbar vasskraft
Te n:zxf.13.1a19r9

Kfr:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79- 204



Da to: 18 . 4 . 8 0

005 Glomma og Lågen

Aklangselva

92 Åklangselva

Oppland

Lunner

Kart nr.:1915 IV
VMnr.:1572

Grøa er ført bort
til vassverk Felt
l6m? avlop 1,0
1o6-3

'---

Totalt forbruk
inkludert vann
fra Skjellbreia
5 mill. m3

Vassvei:
Plastrør, L = ll00 m,ø mm 1000, h = 0,40 m/100 m

"%e H
n ewe? 5s-Fallhoyde: m m

40 35,5 0,085 0,216

Effekt ogenergi:

10 års vernet

Felt/avløp:
Storåa
Skjellbreia-Grøa
Inntak

a»?
47,8
46,7
15,4
109,9

Bortført til vassverk

Magasin: a Hev
Vassbraa 3,33 3
Skjellbreia-Grøa 2,5 1,5

For totalt felt

Hmax m?/s max MW

3,6 1,0

Kostnader 1.1.78:

2
1/s/km
21
20
17

3 1o° a'els
1, 04 32,3
0,93 29,4
0 26 8 3
2,23 70

0,13 4,0

Senk 1o° 3
%m mag.

1 13, 0 48,0
0 3,3 11,2

16,3 23,3

Tilløp GWh

6,0

Magasin, vedlikehold, andel
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv. avg.
Erstatning, 0,05 mill.kr./GWh

Sum

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,3

0,1 mill.kr.
0,4 II

1, 7 II

0,7 II

2,1 II

0,7 II

1,0 ,,

1,3 II

1, 6 II

0,3 II

9,9 mill.kr.

Kostnadsklasse III 1,87 kr/kWh

0151A/GB (s. 40)



Dato: 18.4.80 Oppland

005 Glomma og Lågen

Storåa

r 93 Storåa GranI

\__ I

Felt/avlop:
2

1Zs/km
2 3 a° a'aeKart nr. :1915 IV km mls

VM nr.:1572 Vassbråa 39 22 0,86 27,0
Inntak 8,8 19 0;18 5,3

47, 8 1, 04 32,3

Magasin:
Vassbråa

en? Hev
3,33 3
For totalt felt

,r

L

Vassvei:
Plastrør, L = llOO m, ø mm 700, he = 0,5 m/100 m

"%. H
n

wfz? a?Fallhøyde: m m
Kt. 520 -
Kt. 460 60 54 0,129 0,216

Effekt og energi:

10 års vernet
4max m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh

s V Sum

1,76 0,8 4,2 3,9

Kostnader 1.1.78:

Magasinvedlikehold
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv. avg.
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh

Senk
1

1o° a?

13
13

mag. %
48
40

0,1 mill.kr.
0, 4 "
1,4
0,4
1,8
0,5
0,6
1,0
1, 2
0,3

"

Sum 7, 7 mill. kr

Kostnadsklasse III l,97 kr/kWh

0151A/GB (s. 41)





Da to : 18 • 4 • 8 0

043 Drammensvassdraget

Moselva

13 Moselva

Oppland

Jevnaker

Kart nr.: 1815 II
VM nr.:

. '

015 lA/EU (s • 3 8 )

Felt/avløp:
Øyangen
Mosjøen
rest kt. 350

Magasin:
yangen
Mosjøen

Vassvei: Rør, tre L = 1300 m, mm500, hE z 0,4 m/100 m
Rør, stål L = 750 m, Ørnm400, h = 0,8 m/100 m

"%re Hn ewe? 5seeFallhoyde: m m
kt. 350
kt. 177 173 161 0,383 0,254

Effekt og energi:

Hma m?/s

0,5

max MW

Kostnadsklasse IV

? 2 3 o' a?e1/s/krn mls
9,7 15 0,15 4,6
6,1 15 0,09 2,9
6,2 13 0 08 2 5
22,0 0,32 10,0

a? Hey Senk 1o° 3
9%m mag.

3,2 1,0 0,4 4,6 100
0,45 1 5 0,5 0,9 31
For totalt felt 5,5 55

0,7

Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

Dam yangen
Darn Mosjøen
Inntak
Rørgate, tre, 800 kr/m
Rørgate, stål, 2400 kr/m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.av.
Erstatninger 0,05 mill.kr/GWh

3,8

Midlere prod.
S V

0,2
0,3
0,4
1,0
1,8
0,4
1,0
0,4
0,5
1, 2
1,4
0,2

Sum 8,8

GWh
Surn

3,6

mill. kr

mill. kr

2,44 kr/kWh
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043 DRAMMENSVASSDRAGET
MOSELVA T  n:2t<.tt.6.M
Nyttbar vasskraft Kfr: e .o6.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-71
Avd. for vasskro f t_underskelser



DAto: 28.2.80

043 Drammensvassdraget

Fallselva

14 Fallselva

Oppland

Søndre Land

Kart nr. 1816 II

VM nr.

!

0 15 lA (s ide 3 4)

Eelt/avløp:
,

Inntak

Magasin:

Trevatna

4, 25

KQstnader 1 .1 .78:

kn
116

n
4,8

9,0

l/s/km2

14

.lifilL
384,0

LRV_

378,0

29,0

Regulering Trevatn (kanalisering}
Tunnel, sprengning under vann, opprigging
Overgang tunnel/rør
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv. avg.
Erstatning

1,62 51,2

1o°a?

19,5

mag.
38

\

) Vassvei:
Tunnel, L = 1750 m, F = min.tv., he = 0,15 m/100 m
Stålrør, L = 1200 m, ø mm= 1000, £; ·ss»noon.

l»r H e
Fa 11 høyde: m m kWh/n° kWh°

Trevatna -
Randsfjorden 249 238 0,567 0,254

Effektog energi:

m&/s
E MM Ti 11øp GWh Midlere prod. GWhmax max s V Sum

27

0,1 mill. kr.
5,5 "
0,3 II

7,6 "
1,5 II

13, 0 II

0,5 II

2,9 II

6,0 II

7,5 II

1,5 II

46,4 mill. kr.

Kostnadsklasse III 1,72 kr/kWh.

I



.........

I / I j
I I

; I•

I'\ I•

Fa/Ise/va

)
•

•
Trevatna 19.5

a> 384.00- 378.00
:::,

8
•>o·a.s

•

f l\

•

9.0i C,

t:14 FALLSELVA ,g

I$
j

N \ J•

I 1

1

•

\
•

\  116.0/51.2 ·(

(• c::

I
Cb-eCbsc::

c::,• V)
•
'=

--0 3km>
{"' \
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FALLSELVA Te n: 16.if.80

Kfr: . ,  .i' \ Nyttbar vasskraftz· <

OPPLAND \S
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-37Avd. for vassdra sdirektoratet



Dato: 28.2.80

f

043 Drammensvassdraget

Landåselva

15 Landåsen

Oppland

Nordre Land

Ka rt nr. 1816 IV

VMnr.
F.elt/avløp:

Landåsvatn
Landås

Magasin:

Landåsvatn

km 1/s/km ?/s 1o6 °/ar
17,0 14 0,2 7,5
73,3 14 1,0 32,4
90,3 1,3 39,9

n HRV LRV 1oa? mag.%
1,4 501 499,5 2,0 26,7
For totalt felt 2,0 5,0

Vassvei: Plastrør, L = 600 m, mu 900, he = 0,45 m/100 m
J

Hr H e 2e
Fallhayde: m m k1•1h/m3 kWh/m°

Kt. 270 - 75 72 0, 171
kt. 195 0, 254

Effekt og energi:

m@/s E MI Tilløp GWh Midlere prod. GWh
max max s V Sum

2,5 1,5 6,8 4,8

:

Kostnader 1 . 1 . 78:

Senking Landåsvatn 0,3 mill. kr
Inntak 0,8
Rørgate 1,6
Kraftstasjon 0,8
Permanentutstyr 2,9
Adkomst/kraft/telefon 0,5
Konsulenthonorar 0,6
Uforutsett 1,3
Renter i byggetiden, inv.avg. 1,6
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh 0,3

Sum 9,8 mi l.kr

Kostnadsklasse III 2,04 kr/kWh

0 15 lA (s i de 3 3 )
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Randsfjorden

043 DRAMMENSVASSDRAGET
LANOÅSEN Te n: 13.12.191':

Nytt bar vasskraft Kfr: o .o  •

INVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-79- 205
Avd. for vasskraftundersokelser



DA to: 28.2.80

043 Drammensvassdraget

Li vasselva

18 Bergseng

Oppland

Nordre Land

Kart nr. 1717 II Eelt/avløp: km /s/km ?/s 106 ?jar
,,

VMnr.
Livatn 103,1 17 1,75 55·,3
Inntak 2,0 17 0,03 1,1

105,1 1, 78 56,4

Majasin: a Hev Senk o ? mag. %

Livatn 0,2 2,5 1,0 0 7 1,3
s For totalt felt 0,7 1,2

(
Vassvei: 150 m, Ømm1000, hf = 0,55 m/100 mt_ / Plastrør, L =

H»re H e 5e
Fallhøyde: m m kWh/n? kWh/m?
Kt. 570 -
kt. 520 50 49 0, 116 0,254

Effekt og energi:

ax m3/s E MI Til 1 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

3,6 1,5 6,6 5,0

KQstnader 1 .1 .78:

Magasin, forbedringer, luker etc.
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,0 mill. kr.
1,3
0,4
0,4
2,9
0,5
0,6
1,4
1,7
0,3

Sum 10,5 mill. kr

KostnadsklasseIV 2,10 kr/kWh



N
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Gjerde

043 DRAMMENSVASSDRAGET
BERGSENG T n:l/T T.1.19801
Nyttbar vasskraft Kfr: of.,l.r1

NVE VASSDRAGSDlREKTORATET VU80 6
Avd. for vasskraft undersokelser - -



Dato: 28.2.80

043 Drammensvassdraget

Dalselvi

20 Lundmoen

Oppland

Etnedal

Kart nr. 1717 III !:elt/avløp: n 1/s/km ?ts 706 ?jar
,,

VM nr. Steinsetfjord 55, 4 16 0,9 28,0
Hieimfossen 22,6 16 0,4 11,4
Inntak 4,5 16 0,1 2 3

82,5 1,4 41,7

Magasin: n HRV LRV o8 a? mag. %

Steinsetfjord 2,9 698 695 8,7 31,1
For totalt felt 8,7 20, 9

Vassvei: Treror, L = 850 m, mm1000, he = 0,45 m/100 m

l»re H e 5e
Fallhøyde: f m uh/? kWh/m?

Kt. 537 -
kt. 495 42 38 0,090 0,254

Flere utbyggings-
al terna tiv. Effekt og energi:

max m3/s E MI Til 1 øp GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

2,4 0,75 3,8 3,4

(l

Kustnader1 .1 .78:
Regulering Steinsetfjoed
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,4 mill.kr
0,8
1,0
0,5
2,3
0,2
0,5
1,1
1,4
0,2

Sum 8, 4 mill. kr

0151A (side 31)

Kostnadsklasse IV 2,47 kr/kWh



Dato: 28.2.80

043 Drammensvassdraget

Dalselvi

21 Hieimfossen

Oppland

Etnedal

Kart nr.  1717 III

VM nr.

0151 (side 30)

E'el.t/avløp:
'·'

Steinsetfjord
Inntak

Magasin:
Steinsetfjord

\ Vassvei: Trerør, L = 850 m, mm1000, hr z: 0, 4 m/100 m

Hr H e 5e
Fallhoyde: .J!L m I/m? kWh/m?

Kt. 646 -
kt. 586 60 56 0,133 0,254

Effekt og en erg i :

maxm&/s E MM Tilløp GWh Midlere prod. GWhmax 5 V Sum

2,2

an 1/s/am a?/s 106 ?/ar
55,4 16 0,9 28,0
22,6 16 0,4 11,4
78,0 1,3 34,4

a HRV LRV 1oa? mag.%- -
2,9 698 695 8,7 31,1
For totalt felt 8,7 22,1

1,0

Kostnader l. 1 .78:

Regulering Steinsfjord (andel)
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

5,3 4,7

0, 4 mill. kr
0,8
1,1
0,6
2,5
0,2
0,6
1,2
1,5
0,3

Sum 9,2 mil.kr

1,96 kr/kWh
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20 LUNDMOEN · 0.75
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043 DRAMMENSVASSDRAGET
HIEIMFOSSEN, LUNDMOEN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

e n: .\.1.19i
Kfr: J o .o6s

VU-80-5



Dato: 28.2.80

043 Drammensvassdraget

Buvasselva

31 Buvasselv

Oppland

Sør-Aurdal

Kart nr.

VM nr.

1716 II
!:elt/avløp:

Buvatnet
Inntak

Magasin:
Buvatnet

«m 1/s/km ?/s 766 ?jar
78,2 17 1,33 41,9
1 3 16 0,02 0 7
79,5 1,35 42,6

n HRV LRV o a? mag. %-- --
1,0 317 315 2,0 4,8
For totalt felt 2,0 4,7...

Vassvei: Plastør, L = 1300 m, mm1000, h = 0,4 m/100 m

Hr H e 2e
f_a11høyde: m m ah/? kWh/?

Kt. 260 -
kt. 160 100 94 0,224 0,314

Effekt og en erg i :

maxm3/s la« MI Ti 11øp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

2,57 2,0 9,5 7,6

KQstnader l. 1 .78:
Regulering Buvatn
Inntak
.Rørgate
Kraftstasjon
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0,3 mill. kr
1,3 II

1,9 II

0,8 II

0, 2 II

0,8 II

1,7 II

2,0 II

0,5 II

Sum 12,6 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,66 kr/kWh

0151A (side 29)
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043 DRAMMENSVASSDRAGET
BUVASSELV Te n: 1't.12.1,1s
Nyttbar vasskraft Kfr: J o1.ol.r.

i

OPPLAND NVE VASSDRAGSDIREKTORATET U 79
Avd. for vasskraftundersokelser V - -206

- ---------



DAto: 13 . 3. 80

043 Drammensvassdraget

t Beg na

33 Eidsfoss

Oppland

Sør-Aurdal

Kart nr.

VM- nr.
Eelt/avlop:

st

Eidsfoss

Majasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

-km2

3234

km2

/s/km

20

Hev

?ts
65,6

Senk

lore
m

H
m

e
kWh/?

11 10,5 0, 025
Flere utbyggings-
alternativ Effekt. og energi :

qm.ax m3/s
E MWmax

Ti 11øp GWh

106 ?yr
2070

1oa?
1,021

mag.i

ze
kWh/?

0,314

Midlere prod. GWh
S V Sum

106 10 51,8 (I 50

KQstnader l .l .78:

Kostnadsklasse III (kr. 1,45 - kr 2,05)

0151A (side 35)



...
et

/

3234.0/2070.0

0 3km

"5( . .
•

\ N

•

4•
. r·I
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•

043 DRAMMENSVASSDRAGET
EIDSFOSS Te n:'ltT 16.'f.80

Nyttbar vasskraft Kfr: o  . , I.J-i1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunder skelser VU-80-36



Da to: 28 • 2. 80

043 Drammensvassdraget

) Begna

37 Fossheim

Oppland

Vestre Slidre

Kart nr. 1617 II

Felt/avløp
Inntak

km
1282

1/s/km?
23

?ts
29,5

Lg a?A
931

Magasin km? HRV LRV 1o6hr? mag. %

Slidrefjord 11,1 366,2 362,7 38,1
Vangsrnjøsa 18,8 465,7 462,7 54, 2
Utrovatn
yangen 13, 2 1211, 2 1180, 2 214,0

(
Steinbusjøen

\ Rysntjern 2,3 1430,6 1410,6 36,0
Fleinsendia 2,5 952,7 947,2 10,6
yangen 6,5 676,6 668, 3 44,0
Sendebutjern 1190, 8 1170, 8 11,0
Vindevatna 1 8 729, 0 721,0 20,0
For totalt felt 438,9 17

Her Hn e z e
Fallhøyde: m -Ea kWh/m? kWh/m?
Kt. 366,2 -
kt. 355, 0 11, 2 11, 0 0,024 0,546

Effekt o ener.i

Hmax m /s En x MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Surn

44, 25 3,8 22,3 7 11 18
r

' Kostnader 1.1. 78:

Reguler ing er, andel 2,0 mill. kr
Dam, H =  10 m 3,6 "
Kraftstasjon 4,0 II

Permanentutstyr 10,0 "
Adkomst/kraft/telefon 0,1 II

Konsulenthonorar 2,0 II

Uforutsett 4,3 I

Renter i byggetiden, inv.avg. 5,2 II

Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh 1,1 II

Sum 32,3 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,79 kr/kWh

0151A (s ide 27)
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043 DRAMMENSVASSDRAGET
FOSSHEIM T n: T6. .60
Nyttbar vasskraft Kfr: o . ''-"

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8Q 41
Avd. for vasskraftunderskelser " -



Dato: 28.2.80

043 Drammensvassdraget Oppland

Øystre Slidre

39 Ukshovd

Ka rt nr . 161 7 II

VM nr.

0151 (side 2 8)

Felt/avl op:

Vesleåni
Inntak

Magasin:

Vindevatna

km2 l/s/km 2 m?/s 1o6 n?/ar

11, 0 16,6 0,18 5,8
262,0 16,6 4,35 137,2
273,0 4 I 35 143,0

km2 HRV LRV 1o8 a? mag. %

729 721 20 14

\ Vassvei:
Tunnel L 5600 m, F 8 n?, 0,2 m/100 m'~- = = hE =
Sjakt, L = 50 m

Hr H e 2e
Fallhayde: m m wh? kWh/m°

Vindevatna -
yangen 54 48 0, 116 0,546

Effekt og energi :

max«
m3/s E MI Tilløp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

12,0 5 16,6 10 6 16

1·_1

\
)

Kostnader 1.1.78:f

Kostnadsklasse IIB (1,15 -1,45) kr/kWh
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CJ 043 DRAMMENSVASSDRAGET
UKSHOVD Te n. to..0
Nyttbar vasskraft Kfr: o'l.ø,_,.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraft under skelser VU-80-38



Dato: 18.4.80

043 Drammensvassdraget

Tveraani

Oppland

42 Sendebotntjern Vang

Kart nr.: 1617 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Sendebottj.

?
10,5

2
1/s/km
34,7

Magasin:
Sendebotntj.

Vassvei:

a?

1,0

Stlror, L = 700 m, mm600, h= = 0,75 m/100 m
Vinterkraft

Fallhøyde:
Sendebotntj.
-ca . kt . 10 2 0

Hmax m?/s

"%.e
m
200

HRV
1190,8

H
n
m
194

3
ls
0,36

LRV
1170,8

1o° a?±e
11,5

Effekt og energi:

1,08

max MW

«5a?
0,462

o° ?
11,0

mag. 8

95,7

1,8

Tilløp GWh

5,3

Kostnader l.1.78:

Inntak (dam eks.)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,3

0,4 mill. kr
3,3 II

0,6 II

2,9 II

0,5 II

0,7 II

1,7 II

2,0 II

0, 3 II

Sum 12,4 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,34 kr/kWh

0151A/EU (s. 37)



Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1617 I, 1617nz
043 DRAMMENSVASSDRAGET
SENDEBOTNT JERN
Nyttbar vasskraft

T n: 84.:
Kfr: a  •• i

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 81 150
Avd.  for vass kra f tundersokelser - -



Dato: 28.2.80

043 Drammensvassdraget
(

Tisleia

50 Vaset

Oppland

Nord-Aurdal

Kart nr. 1616 I

VM nr.
F.elt/avlop:

Fløadn

n
712

l/s/km2

21,4

?/s
15, 25

7o6 ?jar
480,8

Magasin: n HRV LRV 1oa? mag.%

Heling 867,83 865,83 18,7
Flyvatn 859,40 853,90 57,5
Storevatn 824,32 821, 32 13,3
Tisle i fjord 8 20, 57 809,07 123,4
Fløadn 808,00 792,00 35,0, For totalt felt 247,9 51,6
Vassvei: Trerør, L = 1500 m, mm2 X 1500, h= = 0,45 m/100 m

lre H e 2e
f_a 11 høyde: m m kHh/m3 kWh/m?

kt. 793
- Fiskebekken 25 18 0,429 1,513

Effektog energi:

maxm&/s E MI Tilløp GWh Midlereprod. GWh
max s V Sum

0151A (side 26)

21,0 3,2

KQstnader l. 1 .78:

Inntak, regulering, dam H = 4 m
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

20,6 18,5

4,3 mill. kr
7,8
1,0
6,5
0,5
2,0
4, 4,
5,3
1,0

Sum 32,8 mi l.kr

1,77 kr/kWh
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J 043 DRAMMENSVASSDRAGET

VASET
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREK1_0RATET
Avd. for vasskraft under sokelser

n: 13.11.80
Kfr: '/. •J.

vu-eo-4;



Dato:
4.2.80

432 Rauma

Asbjørnå

05 Asbjørnå

Oppland

Lesja

Kart nr.

VM nr.
1319 II

3 alternativ for
kraftstasjonssted -

I

kt. 840 - kt. 920
eller kt. 940.

Eelt/avløp:
,,

Majasin:

n l/s/km2

Inntak 57,1

a

65

Hev

3,7

Senk

117 ,o

1o%? mag.

Vassvei:
Duktile st.j. rør, L = 800 rn, Ømm 1300, hE = 0,6 m/100 Il

l%re H e 5e
Fa 11 høyde: m m uh/? kWh/m?

Kt. 1040 - 100 95 0,226 0,437
kt. 940

Effekt og energi:

ax m3/s E MI Tilløp GWh Midlereprod. GWhmax s V Sum

7,4 6,0 26,5 16,0

Kostnader 1.1 .78:

Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

1,0 mill.kr
3, 9 n

2,0
6,6
1,0
1,5
3,2
3,8
0,5
23, 5 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,47 kr/kWh

0151A (side 9)
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05 ASBJORNA 6.0

N

57.1/117.0

:
Baubergvatn

Diger kampvatn •
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Kol/vatn

.)___,,,,.......

432 RAUMA

ASBJRN
Nyttbar vasskraft

3km

Te n: 6.12..197.9

Kfr: $ a1.%4.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 79 198
Avd.  for vasskraftunderskelser - -



Dåto: 4.2.80

432 Rauma

Storgrøna

06 Storgrøna

Oppland

Lesja

-
Ka rt nr. 1419 III

VMnr.

Al terna tiv:
Ett prosjekt med fall
fra kt. 1280 - kt. 1125
= 155  m.  Ett prosjekt
'fra kt. 650 - kt. 625 =
25 m (Grønfossen) .

!:elt/avløp:

Inntak

Magasin:

Kt. 1280 -
kt. 1140

Effekt og energi:

na 9/s

4,4

Kastnader l .1 .78:

in

43,3

a

140

E MMmax

5,0

1/s/km-

50

Hey_

133

Inntak
Trerør
Stålrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

2,2

Senk

68,3

mag. %

( Vassvei:
I

Trerør, L = 900 m, mm1200, h = 0,4 m/100 m
Stålrør, L = 450 m, Ømm HOO, hr = °;"oo +

lre H e
Fallhøyde: m m kWh/m' kWh/m°

0,317

Tilløp GWh

21,6

Sum

0,437

Midlere prod.
S V

1,2 mill.kr
1,4
2,3
2,0
6,3
1,7
1,5
3,3
3,9
1,1
24, 7 mill. kr

GWh
Sum

14,1

Kostnadsklasse III 1,75 kr/kWh
)

0151A (side 8)
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432 RAUMA
STORGRNA
Nyttbar vasskraft

Te nNT17.12.19Ts
Kfr: o  ., .8

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79 207
Avd. for vasskraf tundersokelser - · -



DA to: 4.2.80

• 432 Rauma Oppland

Bøvri Lesja

07 Kågen

Ka rt nr. 1319 I Ee]t/avlap: km? /s/km ?/s 106 ?/gr
AM

VMnr.
Bøvri 36,1 60 2,2 68, 3
Bortført 9,4 60 0,6 17,8

26, 7 1,6 50, 5

Majasin: km2 HRV LRV 1o? mag .%

Bovervatn 0,6 1032 1025 3,2 6,3

Vassvei:
Stålrør, L = 3000 m, mm800, h= = 1,05 m/100 m

,AlternaivI å utnytte
fallet ned til Stugu-
flåten evnt. Bjørn-
kleiva.
Al terna tiv II
Utnytte Bøvrivatn
gjennom et framtidig
Bøvra og Ra urna.

·'

Hore H
Fallhøyde: m m

1032 - 455,7 425
575

Effektog energi:

ax m3/s E MWmax

e
kWh/n?

2,9 10

KQstnader l .l .78:

Dam
Rørgate
Kraftstasjon
Perman en tu ts tyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,012

Ti 11øp GWh

5e
kWh/m?

0,437

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

51,1 40

Sum

3,6 mill.kr
12,0

5,0
8,0
2,0
3,1
6,7
8,0
2,6

51,0 mi11. kr

Kostnadsklasse IIb 1,28 kr/kWh

)

1  c:; 1 A (s i dP 1 0 )
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432 RAUMA
KÅGEN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser

Te n:Uf .1.198
Kfr: 'I.øl

VU-80-4



Dato: 4.2.80

448
(

Litledalselva

Sørhellåi

12 Sørhella

Oppland

Lesja

Kart nr. 1419 I Eelt/avlop: kn
,

VM nr. Svartdalsvnt. 49,9
Sørhella 26,2

76,1

Magasin: km2

Svartdalsvnt. 0 5

l/s/km2

25
25

JIB.Y,_

1022
For totalt felt

?/s 1o6 ?/ar

1,2 39,3
0,7 20,7
1,9 60,0

LAV 1o? mag.%

1016 3,0 7,6
3,0 5,0

C • \

Vassvei:/ Trerør, L = 500 m, Ørnm1100, hr = 0,4 m/100 m

hr H e e
£._al l høyde: m m mh/? .kWh/m3

40 38 0,090 1,913

Effekt og energi:

max m&/s E MM Ti 11 øp GWh Midlere prod. GWhmax s V Sum

3,4 1,1 . 5, 4
<

4,3

Kastnader 1.1.78:

Regulering Svartdalsvnt.
Inntak
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatning

1,3 mill. kr
o,7 II

1,0 II

0,7 li

2,5
0,8
0,7
1,5
1,8
.Q..d..

Sum 11, 3 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,63 kr/kWh
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448 LITLEDALSELVA

SRHELLA
Nyttbar vasskraft

l
•

\

3km

T n: m.1a1979
Kfr: .,l.r

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79
Avd. for vasskra ftundersokelser - -208


