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( LANDSOVERSIKT

N ttbar vannkraft

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er ved utgangen av 1980
anslått cil 172 TWh.

Status pr. 31. desember 1980 (alle tall angir midlere arlig produk-
sjonsevne):

Utbygd

Konsesjon gitt (under utbygging)

89.7 TWh

vre Otra 0,9 TWh
Ulla-Førre 3.9 II

Eidfjord 1.7 II

Steinsland 0.5 II

Aurland 0.6 II Herav mindre
Orkla-Grana 1.2 II enn 10 MW
Alta 0.7 II

Andrel) 2.8 II 12.3 II 0,1 TWh

Konsesjonsøkt

Otta 2.8 TWh
Etna-Dokka 0.8
Tovdal 0.9
Breheimen 3.0
Gaular 1.2
Svartisen 4.1
Kobbelv 0.7
Andrel) 2.7 16.2 II 0,4 II

Forhndsmelding) gitt

Røldal-Suldal 0.7 TWh
;  5 Nausta o.7 II

I Rauma 1.0 II

Sanddøla-Lu ru 0.6 II

Vefsna 1.4 II

Andre}) 1.6 II 6.0 II 0,2 II

Rest, ikke vernet 24.3 II 7,1 II

Vernet
Til 1985 12.1 TWh 0,9 II

II ----------- Tw3)Varig 11.4 23.5 II 8,7

172.0 TWh

l) Prosjekter mindre enn 0,5 TWh/?r
2)om planlegging, i henhold til vassdragsreguleringslovenss 4a.
S)Prosjekter i vaig vernede vassdrag (0,5 GWh) i'e med i summen.





I

/

rc
' \

)

 
FINNMARK

«G•::..
t,
:,.
·:

'·«.t

 100 GWh

·".. ....,........

.......

Vasskraftpotensial
nye mindre kraftkilder
0.1-10 MW
Kostnadsklasse 1-1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.  for vasskraftundersokelser

l ..l 4/
26 2 ot

vu- 81- 90



FORKLARINGER

( \.
_j

Oversiktskart

På kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasse IV.

- Sort tall ved utløpet av vassdragene angir vassdragsnummer.

- Hvert kraftverk har fått sitt nummer med rødt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdraasnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen følger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot våre naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har  ikke  egne
nummer, bare vassdrag som løper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra
01-99. Nummereringen går fra utløpet og oppover i vassdraget,
alltid mot høyre.

- Felt angir totalt nedbørfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere år.

- Totalt ma asin angir sum av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallhøyde uten fradrag av falltap.

- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installas onen angir maksimal effekt.

Produksjon angir midlere årlig produksjon.

- Rør tunnel kanal angir vannveistype.

Produks 'onsbereanin

Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimetrert på kart i måle

stokk 1:50 000. Kartserie M711.

Avløp - Spesifikt avløp (l/s/km2) er vurdert etter isohydatkart.
2

q =/s

Q = Sum midlere årlig tilløp til verket, 106:n
3

nax= Ma'.<s ytelse

= :Je:1 t.il :::: __ ..
uaK

ri MW (E = 9, 81 ·;· a H
max " , max·'neo'

svarende vassfzing • n /s

• = Sasjonens totale ziringsgrad

= 3rutofalloude : l/3 (:·rn.7-LRV) -



H = netto fallhøyde "%e - falltap i vassvei (h rør etc.))n
HRV = Høyeste regulertevannstand i inntaksmagasin

LRV = Laveste II II II-It/ UV = Undervann for kraftstasjon

= Spesifikk produksjon (energiekvivalent)i kWh/m3e .
9,81·?

(e = 3600

z..e =Sumenergiekvivalent i kWh/m3 for alle nederforliggende,

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon = e •Q • k (GWh/år)

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

l. Reguleringsanlegg: Herunder dammer og overføringer. Kostnadene

dekker anleggskostnadene på stedet. Ikke

2. Inntak:

3. Rorgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkomst/kraft/

telefon:

3. Konsuilentonoar:

veier etc.

Kostnadene inkluderer nødvendig dam, luke,

overløp, rist og konus for rørgate.

Rørkostnadene inkluderer selve rørprisen,

pris for bukker og skjøter, pris for plane-

ring og legging av rørene og for transport

fra fabrikk til anleggsstedet. Oesssuten er

det i prisen for stålrør inkludert en tau-

bane langs rørgaten.

Tilrigging, sikring, driving, påslag etc.

er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke

med.

Bygning, fundament og tilrigging på stedet

er med i kostnadene. Fundamentet vil her

variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen

(turbin, generator, transformator, apparat-

anlegg m.m.) ): Kostnad ved kraftstasjons-

vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nødvendig

veganlegg og/eller helikopertransport.

Kraft/telefon innebarer kostnad til ka i

anleggstiden cg framforig a7 linje til

stasjonsvegg.

Honoraret e her en samlegrue for nad-

endige forundersoixelser (arter, grun-

og arbeide ed



9. Uforutsett:

10. Renter i bygge-

Ca 208 av postene 1-8.

Byggetiden ansltt for sm verk l-1,5 ar.

( iden, inv. avg. : Renter 6% av 1-9.

Inv. avg. 137 av 1-9.

ll. Erstatning: Beløpet settes til ca 0,05 mill kr/GWh

01.01.78, dersom det ikke er spesielle for-

hold som åpenbart vil endre dette.

12. Kostnadsklasse: Pr 01.01.78 er disse:

n

II

II

II

II

\

"

II

"
nt

II

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 "
IIB 115 - 145 II

III 145 - 205 II

IV 205 - 265 II

Pr 01.01.8l er disse:

I - 106 ore/kWh

IIA 106 - 142 II

IIB 142 - 178 II

III 178 - 250 II

IV 250 - 322 "
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FORKLARING TIL KARTENE

På kartene er vist alle kraftverk med vassveier. magasiner og
inntaksmagasiner.

Kraftverk .

•D
Nr., navn, maks ytelse

Utbygd/ delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Regulert vatn.

...
=-

Navn, magasinvolum i 106m3, HRV- LRV, ( utbygd magasin -
volum og HRV - LRV i parantes ).

Utbygd .

Delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Uregulert vatn.

pf··J _ ,, ,-' Nedborfelt, navn, areal
\.,•'""""-J  '--'.

MW.

km2/ midlere årsavlop 1a6m?

, Vassvei med inntakspunkt, utbygd/ delvis utbygd.

c--.  - Vassvei med inntakspunkt, ikke utbygd.
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10 MW ROGAL,ND
. -- -----------

Hoved- Elv, Arlt Samlet Tot.alt Brutto Q max. lnstallujon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vacsdr. R rr Eier Komm
vassdrag krafttstasjon ii, ma gasin fall Turbin (middel) klasse overfort T= tunnrrlon? mill.m milt, n? m nn% MW GWh K = kanal

.• -- ---•-·-- - - ---- ----

132 Sira
Tronvikelv
61 Tronvik 6 l 1 , 1 1 , 1 344 0,7 2,0 5,5 IV R Lund

Sætraåni
63 Handeland 15,7 3 0,6 2,0 240 1,75 3,6 1 3,l IV T

136 Hellelandselva
GydalsAni Eiger-
02 Helleland 51,0 128,6 22,7 90 5,9 4,6 23,4 III 'I' sund

Botnåni Dalane
03 Botnåni 8,0 21, 7 11,0 118 0,98 1,0 5,0 III R Elverk Lund

Melkefossene Eigo--
05 Melkefoss 7,8 20,9 1 , 8 335 1 ,06 3,2 16,6 III Sjakt sund

137 Bjerkreimelva
Fossebekken Dal ane Bjerk-.
06 Bjordal 9,7 23,0 6,4 491 1,0 4,0 23,6 IIB R Elverk r om

146 Oltedalselva
Merllandelva Stavange Gjes-
03 Oltedalsvatn 55,0 147,0 9,0 140 8,0 9,5 34,0 III T Elverk dal

147 Støl sva tnbek ken
01 Dirdal 3,35 9,2 1, 0 420 0,45 1,6 6,3 III R "

148 Dirdal selva
01 Byrkjedal 56,0 159,0 54,0 9,6 3,5 9,8 III R

Frafjordelva <149

Giljastølsbekk
01 Giljastølsva n 5,6 16, 1 1,0 401 0,9 2,9 11, 2 JIB R

0169 LB ( s. 1)
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -10 MW ROGALI\ND
------- ---------------- -

Hoved- Elv, e lt Samlet Totatt Brutto G max. Installas jon Pr oduksjon Kostnads- Vann, vacsdr. Re rr Eier Komm
vacsdrag kraftstasjon

on?
itsio, ma gasin fall Turbin (middel) llasse overt5r t T- tunnel
mill.m milt.m3 m 9% MW GWh K= kanal

•.. -------------·- -----· ·-

150 Espedalsåna
Fos sana
01 Fos sana 12, 6 3 5,4 3,6 388 1, 6 5 5,5 26, 1 IIB T 'or sand

Kvernaskardet
02 Espedalsvatn 5,5 16, 5 2,6 538 0,75 3,5 16, 9 III 'I' 'or sand

151 Fossmarkå.na
01 Griggelia 9,9 29,6 1, 2 345 1,6 5 4,7 15,3 IIB R

152 Fløyr lielva
02 Fløyrli II 15,2 45,6 1 , 8 420 2,5 6,0 29,l IIB T, R

03 Vassleia 12,0 36,7 16,0 49,5 1,76 0,74 4,1 III T

04 Fløyrli vatn 21,6 65, 7 19,4 67 2,7 1 , 5 8,6 IIB R

05 St. Hogganv. 17 ,6 53,5 17 ,6 25,5 2,4 0,5 2,9 III ·r

154 Fylgjesdalsbekke
01 Sagbakken 6,6 16,0 3,5 459 0,71 2,7 13,4 III R

155 Dalaelva
·o1 Dalaelv 13, 7 34,1 420 2,0 7,1 24,0 IIB T

157 Jørpeland selva
04 Svortung sva tn 9,9 25,3 18,0 171, 9 1, 52 2,1 9,5 III R Str and

05 Liarvatn 36,8 96,3 3,5 135 5,2 5,8 21,0 III R, T

158 Ardal_sel va Hjolme-

03 Urdavatn 20,5 53,7 47,0 140 4, 1 4,9 17,6 III R l and

0169v LB (s. 2)



OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10MW ROG LAND

----- ----- . ----·--- ------
Hoved- Elv, ett Samlet Totalt Brutto Q max. lnstallas.jon Pr oduks jon Koctnads- Vann, vas.sdr. Re r or Eier Komm
vassdrag kraftstasjon on itsis, ma gasin fall Turbin (middel) klas&e overfor t T-  tunnel

mill.m milt, nn@ m nn9% MW GWh K= kanal
.

161 Hjelmeland selva Hjelmo-

O 2 Stein 1 ands v. 9,8 24,7 4,1 377 1, 15 3,7 16, 6 III T l and

164 Norddalsåna

01 Våg ane 11, 5 28 ,o 3,7 378 1, 3 5 4,3 18,9 III T Suldal

166 Suldalsl#gen
Kolbeinstveitbek
02 Kolbeinstveit 4,8 10, 9 0,2 382 0,6 2,0 6,8 III R

Bekk fra Under-
bak kt jern
03 Underbakktjer 6,4 15,5 250 0,95 2,0 5,8 IV R

Steinså
04 Ritlandsvatn 5,2 10,6 1 , 9 313 0,5 1 , 3 6, 1 IV R

Stølsåna
42 vasstøl 27, 5 61,0 25,0 155 2,7 3,5 20,2 IIA T

52 Grubbed alen 7,5 16,6 7,5 80 0,69 0,5 2,5 IV R

16 7 Lingvangelva
·02 Gr imsvatn 53 128 33 103 8,10 7,0 30,0 III T

168 Malldalselva
01 Malldalselv 12,6 31, 8 1,2 282 1,7 4,0 14,7 IIB R, s

169 Sagåi
01 Sagå 10,7 27 ,6 210 1 , 7 3,0 8,2 III R

170 Storelvvassdr.
04 Svartkulp 63 194 103 50 12,28 5,2 23,0 IIA R

0169V LB (s. 3)

- - -----
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over 8. (-\
OVER KRAFTVERK0.1

)

ROG/\L/\ND
--------- ---··-- --·---

Hoved- Elv, it Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon Produksjon Koctnads- Vann, vacsdr. Re ror Eiczr Komm
vassdrag krattstasjon

on?
til aig 

3
ma gasin fall Turbin (middel) ktauc overfr t T- tunnel

mill. m mill.ml m ny% MW GWh K=kanal
---------- ------------- -----·----- . ---- ---- -- -

170 Storelvvassdr.
12 Slettedalen 36 94 85 105 0,00 8 22 III T Sauda

172 Hustveitelva
01 Hustveitelv 5,4 12, 7 2,5 464 0,57 2,1 10 ,8 III R

173 Vikastølelva
01 Klovn ingen 4,4 6,9 0,5 356 0,4 1, 2 4,3 IV R Su ldal

0169V/ B (s.  4)









TJ/LN
Dato: 10. 4. 79

0
132 Siravassdraget

Sætraåni
63 Handeland

Kart n r . 1 31 2 I I
VMnr.

Felt/avlop:

Setravatn

Li&ni

Magasin:
Sætra vatn

Rogaland

Lund

a 1/s/km2 rs oa?nae
4,7 63 0,30 9,33
5,2 62 0,32 10, 16
5,8 61 0,35 11,14
15,7 0,97 30,63

a HRV LRV o%a' ag.'%

0,5 377 373 2,0 21,4
Fortota t e t ,0 ,5

/ --...,_

) Vassvei:Tunnel, L = 2600m. Minstetverrsnitt.

Hor H e se
Fallhøyde: m m kWh/m3 kWh/m3

kt.180 - 240 240 0,571 0,63
Hovsvatn

Effekt og energi:

9max m /s ex MW Til lop GWh Midlere prod.GWh
s V Sum

1,75 3,6 17,5 13,1

Kostnader1 .1.78

Dam Sætravatn, L = 50m, H = 2 m -----------o 5 mill kr
2 inntak-----------------------------------o:g ·
Tunnel, L = 2,6km-------------------------7,3
Sjakt, L = 350 m ---------------------------1,5
Kraftstasjon+ tran. tunnel ----------------1 ,6
Permanentutstyr----------------------------7,0
Adkomst/kraft/telefon----------------------1,8
Konsulenhonorar --------------------------- ]
Uforutsett---------------------------------4,5
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------5,4 11

Erstatning,0,05mill. kr/Gt-.!h --------------0,9 11

Sum 33,5 mi11 .kr

II

Kostnadsklasse IV 2,56 kr/kWh
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NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser VU-79-11



TJ/LN

Da to  : 11 . 4 . 7 9

136 Hellelandselva
Gydalsåni

02 Helleland

Ka rt n r  . 1 31 2 I I I
VMnr.

Felt/avlop:
Botna vatnet
Urdalsvatnet
Teksevatnet

Magasin:
Botna vatnet
Urdalsvatnet
Teksevatnet

Rogaland

ea?

8,0
7,9
35, l
,o

a

1usra
82
75
75

HRV
321,8
212,0
182,3

s
0,6
0,6
2,8
4,0

LRV
314,5
202,0
178 ,5

Eigersund

oa?re
21,7
19,6
87,3
8,6

ca?
11,0

6,2
5,5

,7

mag.%

50,7
31,6
6,3

,6

"
/ Vassvei:Tunnel,L = 3500 m, Tverrsnitt,5,5mn?

Hor H ow$53 e
Fallhøyde: m m kWh/m3

Teksevatn 90 ? 90 0,214 0,146
Helleland

Effekt ogenergi:

9max m /s ax MW T51lop GWh Midlereprod. GWh I
S V Sum

5,9 4,6 27,6 23,4 I

- i

Kostnaderl .l .78

Inntaksdam, restaurering, luke, rist m.m.---0,5mill .kr
ut·s1ag under vann -------------------------- l ,O 11

Tunnel ------------------------------------13,0 mill.kr
Kraftstasjon------------------------------ 10,3 11

Bro og veg---------------------------------0,2 11

Kraftlinje (eksisterende linje for liten kap) 0,3 11

Uforusett ----------------------------------3,5 11

Renter byggetiden, inv.avg. ----------------5,0 11

Erstatninger0,05mill.kr/GWh
+ tillegg p.g.a. fiske i elva--------------1 ,5 11

Sum 35,3mill.kr

Kostnadsklasse III 1,51 kr/kWh



I . _-

0

35.1/87.3

Bils  tadva  In

\
Urda/svaln 6.2
212. 00  -  202 00

\ s/es
t;;;-·'\
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ROGALAND

i
Botnavatn 1l0

21.80  -  314.50

)
8.0/21. 7

136 HELLELANDSELVA
HELLELAND
Nytt bar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser

Te n:li>9.1.197<1. 
1

Kfr:, 13-2-7

VU-79-8 I



TJ/LN

Dato : 11 . 4. 79

136 Hellelandselva·
(\
·\ · Botnåni

03 Botnåni

Rogaland

Ka rt nr . 1 31 2 I I

VMnr.
Felt/avløp:
Botna vatnet

Magasin:
Botna vatnet

km2

8,0
1/s/km2

86

Lund

o%?n
21, 7

km2 HRV
321,8

LRV
314,5

o%?
11,o

mag.%
50,7

Vassvei:Plastrør,L = 700 m, 0 = 700 mm,he= 0,4 m/100 m

Hr Hr ow$53 <e
Fallhoyde: m m kWh/m3
Botna vatnet 118 14 0,271 0,146- Sandvatni

Effekt og energi:

9ma x m /s naxMW Tilløp GWh Midlereprod.GWhI
s V Sum I

-,

0,98 l , 0 5,89 5,0

Kostnader l .1 .78

Inntak (luke i eksisterende dam) ----------- 0,3 mill .kr
Rørgate------------------------------------ 0,9
Kraftstasjon------------------------------- 0,5
Permanentutstyr---------------------------- 2,8
Kraftlinje---------------------------------0,6
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 1,1
Konsulenthonorar--------------------------- 1,0
Uforutsett--------------------------------- 0,6
Renteri byggetiden, inv.avg. --------------l ,6
Erstatninger 0,05 mill.kr/GWh --------------0,3

Sum 3,7nAT.

Kostnadsklasse III 1,94 kr/kWh



Gryvatnet
rf7

,--· e · 8.0/21.7 ·--·
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'--· )..........._ .
03 BOTNANI 1.0

11.0

Sandvolni

0 3km

-)

I
)

ROGALAND

136 HELLELANDSELVA
BOTNÅNI
Nyttbar vasskraft

NVE VAS SDRAGSOIRE KTORATET
Avd. for vas skra f tunderskelser

n:a0 9.1.79.
Kfr: /1f '-'·l·7'f

VU-79-9



TJ/LN

Da to : 11 . 4. 79

136 Hellelandselva Rogaland

05 Melkefoss

Ka rt n r . 1 31 2 I I I
VMnr.

Felt/avløp: km2
Melkefoss vest 4,4
Melkefoss ost 3,4

1/s/km2

85
85

?is
0,37
0,29
0,66

Eigersund

o%?sr
11 ,8
9, 1
0,9

Magasin:
Melkevatn

a?

0,23

HRV
600

LRV
592

oa?
1 ,8

mag.'%

8,6

\ Vassvei:Sjakt,L = 800m,mm 800,he= 2,4m

Hr H &$6 Se
Fallhøyde: m m kWh/m3

L.Melkevatn 335 332 0,793 0, 146
- Gyåni

Effektog energi:

9ax m /s ix MW Til lop GWh Midlere prod. GWhj
S V Sum

l,06 3,2 16,6 11 ,

Kostnader 1 .1.78

Dam,L = 60 m, H = 4 m +senking-----------1,3mill.kr
Overføring---------------------------------1,4 11

Inntak-------------------------------------0,3 11

Sjakt (m/rør nederst) ----------------------2,8
Kraftstasjon-------------------------------1,0
Permanentutstyr----------------------------4,0
Adkomst/kraft/telefon ----------------------0,3
Konsulenthonorar---------------------------1 ,3
Uforutsett---------------------------------2,5
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------3,0
Erstatning,0,05mill. kr/GWh --------------0,8

Sun TB,AT.z%

Kostnadsklasse III 1,61 kr/kWh
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ROGALAND

136 HELLELANDSELVA
MELKEFOSS
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
r vasskraf tunderskelser

T n: 1o.1.79
Kfr:  J(f 1.1-2.-7'1 1

VU-79-12



TJ/LN

Dato: 11.4.79

137 Bjerkreimelva
Fossebekken

06 Bjordal

Kart nr. 1312 III
VMnr.

(_

x) Billigere kraft-
linje hvis større
utbygging på
andre siden av
dalen

Felt/avløp: km2
Stora vatn 4,3
Vt. Fisklausv. 5,4

9,7

l/s/km2

75,0
75,0

is
0,32
0,40
0,72

Rogaland
Bjerkreim
Dalane Elverk

o%sr
10,2
12,8
23,0

Magasin: a? HRV LRV o%? mag.'%

Stora vatn 0,72 704 696 5,9 57,8
Vt. Fisklausv.0, 15 709 706 0,5 3,9

or tota t e t 6, 7. .

Vassvei: Stålrør, L = 1025 m, 0mm 500,h= = 1,2 m/l00m

Hr H e Se
Fallhoyde: m m kWh/m3 kWh/m3

Storavnt. -
Vnt. 210 491 479 1,140 0,000
Effektog energi:

9max m /s ex MW Til lop GWh Midlere prod.GWh
s V Sum

1,0 4,0 26,2 23,

Kostnaderl .1 .78

Inntaksdam Storavatn,H = 5 m, L = 100m --- 3,4 mill .kr
Kanal og inntakskonstruksjoner -------------O,1 11

Tunneloverføring fra Vt. Fisklausv. -------- 3,3 11

Dam Vt. Fisklausv.H = 3 m, L = 100 m ------ 1 ,5 11

Rørgate 3800 kr/m (evnt. sjakt) ------------ 3,9 11

Kraftstasjon-------------------------------1,0 11

Permanentutstyr---------------------------- 5,7 11

Adkomst/kraft)/telefon --------------------1,5 11

Konsulenthonorar--------------------------- 2,0 11

Uforusett ---------------------------------- 4,8 11

Renter i byggetiden, inv.avg. --------------5,4 11

Ers ta tning, 0,05mi11 . kr/-Gk]h .---------.---- 1,3 11

Sum 3 3,9 mil 1 .kr

Kostnadskalsse IIB 1 ,44 kr/kWh
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Or sdaten

ROGALAND

0 3km

137 BJERKREIMELVA
BJORDAL
Nyttbar vasskraft

e n:llR).11.1.7a.
Kfr: J/F J:J-Z-1'1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd, for _vasskraf tundersokelser VU-79-13



TJ/LN

Da to  : 1 7 . 4. 79
146 O 1 teda 1 elv a

( ) Madlandsvatnet

03 Oltedalsvatn.

Rogaland

Gjesdal

Ka rt nr  . 1 21 2 I

VMnr.

Felt/avløp: km2

Madlandsvatnet55,

l/s/km2

85
o?re

147,0

Magasin: km2 HRV LRV 106m3 mag.%

Reg.høydene er Madlandsvatnet0,9 2551) 245l) 9,0 6, 1
usikre, men det
ble sagt at vannet
kunne reguleres
.10 m.

(-1
Vassvei: F = 7,5 n?,' Tunnel, L = 3250 m, h,-= 0,5 m

lbr H $ <e
Fallhølde: m m kWh/m3

Madlandsvnt.
Oltedalsvnt.139,5 139,0 0,330 0, 194

Effekt og energi:

9ax m /s C' MW Tilløp GWh Midlere prod. :max s V Sum

8,0 9,5 48,0 34,0:-----·

Kostnader 1 . 1 . 78

Dammed inntak----------------------------- 4,4 mill .kr
Tunnel,L = 3250 m ------------------------- 8,8 11

Trykksjakt, L = 190 m ---------------------- 1,1 "
Svingekammer------------------------------- 0,4
Kraftstasjon------------------------------- 2,0
Permanentutstyr--------------------------- 14,0
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 0,1
Konsulenthonorar--------------------------- 3,1
Uforutsett---------------------------------6,8
Renteri byggetiden, inv.avg. -------------- 8,1
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh -------------- 2,4

Sum 51,2mT.

Kostnadsklasse III 1,51 kr/kWh.



•

•

•

•

0

N Kvitlavatn •

7
I

ROGALAND

146 OLTEDALSELVA
OLTESVIK, OLTEDAL
OLTEDAL SVA TN
N ttbar o utb d vasskraft
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders6kelser VU-79-14



TJ/LN

Da to: 11 . 4. 79

(  -, 147 Stølsvatnbekken Rogaland
Gjesdal

01 Dirdal

Kart nr • 121 2 I

VMnr.
Felt/avlo:

Inntak

Magasin:
Stølsvatnet

km2

3,3
l/s/km2

87,5
rs
0,29

km2

0,2
Hev

2

Senk
3

ca?
1,0

mag.%

10,9

' .
( \

10
Vassvei: Stå 1 rør,L = 900 m,0mm 400,hf= 1,2 m/100 m

Hr H ow$?
e

Fallhøyde: m m kWh/m3

Stølsvatnet
fjorden 420 409 0,978 0,000

Effekt og energi:

9max m /s ex MW Ti 11øp GWh Midlereprod.GWh
s V Sum

0,45 1,6 9,0 6,3
)

Kostnaderl .1 .78

Inntak------------------------------------- 0,5 mill .kr
Rørgate, 3300 kr/m · 900 m ----------------- 3,0
Kraftstasjon------------------------------- 0,5
Permanentutstyr---------------------------- 2,1
Adkomst/kraft/telefon----------------------0,7
Konsulenthonorar--------------------------- 1,2
Uforutsett--------------------------------- 1,6
Renter i byggetiden, inv. avg. ------------- 1,9
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh ------------- 0,5

Sum 12,oT.

Kostnadsklasse III 1,90 kr/kWh

r  ·





TJ/LN

Dato:  17 .4.79

148 Dirdal sel va Rogaland
Gjesdal

01 Byrkjedal

Kart nr. 1312IV

VMnr.

1) Hunnerdalsover-
føringen er
trukket fra.

Felt/ avløp: l) km2

Inntak.kt. 340 56
l/s/km2

90
s
5,04

oa?se
159

Magasin: ea? mag.%

Uregulert

\ Vassvei: Plastrør,L = 2250 m, mm 1500, hf 0,48 rn/100 rn

hr H o$5r3 e
Fallhøyde: m m ih/in?

Kt. 340 -
Byrkjedal 54 43 0,103 0,000

Effekt og energi:

Sax m /s lex MW Til lop GWh Midlere prod.GWh
s V Sum

9,6 3,5 16,3 9,8

Kostnader 1. 1 .78

Inntaksdam, L =25m, H = 1,5 m ------------ 0,5 mi]] .kr
Rorgate, 1730 kr/m · 2250m ---------------- 3,9 11

Kraftstasjon------------------------------- 0,7 11

Permanentuts tyr ---------·-------------------6, 2 fl

Adkomst/kraft/telefon ---------------------- 0,l fl

Konsulenthonorar---------------------------1,7 11

Uforutsett--------------------------------- 2,6 11

Renter i Dyggetiden, inv.avg. -------------- 3,1 11

Erstatning,0,05 mill. kr/GJh --------------0,8 fl

Sum }9,6mill .kr

Kostnadsklasse III2,00. kr/kWh
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01 BYRKJEDAL 3.5

•BYRKJEDAL
HUNNERDALSOVERFORINGEN ER
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TOTALT 37.9 K? 105 MIL2/ AR
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,....,.......,
I
I

J

ROGALAND

148 DIRDÅLSELVA
BYRKJEDAL
Nyttbar vasskraft

e n:bJ 15.f 7c
Kfr:  tlf l3-.Z-

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VLJ 79
Avd. for vasskraftundersjkelser - - ]{



TJ/LN
Dato  : 1 7 . 4 • 7 9

(--'-.

)  149 Frafjordelva

Bekk fra Giljastølvatn
01 Giljastolsvatn

Rogaland
Gjesdal

Kart nr • 1 31 2 I V

VM nr.

Felt/avløp: km2

Giljastolvatn 5,6

Magasin: km2

Giljastalvatn 0,55

l/s/km2

91

HRV
406,5

LRV
404,5

s
0, 51

oa?re
16,1

o%?
l ,0

mag.'
6,2

\

Vassvei: Stålrør,L = 1025m,0mm 450,hf= 1 ,2 m/100 m

Hbr H ow$+ Se
Fallhøyde: m m iha?

Giljastølvnt.
fjorden 401 389 0,925 0,000

Effekt og energi:

Sax m /s I ex MW Ti 11øp GWh Midlere prod.GWh
s V Sum

0,9 2,9 14,9 11, 2 i

Kostnader 1 . 1 . 78

Dam Giljastølvatn. H = 1,5 m, L = 16 m -----0,3mill .kr
Inntak------------------------------------- 0,4
Rørgate,3500 kr/m ------------------------- 3,6
Kraftstasjon-------------------------------0,5
Permanentutstyr---------------------------- 3,6
Adkomst/kraft/telefon----------------------0,3
Konsulenthonorar--------------------------- 1 ,3
Uforutsett---------------------------------2,0
Renter i byggetiden, inv. avg. ------------- 2,4
Erstatning (ekstra stor) ------------------- l ,3

Sum 5,7rn, •kr

Kostnadsklasse IIb 1,40 kr/kWh
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ROGALAND

149 FRAF JORDELVA
GILJASTOLSVATN
Nyttbar vasskraft

Te n: 15.1. 79
Kfr : 15-2-77

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser VU-79 -17



TJ/LN

)ato: 17.4.79

150 Espedalsåna
·(\

/ Fossåna
01 Fossåna

Rogaland

Forsand

Ka rt nr . 1 31 2 I V

VMnr.

Felt/avlop:

Fossvatn
Fossjuvet

a
10,0
2,6
2,6

1usta
90
85

as
0,9
0,2
1,

o%?nee
28,4
7,0
5,

Magasin: a HRV LRV- -
Fossvatn 0,30 713 710
Radekvevatn 0,35 732 728
Molteknutvnt.0,35 767 763

For totaltfet

o%?
0,9
1,4
1 , 3
3,6 0,

Vassvei:Tunnel, F = min. tverrsnitt

Hr H e 5e
Fallhoyde: m m kWh? kWh/m3
Fossajuvet -
Indravt. 388 388 0,922 0,000

Effektog energi:

9max m /s ex MW Tilløp GWh Midlereprod.G )
s V Sum !

l ,65 5,5 32,6 26,

Kostnader1. 1 .78

Dammer, 3 stk. -----------------------------1,2 mill .kr
Inntak-------------------------------------0,4
Tunnel m/sjakt og rigg---------------------6,3
Kraftstasjon-------------------------------1,2
Permanentutstyr----------------------------6,8
Adkomst/kraft/telefon----------------------2,4
Konsulenthonorar---------------------------1 ,8
Uforutsett---------------------------------4,0
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------4,8
Erstatnin0,05mill. kr/GWh --------------1,6

Sum 30,5in.F

KostnadsklasseII B l,17 kr/kWh

. I
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ROGALAND

150 ESPEDALSANA
FOSS NA
Nyttbar vasskraft

e n:0 16.1.79.
Kfr: 'fff /j-,J.-1'1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersots!__ _ __VU-79-2



"J/LN

)ato: 17. 4. 79
150 Espedalsåna Rogaland

02 Espedalsvatn

Ka rt nr . 1 31 2 I V

VMnr.
Felt/avløp: km2

Kvernaskardet 5,5

l/s/km2

95

Forsand

3m /s

0,5

Magasin: km2 HRV LRV o%? mag.

Todlebakkvnt.0,3 671 667 1,0
St. Hedlevatn0,5 689 686 1 , 6

Fortotalt fet 2,6 5,8

(
Vassvei: Tunnel, L 2025m, F = min.tverrsnitt._4 =

Hr H e 3e
Fallhøyde: m m W h' kWh/m3

Kværnaskaret -
Espedal svt. 538 538 1,280 0,000

Effektog energi:

9max m /s ex MW Ti11op GWh Midlereprod. G;Js V Sum

0,75 3,5 21,1 16,g I
I

Kostnader 1 . l . 78

Dam Todlebakketj., H = 4 m, L =  } • S -11 k
Dam St. Hedlevatn, H = 3 m, L = 100m ----- ' m, · r
Inntak-------------------------------------0,3
Tunnel og sjakt----------------------------9,5
Kraftstasjon-------------------------------0,7
PermanentutStyr ----------------------------42
Adkomst/kraft/telefon----------------------0,8
Konsulenthonorar---------------------------2,0
Uforutsett---------------------------------4,4
Renter i byggetiden, inv. avg. -------------5,3
Erstatning,0,05mill.kr/GWh -------------1,1

Sum 32,8nnT.»

KostnadsklasseIII l,94 kr/kWh



0
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3'mn
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02 ESPEDALSVATN 3.5

Espedalsvatn

ROGALAND

150 ESPEDALSANA
ESPEDALSVATN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vas skraf tunders.o._kelser

Te n: 51.79
Kfr: 1$-t-19

VU-79-20



TJ/LN).17.4.79

151 Fossmarkåna Rogaland
Forsand

01 Griggelia

Kart nr . 1312 I V

VMnr.
Felt/avlog:

Fosså
km2
9,9

l/s/km2

95
?is
0,94

oa?rue
29,6

Mag@sin: km2 Hev Senk oal? mag.k

Runda vatn 0,2 2 2 0,7
.. :Kri ngl evatn ,1 2 2 0,5

or totat e t ,0

Vassvei: Trerør,L = 1000 m, Ømm 700,h,= 0,55 m/100m
Stålrør,L= 600 m, Ømm 600,h-= 0,9 m/100 m

Hbr H e se 3
Fallhoyde: m m kWh/m3 kWh/m
Fossmork -
havet 345 334 0,795 0,000

Effekt og energi:

Sax m /s ax MW Ti 11øp GWh Mid 1ere prod.GWhl
s V Surn

--i
'l, 65 4,7 23,5 15, 3 I

Kostnaderl . 1 . 78

D_ammer -------------------------------------O, 6 mi11 .kr
Inntak------------------------------------- 0,3 11

Trerør, 800 kr/m · 1000 m ---------------- 0,8 "
Stålrør,3800kr/m · 600m ----------------2,3 11

Kraftstasjon------------------------------- 0,8 11

Permanentutstyr----------------------------6,6 11

Adkomst/kraft/telefon ---------------------- 0,8 "
Konsulenthonorar---------------------------1,5 11

Uforutsett--------------------------------- 2,7 11

Renter i byggetiden, inv.avq. --------------3,3 11

Erstatning, 0,05 mill. kr/Gl:.Jh --------------- 1,2 11

Sum 20,9 ni11 .kr

Kostnadsklasse IIb 1,37 kr/kWh
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0 3km

151 FOSSMARKÅNA
GRIGGELIA
Nyttbar vasskraft

e n:-W 17.1. q
Kfr: ,'IF l'J·t-1'1  .

ROGALAND
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser v\J-79-24



TJ/LN

Da to  : 1 7 . 4 • 7 9

152 Fløyrlielva Rogaland

02 Fløyrli II (Mellomtrykksanlegget)

Kart nr. 1313I I Felt/avlog: km2 1/s/km2

VM nr. Fløyrlielva 9,0 95
Kvernv./Svartv. 6,2 96

15,

Magasin: a HRY LRY
Svartevatn 0,2 + 4 - 2
Kverna vatn 0, 1 780 775

or tota .t fe t,

a?is

0,85
0,60
,45

Forsand

ca?rs

26,9
18,7
45,6

1,3
0,5

mag.k

7,0
2,7

. Tunnel, L = 750m, F = 4 m?
Vassve1: St&lror,L = 800 m,mm750, h, = 1,05 m/100 m

S e
kWh/m3

Hr H ow$.-Fallhoyde: m m

kt. 420 -
havet 420 412 0,982

Effektog energi:

1,736

q m /smax Mw Til løp GWh

2,5 6,0 44,8

Midlere prod. GWh[

s •
29,

Kostnader1 .1 .78
Damm/luke,H = 5 m, L = 30 m _
Dåm m/luke,H =2 m, L =50 m l,2 mill .kr
Overføringstunnel m/dam --------------------3,5
Inntak------------------------------------- 0,9
Tunnel, L = 750 m ------------------------ 2,9
Rørgate,L = 800 m ------------------------ 4,1
Kraftstasjon-------------------------------l ,2
PermanentutStyr ---------------------------- ,
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 0,9
Konsulenthonorar ---------------------------2]
Uforutsett--------------------------------- 4,8 11

Renter i byggetiden, inv.av9. --------------5,6 11

Erstatning, 0,05mill.kr/Gi·Jh --------------2,2 11

Sum 35,9 mill.kr

Kostnadsklasse IIB 1,23 kr/kWh



TJ/LN

Dato: 17.4.79

152 Fløyrlielva Rogaland

Forsand
03 Vassleia

Kart nr. 1 31 2 I V

VMnr.
Felt/avlop:
Vass leia

a
12,0

l/s/km2

97

3
m /s
1,17

o%?re
36,7

Magasin:

Vassleia

a? HRV
809

LRV
799

o%?
16

mag.'%

44

0 Vassvei:Eks.tunnel

Hr H e Se
Fallhøyde: m m kWh? kWh/m3

Vassleia
- S. Fløyrliv.49,6 49,0 0, l 18 1,736
Effekt og energi:

9max m /s E MW Tilløp GWh Midlereprod.Gmax S V Sum

'
1,76 0,74 4,3 4,1-

Kostnader1 .1 .78

Inntak, rep. og forbedring----------------- O,l mill .kr
Kraftstasjon------------------------------- 0,3
Permanentutstyr---------------------------- 2,7
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 0,2
Konsulenthonorar--------------------------- 0,5
Uforutsett--------------------------------- 1,0
Renter i byggetiden, inv.avg. -------------- l ,0
Erstatning, 0,05 mi 11. kr/G-!h -------------- 0,2

Sum %,oIT.

Kostnadsklasse III 1,46 kr/kWh



TJ/LN

Dato: 17.4.79

152 Floyrlielva
r

\___

04 F1øyrl i vatn

Rogaland
Forsand

Kart nr . 1 31 2 I V
VMnr.

Felt/avlop: o? 1/s/km2 is o%?re
0. Fløyrlivatn4,0 97 0,39 12,2
Rundevatn 10,6 96 1 ,01 32,1
St. Hogganvatn7,0 97 0,68 21,4

2 ,6 2,08 65,7

Magasin: % HRV LRV o%? mag.-
St. Hogganvatn 861 833 17,6 82,2
Øv.Floyrlivatn 828 823 1 ,8 14,8

Fortota1t fe t 9,

,-
Vassvei:

I Plastrør, L = 400 m, 0mm 1000,h- = 0,5 m/100m

Hr H e e
Fallhøyde: m m kWh/m3 kWh/m3

Øv. Fløyrliv.
St. II 67 65 0, 154 1,736

Effekt og energi:

9max m /s ex MW Til lop GWh Midlere prod.:s V Sum
I

2,7 1,5 10,1 8,6 [

Kostnader 1. l .78

Sprengning av inntak m/luke ----------------0,6mill .kr
Rørgate,1500kr/m · 400m -----------------0,6
Kraftstasjon-------------------------------0,5
Permanentutstyr----------------------------3,4
Adkomst/kraft/telefon----------------------0,7
Konsulenthonorar---------------------------0,9
Uforutsett---------------------------------1,5
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------1,6
Erstatning,0,05mill. kr/GWh --------------0,5

Sum T,3mnT.r

Kostnadsklasse II B 1,20kr/kWh

\ )



TJ/LN

Da to  : 1 7 • 4 • 7 9

152 Fløyrlielva Rogaland
Forsand

05 St. Hogganvatn

Kart nr  . 1 31 2 I V

VMnr.

a vggi ngen må fore-
;. forbindelse
med utvidelse av
magasinet.

Felt/avløp:
Rundevatn
St. Hogganv.

Magasin:

St. Hogganv.

km2 1/s/km2 3 o%?rrm /s
10,6 96 1,01 32,1
7,0 97 0,68 21,4

,6 53,5

km2 HRV LRV o? mag.
861 833 17,6 33

x) Kraftlinjekost-
nad bare til Store
Fløyrlivatn.
Resten er beregnet
de to andre sta-
s,,' ene.

Vassvei: Eks . tunnelpå 525 m

Hr H e $se
Fallhayde: m m «/n° iih /n?

Tangen
- St. Hogganv.25,4 25 0,060 1,736

Effekt og energi:

9max m /s ax MW Tilløp GWh Midlere prod.GWh Is V Sum

2,4 0, 5 3,2 2,9 i
------

Kostnader 1 . 1 . 78

Inntak, luke- og tunnel rep. ---------------- 0,1 mill .kr
Kraftstasjon------------------------------- 0,3
PermanentutStyr ----------------------------2,
Adkomst/kraft)/telefon -------------------- 0,2
Konsulenthonorar--------------------------- 0,5
Uforutsett--------------------------------- 0,6
Renter i byggetiden, inv.avg. -------------- 0,7
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh -------------- 0,2

Sum a,%HIT.VF

Kostnadsklasse III 1,59 kr/kWh



•
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• ROGALAND

152 FL YRLIELVA
ELLOMTRYKKSANLEGGET 18.1.79

VASSLEIA, FLYRLI, FLYRLIVATN I-277
Nyttbar og utbygd vasskraft
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79 -2



J/LN

)a to: 17. 4. 79
154 Fylgjedalsbekken Rogaland

Forsand
01 Sagbakken

Ka rt nr . 1313 I II

VMnr.
Felt/avløp: km2

Fyljesdalsvann 6,6

Magasin: km2
Fyljesdalsvann 0,4

1/s/km2

77
s
0, 51

o%?re
16

HRV

462
LRV

453

ca?
3,5

mag.'%

23

Vassvei: Stålrør, L = 1600 m, Ømm 450,h,-= 1,2 m/100 m

hr H e 2e
Fa1lhayde: m m kWh/m3 th°
Fyljesdalsvann
- havet 459 440 1,047 0,000

Effekt og energi:

9max m /s I ax MW Til lop GWh Midlere prod.;_J
S V Sum

0, 71 2,7 16,8 13,41

Kostnader l. 1 .78

Inntaksdam m/ luke -------------------------- 0,9 mill .kr
Utslag under vann-------------------------- 0,4 11

Rørgate, 3875 kr/m · 1600 m ---------------- 6,2 11

Kraftstasjon------------------------------- 0,7 11

Permanentutstyr---------------------------- 3,5 11

Adkomst/kraft/telefon---------------------- l ,0 "
Konsulenthonorar --------------------------- l,5
Uforutsett--------------------------------- 2,8 11

Renteri byggetiden, inv.avg. -------------- 3,4 11

Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh -------------- 0,8 11

Sum 21,2 mi11 .kr

Kostnadsklasse III 1,58 kr/kWh
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ROGALAND

154 FYLJESDALSBEKKEN
SAGBAKKEN
Nyttbar vasskraft

T n: .19.1.'79
Kfr: t-2-7

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-26



rJ/LN

at  · 18.4.79

155 Da lael va Rogaland

Forsand
01 Dalaelv

Ka rt nr . 1313 I I I
VMnr.

Felt/avlo:

Dalaelv

km2

13,7

1/s/km2

79

o%?sr
34,1

Magasin: «a?

Uregulert

mag.

Vassvei: Tunnel,L = 1500 m, F = min.tverrsnitt,hf

Hr H e 5eFallhøyde: m m kWh/m3 kWh/m

Kt. 420 -
havet 420 420 1,00 0,000
Effektog energi:

9max m /s nax«MW Ti 11øp GWh Midlereprod.GWl1I
s V Sum '

2,0 7, 1 34,3 4.9,

Kostnaderl .l .78

Inntak------------------------------------- 0,4 mill .kr
Tunnel,2800kr/m +rigg-------------------4,7
Kraftstasjon------------------------------- 1,0
Permanentutstyr----------------------------8,2
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 1,7
Konsulenthonorar---------------------------1 ,6
Uforutsett---------------------------------4,0
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------4,3
Erstatning,Q,05mill. kr/GWh --------------1,7

-=---:---:---
sum 27, 6 mi1 .kr

Kostnadsklasse II B l,15 kr/kWh
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ROGALAND

155 DALAELVA
DALAELV
Nyttbar vasskraft

T 19.1.79
fr: tlf 1,-1,-7'!

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders6ketser VU-79- 27



TJ/LN

Dato: 19.4.79
157 Jørpelandselva Rogaland

Strand
04 Svortungsvatn

Kart nr . 1213 II
VMnr.

Felt/avløp: km2

Svortungsvatn 9,9
l/s/km2

81

Magasin:

Svortungsvatn

a HRV
464

LRV
454,5

mag.
71

Vassvei: Stå 1 rør, L = 800 m, Ømm 600,h- = 0,75 m/100 m

Hr H e e
Fallhaoyde: m m kWh/m3 kWh/m3

Svortungsvatn
- Dalavatn 172 166 0,395 0,545
Effekt og energi:

9max m /s ke« MW Tilløp GWh Midlereprod.
S V Sum

1,52 2,1 10 ,0 9,5 i
..-- .......

Kostnader l . l . 78

Inntak (dam, eks.)------------------------- 03 mill .kr
Rørgate------------------------------------ 2,8
Kraftstasjon------------------------------- 0,6
PermanentutSyr ----------------------------32
Adkomst/kraft/telefon ---------------------- ],4
Konsulenthonorar ---------------------------]3
Uforutsett--------------------------------- 1,9
Renter i byggetiden, inv.avg. -------------- 2,3
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh -------------- 0,5

Sum 14.,AHT.

Kostnadsklasse III l ,52 kr/kWh

r
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ROGALAND

157 JORPELANDSELVA
SVORTUNGSVATN T n:?lv .1.7'1

Nyttbar og utbygd vasskraft fr • ,-279

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-28



rJ/LN

a to  : 19 . 4. 79
., 157 Jorpelandselva

i

Rogaland

Strand

05 Liarvatn

Kart nr. 1213II

VMnr.
Felt/avlog:

Venevatn
Longa vatn
Holma vatn

Magasin:

Holma vatn

a? 1/s/l<m2 3 o°a?nem /s

12,5 83 1,03 32,7
18, 2 83 1 , 51 47,7
6, 1 83 0,51 15,9
6,8 3,05 96,3

a HRV LRV o%? mag.- -
0,5 432 425 3,5 22,0
For tota t e t 3,

Vassvei· St&lror,L = 150 m, mm 1100,he = 0,7 m/100 m
· Tunnel, L = 2000 m, F = min. tverrsnitt,hf= 0,12 m/100 m

Hor hi e se
Fall hayde: m m kWh/m

3 kWh/m3

Holmavatn -
Liarvatn 135 131 0,319 0,545

Effekt og energi:

q m--, Imax 1S n, Mw Tilløp GWh

5,2 5,8 30,0

Midlereprod. GWh [

s •
21,G'.______·

Kostnader1.1.78

Inntaksdam Holmavatn,H = 5 m -------------- 1,3 mill.kr
Dam restaurering Longavatn ----------------- 0,6 "
Overføring fra Longavatn ------------------- 2,2 

11

Tunnel ------------------------------------- 5,7 
11

Rørgate------------------------------------ 1,0 11

Kraftstasjon------------------------------- 1 ,1 11

Permanentutstyr---------------------------- 7,0 11

Adkomst/kraft/telefon---------------------- 2,8 "
Konsulenthonorar--------------------------- 2,2 11

Uforutsett--------------------------------4,8 "
Renteri byggetiden, inv. avg. ------------- 5,7 11

Erstatning,0,05 mill. kr/GHh -------------1,5 
11

Sum 35,9 mill.kr

KostnadsklasseI I1 1,71 kr/kWh
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157 JORPELANDSELVA
LIARVATN
Nyttbar vasskraft

Te n 4 79
Kfr: /ff 16-J-'19 

1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-29



TJ/LN

Da to: 19. 4. 79

158 Ardalselva Rogaland

Hjelmeland
03 Urdavatn

Ka rt nr . 131 3 I I I
VMnr.

Felt/avlo:

Sandvatn

km2

20,5

1/s/km2

83

Magasin:

Sandvatn
a° HRL

613
LRY
606

o?
47

mag.

88

Vassvei: Stålrør, L: 2000 m, Ø = 1000 mm, hf= 0,75 r/100 m

e s %
kWh/m kWh/m3

Hbr H
Fallhoyde: m m

Sandva tn -
Urdavnn 139

Effekt og energi:

Q,331 0,000

9max m /s ex MW Tilløp GWh Midlereprod.:s V Sum
I

4, 1 4,9 1 7, 7 17,6'
-------

Kostnaderl .l .78

Damm/inntak-------------------------------0,9mill .kr
Rørgate delvis nedgravd-------------------- 7,2
Kraftstasjon-------------------------------1 ,O
Permanentutstyr---------------------------7,8
Adkomst/kraft/telefon----------------------1 ,3
Konsulenthonorar--1------------------------ 1 ,8
Uforutsett--------------------------------- 4,0
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------4,8
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh --------------0,9

Sum 29,7ml.r

Kostnadsklasse III 1,69 kr/kWh



<
:)

')

I%.
0

-  Urdavotn
\

03 URDAVATN 4.9

I
I

- - -- -- - -- -------,
L sv6fn

----------- ------

N

0 158 ÅRDAL SELVA
URDAVATN
Nyttbar vasskraft

n:&J.22.1. 7q

. ,,.  /(,-.t-"19
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NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 79 30
Avd. for vasskraf tundersokelser - -



J/LN
,ato: 19.4.79

161 Hjelmelandselva Rogaland

Hjelmeland

02 Steinlandsvatn

Ka rt nr  . l 21 3 I I

VM nr.

Felt/avlog:

Kjøssåni
Valavatn
Maavatn

Magasin:
Valavatn
Maavatn

km2 l/s/km2 s o%? re
5,6 80 0,45 14,1
2,6 80 ,21 6,6
1,6 80 0,13 4,0- 0, 9 2,

a Hev Senk oa? mag.'%

0,38 2 6 2,7 40,9
0,2 2 6 1,4 35,0
or totat fet 6,

Vassvei:Tunnel,L = 2000 m, F = min.tverrsnitt,h, 0

Hr H e Se
Fallhoyde: m m kWh/m3 kWh/m3

Kt. 365
- Steinlandsv. 377 377 0,896 0,000

Effekt og energi:

Sha m /s kn MW Tilløp GWh

1,15 3,7 22,l

Midlereprod.GWh [

s ]

16,6

Kostnader 1 . 1 . 78

Lnntak ------------------------------------- 0,3 mill .kr
2 stk. dammer------------------------------ 0,5
Overføringstunnel, utslag u. vann---------- 3,9
Tunnel,L = 2000m ------------------------- 5,4
Kraftstasjon------------------------------- l ,0
Permanentutstyr---------------------------- 4,7
Adkomst/kraft/telefon---------------------- 1,1
Konsulenthonorar--------------------------- 1,7
Uforutsett--------------------------------- 3,7
Renter i byggetiden, inv.avg. -------------- 4,5
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh -------------- l,l

Sum 27,9T.re
Kostnadsklasse III l ,68 kr/kWh
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ROGALAND

161 HJELMELANDSELVA
STEINLANOSVATN
Nytt bar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.  for vasskraf tsundersokelser

Te n: g3.1.79
Kfr: Hf 1,-.z.·rt

VU-79-32



TJ/LN

Da to  : 1 9 • 4 • 7 9

161./ Norddal såna Rogaland
Suldal

01 Vågane

Ka rt nr  . 1313 I V

VMnr.

Felt/avløe: a 1/s/km2 s o°%?nr
Norddalsvatn 8,6 78 0,67 21
Kleppsvatn 2,9 78 0,23 7

,5 0,90 28

Magasin: a? iev Senk oa? mag.'%

Norddalsvatn 0,2 4 3 1,4 6,7
Kleppsvatn 0,2 6 5 2,3 32,9

or totalt fe t 3,7 3,

Vassvei: Tunnel,L = 2000m, F =min.tverrsnitt,h, 0

lbr H e <e
Fallhoyde: m m ah? kWh/m3

Norddalsvatn
- fjorden 378 378 0,900 0,000

Effektog energi:

q m /smax n%Mw Ti11øp GWh Midlereprod.GWh
S V Sum

1 , 35 4,3 25,2

Kostnader 1 . 1 . 78

DamKleppsvatn,L - 75m -------------------1,0 mill .kr
Overføringstunnel m/luke -------------------2,6
Inntak - 75 dam----------------------------1,1
Tunnel -------------------------------------6,1
Kraftstasjon-------------------------------1,0
Permanentutstyr----------------------------5,5
Adkomst/kraft/telefon----------------------1,3
(onsulenthonorar ---------------------------1,9
Uforutsett---------------------------------4,1
Renter i byggetiden, inv.avg..--------------4,9 11

Erstatning,0,05mill. kr/GL·Jh --------------1,3 11

Sum 30,8mill.kr

KostnadsklasseIII 1 ,63 kr/kWh
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164 NORDDALSANA
VAGANE
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.for vasskraftundersokelser

Te nf 1a.3.80,

Kfr: HF22-'i-BO,

VU-80-27
I



, TJ/LN
I •

Dato: 19.4.79
1,,--) 166 Suldalslågen Rogaland

Suldal
02 Kolbeinstveit

Kart nr • 1 31 4 I I I

VMnr.
Felt/avlo: km2

Kolbeinstveitbekk3,6
Holmalivatn 1,2

,8

Magasin:
Holmal i vatn

a

l/s/km2

72
72

Hev
0,05 2
For tota t et

a?is o?re
0,23 8,2
0,09 2,7
o, 2 lO ,9

Senk oa? mag.
2 0,2 7,4

0,2

Vassvei: Plastrør,L = 800m,0mm 500, h = 0,5 m/100 m
Stålrør,L = 600m,Ømm 500,h, = 0,75 m/ 100m

lbr H e Se
Fallhoyde: m m kWh/m3 uh/n?

Kt. 450
- Suldalslågen382 373 0,891 0,000

Effektog energi:

9max m /s hex MW Tilløp GWh Midlereprod.«s V Sum :

0,6 2,0 9,7 6,8 I

Kostnaderl. 1 .78

Overføring fra Holmalivatn ------------------ 1,0 mi11 .kr
Inntak--------------------------------------0,6
Plastrør 750  kr/m · 800rn ------------------ 0,6
Stå1rør11150 kr/m · 600 rn ------------------ 2. 5
Kraftstasjon--------------------------------0,5
Permanentutstyr-----------------------------2,d
Adkomst/kraft/telefon ----------------------- 0,4
Konsulenthonorar----------------------------1,0 "
Uforutsett---------------------------------- 1,8 11

Renteri byggetiden, inv.avg. --------------- 2,2 11

Erstatning,0,05 mill .kr/GWh ---------------0,5 11

Sum TI,S m,11.kr

Kostnadsklasse III 1,99 kr/kWh
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NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
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Kfr: H 3-88c

VI 1-7<l-.1i.J



TJ/LN

Da to  : 19 . 4. 79

166 Suldalslågen Rogaland
Suldal

03 Underbakktjern

Kart nr . l 31 3 I V

VMnr.
Felt/avlog:
Aftendalen

km2

6,4
l/s/km2

77

oa? rr
15,5

Magasin: krn2 mag.·t,

Vassvei: Plastrør,L = 800 m, 0mm 650,h, = 0,5 m/100 m
Stålrør,L = 450 m, 0mm 600,h,= 0,75 m/100 m

Hr H ow$5? e 5
Fallhoyde: m m kWh/m

Aftendalen -
Underbakkatjern 250 242 0,576 0,000

Effekt og energi:

9max m /s ex MW Tilløp GWh Midlereprod.GWhI
s V Sum i

0,95 2,0 8,9 5,8

Kostnaderl .1 .78

Inntak m/inntaksmagasin --------------------- 0,7 mill .kr
Rørgate------------------------------------- 3,3
Kraftstasjon-------------------------------- 0,7
Permanentutstyr----------------------------- 2,1
Adkomst/kraft/telefon----------------------- 0,8
Konsulenthonorar----------------------------1,1
Uforutsett---------------------------------- 1,7
Renteri byggetiden, inv.avg. --------------- 2,1
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh --------------- 0,4

Sum 12,9NT.

KostnadsklasseIV 2,22 kr/kWh
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UNDERBAKKT JERN
Nyttbar vasskraft

e n: 19
Kfr: HF1,-t.-l'I

ROGALAND NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-33



TJ/LN

Da to : 1 9 • 4 • 7 9

166 Suldalslågen
( Steins3

04 Ritlandsvatn

Rogaland
Suldal

Kart nr • 1 31 3 I V

VMnr.
Felt/avlog:

Markasvatn
a
5,2

l/s/km2

65
?s
0,34

Magasin; a? HRV LRV o%? mag.- -
Augnastølsv. 0,2 432 425 1 , 4
Markåsvatn 0, l 386 380 0,5

or tota t fe,t

Vassvei: Plastrør,L
Stå 1 rør, L

tlbr
Fallhøyde: m

Markåsvatn -
Ritlandsv.. 313

Effekt og energi:

ha /s

= 1100 m, 0mm= 500, hf= 0,5 m/100 m
= 700 m,mm= 450, h,- = 1 m/100 m

g

H e 3 ee 3
m kWh/m kWh/m

303 0,719 0,000

0,5

e« MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V Sum

1 , 3 7,6 6,l
---·-

Kostnader1.1.78

Dm ---------------------------------------- 1,7 mill .kr
Inntak------------------------------------- 0,5
Plastrør, 550 kr/m · 1100 m ---------------- 0,6
Stålrør, 3150 kr/m · 700 m ---------------- 2,2
Kraftstasj0n ------------------------------- )4
Permanentutstyr---------------------------- 1,8
Adkomst/kraft/telefon----------------------l ,5
Konsulenthonorar--------------------------- 1,3
Uforutsett--------------------------------- 2,0
Renteri byggetiden, inv.avg. -------------- 2,4
Erstatning, 0,05 mi11 .. kr/GWh -------------- 0,4

Sum 1a,%NT.%

Kostnadsklasse IV 2,43 kr/kWh
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ROGALAND
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-115



TJ/LN
Da to  : l 9 . 4 . 7 9

(-  166 Suldalslågen
/

Rogaland

Suldal
42 Vasstøl

Kart nr  . 1314 I I

VMnr.

Mag. er regulert på
forhånd

Felt/avlop:
Inntak

Magasin:

Finnabuvatn

km2
27,5

1/s/km2

70
ca?rs«
61

km2 o%?
25

mag.'%

41

Vassvei:Tunnel, L = 1650 m, F =min.tverrsnitt.

Hbr H e Ee
Terrengeter meget Fallhoyde: m m kWh/m3 whhi?
kupert og en komb. Finnabuvatnav rør og tunnel - Vasstølsvatn155 155 0,369 0,000eller bare tunnel
blir det beste. Effekt og energi:

9max m /s ex MW Tilløp GWh Midlere prod.GWhI
s V Sum I

2,7 3,5 22,5 ·20, 2 
1

Kostnader  ]. 1 . 78

Tunnel -------------------------------------- 5,1 mill .kr
Kraftstasjon-------------------------------- 1,0
Permanentutstyr----------------------------- 5,4
Adkomst/kraft/telefon----------------------- 0,3
Konsulenthonorar---------------------------- l ,l
Uforutsett---------------------------------- 2,6
Renter i bygqetiden, inv.avg. --------------- 2,9
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh --------------- l,l

Sum 19,5.%

Kostnadsklasse II A 0,97 kr/kWh
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166 SULDALSLÅGEN
VAS STOL
Nyttbar vasskraft

3km

T n:f:iJ29.1. 7C,
Kfr: ff= U-t.t-BO

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-38



TJ/LN

Ja to  : 19 .4. 79
166 Sulalslågen Rogaland

Suldal
52 Grubbedalen

Kart nr. 1414 IV

VMnr.

Magasinet er
. regulert fra før.

Felt/avlo:
Inntak

Magasin:

Djupetjonn

km2

7,5
l/s/km2

70
is
0,53

oa?ne
16,6

km2 106m3

7,5
mag.
45,2

Vassvei: Plastrør,L = 1500 m, Ømm 700,h- ,5m/100 m

Hr H ow$is Se
Fallhayde: m m kWh/m3

Djupetjorn
- Grubbedalstj. 80 74 0, 176 0,000

Effekt og energi:

9ax m /S ax MW Til 1øp GWh Midlereprod.GWhjs V Sum

0,69 0,5 2,9 2, S 1

Kostnader 1 . 1 . 78

Inntak+ dam Kvanndalstjern ----------------- 0,6 mill .kr
Rørgate, 1,5 km plastrør-------------------- 1,0 11

Kraftstasjon-------------------------------- 0,3
Permanentutstyr----------------------------- 1,1
Adkomst/kraft/telefon----------------------- 0,2
Konsulenthonorar---------------------------- 0,5
Uforutsett---------------------------------- 0,8
Renter i byggetiden, inv.avg. ---------------0,9
Erstatning,0,05mill. kr/GWh --------------- 0,2

Sum _5.....,,6_m ...... , .... , - ....... k-r

KostnadsklasseIV 2,24 kr/kWh
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ROGALAND

166 SULDALSLÅGEN
GRUBBEDALEN Te n:?,J. 31. 1.7ct

Nyttbar og utbygd vasskraft Kfr: f 13y-3

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 79 4Q
Avd. for vasskraftunderskelser - -



-

Dato: 21.11. 79

167 Lingvangelva
(
\»

02 Grims vatn

Kart nr. 1314 III I Felt/avlop: km2 l/s/km2 m/s

VMnr. Breidkvamselvi4,6 80 0,36
Svarta vatn
(kt. 749) 11,9 80 0,95
Reins vatn 3,5 75 0,26
Kaldavatn
(kt. 987) 1 , 0 72 0,07
Ris vatn 8,2 72 0,59
Øyvatn 4,0 77 0,31
Kvann vatn 19,4 77 1,49

52, ,)

Rogaland
Suldal

io° a?rare

11,6

30,0
8,3

2,2
18,6
9,8
47,3

Magasin: km? HRV LRV o a? mag.%
(- Kt. 860 Reinsv.T,o 860,0 845,o 10,0
\ Kt. 681Kvannv.0,25 718,0 676,0 23,0

For tota t fe t ,0
Vassvei:Tunnel

e 3 {e
Fa 11 høyde: "r" We kWh/m kWh/n?

00 0,240 0,000

Effekt og energi:

le m /s E MW Tilløp GWh Midlereprod. GWhJmax s ' Sum

'I
8,10 7,0 30,6 12 18 I

_)

'

Kostnader l. 1 .78:

Reguleringskostn. belastes 01 Lingvang ------ 0,0 mi]] .kr
Overføring av Øyvatn, kanal +dam----------- 0,3
Andre overføringer belastes 01 Lingvang ----- 0,0
Tunnel, vestre gren, L = 170 m, F = 5 m2 --- 5,8
Tunnel, østre gren, L = 2200 m, F = 5 m?2 7,0
Sjakt, ca. 150 m rør til stasjon------------ 1,5
Kraftstasjon-------------------------------- 1,5
Permanentutstyr----------------------------- 9,4
Adkoms t/kraft/telefon ----------------------- l,5
Konsulenthonorar---------------------------- 2,7
Uforutsett---------------------------------- 5,9
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------- 7, 1
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -------------- 1,5

Sum4I,2NI.-

Kostnadsklasse III l,47 kr/kWh
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TJ/LN

Dato: 19.4.79
168 Ma 11 da 1 se 1 va,,..

t
01 Malldalselv

Kart nr. 1314I I I

VMnr.

Reinsvatnet er
planlagt overført
til Lingvangelva

Rogaland
Sauda

Felt/avlopg: a l/s/km2 as o%?se-Malldalsvatn 12,0 80 0,96 30,3
Hekkandstjern 0,6 80 0,05 1,5

2,6 ,0 31 ,8

Magasin: a Hev Senk o%? mag.'
Malldalsvatn 0,29 2 1,5 1,04 3,4
Hekkandstjern0,02 4 2 0, 13 8,7

or totat e t

Vassvei: Sjakt, L = 400 m, 0mm 800, hf= 5,3 m
Plastror,L = 100 m, 0mm750, h,- = 0,5m

Hr H e se
Fallhøyde: m m kWh/m3 kWh/m3

Hekkandstjern 282 276 0,660 0,000
- havet

Effekt og energi:

Sae m /s naew Tilløp GWh Midlereprod.
S V

1,7 4,0 21,0

GWhISum
I

14,7 I

Kostnader1 .1 .78

Dam Malldalsvatn --------------------------- 0,7 mill.kr
Inntak-------------------------------------- 0,8
Rørgate------------------------------------- 0,3
Sjakt--------------------------------------- 1,5
Kraftstasjon-------------------------------- 1,0
Permanentutstyr----------------------------- 5,5
Adkomst/kraft/telefon ----------------------- l,0
Konsulenthonorar---------------------------- 1,3
Uforutsett---------------------------------- 2,4
Renter i byggetiden, inv.avg. --------------- 2,9
Erstatning, 0,05 mill. kr/GWh --------------- 1,1

Sum TB,5TT.rF

KostnadsklasseII B 1,26 kr/kWh
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ROGALAND

168 MALLDALSELVA
MALLDALSELV
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser

Te n:ri). e'+.1.yq

Kfr: lb·.2.-7'

VU-79-3



TJ/LN

Dato: 19. 4. 79
169 Sagåi

(
\-

01 Sagå

Kart n r • 1 31 4 I I I

VMnr.
Felt/avlo:
Inntak

a?

10,7
l/s/km2

82

Rogaland
Sauda

Magasin: km2 mag.i

Svartavatn er
plan1agt overført
til Lingvangelva.

/-)
Vassvei:Stå1rør,L = 500 m, Ømm750,h = 0,6 m/100 m

Hr H ow$5? S:e
Fallhøyde: m m k\ h/m3

Kt.210 -
havet 210 207 0,495 0,000
Effektog energi:

9max m /s ex MW Ti1lop GWh Midlere prod.G;j
S V Sum

1 ,7 3,0 13,7 8,2
'--- ..·-·

Kostnader 1 . l . 78

Inntak--------------------------------------0,3mill .kr
Rørgate, L = 500m -------------------------- 1,9 11

Kraftstasjon--------------------------------0,9
Permanentutstyr-----------------------------4,0
Adkomst/kraft/telefon-----------------------0,3
Konsulenthonorar----------------------------l ,0
Uforutsett----------------------------------l ,8
Renter i byggetiden, inv.avg. ---------------2,0
Erstatning,0,05mill. kr/GWh ---------------0,7

Sum T2,9HT.

II

Kostnadsklasse III 1,57kr/kWh
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I 169 SAGÅI
SAGA
Nyttbar vasskraft

Te n: . .1.'1

Kfr: 1,-2.-

ROGALAND
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-79-3
Avd. for vasskraf tundersokelser



Da to: 21 . 11 . 79

170 Storelvvassdraget Rogaland
Sauda

04 Svartkulp

Kart nr.1314II Felt/avlop: km2 1/s/km ?rs
VMnr. Dyrs kardvatna 5,4 70 0,38

Øv. Sandvatn 30,4 86 2,62
Ned. Sandvatn 17, 0 94 1,60
Svartva tn 19,9 77 ,5 1,54

2, 6,
Magasin: km
lagas1n: km' Rev Senk
Dyrs ka rdva tna
Øv. Sandvatn
Ned. Sandvatn
Svartvatn

Vassvei:

o° a?rare

11 ,9
82,5
50,5
48,6

s ? ·a%.
1o6 n? mag.%

8,2 68,8
35,2 42,6
21,1 42,0
38,6 52,2
, 5 ,

Vassvei: Trerør, L = 300 m, Ømm 2000, hf= 0,4 m/100 m

Fallhøyde:

Svartva tn
- Svartkulp

H5»
m

e
kWh/m3

50,4 0, 120 1,520

Effekt og energi:

'%,is
I

%a,W

12,28 5,2

Ti1lopGWh Midlereprod. GWh I
I

s V Sum I
I

------,

23,2 6,0 17,0 a 9
----'

Kostnader1 .1 .78:

Magasiner er regulert--------------------- 0,0 mill .kr
Inntak------------------------------------ 0,5
Tunnel/sjakt+ ror siste del --------------1 ,2
Kraftstasjon------------------------------1,0
Permanentutstyr---------------------------8,0
Adkomst/kraft/telefon--------------------- 0,5
Konsulenthonorar--------------------------2,0
Uforutsett--------------------------------2,6
Renteri byggetiden, inv.avg. -------------3,2
Erstatninger,0,05mill.kr/GWh ------------ 1,2

Sum 2,2mi.

Kostnadsklasse IIa 0,88 kr/kWh



I
! • - . ' \ ' . \ I .. • l ', ,

• 3
I I •

\i Hj j\J/3 • • V ··. 1-r'\ -

l a .
( . . ( . . - __--...,,--. ·--( . - -- . -· -s/< 'Dyreskarevatna 8.2 •

5 •• \ 30.4/82.5 S.' )., --". .
·1 . - - - .. .-;

ovSandvotn 35.2  -- ;r/': ;._:

no/so s
•'ned Sondvatn 21.1

1034.00  -  1017. 00

3km /0

ROGALAND

•

I
/.--(_ 

r·-·,

°)19.9/48.6

•

(
•

Sva!tvatn 38.6
836. 50  -  798.00
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OL. SVARTKULP 5.2 •

170 STORELVVASSDRAGET
SVARTKULP
Nyttbar vasskraft

e n:lJr<.20.11.1979
Kfr: ff .13-'i -eo

Svartkulp
NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 79  g
Avd. for vasskraftundersokelser - -1 5



Da to: 21 . 11 . 79

l 70 Store 1 vvassdraget

Bergdalselva
12 Slettedalen

Rogaland
Sauda

Ka rt nr. 1314 I II

VMnr.
Felt/av1e:-·

Inntak

Magasin:

Bergdalsvatn

a
36,0

a
1,46

l/s/km2

83 3,0

Tidl. reg.

o %?

84,6

94,3

mag.%

89,7

(
,-

10 m?,Vassvei:Tunnel , L = 2300m, F = h, = 0,25 m/100 m

Hbr H as5no?
e

Fallhøyde: m m kWh/m3
Berg dal sva tn
- Slettedalsv.105 99 0,236 1 ,017

Effekt og enegi:

I

I m /s E MW Ti 11øp GWh Midlereprod. GWh Ij "max max s V Sum
I --7

10,0
I

8,5 22,3 2 20 22

Kostnader 1 .1 .78:

Inntak-------------------------------------- 0,5 mill .kr
Tunnel -------------------------------------- 8,4 "
Kraftstasjon-------------------------------- l ,5 "
Permanentutstyr----------------------------12,4 11

Adkomst/kraft/telefon----------------------- 0,5 "
Konsulenthonorar---------------------------- 2,3 11

Uforutsett---------------------------------- 5,1 11

Renter i byggetiden, inv.avg. --------------- 6, l 11

Erstatninger, 0,05 mi 11. kr/GWh -------------- 1, ]
Sum 7, 9 mi . r

Kostnadsklasse III 1,72 kr/kWh
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S/ettedalsvatn

·7
I 170 STORELVVASSDRAGET

SLETTEDALEN
Nyttbar vasskraft

Te n:ar.911.1979
Kfr: t,-o/-

ROGALAND NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-193



TJ/LN

Da to : 1g .4 . 7 9

r 172 Hustveitelva Rogaland
Sauda

01 Hustveitelv

Kart nr.1314 III

VMnr.

Felt/avløp: km2

Øvrestølsvatn 2,0
Vårstøl vatn 3,4

5,4

us/a
75
75

is
0,15
0,26
0,41

o%?re
4,7
8,0
12,7

Magasin:
Øvrestølsvatn
Vårstøl vatn

a Hev
0,3 4
0,09 4
For tota t fe t

Senk

2
2

ol3
1,9
0,6
2,5

mag•
40,4
7,5
19,7

Vassvei: Stålrør,L = 2000 rn, Ømm450,h, = 0,8 m/100m

hr Hn e Se
Fallhoyde: m m ah? Wh/?

Vårstøl vatn
- havet 464 448 1,063 0,000
Effekt og energi:

9max m /s ax MW Tilløp GWh Midlereprod. G;J
S V Sum

I

0,57 2, 1 13,5 10 ,8 :

Kostnader1 .1 .78

Dam Vårstølvatn ----------------------------- 1,2 mill.kr
Intaksdam ----------------------------------1,3
Rørgate,3500kr/m · 2000m -----------------7,0
Kraftstasjon--------------------------------0,6
Permanentutstyr-----------------------------2,8
Adkomst/kraft/telefn -----------------------0,4
Konsulenthonorar----------------------------1,3
[JforutSet ---------------------------------- 5()
Renter i byggetiden, inv.avg.. ---------------3,5 11

Erstatning,0, 05 mil1. kr /Gi·Jh ---------------0, 7 11

Sum 21 ,8 mill .kr

Kostnadsklasse III 2,01 kr/kWh
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172 HUSTVEITELVA
HUSTVEITELV Te n: 25.1.79
Nyttbar vasskraft Kfr: f !5-'f-86

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 79 37
Avd. for vasskraf tundersokelser - -



r rJ/LN

a to:
i
i

29.5.79

173 Vikastølelva Rogaland
Suldal

01 Klovningen

Kart nr. 1213I

VMnr.
Felt/avlog:

Vikastøl vatn

Magasin:
Vikastøl vatn

km2

4,4

1/s/km2

50

s
0,22

o°a?pr
6,9

a
0, 1

HRV
358

LRV
353

ca?
0,5

mag.'
7

('
\ l Vassvei: Stålrør, L = 800 m, jm 400,h, = 1,2 m/100 m

hr H aw$5? Se
Fallhøyde: m m kWh/m3

Vikastølvatn - 356 346 0,824 0,000Havet

Effektog energi:

Sax m /s hex MW Ti l op GWh Midlere prod.oo
s V su,

0,4 l ,18 5,7 4,3

Kostnader1. 1 .78

Inntaksdam m/luke etc. ---------------------0,8mill .kr
Rørgate------------------------------------2,8
Kraftstasjon-------------------------------0,3
Permanentutstyr---------------------------- 2,2
Adkomst/kraft/telefon----------------------0,5
Konsulenthonorar---------------------------0,5
Uforutsett---------------------------------1,4
Renter i byggetiden, inv. avg. -------------1,6
Erstatninger0,05mill. kr/GHh ------------- 0,2 11

Sum 10,3 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,40 kr/kWh
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173. VIKASTOLELVA
KLOVNINGEN
Nyttbar vasskraft

NVE VAS SDRAGSDIREKTORATETyU-79-13l
Avd. for vasskraftunder sokelser

Te n: . .S.tm
Kfr: 2 - -80

ROGALAND.


