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INNLEDNING

Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersøkelser i NVE også til oppgave å kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vrt av mindre betydning pa grunn av rikelig tilgang pi bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
å merke seg at en så sent som i 1945 hadde registrert i alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn
10 MW og 1818 stasjoner var mindre enn 1 MW.

Mange av disse mindre verkene er nå nedlagt eller gått inn i større
utbygginger.

Småkraftverk-kartleggingen har omfattet nye prosjekter mellom 0,1
og 10 MW. Her inngår også en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig øket i forhold til den opprinnelige

Disse undersøkelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli
inkludert i vår oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som viktig informere om de kartlegginger som er utført
til nå. Spesielt vil det være av interesse for de enkelte fylker
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine områder.

Materialets nøyaktighet må vurderes i forhold til målsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngående
prosjektering ikke har vært mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjør at prosjektene innbyrdes skulle være godt sammenlign-
bare. Intensjonen må derfor være at en bruker denne oversikten til
f oreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdra

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersøkelsen. I de tilfeller der
det i slike områder eksisterer kraftverk, er disse med når det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 rs vernede vassdrag (vernet
til 1985) er vurdert på lik linje med andre vassdrag. Så langt det
har vært mulig har registreringen blitt holdt utenfor områder som
berøres av større utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskraft '77.

Kartene med inntegnete verneområder er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspørsmål om verneplanens omfang.

Vasskaftotensial

Landets vasskraftpotensial er pr. 01.01.8l vurdert til vare 172
Th i et idlere r. Varig vernede vassdrag er medregnet. Utbygg-
ingsuligheene i disse er anslitt til ll,4 TWh.



I nye småkraftverk med installasjon mellom 100 kW og 10 MW har en
innenfor akseptable kostnader (kostnadsklasse III) funnet et teore-
tisk potensial på 8.7 TWh, som er i det totale 172 TWh.

Potensialet for verk under 100 kW er ikke kartlagt, men et grovt
anslag gir ca 100 GWh på landsbasis.

Anslagene er situsjons- og tidsbetonte. Faktorer som spiller inn
er bl.a. bedring i topografisk og hydrologisk materiale, den tek-
niske utvikling, prisutvikling for alternativ energi og endringer
av andre økonomiske forutsetninger om f.eks. kalkulasjonsrenten.

Salten Hel eland

Høsten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Salten/Helgeland. Undersøkelsen omfattet totalt
39 prosjekter hvorav 39 ligger under eller i kostnadsklasse IV
(< 2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 0 prosjekter større enn klasse
IV er med i oversikten. Undersøkelsen viser at det i Salten/Helge-
land er et potensial p& 732 GWh ( III) for kraftverk med total
installasjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og
distriktene. Et slikt samarbeid har vært absolutt nødvendig for å
kunne gjennomføre kartleggingsoppgavene.

--------------0--------------

Vi ber brukerne av oversikten om å gå kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersøkelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, juli 1981



LANDSOVERSIKT

N ttbar vannkraft

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er ved utgangen av 1980
anslått til 172 TWh.

Status pr. 3l. desember 1980 (alle tall angir midlere rlig produk-
sjonsevne) :

Utbygd 89.7 TWh

Konsesjon gitt (under utbygging)

2vre Otra 0,9 TWh
Ulla-Førre 3.9 n

Eidfjord 1.7 If

Steinsland o.s II

Aurland 0.6 II Herav mindre
Orkla-Grana 1.2 " enn 10 MW

Alta o.7 II

Andrel) 2.8 " 12.3 n 0,1 TWh

Konsesjonsøkt

Otta 2.8 TWh
Etna-Dokka a.a If

Tovdal 0.9 "
Breheimen 3.0 II

Gaular 1.2 II

Svartisen 4.1 "
Kobbelv 0.7 "
Andre}) 2.7 n 16.2 tg 0,4 II

Forhndsmelding) gitt

Røldal-Suldal 0.7 TWh
Nausta o.7 II

Rauma LO II

Sanddøla-Lu ru 0.6 II

Vefsna 1.4 II

Andrel) 1.6 II 6.0 " 0,2 II

Rest, ikke vernet 24.3 II 7,1 "

Vernet
Til 1985 12.1 TWh 0,9 II----------- Tw3)Varig 11.4 " 23.5 II 8,7

172.0 TWh

l'> ·· 'd ch/'osjexter min re enn ,> w ar
2)om lanlegging, i henhold til vassdragsreguleringslovensS 4a.
3j9rosjekter i varig vernede vassdrag (0,6 GWh) ike med i summen.



Nyttbar vasskraft mi ndre kraftk i er landsoversikt Februar 1981-
. .. ...- ..-..... . .
Ko:5t nadsk la5:se I IIa IIb III IV Kostn. kl. I-III Kostn. kl. I-IV
..

Midlere pr odu ks jon/ Antall Antall
Inst al las jon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW verk GWh MW verk

-- -- -- ----------- ---------- ------------ -----

'i nark 4 1 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34

'I'1 oms 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45

No1 d]and I l 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52

Nodland 1 31 4 120 25 21 2 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35

I{ord -'l'ronde lag 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50

5or --'l'to nde lag 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28

More ] omsdal 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48

'i oqn OJ F jodane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 1. 271 315 66 1. 404 333 82

Horda land 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51

Rogal and 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36

Vest-Agder 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59

/u:st-Agder 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33

''elenark 11 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56

Busker ud 6 l 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38

Ooppl and 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 144 41

Mediuark 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 l09 37

Aker shuss 81 20 1 0 3 81 20 10 91 23 16

st.fold 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 1 1 1 1

Ve:st fold 121 26 121 26 3 121 26 3
.. .. -...-..-

»uni 96 19 786 168 2. 267 516 5 505 1 392: 1 782 454 8 654 2 095 508 10 436 2 550 755
....-..-...-....-.

Det er totalt vurdert 1. 000 prosj ekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasse IV. Oversikten viser det potensial en i dag har kj enn-
skap til for nye stas j oner med ins tal las j on mellom 100 kW og 10 MW.
Pros jektene har bare gj ennomgått en grov teknisk/økonomiskvurdering. Eiendomsforhold, milj ø-ødeleggelseretc. er ikke vurdert.

Kostnadsk las:se: Ila 85 - 115 III 145 - 205

(or e/kWh) I. l . 78 1Tb 115 - 145 IV 205 - 265
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FORKLARINGER

Oversiktskart

På kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasseIV.

- Sort tall ved utløpet av vassdragene angir vassdragsnummer.

- Hvert kraftverk har fått sitt nummer med rødt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdraasnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen følger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot våre naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har ikke egne
nummer, bare vassdrag som løper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra
0l-99. Nummereringen går fra utløpet og oppover i vassdraget,
alltid mot høyre.

- Felt ansir totalt nedbørfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere år.

- Totalt ma asin angir sum av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallhøyde uten fradrag av falltap.

- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installas·onen angir maksimal effekt.

Produksjon angir midlere årlig produksjon.

- Rør tunnel kanal angir vannveistype.

Produks 'onsbere nin

Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimetrertpå kart i måle

stokk 1:50 000. Kartserie M71l.
2Avløp - Spesifikt avløp (1/s/km) er vurdert etter isohydatkart.

q -- 3 I:n / 3

Q = Sum midlere årlig tilløp til verket i 106m3

z
ax

= M's vrelse

= De7 il E
:nax

:w· (r::' = 9 81 · '7 •
... •  .f.i ,-'max ' "'

svarende vasszing 1

q H . )
, max· neto

m /s

; = Sasjonens totale zirningsgrad



H
n

HRV

= netto fallhayde (l. falltap i vassvei (h, ror etc.))

= Hoyeste regulerte vannstand i inntaksmagasin

LRV = Laveste

UV = Undervann for kraftstasjon

II II r

= Spesifikk produksjon (energiekvivalent) i kWh/m3•

9 I 81 .2
(e = H)3600 • n

Ee =Sumenergiekvivalent i kWh/m3 for alle nederforliggende,

e

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon = e •Q· k (GWh/ar)

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

l. Reguleringsanlegg: Herunder dammer og overføringer. Kostnadene

dekker anleggskostnadene på stedet. Ikke

2. Inntak:

3. Rorgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkomst/'raft'

elefon:

veier etc.

Kostnadene inkluderer nødvendig dam, luke,

overløp, rist og konus for rørgate.

Rørkostnadene inkluderer selve rørprisen,

pris for bukker og skjøter, pris for plane-

ring og legging av rørene og for transport

fra fabrikk til anleggsstedet. Desssuten er

det i prisen for stålrør inkludert en tau-

bane langs rørgaten.

Tilrigging, sikring, driving, påslag etc.

er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke

med.

Bygning, fundament og tilrigging pa stedet

er med i kostnadene. Fundamentet vil her

variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen

(turbin, generator, transformator, apparat-

anlegg m.m.) ) : Kostnad ved kraftstasjons-

vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nødvendig

veganlegg og/eller helikopertransport.

Kraft/elefon inneberer kostnad til kraft i

anleggstide cg framforig av linje til

stasjonsvegg.

Honoraret e her en samiegruge for ad-



9. Uforutsett:

10. Renter i bygge-

tiden, inv. avg.: Renter 68 av l-9.

Inv. avg. 13Z av 1-9.

11. Erstatning:

12. Kostnadsklasse:

Ca 20% av postene l-8.

Byggetiden anslått for små verk 1-1,5 r.

Beløpet settes til ca 0,05 mill kr/GWh

01.01.78, dersom det ikke er spesielle for-

hold som åpenbart vil endre dette.

Pr 01.01.78 er disse:

n

"
It

II

II

It

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 II

IIB 115 - 145 II

III 145 - 205 1

IV 205 - 265 II

Pr 0l.01.8l er disse:

II I - 106 ore/kWh

II

11

II

II

IIA 106 - 142

IIB 142 - 178

III 178 - 250

IV 250 - 322

II

II

II
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OVERSIKTOVERKRAFTVERK0.1-10MW SALTEN/HELGELAND

wed- Elv, Rlt Samlet fetalt Brutte Qmu. .Mnotalas)on Preduhsjon Koctnads- Vann, vessdr. Rer Ur Eter tc:omm.
ssdrag kraftstasjon

nn?
iteio, me gesin fall r (middel) ...... overt&rt fe tunnel
mill.m mit. m? m MW GWh Kakanat

609 Urvollelva Bin-
01 Urvoll 24,5 63,4 22,0 133 3,40 3,7 17 ,4 III T, R dal

612 Skrovodalselva
0 1 Ko ls vik I I 17 44 7 355 6 33 I.IB II

613 Storelva (Tosbot Br¢nn-
01 Tosbotn 39 ,o 94,7 2,7 100 6,00 5,0 15,0 IV T, R y

616 Sag8a Bin-
01 Self jord 5,6 9,5 9,5 352 0,50 1,5 7,9 IV T dal

617 Eidselva
0 1 S¢bergva tn 14,3 26,2 4,0 265 1,40 3,1 13,0 IV T, R II

621 Lanselva Brnn-
0 2 Brei vatn L. 14 41 27 215 5 19 IIA y

624 Ausa Vevel-
01 Ausa 16, 2 29,7 2,0 187 2,00 3,2 10,0 IV T, R stad

627 Bi nn@ ga
01 BOnnlga 43,0 94,9 7,0 140 5,_00 5,8 25,0 III T, R II

628 Gr yt8 ga
02 Finnknevatn 40 105 46 120 5 26 IIB Vefsn

634 Vefsna
13 Gasvatn 18 53 25 340 I 8 41 IIA Grane

634 Vefsna
15 Kjerringvatn 181 320 34 50 9 33 III Grane

0308V/ B (s. 1)



OVERSIKTOVERKRAFTVERK0.1-10MW SALTEN/HELGELAND

ved- Elv, el Semlet Totall Brutto Q max. . lnatallaa)on Pre@uksjon Koctnods- tann, vessdr. RerOr Eier Komm.
ssdrag kraftstasjon

n?
isio, meas/n fall Turbin (mid&el) .,.... overt&rt fa tunnel
mill. m mill. m m in3% MW Ow Ke kanal

634 Vefsna
16 Sefrivatn 61 131 32 60 4 16 IIB Grane

17 Holmvatn 21 49 25 185 4 21 IIB "

635 Skjerva
01 Bj6rn@vatn 29 ,4 37,4 6,6 215 2,00 3,6 16, 0 III T, R Vefsn

648 Riss4ga Hatt-
11 Stikkel vika 15,3 24,1 24,5 331 1, 3 1 3,6 18 ,6 IIB T, R fjelldal

12 varnvatn 135,0 191,6 82,0 71 9,73 5,8 29 ,5 IIA T "

653 Dalselva
02 Gressvatn 122,0 200,6 65,7 66 0,80 5,8 30,1 IIA T Hemnes

654 Andfiskaga
0 1 Jernverket 116, 7 110 3, 70 3,5 30,6 I (eks Rana

02 Andfisk8ga 28,4 270 3,0 6,6 17,4 III R "

6 55 Ranaelva
21 Tespa 32,6 36,0 18,o 218 1,94 3,5 16,7 III T, R "

660 vassvatnelva
01 Asvik 16 ,8 56, 1 5,4 102 3,30 2,8 10,0 III T, R Lury

661 S5rf jordelva
01 Srf jo rd 12,0 37,8 14,0 175 2,00 3,0 14,5 III T, R Rdy

0308V/ B (s. 2)
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OVERSIKTOVERKRAFTVERK0.1 -10MW SALTEN/HELGELAND

oed- Elv, Allt Samlet ,.....rutte Q mu. .hnstel(as)en re@uks]on Kestnads- Venn, vasodr. R• rtir Eler Komm.
 Hdrag kraftstasjon

en? usis, me oajn fall r {mid&el) ht4see overfirt T• tunnel
mlll.m ml. m "' MW .... K•lrenal

662 Gjervalelva
01 Gjervalen 32,9 101,2 21, 0 91 6,40 4,7 16 ,8 III T, R R¢d¢y

663 Oldervikelv
01 Oldervik 11, 3 28,5 13,0 339 1,35 3,7 20,0 III T, R "

664 Sle8 ga o2 • Sle:lga
01 Nd. Sle3ga 18, 7 51, 4 17, 0 351 2,77 8,3 37,0 IIB Hyttevand T, R II

Kumagvand
02 Øv. Sle:lga 11 , 0 30,6 11,5 198 1,65 2,8 13,5 III • Sandvikv. T, R "

668 Langvasselva
01 Kista 10,0 23, 7 9,0 187 1,28 2,0 9,5 III T, R II

673 Fykan:lga
11 Fynkanvatn 36,0 90,8 15,0 84 4,90 3,5 11,5 III T, R Mely

677 Skromma Gilde-
01 Skranma 6,7 15,9 3,6 265 ,85 2,0 7,0 IV T, R sk81

684 Beiarnelva Tverr3vatn
11 Steinflga 9,5 20,3 1,5 822 1, 20 8,0 28, 0 III Magatindvtn. R Beiarn

Lurfjelltind •
21 KobbSgvatn 25,8 43,1 12,8 472 2,30 9,2 33,4 III Reinskardv. T, R "

0308V B ( s. 3)



-----

SA[.'!'I.N HELGELAND

o89ow •OVE KT OVERKRAFTVERK
Moved- Elv, Felt Samet Totalt Brutto Q max. Installasjon Produksjon Kostnads- Vann, vassdr. Re rr Eier Komm.
vassdrag kraftstasjon

n?
tilsig 

3
magasin fall Turbin (middel) klasse overfrt f;: tunnel

rill. m mill. m3 m n% MW GWh K•lcanal

e85 Nord lands elva
01 Nordland 25,4 45,7 9,0 255 2,74 5,6 18, 4 III R Beiarn

686 Valnes elva
01 Valnesvatn 71 115 88 125 6 29 I1ts iiod@

689 Lakselva
(Misvær} vatn kt. 559 Skjer-

02 Sørdalen 28,6 31,6 10,0 128 1,70 1,8 8,2 IV R st i

691 Mølneelva
0 l Gardsvatn 27,6 34,9 7,0 148 2,00 2,4 10 , r; lV T, R "

694 Salt·talselva ·:· .'

11 Visk is 42,3 45,3 9,0 174 2,45 3, l 14, 5 IV R dal

I
Solvgbekk,,.._,
21 SolvAgli 15,1 19,1 16,0 492 0,90 3,7 21,8 IIB R

Sauelva Ster vas:

31 Sauelva 110,4 165,9 8,5 200 9, 00 7,6 38,7 IIB elv T II

698 Sulitjelmav .. dr.
31 Laksåga 57, 2 144, 3 15,0 160 7,40 10 ,o 40,0 III T, R Fauske

708 Røyrvasselva Sisovassdr. K '»r-

01 Straumen 538 933 693 4,5 50,0 1,9 9,3 II I som 02 t»!d

02 St aumvatn 43,2 84,l 28,0 103 i;  , 1 4,2 18,0 IIB Kjølvikelv R

Rødåsbekk

03 Røyrvatn 16,4 33,5 11,0 308 1,6 4,1 22,5 JIB Kjølvikelv 'I', R "

709 Fagerbakkvassdr.
02 Veisk ivatn 23,9 55 30,0 135 3,0 3,3 16,5 IIT T, R II

03 Kvitvatn 18,4 44,7 22,0 284 2,4 5,7 26, 5 IIB T, R II

0308V LB (s. 4)



----

(

ove8a CJ 37! , 'lWl ' 'L/\l'lD

\____

OVERKRAFTVERK0.1 -lOMW

oved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q mu. ln1tallasjon Produhjon Kostnads- Vann,  vassdr. Re rr Eier Komm.
assdrag kraf tatasjon

km2
tilaig 

3
magasin fall Turbin (middel) klasse overfort h tunnel

mill.m mill. m3 m mY. MW GWh K= kanal

?11 Laksåga
5oor-

02 Langvasslv 32,3 61,2 43 109 3,3 3,0 15 , 0 Ill r, it

tuld

712 Kvarvelva
II

01 Kvarv 10,7 17, 9 12,0 216 1,0 2, 2 11,0 IV

0308 /LB (s. 5)



BESKRIVELSEAV HVERT PROSJEKT MED PRODUKSJONS- OG KOSTNADS-

OVERSLAG, SAMT KARTSKISSE.

Prosjektene er ordnet etter stigende vassdragsnr.



Da to: 11. 03 • 81

609 Urvollelva

01 Urvoll

Nordland

Bindal

Kart nr.: 1825 III
VM nr. :

Felt/avløp:
Glømvatn

a?
24,5

2
1/s/krn
82

»'us
2,01

1o' a?s
63,4

Magasin:
Glørnvatn

a?
0,95

HRV
157,0

LRV
132,o

1o° a?
22,0

mag. %
34,7

Sjakt, L = 30 m
Vassvei: Tunnel, L = 1900 m, F = min. tv., he = 0,l m/100 rn

Rørgate, duktilt,L = 420 m, mm 1000, hr = 0,75 m/100 m

"re H
n wa? di?Fallhoyde: m m

Glømvnd. -
Urvold 133, 3 127 0, 302 0

Effekt og energi:

Hmaz m?/s

3,40

Pmax MW

3,7

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

19,1

Dam Gløvnt.
Sjakt
Tunnel
Rørgate
Fordelingsbasseng
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

1,5
0,8
6,0
2,6
,7
1,0
6,3
1,5
2,0
4,5
5,4
1,0

Sum 33,3

GWh
Sum

17,4

mill. kr

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,91 kr/kWh

0343V/LB (s. 10)
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D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1825 Il, 1825 m
609 URVOLLELVA
URVOLL Te n: -3 at
Nyttbar vasskraft Kfr.: _..f of. ,.rt

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8 98
Avd. for vasskraftundersokelser - 1-



Dato: 11. 03. 81

612 Skrovodalselva

01 Kolsvik II

Nordland

Bindal

Kart nr.: 1825 II
VM nr.:

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

Hma m?/s

an?
17

a?

2
1/s/km
82

3
!!LL§.
1,4

"%.e
m

Effekt og energi:

maxMW

H
n

.J!L wfe?
0,833

Tilløp GWh

1o° a? [Ae
44

Midlere prod.
S V

mag. %
16

e 3.
kwn/m

0

GWh
Sum

6 36,7 15 18 33

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse IIB (1,15 - l,45)kr/kWh

0346V/LB {s. 14)



L> NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref. : 1825 II

612 SKROVODALSELVA
KOLSVIK II Te n: 6.>61

Nyttbar vasskraft Kfr: os.e.!

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-119



Dato: 11. 03. 81

613 Storelva

01 Tosbotn

Nordland

Brønnøy

Kart nr.: 1825 I Felt/avlop:
2

1Zs/r
2 3 1o° a?ekm m"le

VM nr.: 2. Tosdalsv. 33,4 77 2,6 81,1
N. Tosdalsv. 5,6 77 0 4 13 6

39,0 3,0 94,7

Magasin: a? HRV LRV 16' 3
%m mag.

ø.Tosdalsv. 0,7 152 148 2,5 3,0
N. Tosdalsv. ,1 140 138 0 2 1,5

For totalt felt 2,7 2,9

Vassvei: Tunnel, L = 1450 m, F = 6 m2, h= = 0,15 m/100 m
Plastrør,L = 350 m, mm 1200, he = 0,55 m/100 m

"%. Hn
w6ze? s?Fallhoyde: m m

Kt. 140 -
kt. 40 100 96 0,229 0

Effekt og energi:

amax m?/s

6,0

max MW

5,0

Tilløp GWh

21,6

Kostnader 1.1.78:

Dam. • Tosdalsvnt. inkl. luke, etc.
Dam N. Tosdalsvnt. inkl. inntak etc.
Fordelingsbasseng
Tunnel
Rørgate
Kraftstason
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

4,5
1,8
0,6
4,5
1,8
1,6
6,5
1,0
2,2
4,9
5,9
1,1

Sum 36,4

GWh
Sum

15,0

mill. kr
II

II

II

II

II

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,43 kr/kWh

0345V/LB {s. 2)
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0 NORDLAND I

Kopiert med tilla tel se fra NGO
Kartref. : 1825 I
613 STORELVA
TOSBOTN Te n:ø,r --B1

Nyttbar vasskraft Kfr.: .f PS.o,.k"/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-99



Dato: 11.03.81

616 Sagåa

01 Self jord

Nordland

Bindal

Kart nr.: 1825 III
VM nr. :

Felt/avløp:
Sagvatnet

an?
5,6

2
1/s/km
54

°ts
0,30

1o' a°are
9,5

Magasin:
Sagvatnet

a?
1,0

Hev
1

1%° ?
9,5

mag. %

100

Vassvei:

Fallhøyde:
Sagvatn -
kt. 30

Tunnel, L = 500 m, F = min.tv., hf= 0,01 m/100 m
Boret sjakt, L = 550 m, F = min.tv., hf= 0,01 m/100 m
Tunnel, L = 150 m, F = min.tv., h= = 0,0l m/100 m

"%re
m

H
n
m w6ea?

352 350 0,833 0

Effekt og energi:

Hmas m?/s

0,5

Bmax MW

1,5

Tilløp GWh

7,9

Kostnader l.1.78:

Dam Sagvatnet
Senk. tunnel, utslag u/vann, rørforing
m/propp etc •
Sjakt, boret
Tunnel, m/rør, påslag
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,9

Sum

0,3 mill. kr

2,5
2,3
0,7
0,6
4,0
2,0
1,2
2,7
3,3
0,4
20,0 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,53 kr/kWh

0345V/LB ( s. 3)
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D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1825 m
616  SAGAA
SELF JORD
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n:
Kfr.:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.  for vasskraftundersåkelser VU-81-100.



Dato: 11.03.81

617 Eidselva

Store Søbergsvatn - Lille Søbergsvatn

01 Søbergsvatn

Nordland

Bindal

Kart nr.: 1825 III
VM nr.:

Felt/avløp:
St. Søbergsv.

Magasin:
St. Søbergsv.

a?
14,3

2l/s/r
58

a?

0,7
Hey
2,5

3
!!LL§.
0,83

1o' a?a
26,2

Senk
4,0

o° a?
4,0

mag. %

15

Vassvei: Tunnel, L = 1200 m, F = min. tv. sn., hE = 0,05 m/lOOm
Stålrør,L = 850 m, mm700, h= = 0,75 m/100

"%.e H
n

ewe? #%?Fallhøyde: m m
265 258 0, 614 0

Effekt og energi:

Hmaz m?/s

1,40

maxMW

3,1

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

16,l

Inntak, m/dam
Tunnel, utslag u/vann
Fordelingsasseng
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

13,o

1, 0 mill. kr
4,0
0,2
4,0
0,9
6,0
1,5
l,8
3,9
4,7
0,8

Sum 28,8 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,22 kr/kWh

0345V/LB (s. 4)
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D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1825 II

617 EIDSELVA
SOBERGSVATN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n: 35s.8t

Kfr.: .5  " 01.r/

NVE VASSORAGS01REKTORATET VU 81 101
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 11.03.81

621 Lomselva

r 02 Breivatn L.
\._ ,

Nordland

Brønnøy

Kart nr.: 1825 I
VM nr.:

Midlertidig vernet
til 1985

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

a?
14

2
1/s/km

93

3
!!LL!
1,3

1o° a?nae
41

a? o?
27

mag. I
66

"%e
m

Pmax MW

H
n
m «w5a?

0,500

Tilløp GWh

2fa?
0

Effekt og energi:

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5 20,5 1 18 19

Kostnader l.1.78:

Kostnadsklasse IIA (0,85 - l,15)kr/kWh

0346V/LB (s. 23)



7

D
NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1825 I
621 LOMSELVA
BREIVATN L.
Nyttbar vasskraft

T n:
Kfr.:

• --/ NVE VASSDRAGSDIREKTORATET 81
Avd. for vasskraftundersokelser VU- -127



Da to : 11. 0 3 •81

624 Ausa

01 Ausa

Nordland

Vevelstad

Kart nr.: 1826 III
VM nr. :

Felt/avløp:
Storvatn
Ausvatn

a
15,5

0 7
16,2

2
1/s/km
58
58

3
m"ls
0,90
0 04
0,94

1o' ?A
28,4
1,3
29,7

Magasin:
2

Senk o' 3
%km Hev m mag.

Ausvatn 0,5 2 2 1,8 6

Storvatn 0,1 2 0 0 2 15
For totalt felt 2,0 7

Vassvei: Tunnel, L = 800 m, F = min. tv., h= = 0,01 m/100 m
Stålrør,L = 300 m, Ømm800, hr = 0,7 m/100 m

"%re Hn
w8a? i?Fallhoyde: m .J!!,_

Ausvatn 187 184 0,438 0

Effekt og energi:

Hma m?/s

2,0

maxMW

3,2 13,0

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

Regulering Storvatn
Regulering Ausvatn
Tunnel m/uttak u/vann
Overgang tunnel/rør
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,3
0,3
3,0
0,5
1,5
0,9
5,5
2,3
l,4
3,1
3,7
0,7

Sum 23,0

GWh
Sum

10,0

mill. kr

mil . kr

Kostnadklasse IV 2,30 kr/kWh

0345V/LB (s. 5)



D

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1826 II
624 AUSA
AUSA Te n01 3.3.61

NORDLAND I Nyttbar vasskraft Kfr: 0.o.st

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders@kelser VU-81-102



Da to : 11. 0 3 • 81

627 Bønnåga

01 Bønnåga

Nordland

Vevelstad

Kart nr.: 1826 II
VM nr.:

0345V/LB (s. 6)

Felt/avløp:
Vtn. kt. 584
Konglevatn
yJ. Bønnåvnd.
Inntak

Magasin:
Vtn. kt. 584
Konglevatn
ø.Bønnåvnd.

n? l/s/krn2 rn3 /s 1o' a?e
2,8 70 0,20 6,2
5,9 70 0, 41 13,0
21,2 70 1,48 46,8
13 1 70 0,91 28 9
43,0 3,00 94,9

a? Hev Senk 1o° 3
%rn mag.

0,5 0 7 2,0 32
0,,5 0 2 0,7 5
0,4 5 7 4 3 9
For totalt felt 7,0 7

Vassvei: Tunnel, L = 1800 m, F = s m?, hr = 0,1 m/100 m
Stålrør, L = 500 m, mm1200, hE = 0,65 m/100 m

"%. H
n

w6e? #?Fallhoyde: m ...El..
Kt. 140 -
kt. 9 140 135 0,321 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pax MW Tilløp GWh Midle re prod. GWh
s V Sum

5,0 5,8 30,5 25,0

Kostnader 1.1.78:

Regulering Vatn kt. 584, senk.tunnel, L= 200 rn
II

II

Konglevatn
• Bonnvnd.

Inntak
Tunnel
Overgang tunnel/rør
Rørgate
Fordelingsbasseng
Kraftstasjon
Pe rrnanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III

Surn

1,0 mill. kr
0,3 II

2,0 II

0,5
5,5
0,4
3,8
0,8
1,2
8,0
2,5
2,6.
5,7
6,9
1,5
42,7 mill. kr

1,71 kr/kWh
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D NORDLAND I

Kopiert med tilla tel se fra NGO
Kart ref.: 1826 II
627 80NNÅGA
BØNN GA
Nyttbar vasskraft

T n: 5.3.s1

Kfr: S 5.0.st

r NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 103
Avd. for vosskraf tundersokelser - -



Dato: 11. 03. 81

628 Grytåga

( 02 Finnknevatn

Nordland

Vefsn

Kart nr.: 1826 I, II
VM nr.:

Varig vernet

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

a?
40

max MW

21/s/km
83

3
m'ls
3,3

16° »?e
105

1o° ?
46

mag. I
44

"em

H
n
m w$ea?

0,278

Effekt og energi:

Tilløp GWh

ta.·
0,460

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5 29,2 26

Kostnader .1.78:

Kostnadsklasse IIB (1,15 - l,45)kr/kWh

0346V/LB (s. 15)



•
D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra
Kart ref.: 1826 I.. 1826 n
628 GRYT GA
FINNKNEVATN
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n: 6.3.8

Kfr : s.a./

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81- 120



Da to : 11.0 3 • 81

634 Vefsna

13 Gåsvatn

Nordland

Grane

Kart nr. : 1825 I
VM nr.:

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

?
18

a?

2
1/s/km

93

3
m /s
I,7

"%e
m

H
n
m «$ e?

0,794

6 3
10 m /år

53

o° a?

25
mag. 8

47

Effekt og energi:

Hmax m?/s maxMW

8

Tilløp GWh

42,1

Kostnader l.1.78:

Kostnadsklasse IIA (0,85 - l,lS)kr/kWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

14 27 41

0346V/LB (s. 16)
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•

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1825 I
634 VEFSNA
GASVATN T n: 93.s1

NORDLAND I Nyttbar vasskraft Kfr: e6.o6.s

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser VU-81-121



OqtO: 11. 03. 81

634 Vefsna

15 Kjerringvatn

Nordland

Grane

Kart nr.: 1925 III,IV
VM nr. :

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

Hmaz m/s

a?

181

2
1/s/km

56

3
!!CL§.
10,1

a»?

"%re
m

max MW

9

H
n
m

34,9

w$a?
0,104

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III (1,45 - 2,05)kr/kWh

16o' a? ae
320

1oa?

34
mag. 8

11

Effekt og energi:

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

21 12 33

0346V/LB (s. 18)



Dato: 11. 03.81

634 Vefsna

16 Sefrivatn

Nordland

Grane

Kart nr.: 1925 III
VM nr.:

Felt/avløp:

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

a?

61

2
1/s/km

68

3
!!LL§.
4,2

1o° ?ge
131

a? 1%a?

32
mag. 8
24

H
n

D w5e?
0,133

Effekt og energi:

{max m?/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Surn

4 17,4 9 7 16

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse IIB (1,15 - l,45)kr/kWh

0346V/LB (s. 17)
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D

NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1925 m, 1925 12:

634 VEFSNA
SEFRIVATN, KJERRINGVATN
Nyttbar vass kra ft

Te n: 9.,a.at
Ktr: "5 s.o .st

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 122
Avd. for vasskraftundersokelser -



Dato: 11. 03. 81

634 Vefsna

17 Holmvatn

Nordland

Grane

Kart nr.: 1825 II
VM nr.:

Felt/avløp: km2

21

2
1/s/km

74 °e1,6
1o' ? [Ar

49

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:
"%e

m

H
n
m w$a?

0,427

o° a?

25
mag. 8
51

&?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

4 21 7 14 21

Kostnader l.1.78:

Kostnadsklasse IIB (1,15 - 1,45)kr/kWh

0346V/LB (s. 19)



D

•r

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1825 I
63 VEFSNA
HOLMVATN T n 2.5sf

NORDLAND I Nyttbar vasskraft Kfr.: .5 o:,-.o,.8/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 103
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 11.03.81
635 Skjerva

01 Bjørnåvatn

Nordland

Vefsn

Kart nr.: 1925 IV Felt/avlop: km2 }/s/km
2 3 1o' a?emls

VM nr. : Skjervvnd./
Middagtjern 15,2 43 0,65 20, 6
Sesseltjern 1,5 37,5 0,06 1,8
Langevand m/elv 12 7 37 5 0 48 15,0

29,4 1,19 37,4

Magasin: a? Hey Senk 1o' 3
%rn mag·

Langevnd. 0,5 2 5 3,1 21
Middagstjern 0,3 0 8 2,0 80
Skjervvnd ••• 0,25 '2 5 1 5 12

For totalt felt 6,6 17,6
pd#sf oss kr.st.
yga 600 KW
får redusert
nedslagsfelt
med 29,4 km

0346V/LB (s. 2)

Vassvei:

Fallhøyde:
Kt. 245
kt. 30

Hma m?/s

2,00

Tunnel, L = 1600 m, F = min.tv., he = 0,02 m/100 m
Stlror, L = 700 m, mm 800, h = 0,7 m/100 m

"%.
rn

215

Effekt og energi:

max MW

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III

3,6

H
n

I

210

w5ze?

0, 500

Tilløp GWh

18,7

0

Midlere prod.
S V

Reg. Langevnd., utbedringer dam
Reg. Middagstjern, senk.tunnel, L = 350 m
Reg. Skjervvnd.
Overf. Sesseltjern+ inntak
Inntak
Tunnel
Overgang tunnel/rør
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0, 05 mill. kr/GWh

Surn

GWh
Surn

16,0

0, 6 mill. kr
1,5
0,7
0,2
1,4
4,5
0,1
3,6
1,1
5,5
1,0
2,0
4,4
5,3
0 9
32,8 mill.kr

2,05 kr/kWh



Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1926 IN

635 SKJERVA

• NORDLAND I

.. .
BJOR NAVA TN
Nyttbar vasskraft

Te n: k. a3.61

Kfr: 3 oS.o6

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 107
Avd. for vasskraftunderskelser - -



Dato: 11.03.81

648 Røssåga

11 Stikkelvika

Nordland

Hattfjelldal

Kart nr.: 1926 I, II
VM nr. :

Felt/avløp:
Kjerringvnt.

Magasin:
Kjerr ingvnt.

Vassvei:

a?
15,3

a?
3,5

Tunnel, L = 1400 m, F = min.tv., he = 0,0l m/100 m
Dukt. stopejernsror, L = 800 m, mm700, he = 0,8 m/100 my

"%.
Fallhøyde: m
Kjer ri ngvt n • -
Røssvatn 331

Effekt og energi:

Hmas m?/s

1,31

Pax MW

3,6

Kostnader l.1.78:

2
1/s/km
50

Hev
0

H
n
m

324

18,6

Utslag u/vann, luke, etc.
Tunnel
Dukt. støpejernsrør
Svingesjakt, overgang tunnel/rør etc.
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3mls
o, 77

wt?

o,771

Tilløp GWh

Sum

1o' a?e
24,1

1%?
24,5

a?
0,873

Midlere prod.
S V

mag. %

100

GWh
Sum

18,6

0,6 mill. kr
4,0 II

1,8 II

0,4 II

1,2 II

5,5 II

1,0 II

1,5 li

3,2 II

3,8 II

0 9 II

23,9 mill. kr

Kostnadsklasse IIB 1,28 kr/kWh

0345V/LB (s. 7)
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0

NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra
Kartref. : 1926  I,  1926 I
648 RCJSS GA
STIKK El  VIKA
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n: 3.3.s1

Kfr: 5 o5.o. rt·

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-104



Dato: 1l.03.81

648 Røssåga

Varnvasselv

12 Varnvatn

Nordland

Hattfjelldal

Kart nr.: 2026 III, IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Favnvatn

a?
135

2
1/s/km
45

3ms
6,07

1o' a?ae
191,6

Magasin:
Favnvatn

a?
7,0

Senk
10

o° ?
82,0

mag. %

42,8

Vassvei: Tunnel, L = 1100 m,  F = 9 m, he = 0,12 m/100 m

"%. H
n

w$a? seFallhøyde: m ...J!L.
Favnvatn -
Varnvatn 71,0 69,5 0,165 0,873

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

(I

9,73 5,8 31,7 29,5

Kostnader 1.1.78:

Sprengning for overføring av Farnlitj.
Regulering Favnvatn, inntak
Tunnel, ekstra sikring, opprigg.
Overgang tunnel/rør siste 20 m
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,1 mill. kr
1,0 "
4,0 II

0,9 "
2,0 "
7,2 "
0,9 "
1,6 "
3,5 II

4,2 II

1,6 "
27,0 mill. kr

KostnadsklasseIIA 0,92 kr/kWh

0345V/LB (s. 8)



ii,-)NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: .2026 m, 2026
648 RSSAGA
VARNVATN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te n:
Kfr.:

VU-81-105



Dato: 11. 03. 81

653 Dalselva

Gressvatn - Kjensvatn

02 Gressvatn

Nordland

Hemnes

Kart nr.: 2027 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Gressvatn

Magasin:
Gressvatn

n?
122

a?
18,4

HRV
598

Vassvei: Tunnel, L

"%.
Fallhøyde: m
Gressvatn -
Kjensvnd. 65,7

Effekt og energi:

Hmax m?/s

= 1800 m, F

max MW

10,8 5,8

Kostnader l.1.78:

2
1/s/krn
52

H
n
m

63,0

30,1

Tunnel utslag u/vann
Luke, sjakt, hus etc.
Adkomsttunnel, fordelingsbasseng
Avløpstunnel, fordelingsbasseng
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

?s
6,34

LRV
582

= 10 m, he =

««$e?
0 I 150

Tilløp GWh

1oa?a
200,6

o° ?
314

mag. %

157

0,12 m/100 m

t?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

30,1

6,3 mill.kr
0,2
0,9
0,5
2,0
7,6
0,5
1,8
4,0
4,8
1,5

Sum 30,l mill.kr

Kostnadsklasse IIA 1,00 kr/kWh

0345V/LB (s. 9)



•
0 NORDLAND I

r

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2027 I
653 DALSELVA
GRESSVATN
Nyttbar vass kra ft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te n:27 .3.61
Kfr: os.o&.st

VU-81- 106



Da to : 11. 0 3 • 81

654 Andf iskåga

Andfiskvatn til trykkred.basseng vassverket

01 Jernverket

Kart nr.: 2027 III/II
VM nr. :

Felt/avløp:
Vann fra Aga
( tappes)
Andfiskvatn

Magasin:

Vassvei:

Fallhøyde:

Eksisterende tunnel

"%.
m

H
n

I
110

Effekt og energi:

Hmax m/s

3,7

49,8

maxMW

3,5

Kostnader l.1.78:

2
1/s/km

56

30,6

Div. rør, svingekammer, luker etc.
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Nordland

Rana

1o' ?a
0,9
2,8
3,7

«$ ?
0,286

Tilløp GWh

28,4
88,3

116, 7

e
0

Midlere prod.
S V

mag. 8

GWh
Sum

30,6

1,9 mill. kr
1,0
7,9
o,o
1,1
2,4
2,9
o,o

Sum 17,2 mill.kr

KostnadsklasseI 0,56 kr/kWh

0346V/LB (s. 20)



$ •
NORDLAND I

D

Kopiert med tillatelse
Kartref. : 2027 1 2027
654 ANDFISKÅGA
JERNVERKET
Nyttbar vasskraft

fra
m

NGO

T n: 9.5.s1

Kfr: 5 96.o.st

r NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-124



Dato: 11.03.81

654 Andfiskåga

02 Andfiskvatn

Nordland

Kart nr.: 2027 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Tapping Aga

M . km2agasin:
Slipping fra Akersvatn

Vassvei: Rorgate, stl, L = 1800 m, mm900, h = 0,75 m/100 m

Fallhøyde:
Akersvnt. -
Andf iskvnt.

"%.
_m __

270,6

Effekt og energi:

Hma m?/s maxMW

3,09 6,6

2
1/s/km

H
n
m

257

3
m"ls
0,9

ewea?
0,612

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Betongpropp m/konus etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr /GWh

1o° a? g
28,4

mag. 8

Ree?
0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

17,4 17,4

0,8 mill. kr
8,7 II

2,0 II

7,6 II

2,0 II

2,0 II

4,6 II

5,5 II

.8 II

Sum 34,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,95 kr/kWh

0346V/LB (s. 21)



3

Kopiert med
Kartref.: 2027
654 ANDFISK
ANDFISKVATN
Nyttbar vasskraft

tillatelse
IE

GA

D

NORDLAND I

fra NGO

Te n:
Kfr.:

.3.61

5.  o6.st

r
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-125



Dato: 11. 03. 81

655 Ranaelva

2l Te spa

Nordland

Rana

2028 2
1Zs Zm

2 3 1o° a?aeKart nr. : II Felt/avlop: km ml
VM nr.: Krukkejavri 5,7 57 0,32 10,1
Planlagt Austergilvnt. 16,9 48 0,82 25,9
nasjonal- 32,6 1,14 36,0
park

Magasin: a? Hev Senk 16° 3
%rn mag.

Krukkejavri 0,6 0 12 6 59,4
Austergilvnt. 0,9 4 11 12 46,3

For totalt felt 18 50,0

Vassvei:
Tunnel, L = 400 m, F = min.tv., h= = 0,05 m/100 m
Stlror, L = 550 m, mm 800, he = 0,6 m/100 m
Dukt. st.jernsror, L = 800 m, mm 850, h= = 0,5 m/100 m

"%.
Fallhøyde: m
Austergilvnt. -
kt. 635 218

H
n
rn wfa? fi/m3

210 0, 500 0, 094

Effekt og energi:

Pax MW

1,94 3,5

Tilløp GWh

18,0

Kostnader 1.1.78:

Senk.tunnel fra Krukkejavri, totalt
Darn Austergilvånt.
Tunnel, utslag, u/vann etc.
Trykklokke, konus tunnel/rør m.m.
Stålrør
Dukt. rør
Kraftstasjon
Permanent utstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

3,0
1,0
2,0
0,5
2,6
2,2
1,3
6,0
0,9
2,0
4,3
5,2
0,9

Sum 31,9

GWh
Sum

16,7

mill. kr

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,91 kr/kWh
0346V/LB (s. 3)



•

NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2028 II

655 RANAELVA
TESPA
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te n
Kfr.:

.s.61
5S.06.8/

VU-81-108



Dato: 11. 03. 81

660 Vassvatnelva

01 Asvik

Nordland

Lurøy

Kart nr.: 1827 I

VM nr. :
Felt/avløp:
Svartevnd.
Kvandalsvnd.
Vassvatnet

Magasin:
Svartevnd.
Kvandalsvnd.
Vassvatn

a 2 3 1o' a?gr1/s/km m"le
4,7 106 0,50 15,7
3,8 106 0,40 12,7
8,3 106 0,88 27 7
16,8 1, 78 56,1

n? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

0, 25 1,0 1,0 0,5 3,2
0,22 0 20,0 4,0 31,5
0,83

»s

0 2 1 0 0 9 3 2
For totalt felt 5,4 9,6

Vassvei:
Tunnel, L = 600 m, F = min.tv., he = 0,05 m/100 m
Dukt. st.jernsror, L = 50 m, mm 1000, he = 0,62 m/100 m
Plastror, L = 200 m, mm1100, he = 0,5 m/100 m

"%re H
n

w6? k?Fallhoyde: m m
Vasvatnet -
sjøen 102 100 0,238 0

Effekt og energi:

maxMW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,3 2,8 13,4 10,0

Kostnader 1.1.78:

Senk. tunnel Kvandalsvnd. (totalt)L = 400 m 1,5 mill. kr
Regulering svartevnd. 0,6
Dam vAssvnd. 0,4
Tunnel, inntak m/luke, rist 2,1
Overgang tunnel/rør 0,2
Støpejernsrør 0,2
Plastrør 0,5
Kraftstasjon 1,0
Permanentustyr 5,0
Adkomst/kraft/tlf. 1,0 II

Konsulenthonorar 1,2 II

Uforutsett 2,7 11

Renter i byggeperioden,inv.avg. 3,3 II

Erstatåninger,0,05 mill.kr/GWh 0,7 II

Sum 20,4 mill. kr

0343V/LB {s. 8) KostnadsklasseIII 2,04 kr /kWh



o NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1827 I, 1927 12
660 VASSVATNELVA

ÅSVIK
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.:

3.3.01

96.0.t

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 97
Avd. for vasskraftunderskelser -



Da to : 11.0 3 • 81

661 Sor fjordelva

01 Sørfjord

Nordland

Rødøy

Felt/avlop: a? 1ls km
2 3 16o' a?ArKart nr.: 1927 IV mls

VM nr.: Smibelgvd. 4,6 100 0,5 14,5
Svartvd. 7 4 100 0,7 23,3

12,0 1,2 37,8

Magasin: a? Hev Senk o° 3
%m mag.

Smibelgvd. 0, 68 0 20 12,0 82,8
Svartvd. 0,50 2 2 2,0 8,6

For totalt felt 14,0 37,0

Vassvei:
Tunnel, L = 400 m, F = min.tv., h = 0,02 m/100 m
Plastror,L = 400 m, mm 850, h= = 0,02 m/100 m
Dukt. støpejernsrør,L = 400 m, mm800, h = 0,75/100 m

"%re H
n

«w$? a?Fallhoyde: m m
Svartvd. -
kt. 10 175 170 0,405 o

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

2,0 3,0

Tilløp GWh

r5,3

Kostnader 1.1.78:

Senk. tunnel Smibelgvd.,L = 400 m
Senk. tunnel Svaartvd., L = 400 m
Dam Svartvd.
Plastrør
Dukt. støpejernsrør
Svingekammer, overgang tunnel/rør etc.
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggepeiroden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

14,5

1, 7 mill. kr
1,7
0,6
0,7
1,1
0,5
1,1
5,8
1,5
1,5
3,2
3,9
0,8

Sum 24,1 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,66 kr/kWh
0343V/LB (s. 9)



I

NORDLAND I
0

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1927 12
661 SØRFJORDELVA
SØRFJORD
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:
Kfr:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-96



Dato: 11. 03. 81

662 Gjervalelva

01 Gjervalen

s

Nordland

Rødøy

Kart nr.: 1927 IV
VM nr. :

Felt/avløp:
Gjervalvd.

Magasin:
Gjervalvd.

?
32,9

1/s/n
97,5

»°e
3,2

1o' a? gr
101,2

a?
1,1

Senk
15

1%° ?
21

mag. %
20

• Vassvei: Tunnel, L = 1600 m, F = 6,5 m, hr = 0,l m/100 m
Plastrør,L = 500 m, Ømm 2 x 1000, he = 0,55 m/100 m

"%e H
n

w$a? &?Fallhøyde: m m
Gjervalvatn -
sjøen 91,3 87 0,207 0

Effekt og energi:

{max m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

6,4 4,7 21,0 16,8

Kostnader l.1.78:

Senk. tunnel, utslag u/vann etc.
Dam totalt
Plastrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

5,6
1,8
2,3
1,7
7,0
0, _8
1,9
4,2
5,1
1,1

Sum 31,5

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,88 kr/kWh

0343V/LB (s. 4)
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NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1927 rl
662 GJERVALELVA
GJERVALEN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser

Te n:
Kfr.:

VU-81-91



Dato: 11.03.81

663 Oldervikelva

01 Oldervik

Nordland

Rødøy

Kart nr. : 1928 Felt/avlop: a? }/s/km
2 3 1o' a?seIII m"ls

VM nr. : 9. Storevnd. 7,6 80 0,61 19,2
N. Storevnd. 3 7 80 0,29 9,3

11,3 0,9 28,5

Magasin: a? Hev Senk 1%
3

%m mag.
9. Storevnd. 1, 20 3 10 12,7 66,1
N. Storevnd. 0,13 1 1 0 3 3 2

For totalt felt 13,0 45,6

Vassvei: Trerør, L = 1300 m, 9mm 700, hE = 0,55 m/100 m
Stålrør, L = 1200 m, 9mm 500, hr = 1,15 m/100 m

"%. H
n

w5ga? di?Fallhoyde: m m
N. Storevnd. -
sjøen 339 318 0,757 0

Effekt og energi:

Hma m?/s maxMW

1,35 3,7 21,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Senk. tunnelø.Storevnd.,L = 700 m
Utslag u/vann, luke, sjakt, hus etc.
Dam • Storevnd.
Regulering, inntak N. Storevnd.
Trerør
Stålrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

2,5
0,9
0,5
0,7
2,2
4,7
1,0
5,5
2,0
2,0
4,4
5,3
1,1

Sum 32,8

GWh
Sum

20,0

mill. kr

"
"

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,64 kr/kWh
0343V/LB (s. 5)
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D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1927 !l, 1928 I
663 OLDERVIKELVA
OLDERVIK
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n:
Kfr.:

2.3. st
05.0.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-93



Dato: 11. 03. 81

664 Sleåga Nordland

Rødøy

01 Nd. Sleåga

Felt/avlop: a 1/sm
2 3 1o' a?AeKart nr. : 1928 III mls

VM nr. : 2. Komagvd. 5,1 86 0,44 13,9

• Sandvikvd. 2,8 90 0,25 7,9
Rest Sandvikelv 3,1 90 0,28 8,8
Hyttavtn. 1,4 83 0,12 3,7
N. Sleaagvd. 6 3 86 0 54 17,1

18,7 1, 63 51, 4

Magasin: 2
Senk 1o' 3

%km Hey m mag.

• Komagvd. 1,0 0 6 5,0 36,0
2. Sandvikvd. 0,6 5 6 6,5 82,3
Hyttavtn. 0,l 0 10 1,0 27,0
N. Sleaagvd. 0,1 7 l 4,5 26,3
9. Sleaagvd. 0,4 5 2

For totalt felt 17,0 33,1
Vassvei: Tunnel, L = 1300 m, F = min. tv., h 0,05 m/100 m

Stålrør, L = 800 m, Ømm 800, he = 1,l m/100 m

"%e
Fallhøyde: m
Kt. 358+2/3• -
kt. 360,7

Effekt og energi:

Pmax MW

H
n
m

351,0

««$ea?

0,836

Tilløp GWh

?
0

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

2,77 8,3 43,0 37,0

Kostnader 1.1.78:

Senk. tunnel • Komagvd.,L = 750 m (andel}
Senk. tunnelø.Sandvikvd., L = 700 m (andel}
Dam • Sandvikvd. (andel)
Senk.tunnel Hyttavtn, L = 300 rn + darn
Rørgate fra II L  = 600 m
Tot. rigg.kostn., utslag u/vann etc. (andel}
Regulering sleaagvd. m/inntak
Tunnel totalt
Stålrør totalt
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

1, 0 mill. kr
1,0
0,9
l,0
2,0
1,5
4,8
4,0
3,2
2,5
9,0
1,0
3,2
7,0
8,4
2,1
52,6 mi11.kr

Kostnadsklasse IIB 1,42 kr/kWh
0343V/LB (s. 3)



Dato: 11. 03. 81

664 Sleåga Nordland

Rødøy

02 Øv. Sleåga

Kart nr.: 1928 III
VM nr. :

0343V/LB (s. 2)

Felt/avløp:
ø.Komagvd.
• Sandvikvd.
Inntak

Magasin:
2. Komagvd.
• Sandvikvd.

a? 2 3 16' a?ge1/s/km ls
5,1 86 0,44 13,9
2,8 90 0,25 7,9
3,1 90 0 28 8,8
11,0 0,97 30,6

a? Hev Senk 1o° 3
%m mag.

1,0 0 6 s,o 36,0
0,6 5 6 6 5 82 3
For totalt felt 11,5 37,6

Vassvei: Tunnel, L = 500 m, F = min.tv.
Stålrør,L = 30 m, mm 600, h = 1,1 m/100 m

"%. Hn
w5/e? #?Fallhoyde: m m

Kt. 559 -
kt. 361 198 197,5 0,470 0

Effekt og energi:

lma m?/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

1, 65 2,8 14,4

Kostnader l.1.78:

Senk. tunnelø.Komagvd., L = 750 m (andel)
Senk. tunnel • Sandvikvd., L = 700 m (andel}
Dam • Sandvikvd. (andel)
Tot. riggkostn. utslag u/vann etc. (andel}
Inntak
Tunnel
Stålrør, konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

Kostnadsklasse III

GWh
Sum

13,5

1, 0 mill. kr
1,0
0,9
1,0
0,2
1,4
0,3
0,8
5,8
1,4
l,4
3,0
3,6
0,7
22,5 mill.kr

1,67 kr/kWh



Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1928 m, 1927 12:
664 SLE GA
ØVRE OG NEDRE SLEAGA

0 NORDLAND I Nytt bar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser

T n:
Kfr.:

2..2 01.

&5. 96.r/

VU-81-92



Dato: 11. 03. 81

668 Lang vasselva

01 Kista

Nordland

Rødøy

Kart nr.: 1928 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Langvnd.

a?
10,0

2
1/s/km

75

3
!Ll§.
0, 75

1o' ?±re
23,7

Magasin:
Langvnd.

a?
0,7

Hev
2

Senk
15

1%° a?

9,0
mag. 8

38

(.....___

'\ Vassvei: Tunnel, L = 1000 m, F = min.tv., h = 0,01 m/100 m
Stålrør, L = 100 m, mm 500, h = 1,12 m/100 m

"%. H
n

w$ea? Se 3
Fallhaoyde: m m kWh /
Langvnd. -
Kisten 187,3 186,0 0, 443 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,28

max MW

2,0

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

10,5

Dam Langvnd.
Utslag u/vann, luke, sjakt, etc.
Stålrør, ro/overgang
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,2
2,7
o,s
1,0
5,1
1,0
1,l
2,4
2,9
,5

Sum 17,8

GWh
Sum

9,5

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,87 kr/kWh

0346V/LB (s. 4)



D NORDLAND I

Kopiert med tillatelse
Kart ref. : 1928 II

668 LANGVASSELVA
KISTA
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n:
Kfr:

4.3.61

05.0.r(

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 8
Avd. for vasskraftunderskelser - 1- 109



Dato: 11.03.81

673 Fykanåga

Fykanvnd. - sjøen

Nordland

Meløy
( 11 Fykanvatn

Kart nr.: 1928 I
VM nr.:

1

Vannet brukes i
dag som kjølevatn
til Glomfjord
kraftstasjon

Felt/avløp:
Fykanvnd.

Magasin:
Fykanvnd.

Vassvei:

Fallhøyde:
Fykanvnd. -
sjøen

Effekt og energi:

4,9

"%.e
m

84

a?
36,0

maxMW

3,5

2
1/s/km
80

Hev
0

H
n
m

82

17,7

Kostnader 1.1.78:

Tunnel (senk.)
Utslag u/vann, sjakt, luke etc.
Plastrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
"ls
2,9

a?
1,1

Senk
15

Tunnel, L = 200 m, F = 6 m, he = 0,l m/100 m
Plastror, L = 250 m, mm 1200, h= = 0,55 m/100 m

wfa?

0,195

Tilløp GWh

1o' a?Ar
90,8

o° ?
15,0

#?
0

Midlere prod.
S V

mag. %
16,5

GWh
Sum

11, 5

0,8 mill.kr
0,8
0,9
1,0
7,0
0,1
1,1
2,3
2,8
0,9

Sum 17, 7 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,54 kr/kWh

0346V/LB (s. 5)



NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1928 I, 1928 II
673 FYKAN GA
FYKANVATN
Nyttbar vasskraft

Te n.
Kfr.:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders5kelser VU-81-110



Dato: 11.03.81

677 Skremma

01 Skremma

Nordland

Gildeskål

Kart nr.: 1928 I
VM nr. :

Felt/avløp:
Inntak

a?
6,7

2
1/s/km
75

3
m"le
0,5

1o' a?Are
15,9

· ?Magas1n:
Nd. Skromdalsvatn 0,18

Hev
0

Senk
20

o° a?

3,6
mag. 8

22,7

Vassvei:
Tunnel (senk.),L = 500, m, F = min.tv., he = 0
St&lror, L  = 250 m, mm 500, h = 1,12 m/100 m
Plastrør,L = 250 m, Ømm 650, hf= 0,55 m/100 m

"%.
Fallhøyde: m
Kt. 302-1/3·20-
kt. 30 265,3

Effekt og energi:

Hma: m?/s max MW

&t
0,85 2,0

Kostnader l.1.78:

H
n

261,0

Tilløp GWh

Tunnelkostnadser
Utslag u/vann, sjakt, luke etc.
Stålrør
Plastrør
Overganger
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

w5ge? ?
0,621 0

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

9,8 7,0

1,3 mill. kr
0,5 II

0,9 II

0,4 "
0,3 "
0,6 II

4,8
1,2 II

1,0 II

2,2 "
2,6 "
0,5 II

Sum 16,3 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,33 kr/kWh

0346V/LB (s. 6)



NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1928 I
677 SKROM MA
SKROMMA
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.:

44.3.01

oS.o&.et

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 111
Avd. for vasskraftunderskelser7 -



Dato: 11. 03. 81

684 Beiarnel va

Steinåga

11 Steinåga

Nordland

Beiarn

Kart nr.: 2028 IV Felt/avlop:
2

1Zs r 2 3 1o° ? rekm m"l's
VM nr.: Ovf. Magatindvd. 2,8 66 0,18 5,7

Ovf. Tveråvatn 2,3 72 0,17 5,4
Steinåvatn 4,4 66 0 29 9,2

9,5 0,64 20, 3

Magasin:
2

Hev Senk 16° 3
%km m mag.

Magatindvd. 0,2 0 5,0 0,7 12
Steinåvatn 0,5 1,0 0 5 0,8 9

For totalt felt 1,5 7

Vassvei: Plastrør, L = 1100 m, )mm 700, he = 0, 55 m/100 m
Stålrør, L = 2350 m, mm500, hE = 1,25 m/100 m

"%re H
n

we? 5«?Fallhoyde: m m
Steinåvatn -
Beiarn kt. 178 821,7 786 1,871 0

Effekt og energi:

Ha.x m?/s Pmax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

0,8 5,4 25,2 18,7

0,4 2,6 12,6 9,3

1,2 8,0 37,8 28,0
.i

Kostnader 1.1.78:

Overføringstunnel fra Tverråv. L=500 m + grøft 2,0 mill. kr
II fra Magatindv. L = 1500 m 4,0

Utslag u/vann, dammer, luker etc. 0,7
Regulering ro/inntak Steinåvatn 1,0
Plastrør 1,7
Stålrør 7,8
Svingeklokke 0,3
Kraftstasjon 1,5
Permanentutstyr 9,8
Adkomst/kraft/tlf. 2,0
Konsulenthonorar 3,0
Uforutsett 6,8
Renter i byggeperioden, inv.avg. 8,1
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh 1,9

Sum 50,6 mill. kr
> 4

Kostnadsklasse III 1,81 kr/kWh
0346V/LB (s. 7)



•
Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2028 IE
684 BElARNELVA

> NORDLAND I

•
STEINAGA
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.:

r NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
.. Avd. for vasskraftundersketser VU-81-112



Dato: 11. 03. 81

684 Beiarnelva

2l Kobbagvatn

Nordland

Beiarn
r

Kart nr.: 2029 III

VM nr.:

0343V/LB (s. 7)

Felt/avløp: km2
Rest Lurfjell-
tindvnd. 7,5
Lurfjelltindvnd. 3,5
Reinskaret 0,8
Lurfjelldalen 4,8
Kubbaagvnd. 9 2

25,8

Magasin:
Kobbagvd.
Lurfjeltindvd.

Vassvei:

Fallhøyde:
Kt. 472 -
kt.. 0

2,30

a
0,7
1,1
For totalt felt

Tunnel, F = min.tv., L = 1400 m, he = 0,02 m/100 m
Stalror, mm 800, L = 670 m, he = 1 m/100 m

"%re
m

472

Effekt og energi:

Pmax MW

Kostnader 1.1.78:

KostnadsklasseIII

9,2

2
1/s/km

53
53
53
53
53

Hev
2

0

H
n
m

465

Tilløp GWh

47,7

3
nils

0,40
0,18
0,04
0,25
0 49
1,36

Senk
2

10

we?
1,107

Senk. tunnel Lurfjelltindvd, L = 250 m + div.
Overf.tunnel Galtugga, L = 1300 m

" Reinskardvd., L = 1300 m
Inntak overf. Galtugga

" Reinskardvd.
Damkostnader Kobbaagvd.
Utslag ved inntak, luke, sjakt, etc.
Driftstunnel
Stålrør
Svinge kammer
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Sum

1o' a?Ar

12,5
5,8
1,3
8,0
15,4
43,0

1o° a?
2,8
10 0
12,8

5e
0

Midlere prod.
S V

mag. 8

18,2
54 3
29,7

GWh
Sum

33,4

1, 8 mill. kr
3,5
3,5,4
0,3
0,4
0,5
3,9
3,4
0,3
1,5
11,6
1,5
3,3
7,2
8,6
2,A
54,1 mill.kr

1,62 kr/kWh



7

)
/

8

NORDLAND I

Kopiert med tilla te lse tro NGO
Kartref.: 2029 II, 2029 II

684 BEIARNELVA
KOBBAGAVATN
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.:

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders5kelser VU-81-95



Dato: 11.03.81

685 Nordlandselva

01 Nordland

Nordland

Beiarn

Kart nr.: 2029 III Felt/avlop: a 1Zs /km
2 3

1o° 'gem"ls
VM nr.: St. Sandvnd. 5,8 57 0,33 10,4

L. Sandvnd. 7,1 57 0,40 12,8
Inntak kt. 255 12,5 57 0,71 22,5

25,4 1, 44 45,7

Magasin:
2 Senk 1o' 3

%km Hev m mag.
St. Sandvnd. 1,0 3 5 8,0 76,9
L. Sandvnd. 0,3 0 5 1 0 7,8

For totalt felt 9,0 19,7

,-- -,

' Vassvei: Plastrør,L 1500 mm 900, hr 0,55 m/100= m, = m
Stålrør, L = 500 m, mm850, he = 0,75 m/100 m

"%e Hn
w$2? ?Fallhøyde: m

Kt. 255 -
kt. 0 255 241 0,574 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pnax MW Tilløp GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

2,74 5,6 26,2 18,4

Kostnader l.1.78:

Regulering St. Sandvnd.
II L. Sandvnd.

Inntak
Plastrør
Stålrør
Svingekammer (trykklokke)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden inv.avg.

1,l
0,3
1,A
3,0
2,6
0,4
1,6
6,5
2,4
1,9
4,2
5,1

Sum 30,5

mill.kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,66 kr/kWh

0343V/LB (s. 6)



0 NORDLAND I

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2029 III

685 NORDLANDSELVA
NORDLAND
Nyttbar vasskraft

Te n.
Kfr:  S

3.3.81

S. 0.r!

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 94
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 11. 03. 81

686 Valneselva

01 Valnesvatn

Nordland

Bodø

Kart nr.: 2029 III
VM nr. :

Magasin:

(

\

Felt/avløp:

Vassvei:

Fallhøyde:

an?
71

2
1/s/km
51 °e3,6

"%re
m

H
n
m w$e?

0,287

1o' a?re
115

1%' ?
88

mag. 8
77

Effekt og energi:

amax m?/s Fax MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6 33,0 3 26 29

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse IIB (1,15 - l,45)kr/kWh

0346V/LB (s. 13)



NORDLAND II

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2029 III

686 VALNESELVA
VALNESVATN
Nyttbar vasskraft

Te n: 6. 3.s1

Kfr: 3 o.o6%A
0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
. Avd. for vasskraftundersokelser VU-81-118



Dato: 11.03.81

689 Lakselva (Misvær)

02 Sørdalen

Nordland

Skjerstad

Kart nr . : 20 2 8 I
VM nr. :

Felt/avløp:
L. Gåsvatn
Gåsvatn
Djupdalsvtn.

Magasin:
L. Gåsvatn
Gåsvatn
Djupdalsvtn.

Vassvei:

Hmas m?/s

1,7

an?
5,4

15,5
7,7

28,6

2
1/s/km
35
35
35

Hev
0,73 0,5
2,05 1
0 23 2
For totalt felt

Plastror, L = 1000 m, mm 800, he = 0,55 m/100 m
Dukt. st.jernsror, L = 700 m, mm 750, he = 0,75 m/l00 m

"%e
Fallhøyde: m
Djupdalsvatn -
kt. 377 128,3

Effekt og energi:

maxMW

1,8

H
n
rn

121,0

9,1

Kostnader 1.1.78:

Dam vatn kt. 559
Overføringstunnel, L = 450 m + grøft
Regulering Gåsvatn (dam+ senk.kanal)
Inntak Djupdalsvatn, dam
Støpejernsrør
Plastrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
m"ls
0,2
0,5
0 3
1,0

w5a?

Tilløp GWh

1o° ?re
6,0

17,1
8,5
31,6

Senk
1,5
4
0

o' ?
1,4
8,0
0,6

10,0

mag. 8
23
47

7
32

#%«?
0,288 0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

8,2

0, 2 mill. kr
1,4
0,5
o,s
0,8
1,7
0,6
5,7
2,0
1,3
2,9
3,5
0,5

Sum 21,4 mil • kr

Kostnadsklasse IV 2,61 kr/kWh
0346V/LB (s. 8)



NORDLAND
•

JI

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 2028 1
689 LAKSELVA (MISVÆR)

SRDALEN
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n: 5.2.61

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders5kelser VU-81-113



Da to : 11. O 3 • 81

691 Mølneelva

01 Gardsvatn

Nordland

Skjerstad

Kart nr.: 2029 II Felt/avl2p: a? 1Zs/km
2 3 1o' a?aems

VM nr.: Storvnd. 22,4 40 0,90 28,3
Husvnd. 5 2 40 0 21 6 6

27,6 1,11 34,9

Magasin: 2
Senk 1o' 3

%km Hev m mag.
Storvnd. 1,0 3 2 5 18
Husvnd. 0 5 l 5 2 30

For totalt felt 7 20

Vassvei:
Tunnel, L = 700 m, F = min.tv., he = 0,0l m/l00 m
Plastror, L = 700 m, mm800, he = 0,55 m/100 m
Dukt. stopejernsror,L = 250 m, mm750, h= = 0,75/100m

Fallhøyde:
Husvnd. -
Gaardsvnd.

"%e
m

H
n
m

148,3 142,0

Effekt og energi:

Pas MW

2,0 2,4

(

w6e?
0, 338

?

Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

reg. Storvnd. dam L = 35 m
Dam Husvnd. L = 20 m, m/inntak
Senk. grøft Storvnd.
Tunnel
Duktile støpejernsrør
Plastrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0

Midlere prod.
S V

11,8

1,0
o,s
0,4
2,5
0,6
1,2
1,0
5,5
0,7
1,3
2,9
3,5
0,6

Sum 21,7

GWh
Sum

10,5

mill. kr
II

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,07 kr/kWh
0346V/LB (s. 22)



··- 7

(-

/

0 NORDLANDD

Kopiert med tillatelse
Kart ref. : 2029 JI
691 MLNE ELVA
GARDSVATN

Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n: 9.3. 51
Kfr$t, cg.oc.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser VU-81-126



Da to : 11. 0 3 • 81

694 Saltdalselva

Vi skisbekk
1 11 Viskis

'

Nordland

Saltdal

Felt/avlop: 2 2 3 1o° a?rKart nr.: 2128 IV km 1/s/km m"le
VM nr.: v. Vi skisvann 22,3 34 0, 76 23,9

Nd. Vi skisvann 20 0 34 0 68 21,4
42,3 1,44 45,3

Magasin: 2
Senk 1o' 3

%km Hey m mag.
v. Viskisv. 0,9 0 7 4,5 19
Nd. Viskisv. 1,3 0 5 4,5 21

For totalt felt 9,0 20

Vassvei:
Tunnel, L = 750 m, F = min.tv., hf= 0,01 m/100 m
St%lror, L = 1200 m, mm900, h= = 0,7 m/100 m
Plastror, L = 1300 m, mm 900, he = 0,5 m/100 m

"%re
Fallhøyde: m
Nd. Viskisv. -
kt. 330 174

H
n

....!!!.... we? f?
159 0, 379 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

2,45 3,3

Tilløp GWh

17,1

Kostnader 1.1.78:

Senk.tunneler (750 + 500) m
Utslag u/vann, luke, sjakt etc.
Svingeklokke, konus, koblinger etc.
Stålrør
Plastrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Mid le re prod.
S V

3,5
0,8
0,5
6,8
3,6
1,0
5,4
1,0
2,3
5,0
6,0
0,9

Sum 36,8

GWh
Sum

14,5

mill. kr
II

II

2

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,54 kr/kWh

0346V/LB (s. 9)





Da to : 11. O 3 • 81

694 Saltdalsvassdraget

Sol vaagbe kk

21 Solvågli

Nordland

Saltdal

Kart nr.: 2128 IV
VM nr. :

Felt/avløp:
Inntak

Magasin:
Solvaagvnt.

Vassvei:

Fallhøyde:
Solvaagvnt. -
kt. 215

n
15,1

a?

1,7

Tunnel, L = 1300 m, he = 0,0l m/100 m, F = min.tv.
St&lror, L = 1100  m,  h= = 1,15 m/100  m,  mm 500

"%e
m

491,7

Effekt og energi:

Hmax m?/s

0,9

maxMW

3,7

Kostnader 1.1.78:

1ls n»
40

Hev
0

H
n
m

479

Tunnel
Utslag u/vann, luke, sjakt, etc.
Konus m/betongarb.
Stålrør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

?is
0,6

Senk
10

w5ta?

Tilløp GWh

1o' a?are
19,1

1o° a?
16

mag. 8
84

ie?
1,140 0

Midlere prod.
S V

3,5
0,7
0,3
3,7
1,2
5,2
0,9
1,6
3,4
4,1
1,1

Sum 25,7

GWh
Sum

21,8 21,8

mill. kr
II

"
II

mil . kr

Kostnadsklasse IIB 1,18 kr/kWh

0346V/LB ( s. 10)
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NORDLAND

/-

I

Kopiert med tillatelse fra NGO
artref.: 2128 IV
694 SALTDALSVASSORAGET

SOLVAGLI
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

T n: 6.361

Kfr.: oo:o,.&

VU-81-115



Dato: 11.03.81

694 Saltdalselva

Sauelv

31 Sauelva

Nordland

Saltdal

Kart nr.: 2128 IV
VM nr. :

Felt/avløp:
Storvasselv
Evenes

an?
6,7

103 7
110,4

Magasin:
2 Hev Senk o' 3

%km m mag.
Bare aktuell Fra kt. 692 10 0 8,5
for reguleringom til kt. 694
øverste del ikke For totalt felt 8,5 5,1
overføres til Bal- (+ inntaksmag.)
vatnet for utnytt-

[  'se i Sulitjelma.
Vassvei: Tunnel, L = 3000 m, F = 6,5 m?, hE = 0,12 m/100 m

"%.
Fallhoyde: m
se obj. 111 i 200
nyttb. v.kr. 1961

Alt.
Flytte inntak ca
500 m lengre opp
for å vinne ca
60 m, og stasjon
litt lengre ned for
å vinne ca 20 m.

led a flytte inntak
ngre opp lar
Storvasselv seg ikke
overføre.

Effekt og energi:

max

9,0

maxMW

Kostnader 1.1.78:

7,6

2
1/s/km
45
48

H
n

196

77,5

Overføring Storvasselv, grøft 300 m
Magsin, fyllingsdam,H = 14 m
Tunnel, tot.
Adkomstunnel kraftstasjon
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
m"ls
0,3
5 0
5,3

w5?
0,467

Tilløp GWh

1o° %?e
9,5

156 4
165,9

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

'

0,2
4,9

11, 0
2,2
2,0
9,0
2,1
3,0
6,9
8,3
3 9

Sum 53,5

38,7

mill.kr

mill. kr

Kostnadsklasse IIB 1,38 kr/kWh

0346V/LB ( s. 11)



\

•

Do NORDLAND I

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 2128 Ji

694 SALTDALSELVA
SAUELVA
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n:
Kfr.:

9 r NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunder skelser VU-81-116



Da to : l l. O 3 •81

698 Sulitjelmavassdraget

Laksåga

Nordland

Fauske

r 31 Laksåga

Kart nr.: 2129 I, II
VM nr.:

Felt/avløp:
Inntak

an?
57,2

2
1/s/km
80

Magasin:
Nedrevnd.

a?

1,4
Hey

9

r"
vassvei: Tunnel, L = 2000 m, F = 15 m2, h = 0,02 m/100 m

Stålrør, L = 500 m, mm1400, hr = 0,35 m/100 m

"%e H
n

w$e? e?Fallhøyde: m ..1!L.
160 157 0,374 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

7,40 10,0

KostnadsklasseIII

3
»"ls
4,6

Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

Inntak m/dam L = 25 m
Tunnel
Rørgate m/overgang
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/tlf.
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1,53 kr/kWh

1o° a?ae
144,3

%'?
15,0

Midlere prod.
S V

53,9

1,5
10,5
5,0
2,5
16,3
1,0
3,7
8,1
9,7
2 7

Surn 61,0

mag. 8
10

GWh
Sum

40,0

mill.kr

mill. kr

0346V/LB (s. 12)



Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2129 I, 2129 11

698 SULITJELMAVASSDRAGET

r Q

NORDLAND II

•
LAKSAGA
Nyttbar vasskraft

T n: 6.3. s1

Ktr:3.'. 0.a.Pt

0

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 81 117
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 05.03.81

708 Røyrvasselva

01 Straumen

Nordland

Sørfold

r
I

Kart nr.: 2129 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Straumvatn

a?
538

2
1/s/km
55

Magasin: 2 Hev Senk o° 3
%km m mag.

Straumvnt. 6,0 1,0 o,o 6,0
Nævervand 1,3 4,0 5,0 11,0
Røirvand 3,5 3,0 1,0 17,0.,,
Sisovatn-Løytav. 607
Kvitvnt.,Veiskiv. 52

For totalt felt 693 74,3
,r  '

Vassvei: Stasjon i dam, avløpskanal

Fallhøyde:
"%e

m
4,5

H
n
m
4,5

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

50 1,9

Kostnader l.1.78:

3
le
29,6

w$a?
0,010

Tilløp GWh

Inntaksdam m/luke, rist, konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Avløpskanal
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

16° a?ae
933

a
0

Midlere prod.
S V

9,3

2,6
1,3
4,3
1,5
0,2
1,0
2,2
2,6
0,5

Sum 16,2

GWh
Surn

9,3

mill. kr

mill.kr

Kostnadsklasse III 1,74 kr/kWh

0329V/LB (s. 2)



Dato : 0 5 • 0 3 • 81

708 Røyrvasselva

02 Straumvatn

Nordland

Sørfold

Felt/avl:
2

}Zs/km
2 3 1o ?4eKart nr. : 2129 IV km m'ls

VM nr.: Kjølvikelv 9,8 65 0,64 20,0
Nævervand 6,6 65 0,43 13,5
Røyrvand 24,3 60 1,46 45, 9
Rødasbk. 2 5 60 0, 15 4,7

43,2 2,68 84,1

Magasin:
2 o' 3

8%k_m Hev Senk m mag.
Nævervand 1,3 4,0 s,o 11, 0 32,8
Røyrvand 3,5 3,0 1,0 17 0 33 8

For totalt felt 28,0 33,3

Vassvei: Rorgate, plast, L = 900  m,  mm 1200, h= = 0,5 m/100  m

Fallhøyde:
Røyrvatn -
Straumvatn

"%e
m

Hn

I e
103

max MW

97

ewa?
0,230

Effekt og energi:

Tilløp GWh

0

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,1

eks.

4,2

0, 60

19,4 18

4,5

Kostnader l.1.78:

Inntaksdam, diverse utbedringer m/luke, rist
Rørgate (ny)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Overføring Rødaasbekk
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr/GWh

(
Kostnadsklasse IIB

Sum

0,5 mill. kr
2,9 "
0,9 "
7,0 II

1,0 It

0,3 II

1,3 II

2,8 II

3,3 II

1,0 II

21,0 mill. kr

1,17 kr/kWh

0329V/LB (s. 3)



Da to : 0 5 • 0 3 • 81

708 Røyrvassel-va

03 Røyrvatn

Nordland

Sørfold

Kart nr.: 2129 IV Felt/avlo: 2 -Zsr
2 3 1o° a?gekm mils

VM nr. : Kjølvikelv 9,8 65 0,64 20,0
Nævervand 6 6 65 0,43 13,5

l6,4 1,07 33,5

Magasin:
Nævervand

a?

1,3
Hev
4,0

Senk
5,0

1%°a?
11, 0

mag. %

32,8

/
I

Vassvei:
Tunnel, L = 1000 m, F = min.tverrsnitt, hf= 0,05 m/100 m
Rorgate, plast, L = 500 m, mm850, he = 0,55 m/100 m
Rorgate, dukt. st.ror, L = 600 m, 9mm800, he = 0,75 m/l

Fallhøyde:
Nævervand -
Røyrvand

"%e
m

H
n
m wa?

308 300 0,714 0

Effekt og energi:

Hmaz m?/s max MW

1,6 4,1

Tilløp GWh

23,9

Kostnader 1.1.78:

Dam Kjølvikelv m/overløp
Overføringstunnel
Dam Nævervand m/luke, rist m.m.
Tunnel
Rørgate, plast
Rørgate duktile støpejernsrør
Svingekammer, åpent (i fjell)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,4
3,3
1,4
2,8
0,9
1,6
0,3
0,8
5,9
2,0
2,0
4,3
5,9
1,2

Sum 32,0

GWh
Sum

22,5

mill. kr
II

II

mill.kr

0329V/LB (s. 4) Kostnadsklasse IIB 1,42 kr/kWh



NORDLAND Il

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 2129
708 RØYRVASSELVA
STRAUMEN. RØYRVATN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

osv. Te n. 20.2.61

Ktr:5. oHo.

0 NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.for vasskraftunderskelser VU-80-88



Dato: 05.03.8l

709 Fagerbakkvassdraget

02 Veiskivatn

Nordland

Sørfold

Kart nr.: 2129 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Veiski vatn

a?

23,9

2
1/s/km
73

3nls
1,75

o° ?se
55

Magasin: a? Hev Senk o 3
%m mag.

Veiski vatn 3, 50 0 11 28,5
Vatn 797 0,45 3 0 1,5

For totalt felt 30,0 55

r·
Vassvei: Tunnel, L = 1400 m, F = min. tv., he = 0,23 m/100 m

Rørgate, stål, L = 200 m, mm900, hE = 0,7 m/100 m

"%e Hn
«#a? #Fallhøyde: m m

Vatn 797 -
Rundvatn 135 131 0,312 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Ti1lop GWh Midlere prod. GWh
s V Sum

3,0 3,3 17,2 16,5

>

Kostnader l.1.78:

Kanalisering i Veiskivatn m/dam, luke
Dam vatn 797 m/inntaksarrangement_
Tunnel
Rørgate
Kraftstsjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

1,0 mill. kr
0,8 "
4,4 "
1,1 "
0,7 II

6,0 "
2,2 II

1,6 II

3,6 2
4,2 II

0,9 II

26,5 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,60 kr/kWh

0329V/LB (s. 5)



Da to : 0 5 . 0 3 • 81

709 Fagerbakkvassdraget

03. Kvitvatn

(

'

Nordland

Sørfold

Kart nr.: 2129 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Kvitvatn

a?
18,4

2
1/s/km

77

3
ls
1,42

1o' ?ae
44,7

Magasin:
Kvitvatn

a»?
3,08

Hev
0

Senk
12

o° %?

22
mag. %
49,2

Vassvei:
Tunnel, L = 1500 m, F = min.tv., h= = 0,07 m/100 m
Rorgate, plast, L = 1400 m, mm900, he = 0,6 m/100 m
Rorgate, stl, L = 250 m, mm800, he = l,15 m/100 m

"%. Hn
«$ »? &?Fallhøyde: m m

Kvitvatn -
Rundvatn 284 272 0, 648 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

2,4 5,7 29,0 26,5

/ \

Kostnader 1.1.78:

Senkningstunnel/driftstunnel
Inntak m/utslag under vann, luke, sjakt, grind
Svingekammer
Rørgate, plast
Rørgate, stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

GWh
Sum

4, 0 mill. kr
0,9
o,s
2,9
l,4
1,2
7,5
2,6
2,1
4,6
s,s

II

"
1, 5 II

(
Sum 34,7 mill.kr

Kostnadsklasse IIB 1,31 kr/kWh

0329V/LB (s. 6)



r

@

0 NORDLAND I
\

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 2129 I
709 FAGERBAKKVASSDRAGET

VEISKIVATN, KVITVATN
Nyttbar vasskraft

Te n: 23.2.61

Kfr:.3. . o9.oY

NVE VASSDRA6SOIREKTORATET VU 81 87
Avd. for-vasskraftundersokelser - -



ato : os • ·o3 • 81

711 Laksåga

02 Langvasselv

Nordland

Sørfold

2129 I
Kart nr.: 2130 II
VM nr. :

Felt/avløp:
Langvatn

a?
32,3

2
1/s/km
60

3nls
1,94

o' ?a
61,2

Magasin:
Langvatn

a?

5
Hey

0
1o° ?
43

mag. 8
70

Vassvei: Tunnel, L = 1300 m, F = min.tv., he = 0,05 m/100 m
Rørgate,plast, L = 400 m, mm1000, he = 0,55 m/100 m

"%. Hn
«$ea? teeFallhoyde: m m

Langvatn -
Fuglevatn 109 106 0,252 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,3 3,0 15,4

Kostnader l.1.78:

Senkingstunnel m/luke, rist, utslag u/vann etc.
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

5,0 mill. kr
1,2
0,8
6,4
2,0
1,5
3,4
4,1
0,8

25, 2 mill. kr

KostnadsklasseIII 1,68 kr/kWh

0329V/LB (s. 7)



r

0
NORDLAND JI

•

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 2129 I, 2130 I

711 LAKSAGA
LANGVASSELV
Nyttbar vasskraft

NGO

T n: 32.st
Kft:7 aH.art

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd.  for vasskraftunder skelser VU-81-86



cvelva

arv

Nordland

Sørfold

'Kart nr. : 2129 IV
VM nr. :

i

Felt/avløp:
Ri srnaalsvnt.

Magasin:
Rismaalsvnt.

a?
10, 7

2
1/s/km
53

3mls
0,57

Senk
12

1o° ?
12

mag. %

67

Vassvei:

1oa? a
17,9

Tunnel, L = 700 m, F = min.tv., he = 0,02 m/l00 m
Rørgate, stål, L = 1250 m, mm500, h= = 0,8 m/100 m

"%e Hn ewe? ke?Fallhoyde: _fil_ m
Rismaalsvnt.-
sjøen 276 261 0, 621 0

Effekt og energi:

{max  m?/s max MW

1,0 2,2 11,1

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

Senkingstunnel m/luke, sjakt, varegrind,
utslag under vann
Rørgate m/konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

11,0

3,7 mill.kr
5 , 0 II

0,7
5,0
0,7
1,2
3,2
3,9
0,6

Surn 24, 0 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,18 kr/kWh

0329V/LB (s. 8)
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NORDLAND II

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref. : 212 9 Ii

712 KVARVELVA
KVARV
Nyttbar vass kraft

T n: 20.2.81
Kfr.:7-. tJ11.t1I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders5kelser VU-81-85


