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INNLEDNING

Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersøkelser i NVE også til oppgave kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vært av mindre betydning på grunn av rikelig tilgang på bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
å merke seg at en så sent som i 1945 hadde registrert i alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn
10 MW og 1818 stasjoner var mindre enn 1 MW.

Mange av disse mindre verkene er nå nedlagt eller gått inn i større
utbygg ing er.

Småkraftverk-kartleggingen har omfattet nye prosjekter mellom 0,l
0g 10 MW. Her inngår også en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig øket i forhold til den opprinnelige

Disse undersøkelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli
inkludert i var oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som vitig informere om de kartlegginger som er utført
til nå. Spesielt vil det være av interesse for de enkelte fylker å
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine områder.

Materialets nøyaktighet må vurderes i forhold til målsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngående
prosjektering ikke har vært mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjør at prosjektene innbyrdes skulle være godt sammenlign-
bare. Intensjonenmå derfor være at en bruker denne oversikten til
å foreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdraa

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersøkelsen. I de tilfeller der
det i slike områder eksisterer kraftverk, er disse med når det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 års vernede vassdrag (vernet
til 1985) er vurdert på lik linje med andre vassdrag. Så langt det
har vært mulig har registreringen blitt holdt utenfor områder som
berøres av større utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskrafft '77.

Kartene med inntegnete verneomrader er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspørsmål om verneplanens omfang.

Vassraftotensial

Landets vasskraftotesial er pr. 01.01.8l vurdert  il  vare 172
TWh i et idlere ir. Varig vernede vassdrag er edregne. Jtbygg-
ingsuligneene i disse er ansltil 1l,4 TWh.



)
I nye småkraftverk med installasjon mellom 100 kW og 10 MW har en
innenfor akseptable kostnader (kostnadsklasse III) funnet et teore-
tisk potensial p 8.7 TWh, som er i det totale 172 TWh.

Potensialet for verk under 100 kW er ikke kartlagt, men et grovt
anslag gir ca 100 GWh på landsbasis.

Anslagene er situsjons- og tidsbetonte. Faktorer som spiller inn
er bl.a. bedring i topografisk og hydrologisk materiale, den tek-
niske utvikling, prisutvikling for alternativ energi og endringer
av andre okonomiske forutsetninger om f.eks. alkulasjonsrenten.

Vest-A der f 1ke

Høsten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Vest-Agder fylke. Undersøkelsen omfattet totalt
77 prosjekter hvorav 59 ligger under eller i kostnadsklasse IV
( < 2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 18 prosjekter større enn klasse
IV er med i oversikten. Undersøkelsen viser at det i Vest-Agder
fylke er et potensial p? 346 GWh ( III) for kraftverk med total
installasjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og
distriktene. Et slikt samarbeid har vært absolutt nødvendig for å
kunne gjennomføre kartleggingsoppgavene.

--------------0--------------

Vi ber brukerne av oversikten om å gå kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersokelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, juli 1981



LANDSOVERSIKT

N ttbar vannkraft

Totalt økonomisk nyttbart vannkraftpotensial er ved utgangen av 1980
anslått til 172 TWh.

Status pr. 31. desember 1980 (alle tall angir midlere arlig produk-
sjonsevne) :

Utbygd 89.7 TWh

Konsesjon gitt (under utbygging)

vre Otra 0,9 TWh
Ulla-Førre 3.9
Eidfjord 1.7
Steinsland 0.5
Aurland 0.6 Herav mindre
Orkla-Grana 1.2 enn 10 MW
Alta 0.7
Andre}) 2.8 12.3 II 0,1 TWh

Konsesjonsøkt

Otta 2.8 TWh
Etna-Dokka 0.8 II

Tovdal 0.9 "
Breheimen 3.0 "
Gaular 1.2 "
Svartisen 4.2 II

Kobbelv 0.7 II

Andrel) 2.7 n 16.2 " 0,4 II

Forhandsmelding) gitt

Røldal-Suldal o.7 TWh
Nausta 0.7 II

Rauma 1.0 II

Sanddøla-Luru 0.6 II

Vefsna 1.4 II

Andre}) 1.6 1 6.0 II 0,2 II

Rest, ikke vernet 24.3 II 7,1 "

Vernet.
Til 1985 12.1 Twh 0,9 II

II ----------- TW?)Varig ll.4 23.5 II 8,7

172.0 TWh

l)Prosjeter mindre enn 0,5 TWh/2r
}om planlegging, i henhold il vassdragsreguleringslovens $ 4a.
)o --ic '+s- ' ;--is,« r da -gd-a  ( g rcp! 5''a d i-- >--- - id-s 1e.e.- a> a..g . ,o aw y  .K Te summen.



( ': Nyttbar vasskr aft mi ndre kraftki1 .er landsoversikt Februar 1981

. . ..-....... ......• .
Ko:stnadsk lase I IIa IIb III IV Kostn.kl. I-III Kostn. kl. I-IV

. ..- . .••.. . ...•

Midlere pr odu ks jon/ Antall Antall
Install as jon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW verk GWh MW verk

•. .•. .• ..•

i nark 4 1 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34

'I'r I5 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45

No1 d1and 11 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52

IN« dland I 31 4 120 25 212 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35

Nord -'l'on«de lag 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50

5or: -'I'ronde la9 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28

Mor e of Romsd al 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48

ojn OJ F' jodane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 1. 271 315 66 1. 404 333 82

Hordaland 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51

Ryal and 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36

Vest -/Agder 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59

rust -Aqde1 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33

'I'e leitar k L 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56

Busker ud 6 1 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38

opp land 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 144 41

Hediuark 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 109 37

Iker slus 81 20 10 3 81 20 10 91 23 16

:st told 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 11 11

Ve:st fold 121 26 121 26 3 121 26 3
. . .. •....•....•

.5tuii 96 19 706 168 2.267 516 5 505 1 392: 1 782 454 8 654 2 095 508 10 436 2 550 755
.. ...• . .. ..•.... -,

Det. er totalt vrdert l.000 prosjekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasse IV. Oversikten viser det potensial en i dag har kjenn-
skap ti I for nye stas joner med ins tall as jon mellom 100 kW og 10 MW.
Pos jek tene har bare <JJe nnomgått en grov teknisk/økonomiskvurdering. Eiendomsforhold, miljø-ødeleggelser etc. er ikke vurdert.

Kos tnadsk las:5e: Ila 85 - 115 III 145 - 205

(ore/kWh) I.1. 78 IIh 115 - 145 IV 205 - 265
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FORKLARINGER

Oversiktskart

På kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasse IV.

- Sort tall ved utløpet av vassdragene angir vassdragsnummer.

- Hvert kraftverk har fått sitt nummer med rødt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdragsnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen følger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot våre naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har ikke egne
nummer, bare vassdrag som løper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra
0l-99. Nummereringen går fra utløpet og oppover i vassdraget,
alltid mot høyre.

- angir totalt nedbørfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere år.

- Totalt ma asin angir sum av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallhøyde uten fradrag av falltap.

- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installas onen angir maksimal effekt.

- Produksjon angir midlere årlig produksjon.

- Ror tunnel/kanal angir vannveistype.

Produks onsbereanina

Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimnetrertp kart i måle

stokk 1:50 000. Kartserie M711.

Avlop - Sesifit avlap (l/s/) er vurder etter ischydat'kart.

• • ·%6 2? = Sum idlere arlis illag til verket - +- n

zax· nezo'
ns



H
n

HRV

LRV

UV

= netto fallhoyde (E. falltap i vassvei (h, ror etc.))

=Høyesteregulerte vannstand i inntaksmagasin

= Laveste " II "

= Undervann for kraftstasjon

e = Spesifikk produksjon (energiekvivalent) i kw? .

9,81·2
(e = H )3600 • n

=Sumenergiekvivalent i kWh/m3 for alle nederforliggende,e

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon= e ·Q· k (GWh/år)

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

l. Reguleringsanlegg: Herunder dammer og overføringer. Kostnadene

dekker anleggskostnadenepå stedet. Ikke

2. Inntak:

3. Rorgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkomst/raft/

telefon:

veier etc.

Kostnadene inkluderer nødvendig dam, luke,

overløp, rist og konus for rørgate.

Rørkostnadene inkluderer selve rørprisen,

pris for bukker og skjøter, pris for plane-

ring og legging av rørene og for transport

fra fabrikk til anleggsstedet. Desssuten er

det i prisen for stålrør inkludert en tau-

bane langs rørgaten.

Tilrigging, sikring, driving, påslag etc.

er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke

med.

Bygning, fundament og tilrigging på stedet

er med i kostnadene. Fundamentet vil her

variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen

(turbin, generator, transformator, apparat-

anlegg m.m.) ) : Kostnad ved kraftstasjons-

vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nodvendig

veganiegg og/eller helikoertransport.

Kraft/telefon innerer kostnad il rat

anleggstide cg raorig av lizje til

ioncrares er en sam'egrupe zo .ad-



9. Uforutsett: Ca 20 av postene l-8.

10. Renter i bygge- Byggetiden anslått for små verk 1-1,5 ar.
(---\I

/ tiden, inv. avg.: Renter 68 av l-9.
Inv. avg. 13z av 1-9.

11. Erstatning: Beløpet settes til ca0,05 mill kr/GWh

01.01.78, dersom det ikke er spesielle for-

hold som åpenbart vil endre dette.

12. Kostnadsklasse: Pr 01.01.78 er disse:

II

II

11

II

II

( -
-

w

II

"
II

"

"

I 85 ore/kWh

IIA 85 - 115 "

IIB 115 - 145 f

III 145 - 205 II

IV 205 - 265 II

Pr 01.01.81 er disse:

I - 106 ore/kWh

IIA 106 - 142 II

IIB 142 - 178 II

III 178 - 250 d

IV 250 - 322 II



FORKLARINGTIL KARTENE

På kartene er vist alle kraftverk med vassveier, magasiner og
inntaksmagasiner.

Kraftverk .

•D
Nr., navn, maks ytelse

Utbygd/ delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Regulert vatn.

MW.

Navn, magasinvolum i ,0
6 

m
3, HRV- LRV, (

ut bygd magasin -
volum og HRV - LRV i parantes ).

Utbygd.

Delvis utbygd.

Ikke utbygd.

Uregulert vatn.

pm··9
} _i\ P Nedbrfelt, navn, areal

·"u >'
kr?/ midlere arsavl6p 1@?

Vassvei med inntakspunkt, utbygd/ delvis utbygd.

c--.  - mm a Vassvei med inntakspunkt,  ikke  utbygd.
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW VEST-l\GDER
, . --·- ---·----- - --- -- ---- --- - ------ -----

Hoved- Elv, Rtlt Samlet Totatt Brutto a max. Installasjon Produksjon Kostnadc- Vann, vacsdr. R- rr Eier Komm
vas<drag krattstasjon

en?
tilsig 

3
ma gasin tall Turbin (middel) klasre overfort T- tunnel

mill.m milt. n? m nn% MW GWh K=kanal
----------- --------- - -------

117 Søgna Soun-

01 underåsen 59 85,6 115 5,0 5,0 13 IV R dalen

118 Kleivsetelva
01 Holmen 19, 8 24,0 1 , 3 40 1,35 o, 4 5 1 ,65 IV R Sag n

119 Mandal sel va
01 Astøfoss 764,7 27 71 , 1 85 5,70 132 6,0 30,5 , III Manda l

Hoye# Marnar-

03 Øyslebø 75,2 100,5 5,6 70 5,4 3,0 11,7 III T, R dal

Tverråni
05 Tjelland 28, 1 38, 1 75 2,4 1,5 3,6 IV R

11 Bjelland-
foss 360, 7 2210,2 77,8 7,20 100, 5 6,0 31, 5 III

13 Koll ungt-
ve it foss 100 1838 80 11, 5 85 8,0 40,5 IIB T udndal

Ardalsbekk

14 Kyl land 18, 8 26,7 1 , 9 105 1 ,  4 1, 2 4,2 IV R Aser al

Hærresbekk

16 Herresbekk 12,3 17, 5 1 , 5 200 0,9 1,6 5,4 ITI R

Kverneelv
32 Kvernevatn 29 56,5 38 78,3 4,5 3,0 10, 2 III 'T

Grytå
33 Gr yt vatn 20, 5 39,8 11, 3 59 2,3 1 , 1 3,7 IV 'I' + R

0260V B (s. 1)
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW VES'T-AGDER

.... . .• . .
Hoved- Elv, elt Samlet Totatt Brutto Q max. Installasjon produksjon Kostnadc- Vann, vacsdr. R- rr Eier Komm
vassdrag kraftstasjon

on?
isis , ma gasin fall Turbin (middel) kMasse overfr t T- tunnel
mlll.m milt, n3 m n% MW GWh K=kanal

------------ -- ------- ------- ·--

119 Mandal selva
Steg il bekk
34 Steg il vatn 7,8 1 4, 2 10,9 1 31 1, 3 5 1,5 4,2 IV T + R ser al

Sandbekk
35 Sandvand 18, 1 3  4, 1 5,5 85 1 , 8 1,2 4,7 IV R

Skjerka
36 Kilen 79,4 162,7 16, 0 56,7 9,2 4,0 16, 5 III R

120 Tredalselva Lindo;--

01 Tredal 23 32 3,6 52 1 , 7 0,7 2,7 III R nos

121 Audna
01 Melhus foss 396,7 600 ,5 61,2 6,7 34 1,9 6,0 IV T

Mer elandsbekk
03 Erseid 10,8 15,9 1 , 3 1 35 0,9 1 , 0 4,0 IV R

Storbekken
':.

1 , 6 1,9 7,0 IV R05 Spilding 18, 2 28 2, 7 5 145

11 Gislefoss 225,4 326 22 20 18,5 2,8 8,5 IV R udne---

dal

12 Ytre ydna 100,7 144,2 12,5 13 ,8 9,0 0,9 2,6 IV R

13 Gaulavik 45,5 65,9 3,0 49 4,0 1 , 5 4,5 III R

14 Fossvatn 8 12,6 3,0 222 o,7 1 , 3 5,7 IV R

Hellebekk
15 Helle 13, 2 22,9 1 , 3 160 1 , 2 1 , 6 6,7 III R

21 Try land 60,0 106 ,4 28,0 127 5,7 6, 1 28,2 III R Lindes-

0 260v/ B (s. 2) nos



OVERSIKTOVER KRAFTVERKO0.1 -10 MW VEST-AGDER

. ------- -----·------
Hoved- Elv, F"elt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon Produksjon Kostnads- Vann,  vacsdr. Re r5r Eier Komm.
vassdrag kraf tstasjon itsis , ma gasin fall Turbin (middel) k(as&e overt5rt Ta tunrvl

on? mlll.m mitt. ms m in% MW GWh K= kanal
. -------- --··----- --------------

121 Audna
Trylandel v L,indes-

23 Br8dland 33 59 17 52 3,2 1,4 6,0 IIB R nes

Try landselv
24 Risdal 23,1 40,8 8,8 17 2,1 0,3 1, 25 III R Audnedal

Grislebekk Lindes-
31 Grisle 38 ,2 48,2 2,9 59 2,7 1,3 5,0 III R nes

Grislebekk
32 RØsstad 20,8 36 1, 4 56 2,0 0,9 3, III R

I 122 Osestadelva!
I 01 Osestad 22, 2 39 ,2 8,5 132 1,9 2,0 10,0 III R1

,  ·+

I

I
123 Lygna

01 Kvel land 440,5 793 ,5 110,2 12 42 4,1 18, 3 III T, R, K Lyngdal

Kv8sbekk

f
03 Kvgs 7,4 13,3 0,3 240 0,8 1,6 4,3 IV R

d

04 Gysland 365 663 ,9 110,2 23 40 7,5 25 III T

Steinla ndsel v Hegebo-
05 Bjerom 26,5 41,6 5,3 78 2,3 1, 4 5,4 III R stad

I
16 NyklandI 39 ,6 73,4 58 4,0 1,8 4,7 III R

I

il
Lygna
17 Ros sevatn 30 56,8 0,3 28 3,5 0,8 1, 8 IV R

;

Ll 0260V LB (s. 3)

'i '>
I
l

- --- ---- ----
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OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW VE'T-AGDER

-------
Hoved- Elv, Arlt Samlet Totalt Brutto max. Installasjon Produksjon Koctnads- Vann, vacsadr. Re rr Eier Komm.
vas<drag kraftstasjon

km2
tilaig 

3
ma gacin fall Turbin (middel) kiasse over6rt Te  tunnel

mlll.m mitt, n? m ny% MW GWh K= kanal
..- ...•

123 Lygna
Lau krokelva JHaeqebo--

18 Lauk ro ken 22,3 36,6 70 2,2 1,2 3,4 IV R stad

124 Lastadel va

01 La stad 13,3 18,9 1 , 3 158 1 , 1 1, 4 4,8 IV R Lyngdal

125 Orang selva

01 Drange 19, 0 26,8 2,0 168 1,5 2,0 7,2 IV R Fa rsund

126 Strup@na
01 1\pta 35,0 49 7,0 24 2,8 0,5 2,2 III R

02 Sæveland 28 39,6 6,5 38 2,2 0,7 3,0 III R
II

t 127 Kvina
Li tle1!a Ikke med i Kvines-

:,I

01 Eikeland 186 316 9,5 87 17 12 37,4 III potensialet T, R <lal

03 Espeland 167,4 289 ,6 8,0 33 15 4,1 12, 0 IV T

l Gflselandselv
04 Haugland 13 ,4 23,3 1 , 1 160 1,4 1,8 5,5 III R

Litlfla
06 Bruli 3 3, 3 57,7 3,3 79 3,3 2,1 7,0 III R

07 Mygland 40 84, 1 52 5,0 2,1 5,5 III R

I
Fjotlandselv

I 12 Kvinlog 10 ,o 17 ,9 2,3 85 1,0 0,7 2,6 IV Ri

1,
Kj eldlsbekk.I

II 21 Kjeld8s 14,8 23,4 4,2 275 1,25 2,9 12,7 IV R
I 0260V LB (s. 4)

j'
I



OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW VEST-AGDER

- ---------- - --- ---- --------
Hovwd- Elv, elt Samlet Totalt Brutto max. lnstallacjon Pr oduks]on Kosctnads- Vann, vasdr. Re r or Eier Komm

vassdrag kraftstasjon
en?

itsis , ma gasin fall Turbin (middel) klasse overt5rt T tunnel
mill. m mitt, nm& m nY% MW GWh K= kanal

----------- ------- -·-·· -------

128 Fedaelva
01 Feda 194 322, 7 39, 5 20 18,4 3,0 11,8 III T, R

,,

Flekke-

03 Fr yt landsfos 184 308 39,5 18 17 ,6 2,7 10,2 III T, R fjord

1 1 Ned land 10,3 18, 0 11, 0 64 1 , 1 0,6 2,2 IV R

12 Tes8k 35,1 60,7 3,4 64 3,8 2,0 6,0 III R II

130 Sel ur elva
01 Selura 41,2 65 15,1 30,8 3, 1 0,8 4,5 III ·r, R

131 Ardalselv
01 Flikka 14,9 25,0 1,3 85 1,4 0,85 3,1 III R

132 Sira
Yksnedalselv Øvre felt

12 Yksnedal 31 ,9 60,4 0,3 49 3,8 1,4 4,9 IV f6rt bort. R Sirlal

l Grunnevasselv Ky ine;--

23 Storhorn 65,0 124,1 9,0 77 6,9 4,1 16,5 IV R dal

I J\.ni

"

33 oaureli 12 ,9 22,4 3,8 136 1,0 1 , 1 6,0 III R Si rclal

Stora
34 Mangærne 30,8 95,9 59 45 5,5 2,0 9,4 IIB T, R Sirdal

VislandsSna Flekke-
I 51 Vidrak 47 88,9 50 3,0 1, 3 5,0 III R fjord

II
Jendals8
52 Ramsli 7,7 14,6 0,57 210 0,85 1,4 4,3 IV R

I!
i

132 Sira

I Brik landselv f
'I
I 5 3 MjJ!sund 10,3 19,4 0,6 69 1,2 0,7 2,0 IV R

'I (026 0v I,B (s. Sl
-------



(
--

'
Kostn. kL.> IV OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1-10MW VEm_'-1\GDER

--- .. ·-----------
Hoved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon Produksjon Koctnad- Vann, vasdr. Rs rr Eier Komm.
vas<drag krattstasjon

km2
tilsig 

3
ma gasin fall Turbin (middel) klaHe > Dl overfort T- tunnel

mill. m mill. ml m nY% MW GWh kr/kWh I.I. 78 K::kanal

I
------ ---------

!I Otra yon--

Ii Sandtveit 30,7 42,6 0,3 31 2,4 0,55 1,85 2,90 sl c1

I
Sgna
R ys abekk 'ogn-

Stokkeland 13,2 14,6 0,5 56 0,8 0,35 1 ,40 3,85 da l en

Sandneselv
Tver8
Lone 55,0 68, 1 4,6 33 4,0 1,0 3,8 3,44 Sgne

Mandalselva
H¢ye8. Sogn-

Frikstadfoss 12,7 17 ,2 47 1 , 0 0,4 1 , 1 3,45 R da l en

I
Hess8bk. Marnar --

Hess8. 21 , 1 28,6 30 1,6 0,4 1 , 0 3, 10 R dal

I Urdhekk

-l

Skje rli 7,7 14,6 1, 5 101 0,8 0,7 2,5 4,00 R \ er al

,I Bliks8.ni 11 , 6 19,0 100 1 , 2 1 , 0 2,4 3,30 R
I

Skog sf jo rd
Rosshagbekken
Frætad 20, 7 27, 2 3,2 10 1, 3 0, 10 0,4 3,50 R Mandal

1\udna J, indes-

Haga 365,8 483,6 56,2 3 J 1, 0 0,8 2,3 3,80 no;;

Gaupefoss 347,8 457,9 54,2 9 29,0 2,1 6,0 3, 10

0260V/ ,B (s. 6)

I
!!



Kostn. kl. >nl OVERSIKTOVER KRAFTVERK0.1 -lOMW VEST-GDER
-- -·-------- -··--- -- ------------

Hoved- Elv, Fett Samlet Totalt Brutto 0 max. lnstallujon Produksjon Koctnads.- Vann, vacsdr. Re rr Eier Komm.
'vascsdrag kraftstasjon

km2
til sig 

3
ma gasin fall Turbin (middel) klasse > E overt5rt T- tunnel

I mill. m milt. n m % MW GWh kr/Wh 1.1. 78 K= kanal
---------- -- - ----

fwelandsbekk
1\veland 8,1 12,0 1,8 53 0,65 0,3 1 , 1 2,90 Lyngda l

Lygna
Kleivelv
Ge  isles tad 6,7 10,6 1,6 90 0,60 0,4 1,4 3,50 1yngdal

Hg ebo-

Orta 51 93,2 21 5,5 0,9 2,1 3,33 stad

Krokvasselv
Hobb8sland 5,4 9,3 2,0 170 0,7 0,9 2,8 3,25 R

Kvina
Lindeland 27,7 55 0,4 26 3,S 0,7 1 , 7 2,95 R Kv inesdal

Sollis:!ni
Solli 14,4 27,2 120 1, 7 1,7 3,7 3,25 R

I Fedaelvi
·I Sk8landsbekk Fl kke-
I

I Bjortj. 11 ,8 20,2 4,5 70 1 , 2 0,7 2,4 2,83 R fjord

Sira
Grytdalsel v
Vatnedalen 24,6 47,4 7,8 66 2,3 1, 2 5,8 3,90 T, R irdal

0260 /LB (s. 7)
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BESKRIVELSE AV HVERT PROSJEKT MED PRODUKSJONS- OG KOSTNADS-

OVERSLAG, SAMT KARTSKISSE.

Prosjektene er ordnet etter stigende vassdragsnr.



Dato: 09.12.80

117 Søgna

0l Undersen

Vest-Agder

Sogndalen

Kart nr.: 1511 III/IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Asen (Vennesla)

Magasin:
Inntaksmagasin

in?

59

2
1/s/km

46

3
m /s
2,71

16° ?are
85,6

1%a? mag. %

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 150
kt. 35

Rorgate plast L = 1400 m, mm1200, he = 0,55 m/100 m

"%.
m
115

H
n
m
105

w$a?
0,250

Effekt og energi:

Hmas m?/s

s,o

max MW

5,0 21,4

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr (2 turbiner 1/3, 2/3 Q)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

13

0,8 mill. kr
4,7 II

o,7 "
11,0 "
0,6 "
1,8 2
3,9 "
4,6 "
1,0 "

Sum 29,1 mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,24 kr/kWh

0264V/EU (s.15)

l_
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kart ref.: 1 511 m. 15 11JSr
117 SOGNA
UINDERASEN
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n:
Kfr.:t(

t.3.11. 80

9.6.Rn

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-142



Dato: 09.12.80

]18 Kleivsetelva

01 Holmen

Vest-Agder

Søgne

Kart 1411 Felt/avlop: km
2

}/s/km
2 3

16° a?enr.: II m"/s
VM nr.: Kleivsetva tten 17,2 39 0,67 21,1

elv kt. 50 2,6 35 0,09 2,9
19,8 0,76 24,0

Magasin:
Kleivsetvatten

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 50
kt. 10

in Hev
0, 35 2
For totalt felt

Senk
2

o° ?
1,3
1,3

mag. %

6?
5,4

Rørgate tre, L = 300 m, Ømm800, ht= 0,40 m/100 m

"%.
m
40

H
n
m
38,5

wfa?
0,0895

is-
0

Effekt og energi:

Hmae m?/s

1,35

ax MW

0,45

Kostnader l.1.78:

Tillop GWh

2,15

Magasin Kleivsetvatten
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,3
0,5
0,3
0,4
1,0
0,1
0,3
0,6
0,7
,1

Sum 4,3

GWh
Sum

1,65

mill. kr

ti

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,61 kr/kWh

c\
0265V/EU (s. 20)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1411n
118 KLEIVSETELVA
HOLMEN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te nz> r?0&o
Kfr.· ·,. 9.f..?.1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-1231



,
Da to: 09 • 12 . 80

119 Mandalselva

01 Astøfoss

Vest-Agder

Mandal

Kart nr.: 1411 Felt/avlop: a 2 3
1o° «deII -Zs /km nls

VM nr. : Haug sf oss 1728,0 50 86,40 2724,80
Astøfoss 36,7 40 1, 47 46, 30

1764,7 87,87 2771,1

Magasin:
Sum magasin

a? 1«'l?
485

mag. %
17,5

Vassvei:

Fallhøyde:

Stasjon i dam

"%.
m
5,7

H
n
m
5,4

we?
0,01255

Effekt og energi:

Hmas m?/s

132

Fmax MW

6,0

Tilløp GWh

34,7

Kostnader 1.1.78:

Dam vestende (flomluke)
Inntaksdam m/luke, rist
Kraftstasjon
Pe rrnanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 rnill.kr/GWh

Midle re prod.
S V

3,0
6,0
3,5
14,0
3,0
3,0
6,5
7,7
1,7

Sum 48,4

GWh
Sum

30,5

mill. kr

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,59 kr/kWh

,i'-."

t-

0265V/EU (s.19)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kartref.:  11.11 1I
119 MANDALSELVA
ASTOFOSS
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:!I\J zo./O.iC

Kfr.:_,!( q 6,P:f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-123b



Dato: 09. 12. 80

119 Mandalselva

Høyeå

0
03 Øyslebø

Vest-Agder

Marnardal

Kart nr.: 1411 II Felt/avlop: 2 -Zs/km2 3 16° a?aekm m"ls
VM nr. : Fri kstadf oss 12,7 43 0, 55 17,2
Overføring av Eidsåna, Træle vatten 17,4 43 0,75 23,6
Spinnebekken og Rustad- Høyevatten 37,7 42,5 1,60 50,5
bekken med tunnel koster Rarnnåsvatten 7,1 41 0,29 9 2
ca.3,50 kr/kWh. Ulønnsom. 75,2 3,19 100,5

Mag:asin: ea? Hev Senk 1%
3

%m mag:.
Overfør ing av Finnsåna Li vatten 0,43 0,5 2,0 0,9 6,9
med tunnel koster ca. Troelevatten 0, 60 2,5 1,0 1,9
2,70 kr/kWh. Ulønnsom. Høyevatten/

Skrovnt. 1, 05 0,3 2,0 2,2 4,A
Ramnåsvatten 0 20 2,0 1 0 0,6 6,5

r For totalt felt 5,6 5,6

Vassvei: Tunnel, L = 500 m, F = 7 m2, hr== 0,08 rn/100rn
Rørgate,L = 750 rn,Ørnrn 1300, hr = 0,4 m/100 rn

Fallhøyde:
Ram nås vatten
kt. 26

"%.
rn
70

H
n
rn
66

w5ta?
0,1535

kt?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

5,4

max MW

3,0

Tilløp GWh

15,4

Kostnader l.1.78:
Magasin Livatten
Magasin Troelevatten
Magasin Skrovatten, Høyevatten
Magasin Rarnnåsvatten
Inntak ro/luke, rist, sjakt, etc.
Driftstunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanent utstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midle re prod.
S V

0,3
0,6
0,4
0,3
o,s
2,1
1,8
0,7
5,3
1,0
1,3
2,9
3,4
0,8

Sum 21,4

GWh
Sum

11,7

mill. kr

mill.kr

>
0265V/EU (s.18)

KostnadsklasseIII 1,83 kr/kWh
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1411 I. 1411 Il
119 MANOALSELVA

OYSLEBO
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:c((  W.10. o
Kfr.:_z7'C/.6.<f'1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-124



Dato: 09.12.80

119 Mandalselva

Tverråni

05 Tjelland

Vest-Agder

Marnardal

Kart nr.: 1411 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Tverråni

a?
28,1

2
1/s/km

43

3
mils
1,21

1o' a?Ar
38,1

Magasin: mag. 8

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 150
kt. 75

Rorgate tre L = 500 m, mm900, he = 0,5 m/100 m

"%.
rn

75

H
n
m

72

wfea?
0,167

see?
0

Effekt og energi:

Has m?/s

2,4

maxMW

1,5 6,5

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak rn/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,6

0,8 mill.kr
0,9 H

0,6 "
2,8 II

0,5 "
0,6 II

1,2 "
1,5 ",3 "

Sum 9,2 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,56 kr/kWh

0 2 65 V /EU ( s. 1 7)



Dato: 09.12.80

119 Mandalselva

11 Bjellandfoss

Vest-Agder

.Marnardal

1411 Felt'avlop: a -Zs/Rm
2 3

1o' a?reKart nr. : I m"ls
VM nr. : 1310,0 51,9 68,  0 2144,7

Bjellandsfoss 50,7 41 2 0 65,5
1360,7 70,0 2210,2

Magasin: o° a?
477, 8

mag. %
21,6

) Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 77,20
kt. 70,00

Kraftstasjon i dam

"%.
m

7,20

H
n
rn
7,0

wf$e?
0,0163

wf$?
0

Effekt og energi:

Hmas m?/s Pmax MW

100,5 6,0

Tilløp GWh

36

Kostnader 1.1.78:

Inntaksdam/sperredam
Nødvendige luker, rist etc.
Kraftstasjon
Permanentutstyr (inkl. konus etc.)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

31,5

5, 4 mill. kr
6,0
3,0
11,7
2,0
2,8
6,2
7,3
1,8

Surn 46,2 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,47 kr/kWh

0265V/EU (s.16)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 I
119 MANDALSELVA
BJELLANDSFOSS, TJELLAND
Nyttbar vasskraft

Te n:ltf o.to.s
Kfr.:.V. CJ.6. ?1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-125



Da to: 09. 12. 80

119 Mandalselva

13 Kollungtveitfoss

Vest-Agder

Audnedal

Kart nr.: 1411 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Kollungtveit-
foss

an?

1100 52,7

Magasin: an?

("' Vassvei: Kraftstasjon i dam
l

"%. H
n

w$a? deeFallhøyde: m m
11, 5 11 0,0261 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

85

Pmax MW

8,0

Kostnader l.1.78:

2
1/s/km

58

Tilløp GWh

Inntaksdam/sperredam
Nødvendige luker, rist, etc.
Kraftstasjon (i dammen)
Permanentutstyr {inkl. konus etc.)
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1o' «?ge

1838

o %?

380

Midlere prod.
S V

mag. %

25,3

GWh
Sum

48 40,5

7, 0 mill. kr
6,0
4,0

15,2
2,0
3,0
7,4
9,0
2,4

Sum 56,0 mill.kr

Kostnadsklasse IIB 1,38 kr/kWh

0265V/LB (s. 21)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1411 I.. 1412 n
119 MANOALSELVA

KOLLUNGSTVEITFOSS
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:rJY 1.10.M
Kfr.:-'J CJ.6./'f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80 -126



Dato: 09.12.80

119 Mandalselva

cj
Ardalsbekk

14 Kylland

Vest-Agder

Aseral

1412 Felt/avl2: a? -ls /km2 3 16' as?areKart nr.: II ms
VM nr.: Ardalsvnt. 18,3 45 0,82 26,0

Ardalsbk.kt.300 0 5 45 0,02 0,7
18,8 0,84 26,7

Magasin:
Ardalsvnt.

a?
0,7

Hev
1,5

Senk
1,0

%'?
1,9

mag. %

7,3

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 300
kt. 195

Rorgate stl, L = 750 m, mm700, h = 0,7 m/100 m

"%e
m
105

H
n
m
100

wye?
0,238

w5a?
0, 194

Effekt og energi:

1,4

max MW

1,2

Tilløp GWh

6,4

Kostnader 1.1.78:

Magasin Ardalsvnt.
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,3
o,s
3,0
0,5
2,3
o,s
0,7
1,6
1,8
0,3

Sum 12,1

GWh
Sum

4,6

mill. kr

"
"
"

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,63 kr/kWh

\

0265V/EU (s.15)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1412 n
119 MANDALSELVA
KYLLAND
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:
Kfr.$

21. 0.80
9.6.l'f I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunderskelser VU-80-127

__J



Da to : 0 9 . 12 . 80

119 Mandalselva

Hærresbekk

16 Herresbekk

Vest-Agder

Åseral

Kart nr.: 1412 II Felt/avl2: a 1Zs/km
2 3

16° «?ele
VM nr.: Hærresvnt. 8,0 45 0,36 11,4

Hærresbk.kt.495 4 3 45 0 19 6,1
12,3 0,55 17,5

Magasin:
Hærresvnt.

en Hev
0, 5 2
For totalt felt

Vassvei:

Senk
1

1%' a?
1,5
1,5

mag. %
13 2
8,6

Fallhøyde:

Rorgate stal, L  = 700, mm600, h= = 0,70 m/100 m

"%e
_m_
200

H
n
m
195

wf es?
0,464

tee
0, 373

Effekt og energi:

lmae m?/s max MW

0,94 l,6

/

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

8,1

Magasin Hærresvnt.
Inntak m/dam, luke, rist etc.
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,3
0,5
2,4
0,6
2,3
o,s
0,7
1,5
1,7
0,4

Sum 10,9

GWh
Sum

5,4

mill.kr

mil .kr

KostnadsklasseIII 2,02 kr/kWh

0265V/EU (s.14)



()

Kopiert med tillat-else fra
Kartref. 1412 ll
119 MANDALSELVA
HERRESBEKK
Nyttbar vasskraft

NGO

Tean:7 21.10.60'

Kr.751. 9.6.9?
VEST-AGDER

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETI
Avd. for vasskraftunders5kelser VU- 8 -128



Da to : 09 • 12 . 80

119 Mandalselva

Kverneelv

32 Kvernevatn

Vest-Agder

Aseral

Kart nr.: 1412 IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Kvernevatnet

Magasin:
Kvernevatnet

Vassvei:

Fallhøyde:

an?
29

2
1/s/km
61,7

3
n"ls
1, 79

HR
771

LRV
745,20

o° a?a
56,5

i%° a?

38
mag. %
67,3

Tunnel, L = 750 m, F = min.tv., hf= 0,08 m/100 rn
Sjakt, L = ll0 m, F = min.tv., he = 0,10 m/100 m

"%re
m
78,3

H
n
m

77

wfa?
0,183

he
1,063

Effekt og energi:

Hmax m?/s

4,5

max MW

3,0 10,3

C)
Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Magasin Kvernevatnet
Sjakt inkl. all opprigging
Tunnel
Kraftstasjon (i fjell)
Adkomst til stasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

10,2

0, 0 mill. kr
1,6
2,0
2,1
0,7
s,o
l,4
1,3
2,8
3,3
o,o

Sum 20, 2 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,98 kr/kWh

0265V/EU (s.10)
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VEST-AGDER

Kopiert med tilla tel se
Kartref.: 1412 ll
119 MANDALSELVA
KVERNEVATN
Nyttbar vasskraft

fra NGO

Te n:;vr
Ktr;2t

./0. 80
9.6.!f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 80 129
Avd. for vass kra ftundersokelser - -



Da to: 09 . 12 • 80

119 Mandalselva

Grytå

33 Grytå vatn

Vest-Agder

Åseral

Kart nr.: 1412 IV Felt/avlgp: a? 1/s /km
2 3 16° a?aemls

VM nr.: Storevand 8,8 64 0,56 17,7
Grytåvand 11 7 64 0,70 22 1

20,5 1,15 39,8

Magasin: a? HRV LRV 1%° 3
%m mag.

Storevand 860 854 10,9 61,6
Vand 767 0,15 769 766 0 4 1,8

For totalt felt 11,3 28,4

Vassvei: Tunnel, L = 300 rn,F = min. tv., hE = 0,05 rn/100 rn
Rørgate, stål, L = 250 m, mm 800, hr = 0,75 m/100 m

"%. H
n wa? he?Fallhoyde: m 2L

kt. 768 59 57 o,135 1,063
kt. 709

Effekt og energi:

amas m?/s

2,30

maxMW

1,1 4,9

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Magasin Storevand
Inntak rn/darn, luke, rist
Tunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/Gwh

Midlere prod.
S V

o,o
,5
1,0
1,1
0,6
2,2
0,7
0,6
1,3
1,6
,2

Surn 9,8

GWh
Surn

3,7

mill.kr

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,65 kr/kWh

0265V/EU (s. 9)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1412 m, 1412 12:
119 MANDALSELVA
GRYT VATN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraf tundersokelser

T n: 32.10.80

Kfr.: . 9.6.Rf

U-80-130



Dato: 09.12.80

119 Mandalselva

Stegilbekk

34 Stegilvatn

Vest-Agder

Aseral

Felt/avlgp: a 2 3 16° a@rKart nr.: 1412 !p 1Zs/km !!CL§.
VM nr. : Stegil vand 7,0 55 0,41 12,8

Rest 0,8 54 0,04 11 4
7,8 0,45 14,2

Magasin:
Stegil vand

HRV
762

LRV
754

1o' %?

10,9
mag. %
85,2

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 750
kt. 629

Tunnel, L  = 500 m, F = min.tv., h= = 0,03 m/I00 m
Rorgate st2l, L = 400 m, mm700, hr = 0,7 m/100 m

"%re

_m_
131

H
n
m
128

wf$?
0, 304

see
1,063

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,35

maxMW

1,5

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

4,3

Magasin Stegilvand eks.
Inntak m/sjakt, luke etc.
Tunnel
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/Gwh

Midlere prod.
S V

o,o
0,5
1,6
1,6
0,5
2,5
0,4
0,6
1,5
1,7
0,2

Sum 11,1

GWh
Sum

4,2

mill.kr

mil • kr

Kostnadsklasse IV 2,64 kr/kWh

()
0265V/EU (s.11)



Da to : 09 • 12 • 80

119 Mandalselva

0

Sandbekk

35 Sandvand

Vest-Agder

Aseral

Kart nr.: 1412 III
VM nr. :

Felt/avløp:
Sandvand
Restfelt

an?
17,3
0,8
18,1

2
1/s/km

60
55

3
m"la
1,04
0 04
1,08

1° a?re
32,7
1,4
34,1

Magasin:
Sandvand

a?

0,93
Hev
5

%' a?

5,5
mag. 8

16,8

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 715
kt. 650

Rorgate plast, L = 1400 m, mm800, he = 0,55 m/100 m

"%.
rn
85

H
n

I
77

w5ze?
0,183

5e?
1,063

Effekt og energi:

Hma m?/s

1,8

max MW

1,2 6,3

CJ
Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Darn Sandvand
Inntak rn/luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

1,7
0,4
2,3
0,5
2,2
0,7
0,8
1,7
2,0
0,2

Surn 12,5

GWh
Sum

4,7

mill. kr

II

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,65 kr/kWh

0265V/EU (s.12)



Da to: 09 . 12 . 80

119 Mandalselva

Skjerka

36 Kilen

Vest-Agder

Aseral

Kart nr.: 1412 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Kilen

n
79,4

21/s/km
65

Magasin:
Kilen

a?
0,75

Hev
10

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate plast, L = 1300  m,  mm 1500, he = 0,5 m/100 m

"%.
m

56,7

H
n
m
50

Effekt og energi:

Pmax MW

9,2 4,0

Kostnader 1.1.78:

3
!!LL§.
5,1

Senk
0

wfie?
o, 119

Tilløp GWh

Dam Kilen
Inntak m/luke, rist, konus etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

1o' ?A
162,7

%° ?
16

i?
1,063

Midlere prod.
S V

19,4

4,0
0,7
5,7
0,8
7,2
1,4
2,0
4,4
5,2
1, 0

Sum 32,4

mag. %
9,8

GWh
Sum

16,5

mi11.kr
If

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,96 kr/kWh

0265V/EU (s.13)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1412 D, 1412 m
119 MANDALSELVA
KILEN. SANDVATN, STEGILVATN
Nyttbar vasskraft

T n: JJ..10.&,
Kfr.:j"f. 'J.6.it

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80- 131



Da to: 09 . 12. 80

120 Tredalselva

01 Tredal

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 Felt/avlp: a 1Zs/km
2 3

1a° «?eII ls
VM nr.: Grundelandsvatn 16,7 45 0,75 23,7

Tredal kt. 6,5 40 0,26 8,2
23,2 1,o1 31,9

Planlagt vannkilde
Magasin:
Grundelandsvatn
Inntak

a?
0,68 Reg. 4-5 m

For totalt felt

Vassvei:

Fallhøyde:
"%re

m
52

H
n
m
47

w5a?
0,109

1%%?

3,4
0,2
3,6

mag. %
14,3
2,4

11, 3

Rrgate plast, L = 850 m, mm 800, h== 0,55 m/100 m

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

1,7 0,7 3,5 2,7

Kostnader 1.1.78:

Vedlikehold Grundelandsvatn
Inntak m/vedlikehold dam, luke, rist, konus
Rorgate (i eks. trace)
Kraftstasjon (ny)
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

O, 2 mill. kr
0,2
0,8
0,3
1,9,1
0,3
0,8
0,9
o,o
5,5 mil .kr

KostnadsklasseIII 2,04 kr/kWh

0264V/EU (s.14)
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VEST- AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 I
120 TREDALSELVA
TRE DAL
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunders6kelser

T n:
Kfr:'

1J,. tf.80

1.6.rf

VU-80-143



Dato: 09.12.80

121 Audna

01 Melhusfoss

Vest-Agder

Lindesnes

CJ
Kart nr.: 1411 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Gislefoss
Melhus foss

a?
225,4
171,3
396,7

Magasin: km
2

Hey Senk o° 3
m mag. %

Fra Gislefoss 22,0 6,5
Home stadvand 0,7 2 2 2,8 61,4
Sundsvand 1,8 8,6 44,0
Eptevand 1,0 8,4 21,4
Lelandsvand 1,1 10,5 32,9
Moere landsvand 0,25 3 2 1,3 10,0

\
Røsstadvand 0, 58 1 1,5 2,4 3,9

j Grislevand 0, 73 3 2 3 6 29,5
For totalt felt 61,2 10,2

Vassvei: Sjakt ca. 80 m

Fallhøyde:
"%e

m
6,7

Effekt og energi:

ma m?/s

34

max MW

1,9

2
1/s/km
45,8
50,8

9,0

Kostnader 1.1.78:

Andel reguleringer oppstrøms
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate (i sjakt)
Sjakt
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3nmls
10,32

8, 71
19,03

e a?ae
325,9
274 6
600,5

H
n
m
6,5

«fa?
0,0149

Tilløp GWh

\

Midle re prod.
S V

0,7
1,1
o,s
o,s
1,0
5,5
0,1
0,7
2,0
2,4
0,5

Sum 15,0

GWh
Sum

6,0

mill.kr
If

II

II

2

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,50 kr/kWh
0262V/EU (s.11)



Dato: 09.12.80

121 Audna

Mæreslandsbe kk

Vest-Agder

Lindesnes

) 03 Erseid

Kart nr.: 1411 II Felt/avlp: a? 2 »°s1ls m
VM nr.: Mæreslandsvand 8,7 47 0,40

Bekk kt. 175 2 1 46 0,10
10,8 0,50

Magasin:
Mæreslandsvand

a
0,25

Hev
3

For totalt felt

Vassvei:

Fallhøyde:
"%.

m
135

H
n

....!!L
130

wg?
0,310

1o' a?ae
12,9

3 0
15,9

%'?
1,3
1,3

mag. %
10,0
8,2

Rorgate tre, L = 450 m, mm700, h= = 0,4 m/100 m
Rorgate stl, L = 370  m, mm500, hr== 0,9 m/100  m

?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pnae MW

0,9 1,0 4,9

CJ
Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Dam Mæresvand
Senk Mæresvand m/luke, rist
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate tre
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,5
0,3
0,6
0,5
1,1
0,3
2,0
0,3
0,5
1,3
1,4
0,2

Sum 9,0

GWh
Sum

4,0

mill. kr

mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,25 kr/kWh

0262V/EU (s.13)



Da to : 09 . 12. 80

121 Audna

Storbekken

05 Spilding

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 II Felt/avlop: ? 1//« ?te 1o' a?Ae
VM nr.: Home stadvand 2,9 48 0,14 4,4

Storbekn.kt.175 15,3 49 0, 75 23 6
18,2 0,89 28,0

Magasin: a Hev Senk o' 3
%m mag.

Homes tad vand 0, 70 2 2 2,70 61,4
Bever lona 0,01 3 1 0 05 0 2

For totalt felt 2,75 9,8

(J Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 175
kt. 30

Rorgate plast, L = 1350 m, mm900, he = 0,55 m/100 m

"%re
m
145

H
n

_!!!..,_
136

w5es?
0,323 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,6

max MW

1,85

Tilløp GWh

9,1

Kostnader 1.1.78:

Dam Homestadvand
Senk Hornestadvand m/luke
Inntak m/dam (H=Sm), luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

7,0

0, 4 mill. kr
,2 2
1,0
4,l
0,5
3,3,5
0,6
2,1
2,5
0,A

Sum 15,6 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,23 kr/kWh

0262V/EU (s.12)



Da to : 09 • 12 . 80

121 Audna

Grislebekk

31 Grisle

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 III Felt/avlp: a? 1Zs/m
2 3 1o° «?aenle

VM nr.: Røsstadvand 20,8 55 0,14 36,0
Grisle vand 7 4 52 0,38 12,2

38,2 1,52 48,2

Magasin: a? Hev Senk 16
3

%m mag.
Røsstadvand 0, 58 1 1,5 1,4 3,9
Grislevand 0 73 1 1 1,5 12 3

For totalt felt 2,9 6,0

Vassvei: Reorgate plast, L = 800 m, mm1000, h= = 0,45 m/100 m

Fallhøyde:
Grisle vand
Audna

Effekt og energi:

Hma m?/s

2,7

"%re
m

59

maxMW

1,3 6,3

Kostnader 1.1.78:

H
n
m
55

w5?
0,131

Tilløp GWh

Dam Røsstadvand
Senk Røsstadvand m/luke
Andel Røsstadvand
Mag. Grislevand rn/darn, senk, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

Surn

0

0,1
0,2
0,3
0, 2
2,0
0,3
3,0
0,2
0,6
1,3
1,6
0,3

mill. kr
n

II

2

GWh
Sum

s,o

9,8 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,96 kr/kWh

0262V/EU (s. 9)



Da to : 09 • 12. 80

121 Audna

Grislebekk

( 32 Rosstad

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Røsstadvnt.

Magasin:
Røsstadvnt.

a?
0,58

Vassvei: Rorgate plast, L = 450 m, mm900, h= = 0,55 m/100 m

Fallhøyde:
Røsstadvnt.
Grislevnt.

"%.
m
56

Effekt og energi:

Hmax m?/s

2,0

max MW

0,9

Kostnader 1.1.78:

2
km
20,8

2
1/s/km
55

Hev
1

H
n
m
53,5

3nls
1,14

Senk
1,5

w%?
0,124

Tilløp GWh

4,5

Andel dam Røsstadvnt.
Inntak m/luke, rist etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

0

16° a?ee
36,0

1%%?

1,4

Midle re prod.
S V

mag. %
3,9

GWh
Sum

3,1

0,1 mill. kr,1 2
0,9 "
0,3 II

2,0 II

0,2 II

0,3 "
0,8 II

0,9 II

0,2 II

Sum 5,8 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,87 kr/kWh

0262V/EU (s.10)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse
Kart ref.: 1411 IL 1411m
121 AUDNA
MELHUSFOSS, GRISLE
Nyttbar vasskraft

fra NGO

osv. T n:
Ktrd

t.1J.3o;
9.6.cPf i

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 80 158
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 09.12.80

121 Audna

12 Ytre ydna

Vest-Agder

Audnedal

1411 I Felt/av1op: a 2 3 1o° a?geKart nr.:
1411 IV -/s km mils

VM nr. : Fosselv 8 50 0,40 12,6
Øvre Øydnavand 92,7 45 4 17 131,6

100,7 4,57 144,2

Magasin:
Fossvand
• ydnavand

en Hev
0,28 8
3,03 0 5
For totalt felt

Senk
1
3

16 %?

3,0
9 5
12,5

mag. %
23,8

7,2
8,7

Vassvei: Rorgate tre, L = 450 m, mm 1500, h= = 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
2. ydnavand
Yt. Øydnavand

"%e
rn
13,8

Effekt og energi:

Hmas m?/s

9,0

max MW

0,9

H
n
rn
11,0

Tilløp GWh

3,5

Kostnader 1.1.78:

Dam • ydnavand
Senk 2. ydnavand m/luke, rist
Andel Mag. • ydnavand
Inntak m/konus, luke etc.
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

«%ea?
0,0244

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,6

0,2 mill. kr
0,4 "
0,6 "
0,2 2
0,2 II

0,7 2
0,3 "
2,5 "
0,1 2
0,4 "
1,0 II

0,2 "
Sum 6,5 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,50 kr/kWh

0262V/EU (s.20)



Dato: 09.12.80

121 Audna

Vårdalsåni

13 Gaulavik

Vest-Agder

Audnedal

)

Kart nr.: 1411 I
Felt/avlop: a? 1Zs /km

2 3
16' ?ae1411 IV ls

VM nr.: Fosselv 8 50 0,40 12,6
Vårdalsåni 37,5 45 1,69 53,3

45,5 2,09 65,9

Magasin:
Foss vatnet

vassvei:

Fallhøyde:
kt. 164
kt. 115

a
0,28

Hey
8

Senk
1

1%a?
3,0

mag. %
4,5

Rorgate tre, L = 550 m, mm 900, he = 0,5 m/100 m

"%e
m
49

H
n
m
46

w6a?
0,106 0

Effekt og energi:

Hma m?/s

4,0

max MW

1,5

Tilløp GWh

7,0

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,6
0,8
0,5
3,1
,2
o,s
1,1
1,3
0,3

Sum 8,4

GWh
Sum

4,5

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,87 kr/kWh

0262V/EU (s.19)



Dato:09.12.80

121 Audna

Fosselv

14 Fossvatn

Vest-Agder

Audnedal

Kart nr.:
VM nr.:

1411 I
1411 IV Felt/avløp:

Fossvatten

2
1/s/krn
50

Magasin:
Fossvatn

a?
0,28

Hev
8

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate stl, L = 850 m, mm500, h= = 0,8 m/100 m

"%re
rn
222

H
n
rn
215

Effekt og energi:

Pmax MW

0,7 1,3 6,4

Kostnader 1.1.78:

Darn Fossvatnet
Senk Fossvatnet rn/luke, rist, konus
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

3
mls
0, 40

Senk
1

we?
0,506

Tilløp GWh

1° a?are
12,6

1oa?
3,0

Midlere prod.
S V

20,0
0,2
3,0
0,4
2,2
0,9
0,9
1,9
2,3
0,3

Sum 14,1

mag. %
24

GWh
Sum

5,7

mill. kr

"
mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,47 kr/kWh

0264V/EU (s. 2)



A»
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VEST-AGDER

Kopiert med tilla tel se fra NGO
Kartref.: 1411I. 1411 Ii
121 AUDNA
FOSS VATN, GAU LAVIK o.s.v.
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te n:..u-rJV.H.
Kfr.: 9.5.ff

VU-80-151



Da to : 0 9 • 12 . 8 0

121 Audna

Hellebekk

15 Helle
/

Vest-Agder

Audnedal

Kart nr.:
VM nr.:

Felt/avløp:
Hellevand

Magasin:
Hellevand

n?
13,2

a?
1,0

2
1/s/krn
55

Hev
0,5

»?s
0,73

Senk
1,0

10 
6 m3 /år
22,9

o° a?

1,3
mag. %
5,7

Hellevand kan føres
over til Tryland. Gir
ca. 10,5 Gwh i tilløp.

Vassvei:

Fallhøyde:
Hellevand
Andna

Rørgate plast, L = 1100 m,  Ørnrn 700, hf= 0,5 rn/100 rn

"%.
rn
160

H
n
rn
154

wfea?
0,366

t?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s maxMW

1,2 1,6

Tilløp GWh

8,4

Kostnader 1.1.78:

Dam Hellevand
Senk Hellevand rn/luke
Inntak rn/darn, luke, rist
Rørgate plast
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 rnill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,2
0,1
0,4
2,9
0,4
2,4
0,4
0,6
1,5
1,8
0,4

Surn 11,4

GWh
Sum

6,7

mill.kr
II

II

n

mill. kr

(
\

Kostnadsklasse III 1,66 kr/kWh

0262V/EU (s.17)



Dato: 09.12.80

121 Audna Vest-Agder

Try landselv Audnedal

(", 24 Risdal
)

Kart nr.: 1411 Felt/avlp: a? 2 3 o a? AeIV -/s/km mile
VM nr.: Sundsvand 11,0 56 0,60 19,4

Risdal 12 1 56 0 68 21,4
23,1 1,28 40,8

Magasin: km 
2 Hev Senk 16° 3

%rn mag.
Sundsvand 1,8 8,6 44,0
Bergvand 0,2 0,5 0 5 0 2 0,9

For totalt felt 8,8 21,6

0
Produksjonen øker ved
overføring av Hellevand.

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate plast, L = 75 m, mm900, h= = 0,45 m/100 m

"%re
m
17

H
n
m
17

we?
0,039

%?
0

Effekt og energi:

Has m?/s

2,1

max MW

0,3 1,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,2
0,1
0,2
0,8
0,1
0,1
0,3
0,4,4

Surn 2,3

GWh
Sum

1,25

mill. kr

II

mill.kr

Kostnadsklasse III l,84 kr/kWh

0262V/EU (s.18)



...,--
a

Goer.  ( I  • , - • t"

l. -:'?J-
_.,._'I ......

- - - - -.--,.--.

1,
I

c
VEST-AGDER

Kopi ert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 I, 1411 rl
121 AUDNA

RISDAL, HELLE
Nytt bqr vasskraft

T n:
Kfr.:F-

7.tt.&:J
'! 6. 1

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vass kra f tundersokelser VU-80-152



Da to : 0 9 • 12 • 80

121 Audna

11 Gislefoss

r\
_J

Vest-Agder

Audnedal

Kart nr.: 1411 II Felt/avl2p: a? 2 3 1o° a?als!km mls
VM nr. : Fosselv 8,0 50 0,40 12,6

• yd navand 92,7 45 4,17 131,6
N. Øydnavand 45,5 45 2,05 64,6
Hellevand 13,2 55 0,73 22,9
Gislefoss 66,0 45 2,97 93,7

225,4 10,32 325,9

Magasin: n? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

Fossvand 0,28 8, 00 1 3,0 24,0
• yd navand 3,03 0,50 3,0 9,5 7,2
Yt. ydnavand 3,10 1,00 1,5 7,5 11,6
Hellevand 1, 00 0,75 1,5 2 0 8,7

0 For totalt felt 22,0 6,8

vassvei: Rørgate tre, L = 600 m, mm3000, hr = 0,36/100 m

Fallhøyde:
"%.

m
20

H
n
m
18

we?
0,0414

#
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

18,5 2,8 13,5

/

maxMW Tilløp GWh

Kostnader l.1.78:

Magasin • ydnavand og Yt. Øydnavand
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

8,5

0,5 mill. kr
o,s
2,2
0,8
7,0
0,2
1,1
2,5
3,0
0,7

Sum 18,5 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,18 kr/kWh

0262V/EU (s.15)



Dato: 09.12.80

121 Audna

Try landselv

2 l Tryland

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 III Felt/avl2p: a? 1Ls /km
2 3 1o° a?Aels

VM nr. : Sundsvand 11 56 0,62 19,4
Eptevand 22 57 1,25 39,6
Le landsvand 18 56 1,01 31,8
Tryland 9 55 0,50 15,6

60 3,38 106,4

Magasin: a? Hev Senk 16° 3
%m mag.

Sundsvand 1,8 8,6 44
Eptevand 1,0 8,4 21,4
Lelandsvand 1,1 10,5 32,9
Inntak 0 5

For totalt felt 28,0 26
Mcernisering

' Vassvei: Rørgate stål, L = 400 m, mm1200, he = 0,7 m/100 rn
Overføring av Hellevand
gir mer produksjon.

"%re H
n

«6a? t?Fallhoyde: m m
127 124 0,295 0

Effekt og energi:

Hmaz m?/s

5,7

max MW

6,1 31,4

Eks. 4,0

Tilløp GWh

Kostnader 1.1.78:

Inntak (utbedring)
Rørgate (ny)
Kraftstasjon (ombygging)
Permanentutstyr(2 MW)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden,inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

28,2

6 16 22

0,2 mill. kr
1,6
0,7
3,0
0,1
o,s
1,2
l,4
o,o

Sum 8,7 mill. kr

Kostnadsklasse IIb 1,40 kr/kWh

(\
/

0262V/EU (s.14)



Dato: 09.12.80

121 Audna

Try landselv

23 Brådland

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Eptevand

a?
33

2
1/s/km
56,7

Magasin: a? 6° 3
%m mag.

Sundsvand 1,8 8,6 44,0
Eptevand 1,1 8 4 21,4

For totalt felt 17,0 28,8

Vassvei: Rorgate tre, L = 300 m, mm1200, h= = 0,25 m/100 m

Fallhøyde:
Eptevatn
Brådlandsvatn

H
br
m
52

Effekt og energi:

max MW

3,2 1,4

H
n
m
51

7,0

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/luke, rist (delvis eks.)
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

3
mile
1,87

wf ea?
o, 118

Tilløp GWh

0

1o°a'
59,0

#s?

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6,0

0,2 mill. kr
0,5 "
0,3 2
3,7 "
0,2 "
o,s "
1,l "
2,3 "
0,3 "

Sum 8,1 mill.kr

Kostnadsklasse IIb 1,35 kr/kWh

0262V/EU (s.16)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 Il 1, 11 m
121 AUDNA
GISLEFOSS, TRYLAND osv.
Nyttbar vasskraft

Te n:Jk f/2.lt I
Kfr .. 1. 9.c..fl I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-157 f



Dato: 09.12.80

122 Osestadelva

01 Osestad

(\
' I

/

Vest-Agder

Lindesnes

Kart nr.: 1411 III Felt/avlop: ea? 2 3 16 «?ge1/s/Rm mle
VM nr.: Storvatnet(tilf.)10,5 56 0,59 18,5

Osestadvatnet 11, 7 56 0 66 20, 7
22,2 1,25 39,2

Magasin: a Hey Senk o' 3
%m mag.

Storvatnet 1,25 4 2 8,2 44,3
Osestadvatnet 0 2 1,0 0 5 0 3 1,5

For totalt felt 8,5 21, 7

Vassvei: Rorgate plast L = 600 m, mm900, he = 0,5 m/100 m
Rorgate st2l L = 500 m, mm800, he = 0,7 m/100 m

Fallhøyde:
Osestadvatnet
Sjøen

"%e
m
132

H
n
m
126

w#a?
0, 300 0

Effekt og energi:

Ha:  m?/s max MW Tilløp GWh Midle re prod.
S V

GWh
Sum

1,9 2,0 11,8 10,0

Kostnader 1.1.78:

Dam Storvatnet
Overføring Storvatnet inkl. senk, luke, etc.
Inntak m/dam, luke, rist, konus
Rørgate plast
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0,6 mill. kr
0,8 II

0,3 "
0,7 II

2,0 "
0,4 "
3,5 "
0,6 II

0,9 "
2,0 "
2,3 II

0,6 "
14,7 mill. kr

Kostnadsdklasse III 1,47 kr/kWh

0264V/EU (s.12)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1411 m
122 OSESTADELVA
OSESTAD
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n:&r u.,,.ao
Kfr.: 9.c./1/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. tor vasskraftundersokelser VU-80-145



Da to: 09 • 12 • 80

123 Lygna

01 Kvelland

Vest-Agder

Lyngdal

Kart nr. : 1411 III Felt/avlBp: ? 1/s Rm2 3 1o' a? amls
VM nr. : Trylvatn 68 66 4,49 141, 7

Fiskelandsvatn 38 64 2,40 76,9
Kvelland 334,5 54,5 18 23 574,9

440,5 25,12 793,5

Magasin: ? iev Senk 16° 3
%m mag.

Gletnevatn 1, 75 1 1,5 4,3 35,5
Trylvatn 603 572, 5 80,0 56,5
Lokervatn o,23 2,5 1,0 0,9 7,5
Fiskelandsvatn 575 0 562 0 25 0 32 5

For totalt felt 110, 2 13, 9

CJ Vassvei: Kanal, L = 250 rn
Sjakt, L = 15 rn
Rør, L = 20 m, mm3 X 1800, hE = 0,6 m/100 m

"%. Hn
w5? fee?Fallhoyde: m m

12 11,5 0,0270 0

Effekt og energi:

Hma m?/s FPmax MW Midlere prod.
S V

42 4,1

Tilløp GWh

21,5 18,3

Kostnader 1.1.78:

Inntaksdam m/luke, bjelkestengsel til kanal
Kanal
Fjellarbeider i forb. med rør
Inntak m/basseng rist, konus
Rør
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

GWh
Sum

0,6 mill. kr
2,3 "
1,0 "
1,5 II

o,7 "
1,5 "
9,0 n

0,2 "
1,7 n

3,7 "
4,4 II

1,1 "
27,7 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,51 kr/kWh
0265V/EU (s. 4)
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VEST- AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1411 m
123 LYGNA-
KVELLAND
Nyttbar vasskraft

NGO

T n:
Kfr.:

2.ff.,O

2.6.P4

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-135



Dato: 09 .12. 80

123 Lyngna

03 Kvås

Vest-Agder

Lyngdal

Kart nr.: 1411 IV
VM nr. :

Felt/avløp:
Kvåselva kt.290

Magasin:
Inntaksmagasin

Vassvei:

a?
7,4

2
1/s/km
57

3
m"le
0,42

1o° a?ae
13,3

o° a?
0,3

mag. %

Rorgate tre, L = 450 m, mm700, h = 0,4 m/100 m
Rorgate st2l, L = 900 m, mm500, h= = 1,0 m/100 m

Fallhøyde:
kt. 290-kt. 50

"%e
m
240

H
n
m
228

«%?
0,542 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

0,84

maxMW

1,6 7,2

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate tre
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Svinge kammer
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

4,3

0, 7 mill. kr
0,3
2,7
0,4
2,3
0,3
0,4
0,7
1,5
1,8
0,3

Sum 11, 4 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,65 kr/kWh

026SV/EU ( s. 3)



Dato: 09.12.80

123 Lygna

04 Gysland

Vest-Agder

Lyngdal

Kart nr.: 141l IV
VM nr.:

Felt/avløp:
Trylvatn
Fiskelandsvatn
Gysland

Magasin:
Gletnevatnet
Try lvatn
Lokevatn
Fiskelandsvatn

a?
68
38
259 ·
365

2
1/s/km

66
64
55

a
1, 75

Hev
1,0

603
0,23 2,5

575,0
For totalt felt

1o° ?
4,3

80,0
0,9

25,a
110,2

/
Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 130
kt. 107

3mls
4,49
2,40

14,20
21,09

Senk
1,5

572,5
1,0

562,0

Tunnel L = 750 m, F = 30 m, he = 0,07 m/100 m

"%e
m
23

H
n
m
22

wta?
0,0518

a
0

Effekt og energi:

max MW

1o° a?rae
141, 7

76,9
445,3
663,9

40 7,5 34,4

Kostnader l.1.78:

Tilløp GWh

Inntak m/dam, luke, rist, konus
Tunnel m/rør og konus, ventil
Kraftstasjon i fjell
Permanentutstyr
Adkomsttunnel
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

mag. %
35,5
56,5
7,5
32,5

16,6

2,0
6,0
2,5

15,0
1,5
0,8
2,8
6,1
7,3
1,7

Sum 45,7

GWh

Sum

25

mill.kr

mil • kr

Kostnadsklasse III 1,83 kr/kWh

svr» e. 2»
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Da to : 0 9 . 12 . 80

123 Lygna

Steinlandselva

Vest-Agder

Hægebostad

• 05 Bjerorn

Kart nr.: 1411 IV Felt/avlgp: n? -Zs /km
2 °e 1o' a? [Ar

VM nr. : Gletnevatnet 7,7 50 0,39 12,1
Lokevatnet 7,6 50 0, 38 12,0
Elv kt. 258 11,1 50 0,56 17 5

26,4 1, 33 41,6

Magasin: 2
Senk o' 3

km Hev rn mag. 8
Gletnevatnet 1,75 1 1,5 4,3 35,5
Lokevatnet 0,23 2,5 1 0,9 7,5
Inntak ,1 0,6

For totalt felt 5,3 12,7

'
Vassvei: Rørgate plast, L = 800 m, mm900, hr== 0,5 m/100 rn

Fallhøyde:
kt. 258
kt. 180

"%.
rn
78

H
n

.J!L.
73

wf6es?
0,173

%e
0

Effekt og energi:

Has m?/s maxMW

2,3 1,4

Tilløp GWh

7,2

Kostnader 1.1.78:

Darn Gletnevatnet m/senk, luke
Darn Lokevatnet rn/senk, luke
Inntak rn/darn, luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midle re prod.
S V

GWh
Surn

5,4

0,3 mill. kr
0,6 II

o,s n

1,0 II

0,4 II

2,9 II

0,4 II

0,6 II

1,3 II

1,6 II

0,4 "
Sum 10,0 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,85 kr/kWh

C
0265V/EU (s. 7)
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'VEST-AGDER

Kopiert med
Kartref.: 1411
123 LYGNA
BJEROM
Nyttbar vasskraft

tillatelse
li"

fra NGO

Te n:lil TJ.11.to
Kf zr ':,.,/..f_J'_.,,f.: ., Cl.

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 80 133
Avd. for vasskraftunderskelser 7 -



Dato: 09.12.80

123 Lygna

16 Nykland

Vest-Agder

Hægbostad.

Felt/avl2p: ? 2 3 1o°  a?aKart nr.: 1412 III 1/sZr m"ls
VM nr. : Homsyl 30,0 60 1,80 56,8

Rudlende 9 6 55 0,53 16 6
39,6 2,33 73, 4

Magasin:
Inntaksmagasin

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 325
kt. 267

mag. %

Rorgate tre, L = 800 m, mm1200, h= = 0,5 m/100 m

"%re
m
58

H
n
m
53

w$ea?
0,124

Effekt og energi:

Hmax m?/s

4,0

max MW

1,8

Tilløp GWh

9,1

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,8
1,1
0,4
3,0
0,4
0,6
1,3
1,5
0,4

Sum 9,5

GWh
Sum

4,7

mill.kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 2,02 kr/kWh

c
0265V/EU (s. 5)



Dato: 09.12.80

123 Lygna

17 Rossevatn

Vest-Agder

Hægebostad

r

Kart nr.: 1412 III
VM nr. :

Felt/avløp:
Hornshyl

Magasin:
Inntaksmagasin

a?
30,0

2
1/s/km
60

a?
250.000nn3

3
mls
1,8

16° a°ge
56,8

1o' ? mag. %

Øvre felter planlagt
overført.

Vassvei:

Fallhøyde:

Rorgate tre, L = 500 m, mm1l00, he = 0,5 m/100 m

%.
m
28

H
n

....!!l....
25

we?
0,0581

#?
0

Effekt og energi:

Pax MW

3,5 0,8

Tilløp GWh

3,3

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

1,8

0, 5 mill. kr,5
0,3
1,3
0,3
0,3
0,6
0,7,1

Sum 4,6 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,56 kr/kWh

0265V/EU {s. 6)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
D Kartref.: 1412m

\ J • 123 LYGNA
_) et ROSSEVATN, NYKLAND Te n: f:J.11.&,

Nyttbar vasskraft Kfr.:.Æl9.6.ft

VEST-AGDER
NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-80-134Avd. for vasskraftundersokelser



Dato: 09.12.80

123 Lygna

Laukrokelva

18 Laukroken

Vest-Agder

Hægebostad

Kart nr.: l41l IV
VM nr.:

Felt/avlp: n
Laukroken kt.280 22,3

2
1/s/krn
52

3
mls
1,l6

1o° ?ae
36,6

Magasin:
Inntaksmagasin

Vassvei: Rorgate plast, L = 800 m, mm800, he = 0,55 m/100 m

Fallhøyde:
kt. 280
kt. 210

"%.
m
70

H
n

...!!L.
65

w5?
0,153

mag. %

0

Effekt og energi:

Hmax m?/s Pnax MW

2,2 1,2

Tilløp GWh

5,6

Kostnader 1.1.78:

Inntak m/dam, luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,6
0,9
0,3
2,7
0,3
0,5
1,1
1,3
,3

Sum 8,0

GWh
Sum

3,4

mill. kr

mill.kr

Kostnadsklasse IV 2,35 kr/kWh

0265V/EU (s. 8)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 li
123 LYGNA
LAU KROKEN
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd_ fDr__y ndersokelser

T nl 2n.80

Kfr.: <t,6.tf1

VU-80-132



Da to: 09 • 12. 80

124 Lastadelva

01 Lastad

Vest-Agder

Lyngdal

Kart nr.: 1311 II Felt/avlgp: km
2

}ls/m
2 3 1o a?aemls

VM nr. : Øvstevatn 8,3 45 0,37 11, 8
Lastadelv kt. 158 5 0 45 0,22 7,1

13,3 0,59 18,9

Mag:asin: a? Hev Senk 16° 3
%m mag.

Øvstevatn 0, 38 2 1 1,2 10,2
Inntaksmag. o,1

For totalt felt 1,3 6,9

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 158
sjøen

Rorgate plast L = 850 m, mm 700, h = 0,45 m/100 m
Rorgate stl L = 250 m, mm600, h= = 0,75 m/100 m

"%.
m
158

H
n
m
152

wfa?
0, 362

%?
0

Effekt og energi:

lma m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

1,1 1,4 6,8 4,8

Kostnader 1.1.78:

Magasin Øvstevatn m/dam, senk, luke
Inntak m/dam {H=3,5, L=30m}, luke, rist, konus
Rørgate plast
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0, 5 mill. kr
o,8 "

1,1
0,8
0,4
2,5
0,4
0,6
1,4
1,7
0,3
10,5 mill.kr

r Kostnadsklasse IV 2,19 kr/kWh

0264V/EU {s.13)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1311 I
124 LAST ADEL VA
LASTAD
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n:
Kfr.:

1.lf.11. 8()

tt.6.Jt

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-144



Da to : 0 9 • 12 • 80

125 Drangselva

01 Drange

Vest-Agder

Farsund

Kart nr.: 1311 II Felt/avlo: a? 1/s km
2 3

nle
VM nr. : Klungelandsvatn 15,9 45 o,71

Elv kt. 158 3 1 43 ,13
19,0 0,84

Magasin:
2 o' 3

km Hev Senk m mag. 8

Klungelandsvatn 0,15 1 4 0,7 3,1
Dam til kt. 173 0,15 15 0 1 3 31,0

For totalt felt 2,0 7,5

Vassvei: Rorgate plast L = 750  m,  hmm 800, h= = 0,5 m/100 m
Rorgate st&l L = 300 m, mm700, h= = 0,75 m/100 m

H H
br n

w5a? ?Fallhoyde: rn m
Inntak 168 161 0,383 0
sjøen

Effekt og energi:

1,5

(

Pax MW Midlere prod.
S V

2,0

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

10,3

Inntaksdam m/luke, rist, konus (H=l7m, L=60m)
Senk Klungelandsvatn
Rørgate plast (vanskelig terreng)
Rørgate stål (fjell)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger,0,05 mill.kr /GWh

Sum

16'  «?ge
22,6
4,2
26,8

GWh
Sum

7,2

4,5 mill. kr
0,2
1,2
1,2
0,4
3,3
0,8
1,2
2,6
3,1
0,5
19,0 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,64 kr/kWh

0264V/EU (s.11)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1311 Il
125 DRANGSELVA
DRANGE
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

T n:a6
Kfr.:Z(

.tr.so
'!.6.,Pf

VU-80-146



Da to: 09 • 12 • 80

126 Strupåna

01 Apta

Vest-Agder

Farsund

1311 II Felt/avl2p: a? 2 3 o' a?aeKart nr.: 1/_s/_km mls
VM nr.: Oppåptavatnet 27,9 45 1,26 39,6

Sævelandsvatnet 7 1 42 0, 30 9,4
35,0 1, 56 49, 0

Magasin: a? Hev Senk 1o' 3
%m mag.

Oppåptava tnet 1, 10 4,0 1,0 6,5 16,4
Sævelandsvatnet 0 35 0,5 1,0 0,5 5,3

For totalt felt 7,0 14,3

C Vassvei: Rorgate plast, L = 100 m, mm1000, he = 0,5 m/100 m

"%re
Fallhøyde: m
Sævelandsvatnet 24,0
Sjøen

H
n
m
23

«5g?
0,0535 0

Effekt og energi:

Hmax m?/s

2,8

maxMW

0,55 2,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak ro/dam, luke, rist, konus
Nødvendige voller, flommer, løp
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/linje
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggepetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,2

0,4 mill.kr
0,2
0,1
o,2
1,5
0,1
0,2
0,5
0,6
0,4

Sum 3, 9 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,77 kr/kWh

( •."
\..._

0264V/EU (s. 9)



Dato: 09.12.80

126 Strupåna

02 Sæveland

Vest-Agder

Farsund

Kart nr.: 1311 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Oppåptavatnet

Magasin:
Oppåptava tnet

a?
27,9

2
1/s/krn

45

3
mls
1,26

16° a?ge
39,6

a
1,10

Hev
4

16' ?
6,5

mag. %

16,4

Vassvei: Rorgate plast L = 700 m, mm900, h= = 0,5 m/100 m

H
br

Fallhøyde: rn
Oppåptavatnet -
Sævelandsvatn 38

H
n

I wf ea?
35 0,0814 0

Effekt og energi:

max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,2 0,7 3,2 3,0

Kostnader 1.1.78:

Mag.Oppåptavatnet rn/darn, luke, rist, konus, senk
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Surn

0,8 mill. kr,7
0,3
1,8
0,3
0,3
0,8
1,0
0,1
6,1 mill.kr

Kostnadsklasse III 2,03 kr/kWh

\ /

0264V/EU (s.10)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1311li
126 STRUP NA
•APTA . SEVELAND
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskra f tundersokelser

T n:m )f.f'f-3o

Kt r.: 2 64

VU-80-147



Dato: 09 .12. 80

127 Kvina Vest-Agder

Litleåa Kvinesdal

0 01 Eikeland

Kart nr.: 1411 IV Felt/avlg: a? 1Zs /km
2 3

mile
VM nr. : Vikevatnet 13 55 0,72

Galdalsvatnet 132 55 7,26
Litleåa kt. 100 41 50 2,05

186 10,03

1o° a?are
22,5
229,0
64,6
316,1

Magasin:
Vikevatnet
Galdalsvnt.
Diverse

Deler av nedslagsfeltet
er lanlagt fort over
t Hellevt. Dette er Vassvei:
fratrukket.

a?
0, 75
1,78

Hev
3
0,5

For totalt felt

Senk
l
2,5

16 %?

3,0
s,o
1,5
9,5

mag. 8
13,3
2,2

3,0

Tunnel, L = 2300 m, F = 16 m, hr = 0,l m/100 m
Sjakt, L = 100  m,  F = 12 m, he = m/100 m
Ror, L = 120 m, mm 2000, he = 0,75 m/100 m

Ikke med i
potensialet for
verk 10 MW.

Fallhøyde:
kt.100-kt.13

H
br
m
87

H
n
m

83
w$ea?
0,197

aw5z?
0

Effekt og energi:

{ma m?/s

17,0

CJ

max MW

12,0

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

62,3

Inntaksdam m/luke, rist
Andel Galdalsvnt. (tot. 1,3 mill.kr)
Tunnel (tilløp, avløp)
Sjakt
Rørgate m/konus
Svingekammer (opent)
Adkomsttunnel kraftstasjon
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

1,5
1,0

10,0
0,9
2,0
0,6
1,5
4,0
22,5
1,0
4,1
9,7

11,7
3,1

GWh
Sum

37,4

mill. kr
II

"
n

"

"
Sum 73,6 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,97 kr/kWh
0264V/EU (s.25)



Dato: 09.12.80

127 Kvina

Litleåa

0 3 Espeland
I

Vest-Agder

Kvinesdal

Felt/avlop:
2

}ls/m
2 3 1o a?AeKart nr.: 1411 IV km ls

VM nr. : Vikevatnet 13,0 55 0,72 22,5
Galdalsvnt. 132,0 55 7,26 229,0
Litleåa kt. 175 22,4 54 1 21 38,1

167,4 9,19 289,6

Magasin: a? Hev Senk 16° 3
%rn mag •

Vikevatnet 0,75 3,0 1,0 3 13,3
Galdalsvnt. 1,78 ,5 2 5 5 2,2

For totalt felt 8,0 3,0

Vassvei:

Fallhøyde:

Tunnel L

"%.
rn
33

= 1100 rn, F

H
n
rn
32

= 15 m2, he =

wfa?
0,0744

0,0l m/100 m

?
0

Effekt og energi:

max MW

15,0 4,1

Tilløp GWh

21,5

Kostnader 1.1.78:

Andel Galdalsvnt. (tot. 1, 3 mill. kr)
Inntaksdam m/luke, rist {H=S, L=35)
Tunnel ro/konusog rør
Adkomst kraftstasjon
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Surn

12,0

0,4 mill. kr
1,2
s,o
1,0
2,0
7,0
o,s
1,7
3,8
4,5 "
1,0

Surn 2 8 ,1 mil1. kr

Kostnadsklasse IV 2,34 kr/kWh

0264V/EU {s.24}
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kart ref.: 1411 nz:
127  KVINA
EIKELAND, ESPELAND
Nyttbar vasskraft

NGO

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vass kra ftundersokelser

Te n: 2.11. 80
Kfr.:.zf 9.6.Pf

VU-80-137



Da to: 09. 12. 80

127 Kvina

Gåselandselv, Litleåa

04 Haugland

'

Vest-Agder

Kvinesdal

Kart nr.: 1411 IV Felt/avlop:
2

}Zs/km
2 3 1o' ? gekm mls

VM nr.: Audalstølvatnet 6,9 55 0,40 12,0
Gåselandsvatnet 6,5 55 0 36 11,3

13,4 0,76 23,3

Magasin: a? Hey Senk 16' 3
8%m mag.

Audalstølsvatnet 0,25 3 o,o 0,9 7,5
Gåselandsvatnet 0 13 0 5 1 0 0 2 1,8

For totalt felt 1,1 4,7
Mjåvatn kt. 496 plan-
lagt bortført.
(

--/ Vassvei: Rorgate plast, L = 1200 m, mm700, h = 0,55 m/l00 m

"%e
Fallhøyde: m
Gåselandsvatnet 160
Litleåa

H
n
m
152

w/?
0, 361

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW Tilløp GWh Midlere prod.
S V

GWh
Surn

1,4 1,8 8,4 5,5

Kostnader 1.1.78:

Darn Audalstølsvatnet rn/senk, luke
Darn Gåselandsvatnet m/senk, luke, rist, konus
Rørgate plast
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Surn

0,6 mill.kr
0,2 n

1,5 n

0,4 II

3,4 II

0,7 II

,7 n

1,5 II

1,8 II

0,4 II

11,2 mill. kr

Kostnadsklasse III 2,04 kr /kWh

0264V/EU (s.23)



Dato: 09 .12. 80

127 Kvina

Litleåa, Steinsåni

06 Bruli

Vest-Agder

Kvinesdal

Kart nr.: 1411 IV Felt/avlp: a? 2 3
1o°°e}Zs km mils

VM nr.: Vikevatnet 13, 0 55 0,72 22,5
Bruli 20, 3 55 1,11 35,2

33,3 1,83 57,7

Magasin:
Vikevatnet
Inntak

Vikevatnet kan inngå
i et større takrenne-g? P+ a==iae av
L eåa. Kontakt VAE. Vassvei:

Fallhøyde:

a? Senk o' 3
%Hev m mag.

0,75 3 1 3,0 13, 3
0 05 5 0 0 3 ,9
For totalt felt 3,3 5,7

Rorgate tre, L = 400 m, mm 1100, h= = 0,45 m/100 m

"%re
m

79

H
n
m

77

w/e?
0,183 0

Effekt og energi:

Hmaz m?/s

3,3

max MW

2,1 10,6

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Dam Vikevatnet m/senk, luke
Inntaksdam m/luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,9
1,0
0,6
0,5
4,1
1,3
0,8
1,8
2,2
0,5

Sum 13,7

GWh
Sum

7,0

mill.kr

n

fl

mill. kr

KostnadsklasseIII 1,96 kr/kWh

0264V/EU (s.22)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1411 12:
127 KVINA
BRULL HAUGLAND
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te nr 12.11.30

Kt r.:.t/ 9.6.?f

VU-80-138



Dato: 09.12.80

127 Kvina

Litleåa

CJ 07 Mygland

Vest-Agder

Kvinesdal

Kart nr.: 1412 III
VM nr.:

Felt/avløp:
Litlea kt.330

Magasin:
Inntaksmagasin

Vassvei:

?
40

2
1/s/km
58

3
m"ls
2,67

1' a? Are
84,1

o ? mag. %

Rorgate tre, L = 400 m, mm 1300, h= = 0,45 m/100 m

Fallhøyde:

H
br
m
52

H
n
m
50

wf$gs?
0,1176

we?
0

Effekt og energi:

imas m?/s

5,0

max MW

2,1

Tilløp GWh

9,9

Kostnader 1.1.78:

Inntaksdam m/luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

5,5

0,3 mill.kr
0,6 II

0,5 II

4,5 II

0,4 II

0,6 II

1,4 II

1,6 II

0,5 II

Surn 10,4 mill. kr

KostnadsklasseIII 1,89 kr/kWh

0264V/EU (s.21)
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VEST- AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1412 m
127 KVINA
MYGLAND
Nyttbar vasskraft

NGO

T n:
Kfr.:

13.t!.80
9.611

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 80 139
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Da to: 09 • 12. 80

127 Kvina

Fjbtlandselv

12 Kvinlog

Vest-Agder

Kvinesdal

1312 II
Felt/avl2: a? 2 3

1o° 'eKart nr. : 1ls/km !!!:L.§.
VM nr.: 1412 III Fjotlandsvatten 8,2 57 0,47 14,7

Elv kt. 305 1,8 56 0 10 3 2
10,0 0,57 17,9

Magasin:
Fjotlandsvatten

en Hev
1,03 1
For totalt felt

Senk
1,5

1o%?

2 3
2,3

mag. %

15 6
12,8

Vassvei: Rorgate plast, L = 500 m, mm700, h= = 0,4 m/100 m
Rorgate st5l, L = 200 m, mm500, he = 0,8 m/100 m

H H
br n we? weFallhoyde: m m

kt. 305 85 81 0,192 0
Sløåni

Effekt og energi:

maxMW

1,0 0,7

Tilløp GWh

3,5

Kostnader 1.1.78:

Dam Fjetland m/senk, luke etc.
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate plast
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,4
0,3
0,7
0,6
,3
1,5
0,2
0,4
0,9
1,0
0,1

Sum 6,5

GWh
Sum

2,6

mill. kr

mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,50 kr/kWh

0264V/EU (s.20)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1312 n. 1412m
127  KVINA
KVINLOG
Nyttbar vasskraft

Te n:
Kfr.: i.

13.11.30

2.6 t

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-140



Da to: 09. 12. 80

127 Kvina

Kjeldåsbekk

2l Kjeldis

Vest-Agder

Kvinesdal

Kart nr.: 13ll I
VM nr.:

Felt/avløp:
Sibbuvatnet
Sandvatnet x
Kjeldåsvatnet
rest kt. 305

Magasin:
x Framtidig vannverk Sandvatnet
vil ta ut 14 1/s. Tallet Kjeldåsvatnet
er her 300 m. Vannverket Inntak
kan kanskje redusere
trykket i en turbin
•  GWh).

Mrnisering av
eW. stasjon.

0264V/EU (s.19)

Eks.

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 305-kt.30

1,25

an? 2 3 o° a?ae1Zs/km nle
2,8 45 0,13 4,0
4,4 48 0,21 6,7
5,4 54 0,29 9,2
2 2 50 0,11 3,5

14,8 0, 74 23,4

a? Hev Senk 16° 3
%m mag.

0, 35 3 1 1,6 23,9
0,68 3 1 2,4 26,1
0, 05 3 0 0 2 5,7
For totalt felt 4,2 17,9

Rorgate st?l, L = 900 m, mm800, h= = 0,55 m/100 m

"%.-
rn
275

Effekt og energi:

Fmax MW

KostnadsklasseIV

2,9

0, 85

H
n
m

269

Tilløp GWh

15,0

8,1

Kostnader 1.1.78:

Overføring Sibbuvatnet tunnel 700 m
Overføring Sandvatnet tunnel 1250 rn
Dam Sandvatnet
Darn Kjeldåsvatnet
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate (ny 1979)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

«6g?
0,640

ee?
0

Midlere prod.
S V

2,6
4,2
0,7

eks.
eks.
eks.
0,7
3,8
1,5
1,3
3,0
3,5
0,3

Sum 21,6

GWh
Sum

12,7

4,5

mill. kr
"
"

mill. kr

2,63 kr/kWh
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1311 I

127 KVINA
KJELDAS
Nyttbar vasskraft

NGO

T n:
Kfr: ..

fJ.11.Sb
1.6".J'f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU 80 141
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 09.12.80

128 Fedaelva Vest-Agder

01 Feda Kvinesdal

)

Kart nr.: 1311 I Felt/avlop: 2
1Zs/km

2 3
16 ?yekm mls

VM nr.: Holefossen 194 52,8 10,2 322,7

Magasin: a? Hey Senk 1o° 3m
Tall i parentes er Lona 0,23 0 2,0 0,4

eksisterenderegu- Kumlevollvnt. 3,10 1,0(0,2) 2,5(1,5) 9,6(5,3)
le ringer. Sandvnt. 1,80 5,5(4,0) (0, 5) 11,0(7,6)

Netlandsvnt. 1,10 0,5 2,0 2,4
Fåsdalsvnt. 0, 50 o,o 1,5 0,6
Dansvedvnt. 1,25 3,0 10,0 13,0
Øysvedvnt. 0, 50 1 5 1 0 1 2

For totalt felt 39,5
/

mag. %

Vassvei:

12,2

Tunnel L = 190 m, F - 15 m, he = 0,07 m/100 m
Ror stal, L = 15 m, mm12 x 2000, h= = 0,75 m/100 m

Fallhøyde:
"%.

m
20

H
n
m
19,5

w$ta?
0,0448

#?
0

Effekt og energi:

max MW

18,4 3,0

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

14,5

Totale magasinkostnader, se bak
Andel Feda
Inntak ro/dam, luke, rist
Turinel 4000 kr/m+ opprigging
Rør med konus
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

3,8 8,0

74
1,5
1,3
1,2
0,2
0,8
5,5
0,4
1,5
3,3
3,9
0 7

Sum 20,3

11,8

mill. kr
mill.kr

mill. kr

Kostnadsklasse III 1,72 kr/kWh
0264V/EU (s. 7)



Da to: 09 • 12 . 80

128 Fedaelva

03 Frøytlandsfoss

Vest-Agder

Flekkefjord

Kart nr.: 1311 I
VM nr.:

Felt/avløp:
Frøytland sf oss

Magasin:
Se 01 Feda

a
184

21/s/km
53,l

3
mls
9,8

1c° a?ae
308

a? 1o° ?
39,5

mag. %
12,8

(\
15 ?,/ Vassvei: Tunnel L = 300 m, F = hr = 0,07 m/100 m

Rørgate L = 50 m, Ømrn2 X 2000, he = 0,70m/100 m

"%. H
n

wfa? eFallhøyde: rn rn
18 0, 0413 0,111

Effekt og energi:

Hma m?/s

17,6

max MW

2,7 13,2

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

Inntak rn/darn, luke, rist (lona)
Andel magasiner oppe i feltet (se Feda)
Tunnel
Rør
Kraftstasjon i fjell m/Adkomsttunnel
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

3,1 7,1

GWh
Sum

10,2

0, 4 mill. kr
1,5
1,6
0,3
2,0
4,6
0,7
1,1
2,4
2,9
0,6

Sum 18,1 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,77 kr/kWh

0264V/EU (s. 5)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1311 I
128 FEDA
FROYTLANDSFOSS, FEDA
Nyttbar vasskraft

T n: ' .ti. 50

Kfr.: 'l 6.?f

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-149



Dato: 09.12. 80

128 Fedaelva Vest-Agder

Sandbekken Flekkefjord

() 11 Ned land

Kart nr.: 131l I
VM nr.:

Tall i parentes
eks iste rer.

Felt/avløp:
Sandvatn
Rest kt. 180

Magasin:
Sandvatn

a?
7,1
3 2

10,3

2
1/s/km
56
54

km
2

Hev
1,8 5,5 4,0)
For totalt felt

3nmls
0,40
0,17
0,57

Senk
( 0,5

1o° a?Ae
12,5
5,5
18,0

o° a?
11, 0
11,0

mag. %
88
61,1

Vassvei: Rorgate plast, L  = 780 m, mm700, h= = 0,50 m/100 m

Fallhøyde:
kt.180-kt.166

"%re
m
64

H
n
m
60

«5a?
0,142

is?
o, 111

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,14

max MW

0,6

Tilløp GWh

2,6

Kostnader 1.1.78:

Påbygging Dam Sandvatn
Andel Eidholm av Sundvatn
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

2,2

0,8 mill.kr
0,3 II

0,4 fl

0,8 II

0,3 II

1,3 II

,2 ti

0,4 II

0,8 fl

1,0 II

0,1 II

Sum 5,6 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,55 kr/kWh

0264V/EU (s. 6)



Dato: 09.12.80

128 Fedaelva

Net landselva

1 2 Tesåk

Vest-Agder

Flekkefjord

Kart nr.: 1311 I Felt/avlep:
2 2 3 1o° a?askm -Zs/km mls

VM nr.: Netlandsvnt. 29,8 55 1,64 51,7
Sparkhylen 5,3 54 0,29 9,0

35,1 1, 93 60,7

Magasin: a? Hev Senk 16 3
%m mag.

Netlandsvnt. 1, 10 0,5 2,0 2,4 5,8
Fåsdalsvnt. o,so o,o 1,5 0,6
Spark hy len 0,18 1 1 0 35 3,9

For totalt felt 3,4 5,6

Vassvei: Rorgate tre, L = 600 m, mm1200, he = 0,40 m/100 m

Fallhøyde:
Sparkhylen -
kt. 125

Hma m?/s

3,8

"%e
m
64

Fmax MW

2,0

H
n
m
61

w5a?
0,141

Effekt og energi:

Tilløp GWh

8,6

Kostnader 1.1.78:

Mag. Fåsdalsvnt.
Mag. Netlandsvnt.
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden,inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr /GWh

?
0,111

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

6,0

0,2 mill.kr
0,4 II

o,s 2
1,1 II

0,6 II

3,8 II

0,4 2
0,7 II

1,5 II

1,8 ti

4 II

Sum 11, 4 mill.kr

Kostnadsklasse III 1,90 kr/kWh

0264V/EU (s. 8}
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kart ref.: 1311 I
128 FEDAELVA
TESA Kl NED LAND Te n: Jf.ff. &J
Nyttbar vasskraft Kfr.:X( 9.6. 81

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80 -148



Dato: 09.12.80

130 Selurelva

01 Selura

Vest-Agder

Flekkefjord

Kart nr.: 1311-I
VM nr.: 560 Refsti

Felt/avløp:
Selura

a
41,2

2
1/s/km
50

3
ls
2,06

o° «?are
65

Magasin: a HRV LRV 1% a? mag. %
Selura s,s 31,7(31,4)29,2(29,7)14,0(9,5) 21,3
Reppen-vannene 0,5
Drangevannet 0 6

For totalt felt 15,1 22,9

0 Vassvei: Tunnel, L = 220 m, mm100, he = 0,15 m/100 m

Fallhøyde:
Stemhølen -
Grisefjorden

"%e
m

30,8

Effekt og energi:

Hmaz m?/s

3,1

max MW

0,8

H
n
m

30,3

Tilløp GWh

4,7

wf.a?

0,072

Kostnader 1.1.78:

Dam vedlikehold, noe påbygging
Senking/inntak
Tunnel boret
Rørgate
Vedlikehold av magasin Reppen og Drangevatn
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Sum

0

1,7

Midlere prod.
S V

2,8

GWh
Sum

4,5

0,1 mill.kr
,5 2
1,3 2,1 fl

0,2 fl

0,5 II

1,8 2
0,3 fl

0,5 fl

1,0 II

1,2 II

,2 II

7,7 mill.kr

KostnadsklasseIII 1,71 kr/kWh

0264V/EU (s. 4)
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Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1311 I
130 SE lURELVA
S..ELURA
Nyttbar vass kra ft

Ten.
Kfr: - 25. &0

9.6.4

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftunder skelser VU-79-191



Dato: 09.12.80

131 Ardalsel va

01 Flikka

Vest-Agder

Flekkefjord

•
Kart nr.: 1311 I Felt/avlop: an? 1ls/m

2 3 1o  «?aemls
VM nr. : Lølandsvatn 9,0 55 0,50 15,6

Ardalselv kt. 80 5,9 50 0 I 30 9,4
14,9 0,80 25,0

Magasin:
Lølandsvatn

en Hev
0,5 1
For totalt felt

16 a?
1,3
1,3

mag. %
8,3
5,2

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 95
kt. 10

Rorgate plast, L = 350 m, mm800, he = 0,45 m/100 m

"%.
m
85

H
n
m

83
«$a?
0,197

5ts?
0

Effekt og energi:

Hmax m?/s max MW

1,44 0,85

Kostnader 1.1.78:

Tilløp GWh

4,9

Dam Lølandsvatn
Senk Lølandsvant
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,4
0,1
0,7
0,5
0,4
1,5
0,2
0,4
0,8
1,0
0,2

Sum 6,2

GWh
Sum

3,1

mill. kr
II

"

mill.kr
mill. kr

Kostnadsklasse III 2,00 kr/kWh

\___

0264V/EU (s. 3)
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse NGO
Kar tref .: 1311 I
131 ARDAL V
FLIKKA
Nyttbar vasskraft

T n
Kfr.:

JS.fl.jo
'/.{ I

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-150



Da to : 0 9 • 12 .8 O

132 Sira

Grunnevasselv

(', 23 storhom

Vest-Agder

Kvinesdal

Kart nr.: Felt/avlo: a? 2 3 1e° a?Ae1412 IV 1/s/km ls
VM nr.: Tilf. Eivindsvnt. 27,0 66,9 1,81 57,0

Krokevatn 31,6 56,0 1, 77 55,8
Vatten 787 6,4 56 0 0 36 11 3

65,0 3,94 124,l

Magasin: km2 Hev Senk 1o' 3
%m mag •

Eivindsvatn 0, 63 4 2 4,0 7,0
Vatn kt. 787 7 0 4,0 35,4
Krokevatn , 33 2 1 l 0 1,8

For totalt felt 9,0 7,3
Grunnvasselv er ført
(r fra Sira til Kvin

Vassvei: Rørgate tre , L = 1000 m, mum1300, hr = 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
Vatn kt. 787
Vatn kt. 715

"%e
m
76,6

H
n
m
70

w5»?
0,167

see
0

Effekt og energi:

Hmas m?/s maxMW

6,9 4,1

Tilløp GWh

20,7

Kostnader l.1.78:
Darn Eivindsvatten (senk eks.)  +  luke
Dam Krokevatten
Overføring krokevatten
Dam vatten kt. 787 m/luke, rist, konus
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

16,5

2 ,2 mill. kr
0,6
2,5
3,5
3,5
0,8
8,0
2,5
2,2
5,2
6,1
1,0

n

II

II

Sum 38,1 mill.kr

C) Kostnadsklasse IV 2,31 kr/kWh

0262V/EU (s. 2)



To rs k nuten

J

'?- »VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1412 IV

132 SIRA
STORHOM
Nyttbar vasskraft

NGO

T n:xr 2.12.60

Kfr.:7-f C/.f.1"'1 ,

NVE VASSDRAGSDIREKTORATETVU 80 159
Avd. for vasskraftundersokelser - -



Dato: 09. 12. 80

132 Sira Vest-Agder

Arni Sirdal

() 33 Daureli
"'--

Kart nr.: 1312 I
VM nr.:

Felt/avløp:
A1jain

2
km
12,9

2
1/s/km

55

3mls
0,71

6 3/°10 m ar
22,4

Magasin: a? Hey Senk o' 3
8m mag.

St. Dygratj. 0,5 3 3,0
Atjørn 0,1 6 0 0 8

For totalt felt 3,8 17,0

Vassvei: Rørgate tre, L = 1000 m, mm700, hr = 0,5 m/100 m
Rørgate stål, L = 600 m, mm600, h = 0,75 m/100 m

H H
br n

wfa? a.eFallhoyde: m m
Atjørn 136 126 0,300 1,534
Valevatn

Effekt og energi:

Hmax m?/s

1,0

Fmax MW

1,1

Tilløp GWh

6,7

Kostnader 1.1.78:

Magasin St. Dygratjern (senk)
Dam Atjørn m/luke, rist etc.
Rørgate tre
Rørgate stål
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midle re prod.
S V

GWh
Sum

6,0

0, 2 mill. kr
1,2
1,2
2,2
0,4
1,9
0,9
0,7
1,5
1,8
0,3

Sum 12, 3 mill. kr

\ Kostnadsklasse III 2,05 kr/kWh

0262V/EU (s. 6)
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Kopiert med tillatelse
Kartref.: 1312 I

132 SIRA
DAURELI
Nyttbar vasskraft

fra NGO

T n:
Ktr:d.

(.

9.6.4

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-80-155



Dato: 09 .12. 80

132 Sira

Storå

( 34 Mangærne
\/

Vest-Agder

Sirdal

Kart nr.: 1312 I Felt/avl2p: a? 1Zs/km
2 ?e 1o' ? ar

VM nr.: Øyarvatnet 7,6 94 o,72 22,6
Sandvatn 16,3 101 1, 65 52,0
Delfelt 3,1 97 0,30 9,5
Svartavatn 1,8 100 0,18 5,7
Vatn kt. 930 2,0 97 0 19 6 1

30,8 3,04 95,9

Magasin: a? HRV LU o' 3
%m mag·

Øyarvatnet 1, 85 900 885 20 69,7
Sandvatn 920 5 900 39 67,6

For totalt felt 59 61,5

Vassvei: Tunnel, L = 1250 m, F = min.tv., h = 0,1 m/100 m
Rorgate stl, L = 50 m, mm1200, he = 0,6 m/100 m

Fallhøyde:
Øyarvatnet
kt. 850

Effekt og energi:

Hma: m?/s maxMW

5,5

"%re
_m_
45

2,0 9,6

Kostnader 1.1.78:

H
n

_!!!_
43

Tilløp GWh

Dam Sandvatn kreditert andre prosjekter
IIDam Øyarvatn "

Nødvendige tunneler med opprigg
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett

"

Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

w5a?
0,100

se
0,534

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

9,4

2,8 mill. kr
0,3 II

0,5 II

3,9 "
o,s II

0,8 "
1,8 2
2,1 II

o,s "
Sum 13,2 mill.kr

< Kostnadsklasse IIb 1,40 kr/kWh

0 2 6 2V/EU ( s. 7 )
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra
Kartref.: 1312 I
132 SIRA
MANGÆRNE
Nyttbar vasskraft

NGO

Te n:
Kfr.: -1.

.-ff.80
9.6.Ft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vass kra f tundersokelser VU-80-154



Dato: 09.12.80

132 Sira

Yksnedalsel v

12 Yksnedal

Vest-Agder

Sirdal

Kart nr.: 1312 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Ykstedalsvnt.

Magasin:
Ykstedalsvnt.

a?
31,9

a?
,23

2
1/s/km

60

Hev
o,o

3
ls
1,91

Senk
1,5

1o° «?se
60,4

1%' ?
0,3

mag. %,5

Vassvei: Rorgate tre, L = 500 m, mm1100, h= = 0,5 m/100 m

Fallhøyde:
Ykstedalsvnt.
Sirdalsv.

"%re
m

49

H
n
m

46
w#a?
0,107

#?
0,111

Effekt og energi:

max MW

3,8 1,4

Tilløp GWh

6,5

Kostnader 1.1.78:

Dam Ykstedalsvnt. m/senking og luke
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr (2 turbiner 1/3 + 2/3)
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

GWh
Sum

4,9

0, 4 mill. kr
0,6
0,6
5,0
0,2
0,6
1,5
1,8
0,3

Sum 11,0 mill. kr

Kostnadsklasse IV 2,24 kr/kWh

0262V/EU (s. 3)



Da to : 09 .12 .80

132 Sira

Skogestadsåna, Vislandsåna

5 1 Vidrak
\

Vest-Agder

Flekkefjord

Kart nr.: 1312 II
VM nr.:

Felt/avløp:
Elv kt. 130

M . km2agas1n:
Inntaksmagasin, med Voll mot dyrket mark

Vassvei:

Fallhøyde:

a?

47

2
1/s/km

60

Rorgate plast L = 80 m, mm1000, h= = 0,5 m/I00 m

"%re
m
50

H
n

..1!!,_
50

Effekt og energi:

Hmax m?/s

3,0

max MW

1,3

Kostnader 1.1.78:

3nle
2,82

wa?
o, 116

Tilløp GWh

Inntak m/dam, luke, rist
Voll mot dyrket mark
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i bygeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill. kr/GWh

16° s?ere
88,9

wh?
0,111

Midlere prod.
S V

0,7
o,2
0,2
0,6
3,0
,3
o,s
1,1
1,3,4

Sum 8,3

mag. %

GWh
Sum

10,3 s,o

mil1.kr

mill.kr

Kostnadsklasse IIi 1,66 kr/kWh

C'
0262V/EU (s. 5)



Dato: 09.12.80

132 Sira Vest-Agder

Jendalså Flekkefjord

( J 52 Ramsli

Kart nr.: 1312 II Felt/avlp:
2

1/s/km
2 3 16 «?aekm ls

VM nr. : Jendalsva tten 7,3 60 0,44 13,8
Jendalså kt. 260 0,4 60 0, 04 0,8

7,7 0,48 14,6

Magasin: a? Hev Senk 1%° 3
%m mag.

Jendalsvatten ,25 l l 0,50 3,6
Inntak 0,03 2,0 0 0 07 10,5

For totalt felt 0,57 3,9

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 260
Si rdalsvatn

Rorgate tre, L = 500 m, mm600, h= = 0,5 m/100 m
Rorgate stal, L = 350 m, mm500, h= = 0,8 m/100 m

"%.e
m
210

H
n
m
204

w5?
0,485

#%e?
0,111

Effekt og energi:

amax m?/s maxMW

0,85 1,4

Tilløp GWh

7,1

Kostnader 1.1.78:

Dam/senk Jendalsvatn
Inntak m/luke, rist
Heving vei
Rørgate tre {vanskelig terreng)
Rørgate stål (fjelli dagen)
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggeperioden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

Midlere prod.
S V

0,2
0,3,2
0,8
1,3
0,4
2,A
o,s
0,6
1,3
1,6
0,3

Sum 9,9

GWh
Sum

4,3

mill.kr
II

mil . kr

0 KostnadsklasseIV 2,30 kr/kWh

0 2 6 2V /EU ( s • 4 )
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VEST-AGDER

Kopiert med tillatelse fra NGO
Kartref.: 1312 I
132 SIRA
RAMSLI, VIDRAK, YKSNEDAL
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

Te n:
Kfr.:11

1.1.80
C,.6.?1

VU-80-156



Da to: 09. 12. 80

132 Sira

Briklandselv

53 Mjåsund

Vest-Agder

Flekkefjord

Kart nr.: 1311 I Felt/avlop: a? 1ls /km
2 3 1o°  a?aemle

VM nr.: Briklandstjørn 10,0 60 0,60 18,9
elv kt. 122 0,3 55 0,02 0,5

10,3 0,62 19,4

Magasin:
Briklandstj.

Vassvei:

Fallhøyde:
kt. 122
kt. 53

Rorgate tre, L = 380 m, mm700, h= = 0,5 m/100 m

"%.e
m
69

H
n
m
67

wfa?
o,159

tee
0,111

Effekt og energi:

a?
0,18

maxMW

1,2 0,7

Hev
2

Tilløp GWh

3,1

Kostnader 1.1.78:

Dam Briklandstjørn inkl. senking
Inntak m/dam, luke, rist
Rørgate
Kraftstasjon
Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar
Uforutsett
Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh

16 a?

0,6

Midlere prod.
S V

mag. %
3,2

GWh
Sum

2,0

0,4 mill. kr
0,5 n

0,4 n

0,4 n

1,4 "
0,2 n

0,3 n

0,7 II

0,9 n

,1 II

Sum 5,3 mil1.kr

Kostnadsklasse IV 2,65 kr/kWh

0262V/EU (s. 8)



---------· -----

r

(
/

..,
1 t-,

+VEST-AGDER

Kopiert med till a tel se fra NGO
Kartref.: 1311 1. 1312 JI
132 SIRA

•MJASUND
Nyttbar vasskraft

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser
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