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INNLEDNING
Generelt

Som et ledd i den generelle kartlegging av landets vasskraft, har
Avdeling for vasskraftundersokelser i NVE ogsd til oppgave & kart-
legge de mindre kraftkildene. Energien fra disse har i etterkrigs-
tiden vert av mindre betydning pd grunn av rikelig tilgang pa bil-
lig vasskraft fra store prosjekter. Det er imidlertid av interesse
4 merke seg at en sd sent som i 1945 hadde registrert i alt 2009
kraftverk i landet, hvorav 1964 hadde en installasjon mindre enn

10 MW og 1818 stasjoner var mindre enn 1 MW.

Mange av disse mindre verkene er nd nedlagt eller gatt inn i sterre
utbygginger.

Smékraftverk-kartleggingen har omfattet nye prosjekter mellom 0,1
og 10 MW. Her inngdr ogsd en del nedlagte verk hvor kapasiteten er
blitt vesentlig sket i forhold til den opprinnelige

Disse undersokelsene er som nevnt et ledd i den generelle kartlegg-
ingen av landets vasskraft, og prosjektene vil etter hvert bli

inkludert i var oversikt "utbygd og nyttbar vasskraft". Vi ser det
imidlertid som viktig & informere om de kartlegginger som er utfort

til nd. Spesielt vil det vare av interesse for de enkelte fylker &
bli kjent med nye utbyggingsmuligheter innenfor sine omrader.

Materialets neyaktighet md vurderes i forhold til malsettingen som
er en landsomfattende kartlegging. Det sier seg selv at inngdende
prosjektering ikke har vert mulig. Materialet er imidlertid ut-
arbeidet med et ensartet prosjekterings og kostnadsgrunnlag, og
dette gjor at prosjektene innbyrdes skulle vare godt sammenlign-
bare. Intensjonen mi derfor vare at en bruker denne oversikten til
4 foreta prioritering av den videre planlegging.

Vernede vassdrag

Vassdrag som ble varig vernet ved Stortingets vedtak av 06.04.1973
og 30.10.1980 er holdt utenfor undersokelsen. I de tilfeller der
det i slike omradder eksisterer kraftverk, er disse med nadr det er
tale om enkle ombygningsarbeider. 10 ars vernede vassdrag (vernet
til 1985) er wvurdert pa lik linje med andre vassdrag. S& langt det
har vert mulig har registreringen blitt holdt utenfor omrdder som
bergres av storre utbyggingsprosjekter. For disse, se Nyttbar vass-
kraft og Utbygd vasskraft '77.

Kartene med inntegnete verneomrdder er bare veiledene og kan ikke
brukes i tvilsspersmdl om verneplanens omfang.

Vasskraftpotensial

Landets vasskraftpotensial er pr. 01.01.81 vurdert til & vare 172
TWh i et midlere &r. Varig vernede vassdrag er medregnet. Utbygg-
ingsmulighetene 1 disse er ansldtt til 11,4 Twh.
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I nye smdkraftverk med installasjon mellom 100 kW og 10 MW har en
innenfor akseptable kostnader (kostnadsklasse III) funnet et teore-
tisk potensial pa 8.7 TWh, som er i det totale 172 Twh.

Potensialet for verk under 100 kW er ikke kartlagt, men et grovt
anslag gir ca 100 GWh p& landsbasis.

Anslagene er i situasjons- og tidsbetonte. Faktorer som spiller inn
er bl.a. bedring i topografisk og hyrologisk materiale, den tek-
niske utvikling, prisutvikling for alternativ energi og endringer
av andre okonomiske forutsetninger om f.eks. kalkulasjonsrenten.



LANDSQOVERSIKT

Nyttbar vannkraft

Totalt okonomisk nyttbart vannkraftpotensial er wved utgangen av 1980
ansldtt til 172 TWh.

Status pr. 31. desember 1980 (alle tall angir midlere &rlig produk-
sjonsevne) :

Utbygd 89.7 TWh

Konsesjon gitt (under utbygging)

@vre Otra 0,9 TWh

Ulla-Forre 3.9 "

Eidfjord 1.7 *

Steinsland 05 ™

Aurland 0.6 " Herav mindre

Orkla-Grana 1.2 " enn 10 MW

Alta 0.7 "

Andrel) 2.8 ® 12.3 * 0,1 TWh
Konsesjon sokt

Otta 2.8 TWh

Etna-Dokka 0.8 "

Tovdal 0.9 "

Breheimen 3.0 "

Gaular 1.2 "

Svartisen 4.1 "

Kobbelvw 0.7 "

Andrel) 5.7 = 165.2 ™ G4 *
Forhindsmelding?) gitt

Reldal-Suldal 0.7 TWh

Nausta 07 ™

Rauma 1.0 "

Sanddela-Luru 0.6 "

Vefsna 1.4 *®

Andrel) 1.6 " 6.0 " G2 ®
Rest, ikke vernet 24.3 *© 7.1 *
Vernet

Til 1985 12.1 T™Wh_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,9 "

Varig il.4 ™ 23.5 " 8,7 TWh3)

172.0 TWh

Prosjekter mindre enn 0,3 TWh/&r
Om planlegging, 1 hennhold til vassdragsreguleringslovens § 4a.
Prosjekter 1 varig vernede vassdrag (0,6 GWh) ikke med i summen.
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Nytthar vasskraft, mindre kraftk" jer , landsoversikt ‘ Februar 1981

Kostnadsk lasse 1 IIa I1b I11 v Kostn.kl. I-III Kostn. kl. I-IV
WEYJ;;;;—;;bduksjon/ Antall Antall
Instal lasjon GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh Mw GWh MW verk GWh Mw verk
Finnmark = = - = 4 1 106 26 167 39 110 27 9 277 66 34
I'r o - = - 140 28 424 97 134 30 564 125 29 698 155 45
Hordland 11 = B 16 3 135 28 414 92 167 40 565 123 36 732 163 52
Nordland 1 31 4 120 25 212 42 301 78 67 18 664 149 29 731 167 35
Hord-Trundelag = = 29 7 227 54 262 62 189 56 518 123 27 707 179 50
Sor-l'rondelag B = 34 7 52 14 221 60 84 22 307 81 19 391 104 28
Mure og Romsdal - - - - 332 71 453 104 82 20 785 175 39 867 195 48
Sogn og Fjordane 23 5 228 49 364 85 656 176 133 18 1.271 315 66 1.404 333 82
Hordaland 31 6 212 46 236 61 356 91 101 31 835 204 39 936 235 51
Rogaland - - 67 16 129 29 287 73 42 11 483 118 30 525 129 36
Vest-Agder = - - - 84 18 262 66 148 45 346 84 33 494 129 59
Aus t-Agder = = = = 35 7 347 89 38 9 382 96 22 420 105 33
Telemark 11 4 26 4 131 25 475 116 137 35 643 149 38 780 184 56
Buskerud - - 6 1 31 7 225 51 141 34 262 59 20 403 93 38
Oppland - - 22 4 76 22 348 98 65 20 446 124 30 511 144 41
Hedmark = - 10 3 65 20 158 65 70 21 233 88 22 303 109 37
Akershus = - = = = &= 81 20 10 3 81 20 10 91 23 16
#stfold - - 16 3 14 4 8 2 7 2 38 9 7 45 11 11
Vestfold - - - - - - 121 26 = = 121 26 3 121 26 3
Sum 96 19 786 168 [2.267 516 |5 505 |1 392" |1 782 454 8 654 2 095 508 |10 436 |2 550 755

Det er totalt vurdert 1.000 prosjekter hvorav 245 falt dyrere enn kostnadsklasse IV. Oversikten viser det potensial en i dag har kjenn-
skap til for nye stasjoner med installasjon mellom 100 kW og 10 MW. .

Prosjektene har bare gjennomgdtt en grov teknisk/okonomisk vurdering. Eiendomsforhold, mil jo-edeleggelser etc. er ikke vurdert.
Kostnadsklasse: ITa 85 - 115 IIT 145 - 205

(ore/kWh) 1.1.78 ITb 115 - 145 IV 205 - 265
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FORKLARINGER

QOversiktskart

- P4 kartene er vist alle kraftverk som er med i tabellen under
eller i kostnadsklasse 1IV.

- Sort tall ved utlopet av vassdragene angir vassdragsnummer.
- Hvert kraftverk har fatt sitt nummer med redt tall.

- Kartene gir kommuneoversikt for hvert fylke.

Oversiktstabell

- Vassdragsnr. Landets vassdrag er nummerert fra 001-999.
Nummereringen foelger kysten fra syd til nord og deretter grensen
mot vare naboland fra nord til syd. Sidevassdrag har ikke egne
nummer, bare vassdrag som loper ut i havet eller krysser riks-
grensen.

- kraftverknr. Kraftverkene innen et vassdrag er nummerert fra

01-99. Nummereringen gar fra utlgpet og oppover i vassdraget,
alltid mot heyre.

- Felt angir totalt nedberfelt.

- Samlet tilsig angir tilsiget i ett midlere Aar.

- Totalt magasin angir sum av alle magasin ovenfor kraftverket

- Bruttofall er midlere fallheyde uten fradrag av falltap.
- Q max angir turbinens maksimale slukeevne.

- Installasijonen angir maksimal effekt.

- Produksjon angir midlere arlig produksjon.

- Rer/tunnel/kanal angir vannveistype.

Produks jonsberegning
Symboler:

Felt - Nedslagsfeltene er vanligvis planimetrert pd kart i male

stokk 1:50 000. Kartserie M711.

Avlop - Spesifikt avloep (l/s/kmz) er vurdert etter isohydatkart.

3
o = m’/s
e B . r : . 6 3

Q = Sum midlere arlig tillep til verket i 10™m
= ; > § AmE g : ” .

E = Maks vtelse i MW (E = 9,81 5 ([ a H )
max s max 5 max e netto
ot = Den til E svarende vassfaring i m7/s

max max

2 = Stasjonens totale virkningsgrad

3,__ = Bruttofallheyde i m (H = HRV - 1/3 (HRV-LRV) - UV)



H = netto fallheyde

(Hbr - falltap i vassvei (h

£ ror etc.))

HRV = Heoyeste regulerte vannstand i inntaksmagasin

LRV = Laveste "

" "

UV = Undervann for kraftstasjon

e = Spesifikk produksjon (energiekvivalent) i kWh/m3.

_ 9,817

(& = —ggg— * Hn)

S e = Sum energiekvivalent i kWh/m3 for alle nederforliggende,

eksisterende verk i vassdraget

Midlere produksjon = e+ Qe+« k (GWh/&r)

k = faktor som reduserer produksjonen for flomtapet

Kostnader

1. Reguleringsanlegg:

2. Inntak:

3. Rorgate:

4. Tunnel/sjakter:

5. Kraftstasjon:

6. Permanentutstyr:

7. Adkomst/kraft/

telefon:

©
V=
[

3. Xonst nthono

"
fu
r

Herunder dammer og overforinger. Kostnadene
dekker anleggskostnadene pa stedet. Ikke
veier etc.

Kostnadene inkluderer nedvendig dam, luke,
overlop, rist og konus for roergate.
Rorkostnadene inkluderer selve rorprisen,
pris for bukker og skjoter, pris for plane-
ring og legging av rerene og for transport
fra fabrikk til anleggsstedet. Desssuten er
det i prisen for stdlrer inkludert en tau-
bane langs rergaten.

Tilrigging, sikring, driving, paslag etc.
er med i kostnadene. Adkomst etc. er ikke
med.

Bygning, fundament og tilrigging p& stedet
er med i kostnadene. Fundamentet vil her
variere mest.

Kostnad for alt utstyr inne i stasjonen
(turbin, generator, transformator, apparat-
anlegg m.m.) ): Kostnad ved kraftstasjons-
vegg.

Kostnad til adkomst inkluderer nedvendig
veganlegg og/eller helikopertransport.

Kraft/telefon innebzrer kostnad til kraft i

[

[\

n

(=

eggstiden og framforing av linje ti

tasjonsvegq.

-
-

(7]

Hconoraret er her en samlegrupre f£or ned-

vendige forundersekelser (karter, grunn-
boringer, orofiler etc.) og artbeidet med



9.
10.

11.

12,

Uforutsett:

Renter i bygge-

tiden, inv.

Erstatning:

avg.:

Kostnadsklasse:

Ca 20% av postene 1-8.

Byggetiden anslatt for sma verk 1-1,5 ar.

Renter 6% av 1-9.
Inv. avg. 137 av 1-9.

Belopet settes til ca 0,05 mill kr/Gwh
01.01.78, dersom det ikke er spesielle

hold som &penbart vil endre dette.

Pr 01.01.78 er disse:

i - 85 ere/kwWh
IIA 85 - 115 "
IIB 115 - 145 "
IIT 145 - 205 "
IV 205 - 265 "
Pr 01.01.81 er disse:
I - 106 ore/kWh
IIA 106 - 142 "
IIB 142 - 178 B
IIT 178 - 250 =
Iv 250 - 322 o

for-



FORKLARING TIL KARTENE

Pa kartene er vist alle kraftverk med vassveier, magasiner og
inntaksmagasiner.

Kraftverk. Nr., navn, maks ytelse 1 MW,

Utbygd / delvis utbygd.

] Ilkke utbygd.

Regulert vatn. Navn, magasinvolum i 106m3, HRV-LRYV, ( utbygd magasin-
volum og HRV-LRV i parantes).

Utbygad.
Delvis utbygd.

lkke utbygd.

Uregulert vatn,

.V.

* e ¢ '
‘ \> Nedborfelt, navn, areal i kmz/midlere arsaviép i 108m3

Vassvei med inntakspunkt, utbygd/delvis utbygd.

Comss s mumm m  Vassvei med inntakspunkt, ikke utbygd.
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Oversikt over mindre
kraftverk i Akershus,

Tegnmlgg.e.w'm

Kfr:

) Vernet til 1985

Ostfold “og Vestfold

Orienterende oversikt

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET

VU-79-144

Avd. for vasskraftundersokelser




@STFOLD FYLKE

Hosten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i @stfold fylke. Undersokelsen omfattet totalt 17
prosjekter hvorav 11 ligger under eller i kostnadsklasse IV

( <2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 6 prosjekter storre enn klasse 1V
er med i oversikten. Undersokelsen viser at det i @stfold fylke er
et potensial pad 38 GWh (= III) for kraftverk med total installa-
sjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og

distriktene. Et slikt samarbeid har vart absolutt nedvendig for &
kunne gjennomfere kartleggingsoppgavene.

Vi ber brukerne av oversikten om & g3 kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersekelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3
Oslo, i juli 1981

5 fa o

Bo Wingar

BRTRIR L R O A N WANE S I D NS kTR Vg T R e
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OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1 -10MW NKERSHUS
Howved- Ely, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon |Produksjon Kostnads- |vann, vassdr. R=ror 1B 'ﬁ—_Eric‘r__—‘\r_Krér};r;_»
vassdrag kraftstasjon 2 tilsig 3 magasin |fall Turbin (middel) klasse overfort T= tunnel
km®’ mill.m mill. m m m¥s MW GWh K=kanal
003 Tista
Riserelva Aur-
| 31 Dryplane 2,4 1,21 0,33 125,0 0,04 0,04 0,27 II1 R skoyg
004 Glomma og L8gen
Gans8, @dyern
l, 19 Gans8 24,0 10,2 2,04 30,0 0,5 0,13 0,54 v R Fet
005 Glomma og Ligen
Hpverelva Hur-
83 Brenna 28,5 17,1 2,0 40 0,92 0,3 1,1 v R dal
\
: Hgverelva
! 84 Hgvers jp 69,5 48,2 3,0 26 3,06 0,6 1,9 v R 2
i
f Gjpdingelva
) 85 Skrukkelisijpg| 119,3 85,1 6,4 100 4,86 3,6 12,9 I1I R "
i
:‘ lHeuga
86 Ayany n 55,4 41,9 1.0 252 2,26 4,9 22,5 II1 T "
| .
: Leirelv Nanne-
!l 88 Krokfoss 426,6 268,0 19,2 15,5 | 14,6 -1,9 7,3 ITI R stad
, Leirelv
! 89 I8kefoss 272,7 175,3 17,3 1 10,2 1,0 3,6 I11 R "
i Leirelv
.. 90 Kringlefoss 260,0 167,7 17,3 6 10,1 0,5 1,8 III R "
|
|
‘ Leirelv
‘ 91 Flod 214,5 138,9 17,3 110 7,6 6,8 27,8 IT1I T "
, Rotna, Leira Nanme-
'! 94 Rustad 54,9 36,5 1,93 30 2,07 0,5 1,8 v R stad
! N299VfTIR (a. 1)
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‘ OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1 -10MW AKERSHUS
Hoved- Ely, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon |Produksjon Kostnads- |vann, vassdr. R=ror _7 R WEic.r”_
vassdrag kraftstasjon 2 tilsiga magasin |fall Turbin (middel) klasse overfort T= tunnel
km mill. m mill. m m m¥s MW Gwh K =kanal
005 Glomma og Ligen
+) 92 ARklangelva 108,4 64,9 16,3 40 3,60 1,0 5,3 I11 . R
+) 93 Storda 53,6 35,7 13,0 60 1,76 0,8 3,9 II1 R
Gjermda
95 Hellen 76,9 45,4 3,75 32 2,57 0,6 2,1 v R
Gjermia
96 Horka 43,1 26,2 3,75 50 1,39 0,55 241 v R
Sagelv
97 Sagelv 92,0 38,6 10,0 28 2,0 0,4 1,8 I1I R
Bprterelva
98 Bgrter 65,4 21,0 10,0 39 1,07 0,32 1,4 III R
b
! 033 Sandvikselva
01 Spikerfallet 91,0 57,1 1,5 23,5 3,1 0,5 1,3 111 R
|
) Pros jekter i Jeirelv [i Oppland |[fylke
0299VALB (s. 2)

Komm

Tanner

Gran

Gjerd-
rum

Skeds-
mo

Ene-
bakk

B rum
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N
| Kostn. kl. »
i OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1 -10MW ——
Hoved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon |Produksjon Kostnads- |Vann, vassdr. R; ror R V_N~Erichr Kt;'rvv\'m
vassdrag kraftstasjon 2 tilsig 3 magasin |fall Turbin (middel) klasge > I |overfort T= tunnel
| km mill.m milt. m3  |m mys MW GWh ke/kWh 11.78 K=kanal
.{ | —
‘ % Torgunnsrudelva Fida—
i Torgunnsrud 8,9 Bl = 317 0,2 0,5 1,6 > 1v T voll
I
i
| Steinselva Hur-
r Steinselv 67,9 34,5 10,5 34 1,65 0,5 1,8 3,00 R dal
! Astre
Brenna TT 149,3 89,0 | 15,5 127 4,83 5,0 19,1 >V o Toten
Tisjgen Eids-
Tisjgen 13,6 6,4 5,8 200 0,6 1,0 2,9 5,00 T,R voll
|
‘ Flgyta
: Holt edammen 36,6 12,7 3,5 78 0,6 0,4 1,8 3,60 T,R "
|
|
; Jpndals8a
: Jgndal 56,3 23,1 - 30 1,46 0,36 1,04 3,50 R "
' Kampda
Hofoss 36,7 16,2 3,0 22 1,02 0,17 0,6 5,00 R Nes

0299V

LB (s. 3)
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BESKRIVELSE AV HVERT PROSJEKT MED PRODUKSJONS- OG KOSTNADS-
OVERSLAG, SAMT KARTSKISSE.

Prosjektene er ordnet etter stigende vassdragsar.



Dato: 9.10

19

004 Glomma og Légen fstfold

7 [sda Skjeberg

) 05 Ise

Kart nr. 1913 I Felt/avlop: 523 1/s/km2 m3/s 6 m3/ér

VM nr. Isesjoen 11255 13 1,46 46,1
Inntak 55,5 13 0,72 222,

. Vannforsyning 6 13 0,08 59

OpprusEing (Tvetervann) 162,0 2,10 66,3
Magasin: w’®  HRY LRV 10% m®  mag. 3
Isesjoen 7 3 38,71 37,80 6,3 9,4

Vassvei: Eks. kanal

Hpr Hp e
Fallhoyde: m_ m_ th/m3 xe
5,5 5.5 0,013

0,046

Effekt og energi:

3 ‘ . ,
e 5
4., /s : s MW ‘ Tillep GWh M1glere prod. i
357 017 l 0,72 l 0,54

Kostnader 1.1.78:
Inntak/magasin =======-=cemeemmccacceaea o 0,0 mill.kr
Kraftstasjon (ombygging) =-==-==-==c=c=e-=u- 0,2 *
Permanentutstyr ---=----c-cecocccccnanaaao 0,5 *
Konsulenthonorar -=--==--ececeeecmoaaaaaao 0,1 "
Uforutsett -----=----cccccmccc e ceeeee 02 °
Renter i byggetiden, inv.avg. ------------- 02 °
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh --=-==------ 0,0 "

Sum 1,2 milTl.kr

Kostnadsklasse IV 2,22 kr/kWh




e

OSTFOLD, VESTFOLD
AKERSHUS

Isesjoen 6.3
38.70-3780 7

004 | GLOMMA 0OG LAGEN

ISE
Nyttbar vasskraft

Tegn:|73.8.797
Kfr:'KS‘ 09.06.8/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

VU-79-155




Dato: 9.10.79
Q04. Glomma qg Lagen 2stivia
_ ~ Rakkestadelva Raxkestad
L 96 Brekke
2 3 6 3
Kart nr. 1913 I Felt/avlep: EEE 1/s/km m~/s 107 m7/dr
VM nr. Brekkefoss 462 14,6 6,74 212
6 3 9
Magasin: EEE - - 107 m mag. %
Totalt 7,2 3,4
Hpr Hn e 3 Xe
Fallhayde: m m kih/m*>  Klih/m>
14,6 14,0 0030 0,046
Effekt og energi:
: 3 f ; | Mi 5
7 -804 | Qe ™75 E MW Tillap GWh Mugﬂere prod. G
’i“ = 87 % |
toon/start kjoring ; |
’ 10,5 1,25 6,5 0,81 2,73 3,54 |
i :
i
10,5 1525 1y} 1,02 8,19 4,21 |
)
' Kostnader 1.1.78:
Inntak ===-eemmm e 055 mill kr
ROrgate =======-eo oo oo e 0,5 !
Kraftstasjon ===-----ecccmmcm e 0,4 "
Permanentutstyr -----c--ecmmmmmm oo 2,4 !
Adkomst/kraft/telefon ==-==--ecemmmacaaa_ 0,1 .
Konsulenthonorar --------cemmmmmmmeeeoo 0,4 !
Uforutsett ====---cccmmmmmmm o 0,8 !
Renter i byggetiden, inv.avg. -=====c-a-aao-o 1,0 !
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -==ecoceaaaa-o 0,3 !
Sum 6,4 milT . kr
Kostnadsklasse III 1,80 kr/kWh Y = 0,80
Kostnadsklasse III 1,52 kr/kWh T = 0,87
/ N




Dato: 9.10.79
004 Glomma og Lagen @stfold
7 Rakkestadelva Rakkestad
\, 07 Gapestad
’ 2 2 3 6 3
Kart nr. 1913 I Felt/avlep: km™ 1/s/km m~/s 10° m~/4&r
VM nr. Gapestadfoss 461 14,6 6573 212
M . 2 6 3 o o
agasin: km™ 10" m mag. %
Totalt 7,2 3,4
—~ Vassvei: Kanal og treror.
Hbr Hn e ce
Fallnoyde:  m_ m h/m®  kih/m
. 16,0 0,035 0,046
- Effekt og energi:
3 . . &
| Anax M /s Emax MW Tillep GWh M1g1ere p;od. gﬁg
] tor = 0+80 10,5 1,45 7,4 0,92 3,11 4,03
7 = 0,87
1055 1,45 i? 8,1 1516 3,64 4,8
Stogastart kjaring :
' Kostnader 1.1.78:
Inntak med dam/luke ========-c-c-cecccacacaaax 0,4 mill.kr
Kanal/ror -=---eecec-cecceccccccccccccccccceea- 0,1 !
Senking undervann ===-------c-ccecmccacanaaa- 051 "
Kraftstasjon -=--=--mcmcccmmmcmc e 0,4 "
Permanentutstyr --=--=-=---cecmccmccccaaaanao 256 "
Adkomst/kraft/telefon ---====---ccmcccmcnaa-- 0,2 "
Konsulenthonorar =-========--ececcccmmncaanoo 0,4 !
Uforutsett ======--mecmmmmmm e 0,8 !
Renter i byggetiden, inv.avg. ---=-==--=c-c--- 0,9 !
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh --=---=c-cuu- 0,9 g
Sum 6,2 milT.kr
Kostnadsklasse III 1,54 kr/kWh Q = 0,80
| Kostnadsklasse IIb 1,29 kr/kWh /Q = 0,87




Dato: 9.10.79

004 Glomma og Ligen Ostfold

. Rakkestadelva Rakkestad
o 08 Buer

Kart nr. 1913 1
VM nr.

V]* ) 2turb1n 7 gear

: ’z'generator

,Ztot = 80 %

=80 %
=87 %
topp/start kjoring

@

Felt/avigp: EEE 1/s/km2 m3/s 106 m3/ér

Buer 434 14,7 6,37 201

Magasin: EEE ]06 m3 mag. %
Totalt Tl 356

Vassvei: Trergr, L = 540 m, 9mm 2000, hf = 0,2 m/100 m

Hby Hp e s e
Fallhoyde: m m kWh/m> Kih/m°
17,7 16,7 0,037 0,046

Effekt og erergi:

3 : T
d. GWh
| Qpax M /s E o MW l Tillgp GWh ‘ M1g1ere p§o gum
, 10,0 1,585 J % I 150 355 4,5_1
c : \ i
10,0 1,55 | 8,0 | 1,14 3,8 5,0
Kostnader 1.1.78:
Inntak (reparasjoner) ----------ccccmmmmcao-- 0,5 mill.kr
Trergr ——em e e e e 0,6 "
Kraftstasjon ------c-cocccmcmmm e 0,9 "
Permanentutstyr ----==--cecccmmcmmmmcceeeao 2,6 "
Konsulenthonorar ---=---=cecemmmmammacceeo 0,4 "
Uforutsett -=----ccmommmm oo 0,9
Renter i byggetiden, inv.avg. -==-=-=eccaea-u 1,0 !
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh ====-eceeaaua- Byl !

Kostnadsklasse III 1,47 kr/kWh
Kostnadsklasse IIb 1,27 kr/kWh !

" n
(@]
00]
~



\

9.710.79

Dato:
004 Glomma og L&gen fstfold
a  Rakkestadelva Rakkestad
h 03 Stemme
2 3 6 3
Kart or. 1913 1 Felt/avlep: ka 1/s/km m~/s 10" m”/&r
VM nr. Stemme 375 14,9 5.6 176
6 .3
Magasin: km2 107 m mag. %
Regulert 7,2 4,1
f/; Vassvei: Eks. treror
Hbr Hn e 3 e 4
Fallhgyde: _m_ m_ kWh/m kith/m
8,5 8,0 0317 0,046
Effekt og energi:
3 ; ) R
IGnax M /s Emax MW T11]0p GWh M1g1ere pgod. ;ﬁg
= 0,80 8,5 0,55 28 0,39 1,42 1,81
7; 0,87 :
art kjering 3.5 0,55 s 1 0,49 1,69 2,18

Stoii‘s

Kostnader 1.1.78:

Inntak/rer (reparasjoner)

------------------- 0,1 mill.kr

Senking av undervann ----------cemmmmmmmaooo- 053 !
Kraftstasjon/ombygging ---=----=cccmmmaaaaa_. 0,3 "
Permanentutstyr -------ceccocmmcmmmmeeo. 1,5 "
Konsulenthonorar --------ccccmmmmmmmaeao 0,2 !
Uforutsett ====---eoommc el 0,4 "
Renter i byggetiden, inv.avg. ==-=-ececceeeea- 0,5 !
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh ==-=-ececaeaaac 0.0 !
Sum 3,3 milT.kr

Kostnadsklasse III
Kostandsklasse III

1,82 kr/kkh
1,51 kr/kWh




prog

Dato: 9.10.79
004 Glomma og Lagen Ostfold
Rakkestadelv Rakkestad
W 10 Mjorud
3 6 3
cart nr. 19131 | Felt/aviep:  kn®  l/s/km®  m/s 100 m/ar
VM nr. Mjerud 373 14,9 5,6 175
6 3 8
Magasin: EEE . . 10° m mag. %
Totalt 752 4,1
7 Vassvei: Kanal
Hr H e ze
Fallhoyde: m mﬁ th/m3 kwh/m3
6,5 6,3 0,14 0,046
Effekt og energi:
ﬁj}s MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
=803 o ’ |
Z = 87 % og E;ga?é;tart 8,5 -,: 2,6 0.30 193 1.43
8,5 2,8 0,36 1,34 1,70
Y
‘ Kostnader 1.1.78:
Inntak =====c-mmmm el 0,2 mill.kr
Senking i undervann ==-====----eeecocoooooooo 0,2 !
Kraftstasjon -=--=-=-eececmcmocmc e D3 !
Permanentutstyr -----=--ececcocmmmcmaamo 1.5 "
Konsulenthonorar -==-=====c-ccecmomcmaaaao 0 !
Uforutsett-==-=--mommm oo 0.5 "
Renter i byggetiden, inv.avg. ==-==-c-cecaa--- 055 !
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -===eeceaeaua- 0,1 .
Sum 3,5 miIT.kr
Kostnadsklasse IV 2,45 kr/khh 1= 0,80
Kostnadsklasse III 2,05 kr/kWh ( = 0,87
\
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Dato: 9.10.79

.

004 Glomma 09 Ldgen Astfold
Lekumelv Eidsberg
L 11 Lekum
3
Kart nr. 1914 11 Felt/avlop: EEE 1/s/km2 m3/s lgi_ﬂ_iéi
VM nr. Spinnerifossen  208,3 14,5 3,00 95,2
Lekum 24,4 180 0532 10,0
Avligp fra vann
. 0,02 07
fopsyming 732,7 3,38 1059
Magasin: EEE 10° m° mag. %
Regulert 2sd 2,1
Inntak 0,05
For totalt felt 2435 25
— Vassvei: 1rerer, L = 160 m, Omm 1400, hf = 0,4 m/100 m

I
3

“br

) & o e
Fallhoyde: m m_ kWh/m hh/m3
27 2959 0,061 0,046
Effekt og energi:
3 1Tae Ah | M A
Anax M /s Emax MW I Tillen Zw M1glere p;od. gﬁg
i! Sl 1425 l 6,5 ’! 4,1
Kostnader 1.1.78:
Inntak m/dam, luke, rist -===-==-eccecmemaaaa- 0,3 mill.kr
Rorgate (nedgravd delvis) -----==ececacaaao 0,4 "
Kraftstasjon (vanskelig) -=====cccecmmaaaa- 0,7 "
Permanentutstyr ---=--cecmmmmmmeeeeo 3:0 *
Adkomst/kraft/telefon ----=-ecccmccmccaaaa- 0,0 "
Konsulenthonorar -----=--cemmmmmmmmaeeeao 0,4 "
Uforutsett ------=ccccmmm e 10 "
Renter i byggetiden, inv.avg. ======ceecea- 1,2 *
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -=--=-=ceeu- 0,1 "
Sum 7,3 mill.kr

Kostnadsklasse II1I 1,78 kr/kWh




Dato: 9.10.79

da

004 Glomma 09 Ldgen @stfold
Lekumelv Mysen
L 12 Narvestad Mysen komm.elverk
i 2 2 3 6 3
Kart nr. 1914 11 Felt/avlep: km~ 1/s/km m-/s 10" m~/é&r
VM nr. Spinnerifossen  208,3 14,5 3,00 95,2
Fjelltun/Narve-
stadfossen 4,2 14,0 0,06 1.8
Fra vannforsyn. 0,02 0,7
5 3,08 6 2F 54
Magasin: km™ 10° m3 mag. %
Regulert 2,3 2,3
- Vassvei: Trergr, L = 180 m, Omm 1400, hf = 0,4 m/100 m
Hpr Hn e
Fallhoyde:  m_ m kih/m° /3
13 12 0,028 0,046
|
Effekt oq energi: ‘
| 3 . . 5
! Anax M ] EmaX MW Tillep GWh M1glere pgod. 332
| 5,3 0,55 2,7 1,9 |
— |
i | Kostnader 1.1.78: |
Inntak m/dam, luke, rist ------=-ccecceaaa-- 0,4 mill.kr !
Rorgate ===-----eeme e e 0,3 " ‘
Kraftstasjon ======eeecccccmcmcmmccce 0,4 " i
Permanentutstyr ====----ceeeommmcmco s ™
Adkomst/kraft/telefon ===---ceeccmccccaaaao g
Konsulenthonorar -=-------cceccmmmmcmceao B3 *
Uforutsett ==-=-==-cemmcmc e 0,7 "
Renter i byggetiden, inv.avg. ----=-==------ 0,8 "
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh --==-ceeeua- 0,1 !
y Sum 5,0 milTl.kr
Kostnadsklasse IV 2,63 kr/kWh
N




Dato: 9.10.79

004 Glomma og Lagen @stfold
Lekumelv Mysen
e 13 Spinnerifoss Mysen komm. elverk
i 2 2 3 6 3
Kart nr. 1914 II Felt/avlep: km™ 1/s/km m~/s 10" m~/&r
VM nr. Spinnerifossen  208,3 14,5 3,00 95,2
Magasin: 5@3 106 m3 mag. %
Regulert : Bgl 2,4

Hpr
Fallhgyde: m

¥,

Effekt og energi:

Hn e 3
m kih/m
16 0,038

Vassvei: Trergr, L = 70 m, Omm 1400, he = 0,4 m/100 m

3 . ]
q m>/s E . MW Tillep GWh | Midlere prod. Gih
max max i S v Syt
B2 D72 356 ’ 243
) Kostnader 1.1.78:
Inntak (nytt med Tuke, rist etc.) --------- 0,3 mill.kr
Rorgate ===-====memmemcmmmc e Bs1 ™
Kraftstasjon =======--cemmcmcccmcccccceeen 0,4 "
Permanentutstyr ----------ccc-cew-- ———————— 2yl ®
Adkomst/kraft/telefon/opprydding ---------- 0,1 !
Konsulenhonorar ===-==---ecececmcccacaaaaoo 0,3 *
Uforutsett ====----commmmmce e 0,7 "
Renter i byggetiden, inv.avg. ------------- 0,8 "
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -=====-ae--- 0,1 "
Sum 4,9 mill.kr

Kostnadsklasse IV

2,13 kr/kWh
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Dato: 9.10.79

‘ 021 Mosseelva Jstfold
_ Mosseelva Moss
01 Mossefossen
Kart nr. 1813 I Felt/avlep: km? 1/s/kmé  mi/s 108 m3/ar
VM nr. Mossefossen 690,0 13,5 9,3 293,8
Magasin: km2 106 m3 mag. %
Vassjo 36,64 Regqulert 109,2 37

N

Vassvei: Tunnel, L = 500 my, F = 15 m2, h

= 0,01 m/100 m

f
Hor Hp e

Fallhoyde: _m_ m_ th/m3 fws/m3

Kt. 25 -

kt 0 25 25 0,060 0,000

Effekt og energi:

3 : ; 5
Anax ™ /s EmaX MW Tillap GWh M1glere pcod. ggg
14,4 851 15,6

Kostnader 1.1.78:

Inntak ===-=-mmmm ool 1,0 mill.kr

Tunnel, opprigging ------==-cccmmcmcmacaaa. 2,4 "
Kraftstasjon ---===ceccmommmmm o 1.5 *
Permanentutstyr ----------cmcmmmmmeeeo 5.8 O©
Adkomst/kraft/telefon --=-=----ceccecocacao 0,1 :
Konsulenthonorar ----=-----ccccmmmmmamaaaao by . ©

Uforutsett —=-==--cecmccmm oo 2.8 *

Renter i byggetiden, inv.avg. =---====-=---- o
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -===-eceeeaau 0,9 "

Kostnadsklasse Ila 1,13 kr/kWh

Sum 17,7 miTT.kr
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re's

Dato: 9.10.79
21 Mosseelva Jstfold
Hobglelv Hobal
02 Hegfoss
3
Kart nr. 1914 III Felt/avlep: km2 l/s/km2 m3/s 106 m~/&r
VM nr. Hegfoss 293,4 14 4,11 129,5
Varig vernet. 5 3
Magasin: km2 10" m mag. %
Tid1. regulert 4,9 4,0

Vassvei: Trergr, L = 360 m, 9mm 1500, he = 0,5 m/100 m

Hpr Hp e 3
; ze
Fallhayde: m_ m_ kWh/m Khh/m3
Kt. 49,3 -
kt. 38,1 1152 110 0,026 0,000
|
Effekt og energi: ‘
3 i idl d. Gwh
Anax ™ /S Emax MW Tillep GWh M1g ere p;o ; gum
8,0 0,76 3,4 2,4 I

A ‘
Kostnader 1.1.78:
Inntak =====memmmmm e 0,3 mill.kr
Rgrgate, 1400 kr/m =-===-=-cccccmmmamacaao. 0,8 "
Kraftstasjon ====-====-coocccmmmmmaccemo 0,4 "
Permanentutstyr ---=-=-----cccccaaaao- m————— sl "
Adkomst/kraft/telefon =-==--cccccmaacmaaao o
Konsulenthonorar ---====-cccommmmmmmaaaao. 0,7 "
Uforutsett ==-===--memmm e 0,8 ™
Renter i byggetiden, inv.avg. =-=-==-ecaa-- sy ™
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh ====e==cac-- 0,0 "

Sum 5,8 milT kr

Kostnadsklasse IV 2,42 kr/kWh
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AKERSHUS FYLKE

Hesten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Akershus fylke. Undersokelsen omfattet totalt 23
prosjekter hvorav 16 ligger under eller i kostnadsklasse IV

(< 2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 7 prosjekter sterre enn klasse IV
er med i oversikten. Undersokelsen viser at det i @stfold fylke er
et potensial pd 81 GWh (< III) for kraftverk med total installa-
sjon mindre enn 10 MW.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og

distriktene. Et slikt samarbeid har vart absolutt nedvendig for a
kunne gjennomfere kartleggingsoppgavene.

Vi ber brukerne av oversikten om & gd kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersekelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, i juli 1981

To [/712— a;//
!

Bo Wingar

T. Jensen
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OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1 -10MW

Hoved- Elv, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon |[Produksjon
vassdrag kraftstasjon 2 tiloig3 magasin |fall Turbin (middel)
km mill.m mill. m3 m m}ﬁ MW GWh
004 Glomma og Lagen
Isda
05 Ise 162,8 66,8 6,3 5,5 3,7 0,17 0,54
Rakkestadelva
06 Brekke 462,9 212,0 7,2 14,6 [10,5 1,25 4,2
Rakkestadelva
07 Gapestad 461,0 212,0 7,2 16,2 10,5 1,45 4,8
Rakkestadelva
08 Buer 434,0 201,0 7,2 17,7 |ho,o0 1,55 5,0
Rakkestadelva ‘
09 Stemme 375,0 176,0 7,2 8,0 8,5 0,55 2,0
Rakkestadelva
10 Mjerud 373,0 175,0 7,2 7,0 8,5 0,50 1,8
Lekumelv
11 Lekum 232,7 105,9 2,35 27,0 5,7 1,25 4,1
Lekumelv
12 Narvestad 212,5 97,7 2,3 13,0 5,3 0,55 1,9
Lekumelv
13 Spinnerifoss |208,3 95,2 2,3 17,0 5,2 0,72 2,3
021 Mosseelva
Mos seelva
01 Mossefossen 690,0 293,8 F09,2 25,0 14,4 3,1 15,6
Hobgalelv
02 Hegfoss 293,4 129,5 4,9 11,2 8,0 0,76 2,4
0297V/LB (s. 1) 3
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N/

Kostn. kL. > I OVERSIKT OVER KRAFTVERK 0.1 -10MW SerromD
Hoved- Ely, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installagjon |Produksjon Kostnads- |vann, vassdr. R= ro: ‘—~El¢r——— “Komm. .
vassdrag kraftstasjon 2 tilsig 3 magacin |fall Turbin (middel) klasse > I |overfort T= tunnel
km mill.m mill. m3 m mYy's MW GWh kr/kWh 11.78 K=kanal
Glomma og Ligen
Smalelv Spyde -
Lyseren 28,0 11,0 10,0 20,0 0,70 0,1 0,48 3,15 R berg
Smalelv
Nestingen 30,6 12,1 10,0 25,0 0,78 0,15 0,60 3,00 R =
Mosseelva
Hobglelv
137,0 60,5 4,9 25,7 3,55 0,6 2;1 3,25 R Hobgl
Hobglelv
Brek ke 153,5 67,8 4,9 10,2 4,1 0,35 1,2 2,90 R "
Hobg@lelv
Skijellfoss 294,0 129,8 4,9 6,7 5,6 0,45 1,4 > v R "
Enningdalselva
Enningsdal 59,7 24,5 10,0 28,0 1,5 0,3 1,17 3,85 R 1dd
0297VvALB (s. 2)




. TJ/LN
5 Dato:

10/7-1979
R 003 Tista Akershus
Riserelva Aurskog
31 Dryplane Holand
Kart nr. 1914 1 Felt/aviep:  km®  1/s/km’__ mYs  105n%/sr
VM nr. Horn&sdryplane 2,4 16 0,038 1:21
Varig vernet
Magasin: km~ EJL l;_ 107m mag.i
Horndsdryplane 0,22 311 309,5 033 el 55
Langvatnet

~

Pris pd kraf
Kalkulasggnsr.T%ﬁ.a

DFiftsutg. 1,5%p.a
Levetid Lo Ar.

0,27-x100_
L

8.5

Pris : 15,7 gre/kwh|

. R

Vassvei: piastror 12600 m @ mm 150 hf=0,40 m/100 m

Hbr Hn e Ie
Fallhoyde: m n kh/m® kWh/m°
Horndsdryplane 125 121 0,281 0,252
- Tevsjogen
Effekt og energi:
3 KW : : d d_‘
Ynax ™ /s Emax Tillop GWh M;dlerevpro : gug
0,039 40 0,34 0,27
Kostnader 1.1.78
Daminntak m/luke, rist, konus 35 1000 kr
Rorgate 120 *
Kraftstasjon a5 "
Permanentutstyr 100 "
Adkomst/kraft/telefon 4 km 50 "
Konsulenthonorar 5"
Uforutsett 70 "
Renter i byggetid, inv.avg. 80 "
Erstatning 5"
Sum 500 1000 kr

Kostnadsklasse III

1,85 kr/kwh




8 Horndsdryplane 0.33
%311.00 — 309.50

0 3km
——— ———
003 | TISTA
DRYPLANE Tegn:{(}310.1973
Nyttbar vasskraft Kfr: & b9.04.3/
OSTFOLD, VESTFOLD

AKERSHUS NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-79-172




TJ/LN
Dato: 6/7-1979

. 004 Glomma og L&gen
Gansd, dyeren

Akershus
19 Gans& ‘

Fet

3

Kart nr. 1914 1 Felt/avlep: km l/s/km2 m-/s 105m3/ar

VM nr.

Inntak 24,0 13,5 0,32 10,2

6 3

Magasin: km 10°m maq.%

Eks. reg. 2,04 20

Vassvei:Rgrgate, L = 200 m

Hpr "n e 3
Fallhayde: _m_ m kWh/m

30 28 0,067 0,216

Effekt og energi:

3

Qnax ™ /s Emax MW Tillep GWh M;dlerevprod.

045 0,130 D67 i 0,54

Kostnader 1.1.78

Vedlikehold magasin
i inntak
! rgrgate
Kraftstasjon

Permanentutstyr
Adkomst/kraft/telefon
Konsulenthonorar

Uforutsett

Renter i byggetiden, inv.avg.
Erstatning

(e leololololoNoNo N
v e v L L v L L e

SO — — B

Sum

Kostnadsklasse IV 2,59 kr/kwh
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TJ/LN

Dato: ¢28.6.79
005 &lomma og Lagen Akershus
A Hoverelva Hurdal
33 Brenna
Kart nr. 1315 IV Felt/avlop: km2 1/s/km2 m3/s ]06m3/{£
VM nr. Brennsatersjeg 11,0 19 Usd] 6,6
Brenna, rest 1755 19 0,33 10,5
2845 0,54 17,1
. 2 6 3 ;
Magasin: km™~ Hey Senk 107 m maqg.%
Brennsatersjg 0,55 2 2 2 30,3
For totalt felt 2 it s/

Vassvei: Trergr, L = 450 m, ¥ mm 600, hc = 0,45 m/100 m

Fallhayde: m m kWh/m kWh/m
Kt. 330 -
Kt. 290 40 38 0,091 0,294
Effekt og energi:

3 i i d. GW
Qpax M /s Emax MW Tillep GWh M;d]erevpro . Su$

0,92 0,3 1585 1,1}
Kos tnader 1.1.78
Dam Brennsatersjgen ----------c-cceemcmaana- 0,1 mill.kr
Inntak m/dam, luke etc. ====---ccecccccmaaa- 0,2 !
Rorgate --------c-cccmcomcmccccccccccaaaeeo 0,2 !
Kraftstasjon =-=-=-----memccccccccccmccee o 0,3 ¢
Permanentutstyr ----------cmoemceccamaaoo 0,8 "
Adkomst/kraft/telefon -=-====cccccccmcanaaa- D2 "
Konsulenthonorar ==-=====-ceecocmmmaommooo 0.3 .
Uforutsett =======-memmme oo 0,5 "
REnter i byggetiden, inv.avg. ----=-=---e--- 045 "
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh --=-=--=--=-=o-< 01 !
Sum 3,2 mitl.kr

ostnadsklasse IV 2,22 kr/kWh




 TJ/LN

L)

R

Vassvei: plast nedgravd, L = 400 m, I mm 900, he = 0,5 m/100 m

Te ,
Hpr Hn e 3 kWh/m
Fallhoyde: m m_ kWh/m ————
Kt. 300 -
kt. 274 26 24 0,057 0,294
Effekt og energi:
3 . .
. GWi

Imax M /s Emax MW Tillep GWh M;dlerevprod gu;

3,06 0,6 2,75 1,9 |
Kostnader 1.1.78
Magasin ======emmemem e 0,2 mill.kr
Inntak ====c-mmmmmm e 0,4 !
Rorgate ====--=--mmmcmmcm el 0,6 "
Kraftstasjon ----===--ceccmmmmm e 0,4 "
Permanentutstyr --=-====-cececcmccnana- 1,1 !
Adkomst/kraft/telefon -==-c-cccecmccmccmaaa - 0,1 "
Konsulenthonorar ---==-----cccmmmmmmceaeeo 0,5 "
Uforutsett ---=-=-=--ccmmcmm o 057 .
Renter i byggetiden, inv.avg, -==-----c----- 0,8 .
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh --===cececeaua- g, 1 "

Sum 4,9 miTT . kr

Kostnadsklasse IV

2,58 kr/kWh

 Dato: 28.6.79
| 005 Glomma og Lagen Akershus
Hoverelva Hurdal
84 Hoversjo
!
Kart nr, 1915 IV Felt/avlop: km2 ]/s/km2 m3/s 106m3/ar
VM nr, Hoversjoen 57,2 22 1526 39,7
Inntak 12,3 22 0,27 8,5
- 69,5 1,53 48,2
o 2 6_3 ;
Magasin: km™ Hev_ Senk 10°m maqg.%
Hgversjgen sl 2 1 350 7,5
For totalt felt 3,0 653
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TJ/LN
Dato: 28.6.79

SRS |

005 3lomma og Lagen Akershus
Gjoedingelva Hurdal
85 Skrukkelisjo
Kart nr. 1915 IV Felt/avlop: km2 ]/s/km2 m3/s ]06m3/3r
VM nr. Skrukkelisje 104,0 23 2,4 75,4
Inntak (Fjellsjg)15,3 20 0,3 9,7
19,3 2s/ 85,1
o 2 H canl 6_3 .
Magasin: km™ iev. enk 10°m mag.%
Skrukkelisje 1,6 2uil 0 5 6,6
Fjellsjgen 0,7 2,0 0 1,4 14,4
For totalt felt 6,4 i

N Vassvei: Plastror, L = 3000 m, T mm 1100, he = 0,5 m/100 m

Hpr H e Se
Fallhayde: m gf kwh/m3 kWh/m3
Kt. 300 -
kt. 230 100 85 0,202 0,294

Effekt og energi:

3 ; .
Qax M /S Emax MW Tillep GWh M;d]ereVDrOG-

4,86 3,6 17,2

Kostnader 1.1.78

Dam Fjellsjgen ==-==----emcecccccccccccceeeo 0,6 mill.kr
Overfgringskanal =-=====--cccmcccmcccacaana- 0,3 !
Magasin Skrukkelisjgen =-=-=---eccccccccaan-- 051 "
Inntak =====--mcmm e 0,6 "
ROrgate =======-mmmm e Bl "
Kunstig svingekammer ----==-cecmccccccaaaaao 1,0 i
Kraftstasjon --=--=--cccmmmmmm e 0,8 1
Permanentutstyr -----=-=----cmmmmmmcceeo 5,4 .
Adkomst/kraft/telefon -=--=---cmmmmmmcaaaao 0,3 "
Konsulenthonorar ---=----cccemcmmmmmccaaoo 1.6 "
Uforutsett -===-==-eeommmmmcc oo 352 .
Renter i byggetiden, inv.avg. --------=----- 3,8 "

Erstatning 0,05 kr/GWh ======-ceccececaaaa-- 0,8 !
. Sum dasd Ml kP

Kostnadsklasse III 1,84 kr/kWh
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OSTFOLD, VESTFOLD

AKERSHUS

N\
SkrukkeliJ'éen 5.0 \

331.70 - 329.00 '\

. Fjellsjoen 1.4
X 522.00 - 520.00

.) '\.
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7 7~ Gjé'dn/'nge/ya

85, SKRUKKELISJO 38 Ll

005 [GLOMMA 0G LAGEN

SKRUKKELISJO

Teqn: W)

37903

Nyttbar vasskraft

Kfr:737.

70, 2.7773

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET]

Avd. for vasskraftundersokelser

VU-79-148




TJ/LN

(1)

Dato: 28.6.79
~ 005 Glomma og Ligen Akershus
_ Hegga Hurdal/Nannestad
86 Qyangen
Kart nr. 1915 IV Felt/avlep: km2 l/s/km2 m3/s 106m3/§£
VM nr, gyangen 55 ;4 24,0 1483 41,9
Magasin: k 2 63 y
: km™ Hev Senk 10°m mag.%
dyangen 2,71 251 2.5 14 33
- Vassvei: Tunnel, L = 5000 m, F = min.tv., he = 0,01 m/100 m
Fallheyde: m m kWh/m kWh/m ;
Kt. 428 -
kt. 175 252 251 0,597 0,294
Effekt og energi:
Qpax "/S | Eqy, M4 | Tillep GWh | Midlere prod. Gk
S v Sum |
2,26 4,9 25,0 22,5 |
( Kos tnader 1.1.78
Dam Jyangen =-=====e-=---e--eccccc—ccccacea- 0,1 mill.kr
Utslag under vann, + luke, rist etc. =------ 1,0 "
Tunnel -----c-cmemmmmm e ee 136 :
Svingekammer, luftpute --=---=--=ccecececca--- 153 !
Kraftstasjon --===-=--ceceemccccccccncccaee- 1,4 o
Permanentutstyr ===-----eccecccccnccccccana- 6,0 !
Adkomst kraftstasjon =-----=-e-ceece-ccccaa-- 0,9 !
Adkomst/kraft/telefon -=-=--cccccccccacaaa-- 043 "
Konsulenthonorar ---=-----=-=escecacccccaca- 2.5 "
Uforutsett ----c--cceececmcccmccccncacccaa— 5,4 .
Renter i byggetiden, inv. avg. ==--==--=---- 645 !
Erstatning ----===cc-memmccmmcmcc e 150 !
Sum 40,3 mill.kr

Kostnadsklasse III

1,79 kr/kWh
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TJ/LN
Dato: 6/7-197T9

(LY

005 Glomma og Ligen Akershus
- Leirelv ‘Nannestad
88Krokfoss
Kart nr.1915 III Felt/avlep: km? 1/5/kmé m fs 108m3/3r
VM ar, Krokfoss 426,6 20,2 8,62 272,0
Bortfgrt til vassverk 0,13 4,0 |
Rest 8,49 268,0 ,
Magasin: km2 106m3 mag.%
Lakefoss 17,3
Résjgen 1,93 19
For totalt felt 19,2 52

10 &4rs vernet

Vassvei: Trergr, L = 120 m, @ mm 2 x 1500, h

= 0,45 m/100 m

£
Hbr Hn e 3
Fallhayde: m m kWh/m £ E 3
- —_— kWh/m
Kt. 121,7
Kt. 105,2 15,5 15 0,036 0,216
Effekt og energi:
- 3 : .
QGuax ™ /s Emax MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
S Vv Sum
14,6 1,9 9,6 7,3 |
Kostnader 1.1.78
Inntak _ _ o _____ _ 0,6 mill.kr
Rgrgate, 120 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Ol ¥
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 0,8 "
Permenentutstyr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ T ™
Adkomst/kraft/telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2
Konsulenthonorar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,3 ®
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 1,6 "
Renter i byggetiden, inv.avg. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,8 "
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ds3 °
Sum 11,5 mill.kr

Kostnadsklasse III

1,58 kr/kxWh
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TJ/LN
Dato: 6/7-1979

005 Glomma ©og Légen Akershus
. :
\_  Leirelv Nannestad
89 Likefoss
Kart nr.; 915 117 Felt/avlep: km? 1/s/km2 m3(s 106m3/a£
WM nr. 572 Likefoss 272,7 20,8 5,69 179,3
Bortfgrt til vassverk 0,13 4,0
Rest 5356 17533
Magasin: km2 Hev Senk 106m3 mag.s
Vassbrua 3533 3 1 13,0 50
&jellbrua-Grga 2,5 1,5 0 g A 15,8
Strétjern 0,63 1,5 0 1,0 1,7
For totalt felt 17 :3 9,9
p
) Vassvei: Trergr, L = 100 m, 9 mm 1800, e, = 0,4 m/100 m
Hbr Hn e 3 X e 3
Fallheyde: m m kWh/m kWh/m
11 10,5 . 0,026 0,216
Effekt og energi:
e Gax "/S | Eae M | Tillop GWh | Midlere prod. Gwh |
& S v Sum
) 10,2 1.0 L,6 3,6
A
N
) Kostnader 1.1.78
Iantak, utbedringer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 05 mill.ker
Rgrgate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2 " o
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ g5 *
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ eh v
Adkomst/kraft/telefon _ _ _ _ Bsd ™
Konsulenthonorar _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6 "
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,9 "
Renter i byggetiden, inv.avg. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i ®
Erstatning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Bl T
Sum 6,3 mill.kr
Kostnadsklasse III 1,75 kr/kWh

(13



TJ/LN
Dato: 6/7-1979

_~ 005 Glomma og Lagen Akershus
% Talwels Nannestad
90 Kringlefoss
T ) 2 2 3 6 3
Kart nr., 1915 II Felt/avloep: km 1/s/km m/s 10°m~/&r
VM nr. Kringlefoss 260,0 20,9 5,k i
Bortfgrt til vassverk 0,13 4,0
Rest 5,31 167,7
Magasin: km2 Hev Senk ]06m3 mag.’
Vassbroa 3,33 3 1 13,0 50
Skjellbrein-Grga 2,5 1,5 0 3,3 15,8
Strédtjern 0,63 L5 o 1,0 s
For totalt felt Jlse 10,3
/"\\‘
F Vassvei: Trergr, L = 30 m, ¢ mm 1600, By = 0,40 m/100m
Fallhoyde: m m Wh/m> = e
Y m kWh/m® khh/m°
Effekt og energi:
3 ' , ,
10 &rs vernet Qpax M /s Em MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
a X
S v Sum
10,08 0,5 2,3 1,8 ‘
(M Kos tnader 1.1.78
Inntek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ 0,3 mill.kr
Rgrgate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 0,1 "
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3 "
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ 1,0 "
Adkomst/kraft/telefon _ _ _ _ 0,2 "
Konsulenthonorar _ _ _ _ O,k "
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ @5 “
Renter i byggetiden, inv.avg. _ 0,6 "
Erstatning 0,05 mill.kr/GWh _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1 "
Sum 3y5 Hidl. k¥

Kostnadsklasse III 1,94 kr/kWh




TJ/LN

Dato: 6/7-1979
Y .
: OO? Glomma og Ligen Akershus
Leira
91 Flod Nannestad
2 3 6_3
Kart nr. 1915 IV Felt/avliep: km2 1/s/km m/s 10°m~/4&r
VM nr. 1572 Vagsbraa . 37,5 22 0,83 26,0
Skjellbreia 55,5 20 . 34,6
Strédtjern 89,3 20 1,88 59,4
Kverndgla 27,3 23 0,63 19,8
Tgla 4,9 20 0,10 35l
2145 4,57 1429
Bortfgrt til vassverk 0,13 6 3 4,0
Masacin kel Hev  Senk | 1fed T maa
Vassbria 3,33 3 1 13,0 50
Xjellbreia-Grga 2,5 1,5 0 3,3 15,8
Strdtjern 063 1.5 0 1,0 1,7
e For totalt felt 17,3 12,5
e _ Tunnel, L = 3500 m, F = 82m2 hf = 0,1 m/100 m
Vassvei:Sjakt, L = 160 m, F = 6 m“, hf = 0,7 m/100 m
Rgr siste 100 m, ¥ mm 1400, hf = 0,7 m/100. m
Fallhayde: m m kiWh/m kih/m
kt.300 ‘
kt.190 110 105 0,250 0,216
Effekt og energi:
3 . .
\ m E MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
10 &4rs vernet Imax /s ma x e S v Sum
T:6 6,8 34,7 278
Kostnader 1.1.78
Magasin Vassbréa eks., forbedringer 0,2 mill.kr.
Magasin Grga eks., forbedringer 0,2 " .
Strétjern sl *
Tunnel, drifts., 5000 m 15,0 "
Sjakt 0,9 "
Tnntak Leira, luke etc. 0,3 "
" Kverndgla 0y3 "
" Tgla 2 stk. 0,6 "
Tunnel Kverndgla 2,7 "
Rgrgate SO0 m 0,5 "
Kraftstasjon 1P
Permanentutstyr 8,5 "
Adkomst/kraft/telefon =
Konsulenthonorar 3,0 "
Uforutsett Tag
Renter i byggetiden, inv. avg. 8.8 *
=, Erstatning, 0,05 mill.kr./GWh 1,8 "
Sum S4,6 mill.kr.

Kostnadsklasse III 1,96 kr/kWh



TJ/LN

Dato: ¢/7-1979
e 005 Glomma 0g L&gen Oppland
Aklangselva Gran
92 Aklangselv
Kart nr.igis Iv Felt/avlaep: EQE l/s/km2 m3/s 106m3/§£ :
VM nr. Storda 53,6 21 115 35,7
r. 1572 Skjellbreia-Grga 39,k 20 0,79 21,9 |
Inntak 15,4 17 0,26 8,3
108,L4 2,18 68,9
. Bortfgrt til vassveak 0,13 6 3h,o
Grga -er fgrt Magasin: km Hev Senk 10°m maq.%
bort til vass-— | - - - T
verk Felt 166 m9 Vassbria 3,33 3 1 13,0 50
avigp 1,0 10°n3 | Skjellbreia-Grga 2,5 1,5 0 3,3 5,8
For totalt felt 16,3 el

Totalt forbruk
inkludert vann

_ fra Skjellbreia
5 mill. m?

10 4rs vernet

Vassvei: pi,cirgr, L = 1100 m, g mm 1000, b, =.0,40 m/100 m
Hbr Hn e e
Fallheyde: m m 1<_Nb/m3 kﬁh/m3
Lo 3559 0,085 s
Effekt og energi:
3 . .
q m~/s £ MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
max max S v Sum
. 3,6 1,0 % Bad
Kos tnader 1.1.78
Magasin, vedlikehold, andel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,1 mill.kr
Inntak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O,b "
Rgrgate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ 1,7 "
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 0,7 "
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,1 "
Adkomst/kraft/telefon _ _ _ _ _ 07T "
Konsulenthonorar _ _ _ _ _ _ _ _ 1,0 "
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 1,3 "
Renter i byggetiden, inv. avg. _ 1,6 "
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,3 "
Sum 9 39 mill. kr

Kostnadsklasse III 1,87 kr/kWh




-~

TJ/LN
Dato: 6/7-1979
\_ 005 Glomma 09 Légen Oppland
Storda Gran
93 Storda
Kart nr. 1915 IV Felt/avlep: 5@3 l/s/km2 m3/s 106m3/6£
VM nr. 1572 Vassbria 359 22 0,83 26,0
Inntak 16,1 19 0,30 9,7
53,6 Ll3 35,7
' 2 6 3 "
Magasin: km~ Hey Senk 107m maqg.%
Vassbria 333 3 1 13 50
For totalt felt 13 37 ;

Vassvei:piacergr, L = 1100 m, g mm 700, he = 0,5 m/100 m

Hor Hn e 3 e 3
Fallheyde: _m_ m kWh/m~ kWh/m
Kt. 520 -
kt. 460 60 54 0,129 0,216

Effekt og energi:

—

3 i id rod. GWh
Iuax ™ /s Emax MW Tillep GWh M;d erevp ; onn

10 &rs vernet

1,76 0,8 L,6 3.9

Kostnader 1.1.78

Magasinvedlikehold
Inntak

_________________ 051

______________________ 0,b
______________________ 1,4
____________________ 0,u4
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ _ 1,8 "
0,5
0,6
1,0
1.2
0,3

Adkomst /kraft/telefon _
Konsulenthonorar

Uforutsett

Renter i1 byggetiden, inv.avg.
Erstatning, 0,05 mill.kr/GWh

Kostnadsklasse III 1,97 kr/kWh




TJ/LN

Dato:6/7-1979
\_ 005 Glomma og Ligen Akershus
Rotna, Leira Nannestad
94 Rustad
Kart nr., 1915 III Felt/avlep: 5@3 l/s/km2 m3[s 106m3/a:
VM nr, 1572 Radsjgen 17,0 19 0,32 10,2
Rustad 3740 22 0,83 26,3
54,9 1,15 36,5
e 2 6 3 .
Magasin: km~ - 10°m maqg.’s
Ridsjgden 1,93 19
For totalt felt 1,93 Dip3
Vassvei: Trergy, L = 300 m, gmm 900, h, = 0,4/100
Tz e
Hor Hn e 3 khh/m’
Fallheyde: _m_ m kWh/m
kt.185 10 g 008 0,216
kt.155 5993
‘Effekt og energi:
3 . . )
cro T — qmax m-/s Emax MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
S Vv Sum
2,07 0,5 245 1,8

Inntak

Kostnadsklasse IV 2,61 kr/kwh
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TJ/LN

in

Dato: 6/7-1979
. 005 Glomma og Ligen Akershus
Gjerméa
95 Hellen Gjerdrum
3 6 3
Kart nr.1915 III Felt/aviep: km? l/s/km2 m’/s 10°m~/3r
VM nr, 1572 Horka 43,1 0,84 26,2
Hellen 33,8 18 0,61 19,2
76,9 1,43 Ls,bL
] 2 6 3
Magasin: km 107m mag.%
Regulert 3,75 43,1
For totalt felt 3,75 8,3
Vassvei: Trergr, L = 1000 m, Gmm 1000, h, = 0,k 100
3
Hyr Hn e ;5 kWh/m
Fallheyde: _m m kWh/m~
0,216
kt. 140 32 28 0,067
kt. 108
Effekt og energi:
3 i i d GQ;‘
q m-/s E MW Tillep GWh Midlere prod.
10 &4rs vernet s N ’ S v Sum
2:5T 0,6 3,0 2;1
/R
T Kos tnader 1.1.78
Inntak eks., utbedringer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 053 mill.kr
Rgrgate 1000 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 0,8 "
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4 ™"
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 0"
Adkomst/kraft/tlf. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dl ™
Konsulenthonorar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06 *
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ 0,7 "
Renter i byggetiden, inv. avg._ _ _ _ _ 0,9 "
Erstatning 0;1 "

Kostnadsklasse IV

53 mill.ky

2,52 kr./kwh




EES——

TJ/LN
Dato:6/7-1979
. 005 Glomma og Lagen Akershus '
Gjermia Gjerdrum
96 Horka
3 6_3 I
Kart nr, 1915 III Felt/avlaep: km2 1/s/km2 m’/s 10m™/3r |
VM nr. 1572 Storgyungen 13,9 20 0,28 8.7
Horka 29,2 19 0,56 BN
43,1 0,84 26,2
. 2 6 3
Magasin: km 107m maqg.%
Storgyungen 1,0 Regulert 3575 43,1
For totalt felt 3515 153
J
Vassvei:piastrgr, L = 750 m, @mm 800, hf = 0,5/100
Fallhayde:  .m  m  kih/m® Kidh/m |
l
kt. 210 50 L6 0,107 0,216
kt. 160 : ;
Effekt og energi: |
k| ) . & |
m-/s 2 MW Tillep GWh Midlere prod. GWh
10 &rs vernet Imax ma x S v Sum
1,39 0,55 2,8 254
| Kos tnader 1.1.78
Inntak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _ o ____ 0,3 mill.kr
Rgrgate 750 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 055 ™
Kraftstasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4 "
Permanentutstyr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Ty ™
Adkomst /kraft/t1f. _ _ _ _ _ _ 0,2 "
Konsulenthonorar _ _ _ _ _ _ _ _ 0,6 "
Uforutsett _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 0T "
Renter i byggetiden, inv. avg. _ D, »
Erstatning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e b "™
S.0 mill . kF
Kostnadsklasse IV 2,38 kr./kwh
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NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokeiser

VU- 79 145




Dato: §.10.79

005 Glomma o0g L&gen Akershus
Sagelv Skedsmo
‘ 97 Sagelv
Kart nr. 1914 IV Felt/avlep: km? 1/s/km> m3/s 100 m3/§r
VM nr. Inntak 110 14 1,50 48,6
Drikkevann Oslo 18 14 0,25 8,0
" Loren-
skog/Skedsmo 0,06 250
Rest 92 1,19 38,6
Magasin: BEE L 10°m  mag.%
Regulert 10 26

Vassvei: Plastrgr, L=450 m, @mm 800, hf = 0,5 m/100 m

= =

Hpr n e 3
. xe
Fallhgyde: m m_ kWh/m kWh/m3
Kt. 126 -
Jyeren 28 25,0 0,060 0,216
Effekt og energi:
3 : ' :

q m~/s E MW Tillgp GWh | Midlere prod. GWh

ma x max S v Sum
f 2,0 0,43 23 ’ 1,8
|
Kostnader 1.1.78:
Inntaksdam -====-c--ecmmmc e 0,3 mill.kr
Rorgate -----c--ccccccccccccccccncceeneeee 0,4 "
Kraftstasjon ===-==-----coccomcomcccceeeee B3 ©°
Permanentutstyr ------=-=--cc-cmcccacaaaa o 0.2 *
Adkomst/kraft/telefon ==-=-=-ececcccecoaa- 0,1 !
Konsulenthonorar -====-===-=cceeccomaanaoo 0,3 *
Uforutsett ---=----c-ccmmcccmmcccccceeeee 0,6 "
Renter i byggetiden, inv.avg, ----==-=----- 0,6 "
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -=====ea=aam- 0,1 "

Sum 3,6 miTT.kr

Kostnadsklasse III 2,00 kr/kWh
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OSTFOLD, VESTFOLD,
AKERSHUS

97 SAGELV 0.4

Monevatn

005| GLOMMA 0G LAGEN

SAGELY
Ny ttbar vasskraft

Tegn:gY97.1979

Kfr:r7. /0.2.197%

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser

VU-79-153




i |

TJ/LN
Dato:
005 Glomma 09 Légen Akershus
- Barterelva
. 98 Borter Enerbakk
Kart nr. 1914 I Felt/avlep: km? 1/s/kme  m3/s 108m3/ 8¢
VM nr Bortervatn 17,5 T4 0,60 8,8
* Inntak 22,9 14 0,32 10,1
65,4 0,92 28,9
Til drikkevann 0,25 7,9
Rest 0,67 21,0
Magasin: Eﬂi . ___ 106m3 maqg.’
Bortervatn 1,55 10 53
For totalt felt 10 33
/'7\\
/‘ Vassvei: Eks. stdlror, L = 700 m, Omm 850, hf = 0,5 m/100 m
Hpr Hn e 5 = e g
Fallhayde: m m kWh/m kWh/m
kt. 143 39 35 0,083 0.216
kt. 104 ’
Effekt og energi:
- m3/s Emax MW Tillep GWh Midlere prod. GWwh
S Vv Sum
1,07 0,32 1,75 1,4 i
a Kostnader 1.1.78
Inntak, utbedringer 0,2 mill. kr.
Rorgate 0,1 " "
Kraftstasjon 0,3 " "
Permanentutstyr 1s@ " ™ !
Adkomst/kraft/t1f. 0,0 " "
Konsulenthonorar n,2 " !
Uforutsett 0,4 " !
Renter i byggetiden, inv. avg. 0,4 " !
Erstatning 0,1 " "
2-’—7. [} 1]
Kostnadsklasse [II 1,93 kr./kwh




OSTFOLD, VESTFOLD,
AKERSHUS

Q'N
/

Yol

Q BORTER™ 0.32
/

005 | GLOMMA OG LAGEN

BORTER Tegn3}/0.7/979
Nyttbar vasskraft Kfr:P7.|(2.2.822)

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET]
Avd. for vasskraftundersokelser

VU-79-151




TJ/LN
Dag@: 6/7-1979

033 Sandvikselva Akershus
Lomma
01 Spikerfallet Barum
Kart nr. Felt/avlep: kmz ]/S/kmz m3/S 106"'3/8"
VM nr Mattisdammen 17,0 15 0,25 8,0
’ Burudvatnet 4,9 19 0,09 2,9
Rest. 69,1 17 1,17 37 0
91,0 551 47,9
i tillegg 0,3 m/s fra utslipp
fra privat husholdning 0,3
1,81 of 51
M b ¥ 2 6‘ 3 "
agasin: km~ _hev. senk. 10" m mag.%
N Mattisdammen 0,18 5 0 1,0
¢ Burudvatnet 0,3 1,5 0 0,5
For totalt felt 155 2,6
Vassvei: Plastrer, L = 375 m, Omm 900, hf = 0,6m/100 m
Fallhoyde: m m kWh/m kWh/m
23,5 21,0 0,058 0,000
Effekt og energi:
3 . :
Imax M /s Emax MW Tillep GWh M;d]erevprod. gzg
_
3,1 0,5 2,8 1:8 |
Varig vernet Kostnader 1.1.78
Dammer (restaurerer uansett) 0,0 mill. kr.
Rorgate 0,4 " !
Kraftstasjon 8 " )
Permanentutstyr 0,6 " "
Adkomst/kraft/telf. 0,1 ! "
Konsulenthonorar 0,3 " "
Ufcrutsett 03 " 5
Renter i byggetiden, inv. avg. 0,4 " !
Erstatning 0,0 " !
2,4 mill. kr
"

Kostnadsklasse III

1,85 kr./kwh
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o OSTFOLD, VESTFOLD,
AKERSHUS NVE VASSDRAGSDIREKTORATET VU-79-152
Avd. for vasskraftundersokelser




a

VESTFOLD FYLKE

Hosten 1980 avsluttet vi registering av vasskraftpotensialet for
mindre kraftverk i Vestfold fylke. Undersekelsen omfattet totalt 3
prosjekter hvorav 3 ligger under eller i kostnadsklasse 1V

( <2.65 kr/kWh pr 01.01.78). Disse er spesifisert med produksjons-
og kostnadsberegninger samt kart. 0 prosjekter storre enn klasse IV
er med i oversikten. Undersekelsen viser at det i @stfold fylke er
et potensial pad 121 GWh (=5 III) for kraftverk med total installa-
sjon mindre enn 10 MWw.

Vi vil understreke det gode samarbeide vi har hatt med fylket og
distriktene. Et slikt samarbeid har vert absolutt nedvendig for a
kunne gjennomfeore kartleggingsoppgavene.

Vi ber brukerne av oversikten om & ga kritisk gjennom stoffet, og
innberette eventuelle feil og mangler til:

NVE-Vassdragsdirektoratet
Avdeling for vasskraftundersokelser
Postboks 5091, Majorstua

OSLO 3

Oslo, i juli 1981

Slhegad
o

. Jensen



OVERSIKT OVER

KRAFTVERK 0.1 -10MW

Hoved- Ely, Felt Samlet Totalt Brutto Q max. Installasjon |Produksjon
| vassdrag kraftstasjon 2 tilsig 3 magasin |fall Turbin (middel)
km mill.m mill. m m m¥'s MW GWh
073 Numedalsl8gen
01 Rbufoss 5.454 3.741 1.465 6,0 178,2 9,0 46,0
Numedalsl8gen
03 Brufoss 4.748 3.213 1.444 6,0 158, 4 8,0 41,0
Dalelva
50 Dalelva 76 59,4 21,3 64,5 4,0 9,0 34,0
121,0
Tgtalt koptnadsklassp I-1IV
0295V/LLB (s. 1)

%
{ \
VESTFOLD
Kostnads- |Vann, vacsdr. R= ror Eier Komm ]
klasse overfort T= tunnel
K=kanal
Hed-
T rum
T.ar
I1I pe
I II "




Dato: 11:3.80

073 Numedalsldgen ] Vestfold
r Numedalslé&gen Hedrum
( Q1 Abufoss
. 3
Kart nr. 1813 III Felt/avlop: km2 1/s/km2 m3/s 106 m~/&r
VM nr. Abufoss 5.454 2l3d5 1186 3.741
Magasin: km2 106 m3 mag. %
1.465 39
Vassvei:
Fallhgyde: m m_ kWh/m kWh/m
6,0 5:9 0,014 0

Effekt og energi:

A

) : : aWh
! Anax M /s Emax MW , Tillep GWh M1g1ere p;od. gﬁm
i 17 8ul 9.0 ! 52,4 l 19 27 46

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III (kr 1,45 - kr 2,05)
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OSTFOLD, VESTFOLD

| AKERSHUS

[T

d/

5454.0/3741.0

L = A /.
01 ABUFOSS 9.0

0 3km
073 | NUMEDALSLAGEN
ABUFOSS Tegn:D|12.3.80
Nyttbar vasskraft Kfr: & lo%.045/

NVE VASSDRAGSDIREKTORATET
Avd. for vasskraftundersokelser VU-BO-ZS




Dato: 11,3.80

073 Numedalslagen Vestfold
Numedalsl&gen Lardal
. N 03 Brufoss
Kart nr. 1813 IV Felt/avlep: km® l/s/km2 m3/s 10° m3/ér
VM nr. Brufoss 4.748 21,45 101,9 3.213
Magasin: km2 106 m3 mag. %
1.444 45
( Vassvei:
Hbr Hn e 3 Ze 3
Fallhoyde: m m_ kWh/m kWh/m
6,0 5,9 0,014 0
Effekt og energi:
3 . .
q m~/s MW Tillep GWh | Midlere prod. GWh
f max max ‘ S v Sum
; 158,4 8,0 ‘ 45,0 ' 16 25 41

Kostnader 1.1.78:

Kostnadsklasse III (kr 1,45 - 2,05 kr).
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AKERSHUS Avd. for vasskraftundersokelser VU 80-2¢




Dato: 7.11.79

Kostnadsklasse IIT 1,47 kr/khh

073 Numedalslagen Vestfold
-
\_ Dalelva Lardal
50 Dpalelva
Kart nr. 1713 1 Felt/aviep: w’  1/s/km® mO/s 10% m3/sr
VM nr. Langevatn 11,0 25 0,28 8,7
Raudberen 942 24 0,22 74D
Kopa 102 29 0,25 8,0
Svartangen 45,6 25 1503 3557
76,0 1,88 59,4
- Z b _3 .
Magasin: km Hev Senk 10" m mag.%
Cangevatn T52 N Z 1,8 55
Raudberen 1,0 - - 9,0 129
Kopa 0,7 5 0 3,5 44
Svartangen 1,0 2 2 4,0 11
For totalt felt 21,3 36
- Vassvei: Tunnel, L = 4500 m, F = min.tv., hf = 0,05 m/100 m
Hbr Hp e 3 e 5
Fallhgyde: m_ m_ kWh/m kih/m
Svartangen - 64,5 2b245 0,625 0,000
Ldgen ca. kt. 16
Effekt og energi:
3 . .
q m~/s E MW Tillgp GWh | Midlere prod. GWh
max max S v e
4,0 9,0 8758 16 18 34 |
/’j\ Kostnader 1.1.78:
Regulering Langevatn --=-==-=c-cccecomoaaao 0,4 mill . kr
" Raudberen =====c-cccocccncano-- 1,0 i
! Kopa -.-====-c-ccceaa- mm———————— 153 !
! Svartangen =--=--==-cc-eoeoooooo 0,4 !
Tunnel + rigg -=-====--cccccmmmmmmmceee o 14,0 .
Kraftstasjon =======---mecmccmcc oo 1 58 "
Permanentutstyr -=====--cecememmamcmmaao- 11,0 "
Adkomst/kraft/telefon ---------ccccmmacaa-- 1,0 "
Konsulenthonorar ---=--=-=-cccccmmmaacaaa 3.0 .
Uforutsett --=--mmmmcmmmomcc e 657 "
Renter i byggetiden, inv.avg. --=====c----- 8,0 "
Erstatninger, 0,05 mill.kr/GWh -=====-=aau- 1,9 !
Sum 50,0 miTT . kr
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