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[ denne rapporten presenteres statistiske data for overfgrings-, transformerings- og produksjonsanlegg i
det norske hoved- og hovedfordelingsnettet. I tabell- og diagramform angir statistikken antall enheter
og kapasitet fordelt etter spenningsnivd og fylke. samt landsdekkende oversikter.

Intensjonen er & gi et bilde av det norske produksjons- og overfgringssystemet med hensyn til
utbyggingstetthet, kapasitet og spenningsnivd for anlegg i de forskjellige fylker og for hele landet.

Grunnlagsdataene benyttet i rapporten er systematisk innhentet vha. regionale kraftsystemplaner,
kraftsystemplan for sentralnettet, forespgrsel til bransjen og tidligere registrerte data i SYSBAS. De
innhentede data er registrert i NVEs nye databasesystem Netbas og dekker alle landets
overfgringsanlegg med spenning hgyere enn 22 kV, samt nedtransformering til lokalnettsnivé.

P& landsbasis angir statistikken at utbredelse av luftledning/kabel er stgrst pd 132 kV nivd, og stgrste
energi innmating fra generatorer skjer til dette spenningsnivd. Stgrst samlet transformator kapasitet
finner vi p& 300 kV nivd, mens flest antall transformatorer er installert p& 66 kV nivd. Fylkesvis angir
statistikken at andelen av overfgringsanlegg (transformatorer og overfgringsledninger) er stgrst i
Nordland, mens Hordaland har sterst andel av produksjonsanlegg. Vestfold har minst andel av

overfgringsanlegg og ingen produksjonsanlegg.
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INNLEDNING

NVE er konsesjonsgivende myndighet for utbygging av elektriske anlegg. For anlegg som ikke dekkes av
en omradekonsesjon, fordelingsanlegg med systemspenning mindre eller lik 22 kV, kreves det egen
anleggskonsesjon for av NVE. NVE har i denne sammenheng behov for en detaljert oversikt over
kraftsystemets beskaffenhet, slik at neadvendige analyser og grunnlagsdokumentasjon kan legges til grunn
ved vurderinger av de enkelte konsesjonssgknader. I tillegg plikter NVE & ha oversikt over det totale
norske kraftsystemet. NVE samler derfor kontinuerlig inn data over det norske kraftsystemet. Disse data
arkiveres i NVEs databasesystem Netbas. Databasen inneholder opplysninger angdende anleggenes eier,
idriftsettelsesdato, plassering og negdvendig elektrotekniske data for & utfere nettanalyser.

I denne rapporten presenteres nekkeltall for ledninger, transformatorer og generatorer i det norske
hoved- og hovedfordelingsnettet.

Nokkeltallene er angitt i tabell- og diagramform, og fordelt etter fylke og spenning for folgene anlegg:

- kabler

- luftledninger

- to- og treviklingstransformatorer
- generatorer

- kondensatorbatterier

Innholdet i Netbas er nylig oppdatert og antall km kabler, luftledninger og antall to- og
treviklingstransformatorer skal vaere representativt for anleggene i hoved- og hovedfordelingsnettet. Nér
det gjelder generatorer og kondensatorbatterier, er det kun de som er knyttet til hoved- og
hovedfordelingsnettet som er med i databasen, og dermed ogsé i denne rapporten. Det er viktig & vaere
klar over at det finnes mange generatorer og kondensatorbatterier i de lokale nettene. Disse er ikke
registrert i NVEs database og folgelig ikke med i denne rapporten.

Rapporten er ment 4 gi en oversikt over den mengden av anlegg, med sine kapasiteter, som er knyttet til
spenningsnivé storre enn 22 kV. Rapporten vil bl.a. kunne brukes til analyser av det norske
kraftsystemets sammensetning, og vurderinger av teknisk og ekonomisk karakter.

NVE fpglger kontinuerlig opp utviklingen av kraftsystemet. NVEs database vil saledes bli lgpende
ajourfert ved at melding om idriftsatte anlegg registreres. Statistikker over systemet vil i tilsvarende grad
bli utarbeidet og publisert. Denne rapporten vil i denne sammenheng bli revidert arlig.

Detaljerte oversikter med bl.a. anleggs eier, plassering, idriftsettelsesdato og elektroteknisk data for
anlegg i det norske kraftsystem er tilgjengelig ved henvendelse til NVEs Energiavdeling ved
Nettseksjonen.

Utsendelse av data vil imidlertid kunne vaere begrenset av kongelig resolusjon av 17.mars 1972.



KABLER

I Netbas er kabler med nominell spenning 33, 45, 66, 110, 132, 300 og 420kV registrert med eier og

plassering i fylke. En del innskutte kabler, de som har vert tilgjengelige for oss, er inkludert i databasen
og folgelig i rapporten. .

Opplysninger om kablenes type, lengde, impedans, kapasitans, overferingsevne, idriftsettelsesdato osv.
er dokumentert si langt det er mulig.

I tabell 1 oppgis kabellengder fordelt etter spenning og fylke. Dette far vi ved & sld sammen lengdene for
alle kabler med samme nominell spenning, uansett type, i hvert fylke .

Total kabellengde i hvert fylke, og sum av alle kabellengder med samme nominell spenning i hele landet,
er til slutt angitt pa tabell 1 og i seylediagrammene i fig. 1 og 2.

I tabell 1 ser vi at total kabellengde i Norge er ca 1650 km, og kabelanlegg er storst i Oslo pé ca 419
km, og minst i Aust-Agder uten noen kabelanlegg pa disse spenningsniva. Det viser ogs at kabelanlegg
er utbygd mest pd 45 kV niv4, ca 403 km.



KABLER | KM FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

KABELLENGDE | KM

FYLKE 33 kV 45 kV 66 kv 110kV] 132kV| 300kV| 420 kV|TOTAL LENGDE
AKERSHUS 50,041 5,84 2,69 2,3
AUST-AGDER

BUSKERUD 21,803 5,63

FINNMARK 8,2

HEDMARK 16,812 4,8

HORDALAND 38,59 39,7 54,5 10,1

MORE OG ROMSDAL 30,4 27,12

NORD-TRONDELAG _ 13,595 1,99

NORDLAND 8,69 19,05 51,627

OPPLAND 24,839 8,84 3

OSLO 257,601 112,606 22,045 26,465
ROGALAND 131,995 37,49 4,94

SOGN OG FJORDANE 4,64 4,365 0,68
SOR-TRONDELAG 83,953 1,6

TELEMARK 19,27 0,5

TROMS 43,9 2,6

VEST-AGDER 10,52 382,1

VESTFOLD 0,68 2,341 8
@STFOLD 37,396 4,4
NORGE

Tabell 1



LUFTLEDNINGER

Luftledninger med nominell spenning 33, 45, 66, 110, 132, 150, 220, 300, og 420kV er registrert etter
eier med spesifisert plassering, fra-til, og fylke.

Opplysninger om ledningens type, lengde, impedans, kapasitans, overforingsevne,
idriftsettelsesdato osv. er dokumentert sa langt det er mulig i Netbas.

I tabell 2 angis antall km luftledninger fordelt etter spenning og fylke. Dette far vi ved & sla
sammen lengdene for alle luftledninger med samme nominelle spenning, uansett type, i hvert
fylke.

Totale luftledningslengder i hvert fylke, og sum av alle luftledninger med samme nominelle
spenning i hele landet, er til slutt angitt i tabell 2 og i sgylediagrammene i fig. 1 og 2.

I tabell 2 ser vi at total antall km luftledning i Norge er ca 29.239 km. Sterste utbredelse av
luftledning finner vi i Nordland med ca 3282 km, og minst i Vestfold med ca 593 km. Det viser
ogsa at luftledning er utbygd mest pa 132 kV, ca 9927 km.



LUFTLEDNINGER | KM FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

LEDNINGSLENGDE | KM

FYLKE 33kV] 45kV] 66 kV[110kV[ 132 kV[150 kV [220 kV| 300 kV| 420 kV|ITOTAL LENGDE
AKERSHUS 333,383| 358,82 79,334 214,87| 181,95
AUST-AGDER 311,633 389,797 208,502 50,4
BUSKERUD 239,56| 400,26 601,19 553,7 628,4
FINNMARK 160,23 957,129 762,8 10,7 389

HEDMARK 670,89 494,38 1560,3
HORDALAND 335,05 482,825 623,23 470,9 80
MORE OG ROMSDAL 405,6 1091,76 212,9
NORD-TRONDELAG 934,947 77,32 530,7
NORDLAND 44,467 821,109 1630,48 58 238,5| 489,21
OPPLAND 474,95 564,52 506,13

OSLO 136,329 1,55 32,85 10,9
ROGALAND 418,85| 329,85 275,38 605,07 64,7
SOGN OG FJORDANE 728,676 398,563 210,9 69,6
SOR-TRONDELAG 0,2| 710,004 406,91 208,3
TELEMARK 326,068 980,055 473,19 269,8
TROMS 35,54 422,95 984,217 102,7
VEST-AGDER 33,46 84,92| 386,26 107,9 84,3| 406,45
VESTFOLD 143,985 314,305 93,33 41,23
@STFOLD 639,514 1,7 143,78 33,6 301,6
NORGE 86

Tabell 2



KABLER OG LUFTLEDNINGER

For & fa oversikt over samlet antall km av overforingsledninger i det norske kraftsystemet, er
antall km for kabler og luftledninger, henholdsvis i tabell 1 og 2, sltt sammen og presentert i
tabell 3.

For a sammenligne antall km kabel i forhold til luftledninger i de forskjellige fylkene og
spenningsnivd, har vi presentert soylediagramene fig. 1 og 2. Disse viser lengde av kabler og
luftledninger fordelt, henholdsvis, etter fylke og spenning.

Samlet lengde av kabler og luftlendninger i Norge er ca 30.889 km. Sterste utbredelse finner vi
1 Nordland pa ca 3361 km, og minst 1 Vestfold ca 604 km.
Det viser ogséd at overferingsledninger er utbygd mest pd 132 kV nivd, ca 10.131 km.

Seylediagrammet i fig. 1 viser at luftledning har sterre utbredelse enn kabel i alle fylker,
unntatt i Oslo der tilfelle er det motsatte.

Av sgyledigrammet i fig. 2 legger vi ogsa merke til at antall km luftledning er storre enn antall
km kabel ved alle spenningsnivd med unntak av 33 kV nivaet der det motsatte er tilfelle.



LUFTLEDNINGER OG KABLER | KM FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

LENGDE | KM
FYLKE 33kV]| 45kV| 66 kV][110 kV] 132 kV[150 kV [220 kV| 300 kV| 420 kV TOTAL LENGDE
AKERSHUS 383,424 364,66 82,024 217,17 181,95
AUST-AGDER 311,533 389,797 208,502 50,4
BUSKERUD 261,363 405,89 601,19 553,7 628,4
FINNMARK 160,23 965,329 762,8 10,7 389
HEDMARK 687,702 499,18 150,3
HORDALAND 373,64 522,525 677,73 481 80
MOZRE OG ROMSDAL 436 1118,88 212,9
NORD-TRONDELAG 948,542 79,31 530,7
NORDLAND 53,157 840,159 1682,1 58 238,5| 489,21
OPPLAND 499,789 573,36 509,13
OSLO 257,6| 248,935 23,595 59,315 10,9
ROGALAND 550,845| 367,34 275,38 610,01 64,7
SOGN OG FJORDANE 733,316 402,928 211,58 69,6
SOR-TRONDELAG 0,2| 793,957 408,51 208,83
TELEMARK 326,068 999,325 473,69 269,8
TROMS 35,54 466,85 986,817 102,7
VEST-AGDER 43,98 84,92| 768,36 107,9 84,3| 406,45
VESTFOLD 144,665 316,648 93,33 49,23
@STFOLD 676,91 1,7 143,78 33,6 306
NORGE

Tabell 3
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TO- OG TREVIKLINGSTRANSFORMATORER

Transformatorer med heyspenningsvikling pa 33, 45, 66, 110, 132, 150, 220, 300, og 420kV er
arkivert med eier, spesifisert etter stasjonplassering og fylke.

Opplysninger om transformatorenes ytelse og spenningsniva pa alle viklinger,
kortslutningsspenningsfall, idriftsettelsesdato osv. er dokumentert sa langt dette er mulig i
Netbas.

I tabellene 4 og 5 oppgis, henholdsvis, antall to- og treviklingstransformatorer og samlet ytelse,
fordelt etter spenning og fylke. Dette far vi ved & sla sammen ytelsene til alle to- eller
treviklingstransformatorer med samme spenning pa hoyspenningsvikling i hvert fylke.

Tabell 6 presenterer alle to- og treviklingstransformatorer. Dette gir antall transformatorer og
samlet ytelse i det norske kraftsystemet fordelt etter fylke og spenning.

Totalt antall transformatorer og samlet ytelse i hvert fylke, og sum av alle transformatorer og
samlet ytelse for transformatorer med samme hgyspenningsvikling i hele landet, er til slutt
angitt i tabell 6 og sgyledigrammet i fig. 3.

Av tabell 6 ser vi at samlet antall transformatorer i nettet er 2679 stk., og den tilsvarende
ytelsen er 108.282 MVA.

Flest transformatorer har vi i Hordaland 235 stk. (med samlet ytelse pA 10.238 MVA), mens
hoyest ytelse finnes i Rogaland pa 10.752 MVA (med tilsvarende antall transformatorer pd 229
stk.).

Fearrest antall transformatorer og minst samlet ytelse finner vi i Finnmark med hhv. 72 stk. og
1.419 MVA.

Flest antall transformatorer er installert pa 66 kV niva, 932 stk. med tilsvarende samlet ytelse
pa 14.987 MVA, mens 234 stk. er installert pa 300 kV som gir den storste samlede ytelse pa
30.746 MVA.
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ANTALL TOVIKLINGSTRANSFORMATORER OG SAMLET YTELSE [MVA] FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

FYLKE | 33KV 45kV] 66kV[ 110kV] 132KkV] 150 kV| 220 kV| 300 kV] 420 kV[TOTALT
| | i |
[AKERSHUS T 109 57 ] 8 4 78
[ | 1935 1081} J 295 ‘ 2410 :
/AUST-AGDER { 6 29| ; 15 3 I
| W 80,9 3773 | 576 300 |
'BUSKERUD 35 68] 2 30 |
* ‘ : 467 967,11 79 1001
[FINNMARK | 0] 32 23
i f 36,2/ 366,3 677
HEDMARK I 62 2] 15
| i ; 921,2| 90 683 i
'HORDALAND T i 48] 70] ; 67
% | | 631,6]  1369,1! f
'MORE OG ROMSDAL | ! 42 7]
| J | 6283, 208
NORD-TRONDELAG | ; 69 \
| | | 12424 |
'NORDLAND ! 11] ‘ 73] 1
| 110! 760 |
OPPLAND | I ssi

1 9004/
osLO g 43 149 I

| 860| 1626,4 ‘ .
ROGALAND ’ 109 44 ‘

; 1616,3 7713 |
SOGN OG FJORDANE 60 18]

1069,2 600/
SOR-TRONDELAG 105 |
1750,6 |

TELEMARK ! 4 33 32]

| 68 4478 1305}
TROMS ' 4 35
VEST-AGDER
VESTFOLD
OSTFOLD
NORGE antall

ytelse

Tabell 4 13



ANTALL TREVIKLINGSTRANSFORMATORER OG YTELSE [MVA] FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

FYLKE 33kV| 45kV| 66kV| 110kV| 132kV| 150kV| 220 kV| 300 kV| 420 kV| TOTALT
AKERSHUS 8 2 11 6
194 ) 1774 960
'/AUST-AGDER ‘ 4 3 | 2
| | 80 130 | 459
BUSKERUD ! 1] 3 10 i 6 6
| | 12,5 79,3 587 | 598 1744
FINNMARK ; 2 3 1 1]
36 93 50 160
HEDMARK 3 i 3 5
| | 58 35 155 | 785
'HORDALAND ] 5 9 { E "
@ ' 104 476,5 | 1547 5
MORE OG ROMSDAL % 1 7 2
j | 40 443 600
NORD-TRONDELAG T 4 3 6
| » 90 190 814
NORDLAND
' 484
OPPLAND 4
oSLO
ROGALAND
SOGN OG FJORDANE
SOR-TRONDELAG
TELEMARK
TROMS
VEST-AGDER
VESTFOLD
‘OSTFOLD
NORGE antall
ytelse

Tabell 5 14



ANTALL TRANSFORMATORER OG YTELSE [MVA] FORDELT ETTER FYLKE OG SPENNING

FYLKE 33kV| 45kV| 66 kV] 110kV| 132kV| 150kV| 220kV| 300kV| 420kV|TOTALT
i
AKERSHUS 109 65 | 2 8 11 10} 5
1935 1275 | 60 295 1774 3370 | :
AUST-AGDER 6 33 ] 18 3 0 2
80,9 4573 | 706 300 0 459 ¥
'BUSKERUD 35 69 | 5 40 18 13}
467 9796 1583 1588 1461,4 4087
[FINNMARK 10 341 26 1 i ! :
36,2 402,3 | 770 50 160
HEDMARK 65 3 18 6
9792 | 125 838 895
HORDALAND 48 75 76 32 41
631,6| 14731 2816 4017 1300 §
MORE OG ROMSDAL 43 7 52 2 :
668,3 208 | 21085 600
NORD-TRONDELAG 73 10 10
13324 488 1154
NORDLAND 12 73 92 1 9 10§
117 760 48665 300 1379 3240 |
OPPLAND 62
OoSLO
ROGALAND

SOGN OG FJORDANE

SOR-TRAINDELAG

TELEMARK

TROMS

VEST-AGDER

VESTFOLD

JSTFOLD

NORGE antall
ytelse

Tabell 6
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GENERATORER

Nesten alle generatorer i det norske vannkraftsystemet har nominell spenning mindre enn 22
kV. Noen av generatorene forsyner lokalnettet pa spenningsniva lik 22 kV eller mindre, mens
andre leverer kraft inn i hoved- og hovedfordelingsnettet via transformatorer med
heyspenningsvikling over 22 kV. NVE har arkivert kun sistenevnte generatorene i Netbas, med
opplysninger om generatorenes ytelse og spenningsnivd, eier, stasjons plassering, fylke,
effektfaktor, ankermotstand, reaktanser, idriftsettelsesdato osv.

I tabell 7 har vi presentert antall generatorer og samlet ytelse fordelt etter fylke og
generatortransformatorenes hgyspenningsvikling. I tillegg finner man totalt antall generatorer og
samlet ytelse 1 hvert fylke, og for alle spenningsniva i hele landet. Seylediagrammene i fig. 5
og 6 viser en grafisk fremstilling av statistikken.

Av tabell 7 og diagrammene i fig. 5 og 6 ser vi at hoyeste installerte ytelse, 4332 MVA (med
tilsvarende antall generatorer pa 64 stk.), finnes i Hordaland. Det er ingen generator i Vestfold

Flest generatorer (217 stk.) er tilkoblet 66 kV nettet, mens sterste andel av installert ytelse
(10.222 MVA) mates inn i 132 kV nettet.



ANTALL GENERATORER OG SAMLET YTELSE [MVA] FORDELT ETTER FYLKE OG
GENERATOR TRANSFORMATORS SEKUNDARSPENNING

FYLKE 33 kV 45 kV 66 kV| 110kV| 132kV| 150kV| 300kV| 420kV TOTALT
AKERSHUS 12
204,3
AUST-AGDER 5 24 7 3
84 202,1 625 420
BUSKERUD 2 26 11 14 13
24,5 2731 441 770 460,6
FINNMARK 3 7
11,1 21,2 320
HEDMARK 3 5 1
74,39 287 110
HORDALAND 10 23 1 16 4
1816 643,5 561 1646,25 1300
MORE OG ROMSDAL 12 5 16
161,1 181 998,42
NORD-TRONDELAG 1 18 4 4
10 394,8 168 194
NORDLAND 3 14 43 2 3
26 144,7 2657,1 160 780
OPPLAND 12 13 9
271,1 571 560
OSLO 1
13,5
ROGALAND 12 9 3 17 4
77,7 120,8 264 21138 1440
SOGN OG FJORDANE ' 18 22 10 10
4125 1008 902 1500
SOR-TRONDELAG 24 13
415 650
TELEMARK 13 2 28 2 13
154,55 35/ 1017.45 130 1453
TROMS 2 3 11
5,85 58,5 544
VEST-AGDER 1 9 14 13
13 2585 316,1 1776
VESTFOLD
OSTFOLD 35 13 1
692,3 136 110
NORGE antall
ytelse 44 4, 9683, 3900,
Tabell 7 19
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ANTALL GENERATORER OG YTELSE FORDELT ETTER SPENNING

Fig. 6
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KONDENSATORBATTERIER

Alle anlegg som produserer reaktiv effekt, betraktes her som kondensatorbatterier. De fleste
kondensatorbatterier er installert pd lavspenningsniva, mens noen finnes ogsa pa
hoyspenningsniva.

I Netbas har vi arkivert kondensatorbatterier med nominell spenning over 22 kV, og de som
finnes pa lavspenningssider i transformatorstasjoner med hoyspenningsvikling over 22 kV.

Kondensatorbatteriene er fordelt i to spenningskategorier i denne rapporten. De med nominell
spenning mindre eller lik 22 kV og de med nominell spenning sterre enn 22 kV.

I tabell 8 har vi presentert antall kondensatorbatterier og samlet ytelse fordelt etter fylke og
ovennevnte kategorier. I tillegg finner man det totale antall kondensatorbatterier og samlet ytelse
i hvert fylke, og for spenningsnivaene i hele landet.

Seylediagrammene i fig. 7 og 8 viser en grafisk fremstilling av statistikken.

Av tabellen og diagrammene ser vi at flest kondensatorbatterier (53 stk.) og sterst installert

ytelse (969 MVAr) finnes i Akershus. Vi ser ogsa at flest antall kondensatorbatterier og storst
samlet ytelse finnes pd spenningsnivd lavere eller lik 22 kV.

22



ANTALL KONDENSATORBATTERIER OG SAMLET YTELSE FORDELT ETTER

FYLKE OG SPENNINGSNIVA

FYLKE <=22kV > 22kV TOTALT
Ytelse [MVAr]| Antall | Ytelse [MVAr]| Antall Ar]

AKERSHUS 968,6 53 | 68,6

AUST-AGDER 62,4 7 816 3

BUSKERUD 251,8 13 45| 2

FINNMARK 107,65 22 15| 1

HEDMARK 208,5 39 13,94, 2

HORDALAND 273,56 11 105,14] 4

MQORE OG ROMSDAL 193 27 |

NORD-TRONDELAG 228,96 19 |

NORDLAND 248 10 18| 2

OPPLAND 4,05 3 50 2

OSLO 332,5 12 346,7 9

ROGALAND 305,342 26

SOGN OG FJORDANE 19 4

SOR-TRONDELAG 251,2 12

TELEMARK 266,384 25

TROMS 264,5 18

VEST-AGDER 305,8 11 118,346 10

VESTFOLD 307,11 34

@STFOLD 466 25 188 6

NORGE 64,35

Tabell 8
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Ytelse [MVAr]
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Ytelse [MVAr]

ANTALL KONDENSATORBATTERIER OG SAMLET YTELSE FORDELT ETTER SPENNINGNIVA
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