Fugl og kraftledninger

Tiltak som kan redusere fugleded 27
2011

1 4 O dd V ¥d

Tiltrykk_1330_avbotende_tiltak.indd 1 @ 13.03.12 16.15



Rapport nr 27/2011
Fugl og kraftledninger

Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Redaktorer: Frode B. Johansen og Havar Restad

Forfattere: Kjetil Bevanger og Steinar Refsnaes

Trykk: NVEs hustrykkeri

Opplag: 450

Forsidefoto: Frode Johansen

ISBN: 978-82-410-0777-4
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av kollisjon med linene eller som folge av stramgjennom
gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle
typer kraftledninger, men nar det gjelder elektrokusjon er
det i hovedsak 22 kV-ledninger (distribusjonsnettet) som er
farlige. For enkelte arter kan kraftledninger utgjore en bety
delig dedsarsak.

Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for & redusere
faren for at fugl der i mate med kraftledninger. Denne bro
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BAKGRUNN

Mange fuglearter er i dag truet, og arsakene
til dette er mange. Det vil veere den samlede
effekten av enkeltfaktorer som bestemmer
om bestandsutviklingen til en art er negativ
eller ikke, og dedelighet forarsaket av kraft-
ledninger kan bidra til bestandsnedgang for
enkelte arter. Det er imidlertid vanskelig a
forutsi de langsiktige konsekvensene men-
neskeskapt dedelighet vil ha for en fugle-
bestand. Det er likevel viktig a begrense
effekten kraftledninger vil ha pa en fugle-
bestand der det er mulig, og det kan ofte
gjores med enkle grep.

Det var forst omkring 1970 at problematik-
ken rundt fugl og kraftledninger ble satt

pa dagsordenen for alvor. Enkelte land fikk
lovbestemmelser som pabed konsekvensana-
lyser i forbindelse med kraftledningsbygging
for a sikre at miljginteresser ble ivaretatt pa
lik linje med gkonomiske og tekniske vur-
deringer. Ikke overraskende kom problemet
elektrokusjon i fokus flere ar for kollisjo-
ner med kraftledninger, trolig pa grunn av
at elektrokusjon kan medfere betydelige
gkonomiske aspekter. Elektrokusjon av fugl
forer ofte til korte avbrudd, som - selvom
det knapt er synlig for det menneskelige
oye - kan fa alvorlige konsekvenser for bl.a.
datastyrte prosesser. En annen viktig arsak
var at det ble pavist flere truete rovfuglarter
blant de mest hyppige elektrokusjonsofrene
i USA, bl.a. californiakondor og flere grnear-
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ter. Selv om det de siste 40 arene er samlet inn betydelige mengder informasjon
om disse problemene, har informasjonen tildels veert vanskelig tilgjengelig fordi
det meste har veert publisert som interne rapporter. For 8 komme videre har det
veert avgjerende a innse at en her har a gjore med problemer som i hgy grad er
arts-, steds- og arstidsspesifikke, og som ma angripes deretter. Det finnes knapt

to fuglearter som kan rangeres likt nar det gjelder risikoen for kollisjon med en

luftledning, ettersom morfologi, fysiologi, aerodynamiske ferdigheter og gene-
rell adferd er sterkt varierende.

I Norge har problematikken blitt aktualisert gjennom at vi bl.a. har ratifisert
flere internasjonale konvensjoner som bade fokuserer pa dedelighet som falge
av elektrokusjon og kollisjon, ved siden av klare malsettinger om a stanse tap
av biologisk mangfold. | 2003 ble de europeiske miljgvernministrene enige om
a fastsette et ambisigst mal for Europa, nemlig full stopp i tapet av biologisk
mangfold innen 2010.

| september 2002 vedtok Bonnkonvensjonen Resolusjon 7.4. - Electrocution

of migratory birds og konvensjonens Standing Committee vedtok
Recommendation No. 110 (2004) on minimising adverse effects of above-
ground electricity transmission facilities (power lines) on birds 3.12. 2004.
Odelstingproposisjon (Ot.prp.) nr. 62 (2008-2009) omtaler bakgrunnen for
endingene i energiloven som ble vedtatt i 2009. Her er det lagt tydelig vekt pa
at tiltak for a forhindre elektrokusjon og kollisjon skal gjennomferes, og NVE
skal komme med konkrete anbefalinger til tiltak.

Denne brosjyren er en sammenstilling av eksisterende kunnskap om kollisjoner
og elektrokusjon, og den inneholder en oversikt over tiltak som med enkle grep
kan gjores pa eksisterende og planlagte kraftledninger. Tiltakene kan i utgangs-
punktet benyttes pa kraftledninger pa alle spenningsnivd, men mange er mest
aktuelle for distribusjonsnettet. Dette skyldes at elektrokusjon i all hovedsak
kun er en problemstilling i distribusjonsnettet.

Brosjyren er utarbeidet av Kjetil Bevanger (Norsk institutt for naturforskning)
og Steinar Refsnees (Sintef) og redigert av NVE.
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ELEKTROKUSJON

Elektrokusjon og kollisjon dreper fugler pa to helt forskjellige mater, og oftest
rammes forskjellige arter. Elektrokusjon er en fornorsking av det engelske
begrepet electrocution og kan erstattes med stramgjennomgang. Elektrokusjon
innebaerer at en fugl kommer i bergring med to stremferende ledninger samtidig,
eller en stromferende ledning og en jordet del av et elektrisk anlegg.

Skisse som viser hvor elektrokusjonsulykker med fugl kan oppsta i tilknytning til
stolper med piggisolatorer.

Kontakt fase-fase

m

N

Jordledning

Kontakt fase-jord

Jorda stettestag
til travers

Underliggende jord

Dadelighet hos fugl som falge av elektrokusjon er i forste rekke et problem
knyttet til distribusjonsnettet, dvs. ledninger med spenning opp til 22 kV. For
luftledninger med spenning 22 kV skal faseavstanden minst veere 150 cm.
Mange fuglearter har vingespenn som langt overstiger dette (havern inntil 265
c¢m, kongeorn inntil 220 cm og hubro 180 cm). Ogsa fjellvak kan ha vingespenn
opp til 150 cm. Det betyr at fugler som setter seg pa traversen kan danne over-
slag mellom de stremferende ledningene nar de lander eller letter. Dette kan
skje selv om faselederne er festet i underliggende (hengende) isolatorer. Ved
spenning pa 66 kV skal minimum faseavstand veere 300 cm, noe som reduserer
faren for elektrokusjon.
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Den storste faren for elektrokusjon oppstar i tilknytning til at mange strukturer
har kort avstand mellom stremferende ledning og jordet del. Dette gjelder
0gsa ledninger med spenning 66 kV. Nar fugler setter seqg i slike strukturer betyr
det i praksis at arter fra krakesterrelse og oppover kan risikere elektrokusjon.
Ved spenningsniva over 66 kV er avstandene mellom fase-fase og fase-jord
normalt sa stor at elektrokusjon ikke skjer.

Landskapets utforming er viktig a ta i betraktning nar omrader med hey risiko
for elektrokusjon skal kunne identifiseres. En rekke fuglearter bruker haye
utkikksposter som en del av deres jaktstrateqi. | flatt landskap med fa treer eller
andre forhayninger blir kraftledningsstolper og luftliner attraktive sitteplasser
for rovfugl, ugler og andre arter som er avhengige av a ha god oversikt over
terrenget. | tillegg kan storkefugler og store spurvefugler bli drept. | kyststrak
er maker gjerne de vanligste ofrene. Radlistearter og norske ansvarsarter, som
for eksempel hubro og havern, kan bli rammet.
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STRUKTURER MED STOR RISIKO FOR ELEKTROKUSJON

Piggisolatorer

Bruk av piggisolatorer er vanlig i distribusjonsnettet. Dette utgjer en betydelig
fare for elektrokusjon, da fugler som setter seg pa traversen vil ha kort avstand
til flere faser samtidig. Ved forsterket oppheng nedkortes denne avstanden
ytterligere. Et viktig tiltak for a forhindre elektrokusjon vil derfor veere & unnga
bruk av piggisolatorer ved bygging av nye ledninger eller fornyelse av eksiste-
rende anlegg. Alternativt kan fasene og/eller traversen isoleres.

Stolpemonterte transformatorer

| distribusjonsnettet har det veert vanlig med stolpemonterte transformatorer.
Dette er konstruksjoner som oftest forarsaker elektrokusjon hos fugl. Arsaken
til dette er de korte avstandene mellom stremferende ledninger og/eller
stramfgrende ledning og jordet del. En undersgkelse fra 1988 med alle norske
nettselskap avdekket at stolpemonterte transformatorer var den konstruk-
sjon som oftest bidro til elektrokusjon hos fugl. Det ber derfor tas forholds-
regler gjennom blant annet a bruke isolerte komponenter. Noen nettselskap
har iverksatt tiltak for & redusere overslag pa grunn av saltbelegg ved a slgyfe
sikringer pa heyspentsiden, montere gnistgap pa bryteren, isolere forbindelsen
mellom bryter og transformator, og montere overspenningsavledere (varisto-
rer) pa lavspentgjennomfaringene. Slike tiltak kan redusere overslag pga. fugl,
men er langt fra tilstrekkelig. P4 1980-tallet utarbeidet Vattenfall et system der
de isolerte nedferingsliner til bryter, transformator og gjennomferingstopp.
Kabeldon AB i Sverige utviklet en spesiell isolatorhatt av plast som ble montert
pa transformatorgjennomferinger, populaert kalt Huven Uven.

Avgreiningsmaster

Avgreiningsmaster fremstar ofte som strukturer der fugler finner gode sitte-
plasser. | apne landskap med lite skog blir derfor disse attraktive utkikksposter
for fugler som gnsker a fa oversikt og speide etter bytte. Det gjelder blant
annet rovfugl og maker. | kyststrok er det dokumentert at slike konstruksjoner
arlig tar livet av et betydelig antall havern, krakefugl og maker. Ved a utforme
avgreiningsmastene pa en mate som reduserer attraktiviteten som sitteplass, og
isolere ledninger og traverser, vil dette problemet kunne reduseres.

Kabelavgreiningsmaster og tildels kondensatorbatteri, har i likhet med stolpe-
monterte transformatorer, korte avstander mellom fase-fase og fase-jord. Det
er spesielt viktig a isolere nedfgringsledninger for at disse konstruksjonene skal
bli ufarlige for fugl.
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Stolpemonterte Kabelavgreinings-  Piggisolator med  Avgreiningsmast
transformatorer mast forsterket oppheng
Tiltak

| teorien synes det relativt enkelt & skulle modifisere tekniske installasjoner slik
at elektrokusjonsrisikoen reduseres. Dette kan gjeres ved a

isolere nedfaringsliner til bryter og transformator

bruke fuglevern pa gnistgap

isolere gjennomfgringstopp pa stolpetransformatorer

bruke av isolasjonskappe pa staltraverser

isolere faseleder ved mast

montere egnede sitteplasser for fugl i stolper og transformatorer
benytte tretravers med jordtrad pa undersiden

benytte isolert travers

benytte hengekjedeisolatorer (unnga piggisolatorer)

unnga bruk av mastetransformatorer eller utfere disse isolert
benytte isolerte hengekabler

Imidlertid er det flere stedsspesifikke faktorer a ta hensyn til, som for de fleste
ikke synes opplagt. | Norge er det mange steder stort saltinnhold i lufta, spesielt
gjelder det kystneere omrader, og faren for korrosjonsproblemer og strembrudd
er overhengende hvis metalldeler innkapsles slik at luft og fuktighet over tid
virker sammen. Det gjelder bade isolasjonssystemet “Uven-Huven” som ble
utviklet i Sverige, og eventuell isolering av faseledere noen meter ut fra mast/
travers. | tilknyting til OPTIPOL-prosjektet (utferes av Norsk institutt for natur-
forskning) utfgres korrosjonstester i laboratorium som kan fortelle om isola-
sjonsmaterialenes pavirkning pa linenes nedbrytning mht. slitasje, korrosjon,
utmatting m.m. Resultatene fra dette vil bli publisert i arsrapporten for 2011. |
tilknytning til OPTIPOL vil det i delprosjektet som fokuserer pa hubro ogsa bli
utprevd hvordan fuglene reagerer pa at traversene utstyres med spisse pigger
kombinert med traversforlengelser pa begge sider (jfr. tiltaksalternativ 3 lengre
bak i denne brosjyren).
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt. 1: UNNGA BRUK AV PIGGISOLATOR PA NYE KRAFTLEDNINGER

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

| hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded
pga. elektrokusjon?

Hengekjedeisolatorer Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet

og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?
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Benytte hengekjedeisolatorer i stedet for piggisolatorer nar nye kraftledninger
skal bygges.

Piggisolatorer kan veere en sveert utsatt konstruksjon for fugler fra krakester-
relse og oppover, da konstruksjonen lgfter fasene over traversen. Ved a gjen-
nomfore tiltaket unngas elektrokusjon, som kan skje ved at fuglene kommer i
kontakt med to faseledere eller en faseleder og jord.

Det observeres ofte ulykker i tilnytning stolper med piggisolator. Undersgkelser
fra USA, Europa og Ser-Afrika bekrefter ogsa dette, og i flere land er det
forbud mot bruk av piggisolator.

Det anbefales a gjennomfare tiltaket nar nye kraftledninger planlegges.
Vilkarene i omradekonsesjonene tilsier at hengeisolator i hovedsak skal
benyttes.

Tilsvarende tiltak i andre land har bidratt til 8 redusere omfanget av elektroku-
sjonsulykker.

Hengekjedeisolatorer kan medfere driftsforstyrrelser pa grunn av kort isola-
sjonsavstand til mast eller andre faser dersom linene svinger mye i sterk vind.
Det kan derfor veere behov for stgrre faseavstand og dermed noe bredere
traseer. Hengekjedene er imidlertid mer skansomme mot linen, som derfor blir
mindre utsatt for slitasje og utmattingsbrudd.

Bruk av hengekjedeisolatorer fremfor piggisolatorer medferer at man
ma benytte noe hoyere master for a fa tilstrekkelig heyde over bakken.
Merkostnaden vil variere.
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt. 2: ISOLERING AV TRAVERS

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrdadningen?

Isolasjonskappe titU 120

Hvor ber tiltaket gjennomfares?

I

ﬁ

Hvordan kan isolasjonskappen
monteres?
| hvilken grad kan denne

Type L losningen redusere fugleded

\ pga. elektrokusjon?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?

Eksempel pa isolasjonskappe for travers.

Produseres bl.a. av:
Roza Plast A/S
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Dekke til eksisterende staltravers med en isolasjonskappe. Tiltaket ber
kombineres med tildekking av midtfasen.

Staltravers med piggisolator kan vaere en sveert utsatt konstruksjon for fugler
fra krakesterrelse og oppover. Ved a gjennomfgre tiltaket unngas elektroku-
sjon, som kan skje ved at fuglene kommer i kontakt med en faseleder og jord,
nar de setter seg pa eller tar av fra en kraftledningsmast med jordet mastetopp.
Generelt ber piggisolatorer unngas til fordel for hengekjedeisolatorer.

Dette er en stolpetype det ofte observeres ulykker i tilnytning til. Undersgkelser
fra USA, Europa og Ser-Afrika bekrefter ogsa dette, og i flere land er det
forbud mot bruk av piggisolator.

Det anbefales & gjennomfare tiltaket pa stopler som er spesielt utsatt. Master
i omrader med lite skog, og i flatt landskap med manglende naturlige utkikks-
poster har ofte vist seg som "problemmaster”.

Isolasjonskappen fas ferdig tilpasset den enkelte mastetype / staltravers eller i
lengder pa tre meter.

Tilsvarende tiltak i Tyskland har bidratt til 8 redusere omfanget av
elektrokusjonsulykker.

| nett uten spolejordet nullpunkt vil tiltaket bedre kraftledningens driftssikker-
het i fuglerike omrader. En isolasjonskappe kan imidlertid gi okt korrosjon pa
traverser av stal eller aluminium og jordingstilkoblingen i kystneere omrader.

Kostnaden er ca. 400 kr for tre meter isolasjonskappe. Montasjekostnader
kommer i tillegg.
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt. 3: TRETRAVERS OG FUGLEVERN PA GNISTHORN

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrdadningen?

Hvor ber tiltaket gjennomfares?

Hvordan kan fugleavviserne
monteres?

| hvilken grad kan denne
losningen redusere fugleded
pga. elektrokusjon?

Selvslukkende gnistgap med fugle-

vern finnes bade for BLX og blank line. Hvordan pavirker denne
“Fuglevernet” bestar i at metallet bade lesningen linjens driftssikkerhet
pa den spenningssatte delen og delen og kan tiltaket gi estetiske eller

som har kontakt mot jord er utstyrt med andre ulemper?
“plastvinger” som ikke gjgr det attrak-

tivt for fugl 4 sette seg samtidig som det | Hva er kostnadene?
isolerer.

Produseres bl.a. av:
El-tjeneste AS

14
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Montere fuglevern pa gnisthorn og flytte eventuell jordtrad pa undersiden av
tretravers.

Ved vern av transformatorer/nettstasjoner monteres gjerne avledere eller
gnistgap noen master foran apparatet som skal vernes. En slik innferingssone
realiseres ved at vernet jordes lokalt eller ved simpelthen a jorde metalltraver-
ser/isolatorfester og bruke isolatoren som “gnistgap”. Ved a montere fuglevern
pa gnisthornet unngas elektrokusjon, som kan skje ved at fuglene kommer i
kontakt med en faseleder og jord, nar de setter seg pa eller tar av fra en kraft-
ledningsmast med jordet mastetopp.

Ved bruk av fuglevern unngas elektrokusjon hvis fuglene kommer i bergring
med gnistgap

Det anbefales at tiltaket gjennomferes i master med jordet innferingsvern
foran apparater som skal vernes, og i tilknytning til fuglerike omrader, f.eks.
vatmarker og verneomrader hvor vernet er begrunnet i rikt fugleliv.

Fuglevernet er en integrert del av gnisthornet og monteres ved bygging av
linjen og nar det er behov for utskifting pga. avbrenning av elektrodene.

Ved a benytte fuglevern pa gnisthornet og tretravers og med jordtrad pa
undersiden reduseres elektrokusjonsfaren betydelig.

Fuglevernet kan redusere antall kortvarige avbrudd i nettet forarsaket av elek-
trokusjon.

Merkostnaden utgjer ca. 1200 kr pr. mast. Montasjekostnader kommer i tillegg.
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
ALT. 4: TRAVERSFORLENGER OG SITTEAVVISER

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

-3

Hvordan kan fugleavviserne
monteres?

Traversforlenger og sitteavviser
| hvilken grad kan denne
Produseres bl.a. av: lesningen redusere fugleded
El-tjeneste AS pga. elektrokusjon?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?
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Benytte forhgyet sittepinne kombinert med sitteavviser pa traversen.

Ved & montere fugleavvisere pa traversen unngas elektrokusjon nar fuglene
setter seg pa eller tar av fra masten.

Denne lgsningen blir uttestet pa Sleneset i 2011 og det antas at tiltaket vil ha
god effekt.

Det anbefales at tiltaket gjennomferes pa master med piggisolator i viktige
fugleomrader. Dette kan veere jaktomrader for hubro, vatmarksomrader og
andre omrader med rikt fugleliv.

Fugleavviserne bestar av skarpe plastpigger som monteres pa traversen og sit-
tepinner pa hver side.

Ved a gjere denne typen tiltak pa master med piggisolator forventes det at
elektrokusjonsfaren reduseres betydelig.

Tiltaket kan redusere antall kortvarige avbrudd i nettet forarsaket av
elektrokusjon. Metoden er et alternativ til isolering av fasene, som i saltholdige
kyststrgk kan fa korrosjonsproblemer under tildekkingen.

Merkostnaden for sittepinne og fugleavviser er 5000 kr pr. mast.
Montasjekostnad kommer i tillegg.
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
ALT. 5: TILDEKKING AV ISOLATOR OG FASELEDER

Lire

Plasthatt Bendslespiral
600 mm 120-220mm,  600mm /—‘ Plastvinge

PiggEsalalar

Plasthatt og plastvinge for isolering av
piggisolator

Produseres bl.a. av:
ABB Kabeldon A/S, "Huven Uven”

Arkonia Systems Limited, Protection
Shroud ARK

Kaddas Entreprises Inc,
Birdguard D System

Tyco Electronics, BCIC
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Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

Hvordan kan fugleavviserne
monteres?

| hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded
pga. elektrokusjon?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?

13.03.12 16.15



De stromfgrende linene og isolatorene tildekkes med en plasthatt og
plastvinge.

Ved & isolere linene unngas elektrokusjon nar fuglene setter seg pa eller tar av
fra masten.

Denne lgsningen er benyttet av nettselskaper i mange land i Norden og ellers i
verden.

Det anbefales at tiltaket gjennomferes pa master med piggisolator i viktige
fugleomrader. Dette kan veere jaktomrader for hubro, vatmarksomrader og
andre omrader med rikt fugleliv.

Fuglevernet monteres pa hver fase, slik at det dekker isolatortoppen og linen
ca. en meter ut til hver side.

Ved a benytte denne type fuglevern pa master med piggisolator reduseres elek-
trokusjonsfaren betydelig.

Tiltaket kan redusere antall kortvarige avbrudd i nettet forarsaket av elek-
trokusjon.. | saltholdige kyststrok kan metoden fore til okt korrosjon og fare
for brudd i linene. | innlandsomrader anses dette a vaere et mindre problem.
Dersom plasthatten dekker hele isolatoren, kan saltdeponering og fukt fare til
redusert isolasjonsholdfasthet og okt sannsynlighet for overslag.

Merkostnaden varierer fra 900 kr til 4200 kr pr. mast. Montasjekostnader
kommer i tillegg.
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ELEKTROKUSJONSREDUSERENDE TILTAK
ALT. 6: ISOLERING AV STOLPEMONTERT TRANSFORMATOR

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

Hvordan kan tiltaket
gjennomfgres

| hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded
pga. elektrokusjon?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?

Isolatorsett “Uven Huven” for
transformator

Produseres bl.a. av:
Kabeldon A/S

20

Tiltrykk_1330_avbotende_tiltak.indd 20 @ 13.03.12 16.15



Montere isolatorhatt av typen "Huven Uven” eller lignende Igsninger pa trans-
formatorgjennomfaringer, og isolere nedferingsledere og andre komponenter
med korte avstander mellom fase-fase og fase-jord. Dette gjor at det ikke blir
mulig for en fugl som setter seg pa transformatoren & bli utsatt for elektroku-
sjon.

Det er dokumentert fra en rekke land at stolpemonterte transformatorer er
blant de konstruksjoner som hyppigst forarsaker elektrokusjonsulykker. Store
fugler som hubro, kongegrn og havern, er seerlig utsatt.

Stolpemonterte transformatorer er spesielt farlig for fugl, og isolering av disse
vil gi god effekt.

Det anbefales a isolere stolpemonterte transformatorer, spesielt der ugler eller
rovfugl er funnet i tilknytning til dem.

Beskyttelsen monteres nar ledningen er frakoblet. DSBs krav til bakkebetjening
av alle anlegg innen 2015 innebaerer at mange stolpemonterte transformatorer
flyttes ned pa bakken, men nedfaringsledere, skillebrytere og andre kompo-
nenter med korte avstander mellom fase-fase ma fortsatt isoleres.

Ved & isolere stolpemonterte transformatorer slik det bl.a. er utprevd i Sverige,
vil elektrokusjonsfaren for fugl elimineres.

Tiltaket kan redusere antall kortvarige avbrudd i nettet forarsaket av elektro-
kusjon. | saltholdige kyststrok kan metoden fore til gkt korrosjon og fare for
brudd i linene. | innlandsomrader anses dette a vaere et mindre problem.
Dersom plasthatten dekker hele isolatoren, kan saltdeponering og fukt fare til
redusert isolasjonsholdfasthet og okt sannsynlighet for overslag.

Kostnadene er forelgpig ukjent.
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KOLLISJON

Sammenlignet med elektrokusjon er
kollisjoner mellom fugl og kraftledning
langt mer tilfeldig. Enhver fugl som flyr
i et omrade med kraftledinger har en
viss risiko for a kollidere. Det er imidler-
tid en rekke faktorer, bade biologiske,
miljemessige og tekniske, som bidrar til
at fugler kolliderer med luftledninger.

De biologiske, artsspesifikke faktorene
er knyttet til fuglenes aerodynamiske
ferdigheter og kroppsbygning i tillegg
til syn og artsspesifikk atferd. Seerlig
gjelder dette arter som tilbringer mye
av tiden i lufta (dvs. om maten hentes i
lufta, maten arten jakter pa og om den
er nattaktiv, om det utferes paringslek
eller territoriehevding i lufta m.m.).
Enkelte fuglearter er bedre rustet til a
fly enn andre. Eksempelvis er rovfugler
langt bedre flyvere enn hensefugler,
som har korte vinger og tung kropp.
Noen arter har ogsa ekstremt godt

syn mens andre har sveert darlig syn.
Teoretisk sett ma det antas at syns-
skarphet og evne til dybdesyn hos en
fugl vil pavirke dens evne til a se, og
eventuelt unnga uventede lufthindrin-
ger.

Plassering av kraftledninger i topogra-
fiske strukturer er viktig i og med at
fugler ofte folger bestemte terrengfor-
masjoner nar de forflytter seg. Et luft-
spenn som gar pa tvers av en elv eller et
dalsgkk kan vaere langt mer kollisjons-
utsatt enn en ledning som er strukket
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pa langs da fuglenes flukttraseer og
ledelinjer kan veere forsenkninger i
terrenget. Veerforhold vil naturlig nok
bidra til a regulere kollisjonsutsatt-
het; take, snevaer og marke (slik som

i Nord-Norge om vinteren) vil gke
sjansen for a fly inn i kunstige luft-
hindringer.

Utforming av kraftledningsnettet

er ogsa viktig for a redusere kolli-
sjonshyppighet. Tykke faseledere og
jordliner er mer synlige enn tynne.
Linekonfigurasjon med flere "etasjer”
med liner gir sterre sjansen for kolli-
sjon.

Den eneste helt sikre maten a hindre
at fugler skal fly inn i kraftledninger
er at de kables. Imidlertid er kostna-
dene knyttet til kabelanlegg hgye
ved spenning 66 kV og heyere. Ved
spenning opp til 22 kV, dvs. distribus-
jonsnettet, er kabling ofte marginalt
dyrere enn luftledning. Da distribus-
jonsnettet utgjer hovedparten av det
norske kraftledningsnettet vil kabling
pa dette spenningsnivaet gi en stor
miljemessig gevinst sammenliknet
med kabling pa heyere spenninger.
Pa bakgrunn av de fgringer som gis

i Ot. prp. 62 (2008-2009), skal det

i hovedsak benyttes kabel nar nye
anlegg i distribusjonsnettet oppfores.
For a redusere fuglekollisjoner ville
dette utvilsomt veere det mest effek-
tive tiltaket.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK ]
Alt 1: PLANLEGGING AV KRAFTLEDNINGSTRASE

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

Hvordan kan tiltaket
gjennomfgres

| hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded

— pga. kollisjon med liner?
o5
.
("‘ ) Hvordan pavirker denne
§ ! PO I lesningen linjens driftssikkerhet
: o og kan tiltaket gi estetiske eller

andre ulemper?

Nar ledningene er lokalisert lavere Hva er kostnadene?
enn tretoppene kan dette reduserer
kollisjonsfaren. Topografiske strukturer
som tvinger fugler til & fly over kraft-
ledningen reduserer faren for at fugler
skal kollidere med linene.
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Vegetasjon og lokale topografiske strukturer ber utnyttes ved valg av kraftled-
ningstrasé. Valg av kraftledningstrase bar generelt veere slik at kraftledningen
ikke krysser typiske ledelinjer for fugl.

Malet er a redusere fugleded pga. kollisjon med kraftledninger og bedre
kraftledningens driftssikkerhet i kollisjonsutsatte omrader. Fugler beveger seg
ikke tilfeldig i terrenget, men benytter topografiske strukturer som ledelinjer,
for eksempel elve- og bekkedaler. Hvis kraftledninger plasseres pa tvers av slike
ledelinjer gker faren for at fugler kolliderer med linene.

Godt synlige strukturer, som hgye treer neer kraftledningens ryddebelte, tvinger
fugler til & fly heyere enn linene. Samme effekt oppnas ved at kraftledningen
plasseres naert opp mot bergvegger eller mindre, bratte asrygger. | tillegg er det
i Norge vist at det skjer flest kollisjoner av bl.a. ryper ved ledelinjer i terrenget.

Slike tiltak bgr alltid vurderes nar nye kraftledninger bygges.

Tiltaket kan gjennomferes i forbindelse med prosjektering av kraftledninger.

Fugler flyr vanligvis over tretoppene. Nar linene er lokalisert lavere enn tretop-
pene reduserer dette kollisjonsfaren. Topografiske strukturer som tvinger fugler
til & fly over kraftledningen reduserer faren for at fugler skal kollidere med
linene.

Tiltaket kan redusere antall driftsforstyrrelser i nettet pga. fasesammenslag
etter kollisjon med store fugler, som for eksempel svaner.

Kostnadene ved a endre traseen varierer fra anlegg til anlegg og avhenger av
omfanget av omleggingen.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK
ALT 2: PARALLELLFORING AV LEDNINGER

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Eksempel pa samling av flere

kraftledninger langs én felles trasé (B)
i motsetning til kraftledninger med
ugunstig avstand (A).

Hvor ber tiltaket gjennomferes?

Hvordan kan tiltaket
gjennomfgres

| hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded
pga. kollisjon med liner?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?

26

Tiltrykk_1330_avbotende_tiltak.indd 26 @ 13.03.12 16.15



Kraftledninger samles langs en felles trasé og i samme hgyde.

Kraftledninger som ligger parallelt med noe avstand til hverandre tvinger
fugler til & foreta en rekke unnvikende mangvrer. Dette er seerlig uheldig ved
kryssing av ledelinjer i terrenget slik som for eksempel elver. Parallelforte kraft-
ledninger ber ha liner i samme hgydeniva, slik at fuglene bare far en hindring
som ma unngas.

Undersokelser fra blant annet Nederland har vist god effekt av tiltaket.

Tiltaket bor seerlig vurderes ved kryssing av elver og andre potensielle
trekkleder.

Tiltaket gjennomfgres i forbindelse med prosjektering av nye kraftledninger.

Samling av flere kraftledninger langs en felles trasé medfarer at linene blir
lettere a oppdage. Fugler vil ved kryssing av slike lett synlige kraftlednings-
korridorer veere ngdt til & foreta én i stedet for flere unnvikende mangver.

Tiltaket kan redusere antall driftsforstyrrelser i nettet pga. fasesammenslag
etter kollisjon med bl.a. svaner. Parallellferte kraftledninger kan medfere redu-
sert forsyningssikkerhet pa grunn av mulighet for felles utfall. lverksetting av
risikoreduserende tiltak i henhold til forskrift om beredskap i kraftforsyningen
(BfK § 1-4) kan derfor veere ngdvendig. Samling av flere kraftledninger langs én
felles trasé gir ofte et mer ryddig visuelt inntrykk.

Nar kraftledninger samles langs én felles trasé kan kostnadene reduseres ved at
det totalt sett blir bandlagt mindre arealer og at det oppnas tidsmessige
gevinster ved bygging og vedlikehold.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt. 3: MERKING AV FASELEDERE OG JORDLINER

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomfores?

Hvordan kan fugleanviserne
monteres?

| hvilken grad kan denne
losningen redusere fugledod
pga. kollisjon med liner?

Hvordan pavirker denne
losningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?

Produseres bl.a. av:

Hammarprodukter og BFD.
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Fugleavvisere monteres pa fase- og jordliner.

Hensikten er a gjores linene mer synlig for & unnga kollisjon.

Sakalte “Plastic Bird Flight Diverters” er de mest benyttede merkemetodene av
faseledere og jordliner. Dette er en eller annen form for spiral eller hengende
enhet som kan variere i farge og utforming avhengig av produsent.

Pa overfgringsledninger med duplex, triplex eller quadruplex konfigurasjon,
er de enkelte linene i en fase holdt fra hverandre ved at det er satt pa en
avstandsholder med jevne mellomrom. Disse avstandsholderne kan i seg selv
virke som fugleavvisere.

Gjores i tilknytning til fuglerike omrader, f.eks. vatmarker og verneomrader
hvor vernet er begrunnet i rikt fugleliv. Ved kryssing av elver og andre potensi-
elle trekkleder vil merking ogsa veere & anbefale. Data fra feil og avbrudds-
tatistikk kan benyttes for kartlegging av utsatte soner.

Merkingen monteres ved strekking av linene eller under spenning pa fasen ved
hjelp av isolérstang. Det er viktig at avstanden mellom merkene ikke blir for
lang slik at fuglene oppfatter mellomrommene som potensielle kryssings-
punkter.

Merkeforsgk med vibrerende spiraler og svingende fiberglassplater har vist en
signifikant reduksjon i kollisjoner av traner og ender. Merking med gule kuler
har vist en signifikant nedgang i kollisjoner hos kanadatrane. Andre ekspe-
rimenter har vist nedgang bade i kollisjoner og kryssingsintensitet hos flere
fuglearter etter merking av jordliner og faseledere med fargede PVC-spiraler.

Fugleavviserne kan redusere antall driftsforstyrrelser i nettet pga. fasesam-
menslag etter kollisjon, men gkt vindfang og muligens isproblemer kan gi
okt slitasje i lineoppheng. Erfaring med lignende objekt kan tyde pa at apne
PVC-spiraler ikke gir vesentlig slitasje eller korrosjon pa selve linen. Vi vet lite
om merkeanordningens materialbestandighet, men erfaring med vibrasjons-
spiraler av plast tyder pa at spiralene under bestemte forhold kan krakelere.
Fugleavvisere kan gi et mer uryddig visuelt inntrykk.

Merkostnaden utgjer ca. 15 000-20 000 kr pr. km.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt.4: FJERNING AV JORDLINE

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrddningen?

Hvor ber tiltaket gjennomfares?

Hva er alternativene til jordline?

- = | hvilken grad kan denne
lesningen redusere fugleded

Kraftledning med underliggende pga. elektrokusjon?

jordli kert med radt. .
jordline marker g Hvordan pavirker denne

lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?
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Fjerning av jordliner i luft.

Hensikten er a redusere fugleded pga. kollisjon med jordline i kraftledninger.

| en undersgkelse i Hemsedal ble det testet betydningen av jordlinen for
rypekollisjoner pa en 2,5 km lang strekning av en 22 kV ledning. Etter tre ars
feltarbeid ble jordlinen fjernet. Etter nye tre ar med patruljering viste det seg
at kollisjonshyppigheten ble omtrent halvert. Pa 420 kV Nea-Jarpstrommen ble
jordlinen kablet av hensyn til rype.

Fjerning av jordline gjeres i tilknytning til fuglerike omrader. Ved kryssing av
elver og andre potensielle trekkleder vil tiltaket ogsa veere a anbefale.

Mange nettselskaper strekker na jordline med optiske fibre (OPGW) for frem-
feoring av bredbandsignaler til internett, telefon og TV. Alternativet i fuglerike
omrader kan veere OPPC, som er en kombinert faseline med fiberoptikk. Disse
benyttes i nye ledningsprosjekter eller der linene skal skiftes ut. Spinnekabel
(PWW), som er en fiberoptisk kabel for spinning pa jordline eller faseline,
benyttes pa eksisterende ledninger. For de nettselskapene som benytter gjen-
nomgaende jordline hovedsakelig for & begrense jordfeilstrammer, vil spole-
kompensering veere et alternativ.

Fjerning av jordliner har vist seg a fore til en halvering av kollisjonshyppighe-
ten.

Fjerning av jordliner kan resultere i gkning av skader hos abonnenter som felge
av lynnedslag eller fra induserte overspenninger i nettet. Eventuelle bote-
midler for a redusere skadeomfanget ved fjerning av jordliner vil veere a bedre
overspenningsvernet og jordingsarrangementene til transformatorene samt
forbedret jording og overspenningsvern hos abonnenter. En lgsning kan veere
kabling av jordline.

Kostnadene ved fjerning av jordliner varierer med omfanget av tiltaket.
Kostnader forbundet med spolejording kan ligge i storrelsesorden 8-900 000 kr
pr. transformator.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt.5: JUSTERING AV LINEKONFIGURASJON OG BRUK AV BELAGTE
LINER

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilradningen?

Hvor ber tiltaket gjennomfores?

Hvordan kan tiltaket

) gjennomfgres?
Kraftledning med forsterket
trekantoppheng anbefales ikke i | hvilken grad kan denne
viktige fugleomréder. lesningen redusere fugleded

pga. kollisjon med liner?

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?
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Endre fra trekantoppheng til planoppheng, eller bruk av plastbelagte liner eller
hengekabel.

Kollisjonsfaren pavirkes gjennom design og utforming av kraftledninger, f.eks.
med tanke pa faseledernes og jordlinenes hgyde, innbyrdes avstand og plas-
sering (konfigurasjon), linediameter og antall kurser. Hensikten er a redusere
fugleded pga. kollisjon med linene.

Undersgkelser viser at reduksjon av antall ledningsniva kan redusere
kollisjonshyppigheten betydelig. Mange norske selskaper har registrert at
trekantoppheng i seerlig grad forarsaker fuglekollisjoner.

Planoppheng anbefales i tilknytning til fuglerike omrader, f.eks. vatmarker og
verneomrader hvor vernet er begrunnet i rikt fugleliv. Ved kryssing av elver og
andre potensielle trekkleder for fugl vil tiltaket ogsa veere a anbefale.

Planoppheng kan benyttes i omrader som ikke krever smal trasébredde og tilta-
ket kan gjennomfgres i forbindelse med fornyelse eller oppgradering av nettet.

Planoppheng er a foretrekke sammenlignet med vertikaloppheng, dvs. liner ber
samles i sa fa plan som mulig. Dette gjor at fugler ikke behgver a gjere mange
unnvikende mangvre og forholde seg til flere heyder med hindringer. Ved a
samle linene i samme plan vil de ogsa fremsta som mer synlig.

En ledning med trekantoppheng har mindre krav til trasébredde. Planoppheng
krever stgrre faseavstand og dermed sterre grunnavstaelse og mer ryddearbeid
i skogsomrader. | distribusjonsnettet kan en horisontal faseavstand pa 50 cm
benyttes dersom det anvendes et belagt ledningssystem (BLX, BLL), noe som
erfaringsmessig vil gke driftssikkerheten. Bruk av BLX vil ogsa medfgre noe tyk-
kere, og dermed med synlige liner, noe som ytterligere kan redusere risikoen
for kollisjon. Faren for elektrokusjon vil ogsa elimineres.

Kostnader forbundet med ombygging varierer.
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KOLLISJONSREDUSERENDE TILTAK
Alt. 6: KABLING

Anbefalt tiltak.

Hvorfor ber tiltaket gjennom-
fores og hva oppnas?

Pa hvilket grunnlag baseres
tilrdadningen?

Hvor ber tiltaket gjennomfares?

Hvordan kan tiltaket
gjennomfares?

| hvilken grad kan denne

. lesningen redusere fugleded?
Jordkabel i grgft

Hvordan pavirker denne
lesningen linjens driftssikkerhet
og kan tiltaket gi estetiske eller
andre ulemper?

Hva er kostnadene?
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Bruk av jordkabel.

Hensikten er a redusere fugleded pga. kollisjon eller elektrokusjon, og dermed
bedre kraftledningens driftssikkerhet.

Bruk av kabel som alternativ til luftledning skal alltid vurderes nar nye kraft-
ledninger pa alle spenningsniva skal bygges. For 22 kV-nettet er nedgraving av
kabel et langt mindre inngrep enn pa heyere spenningsniva. | vilkarene for nye
og fornyede omradekonsesjoner skal omradekonsesjoneerene som hovedregel
benytte jordkabel pa nye overferingsforbindelser inntil 22 kV, dersom ikke mil-
jomessige eller gkonomiske forhold tilsier noe annet.

Kommunene oppfordres til & ga i dialog med nettselskapene om hvor kabling
av 22 kV-forbindelser ber prioriteres. Kabling bor vurderes i tilknytning til
fuglerike omrader, f.eks. vatmarker og verneomrader hvor vernet er begrunnet
i rikt fugleliv. Ved kryssing av elver og andre potensielle trekkleder vil tiltaket
0gsa veere a anbefale.

Kabel legges der det er teknisk og gkonomisk forsvarlig.

Jordkabel fjerner risikoen for at fugler dor som falge av elektrokusjon eller
kollisjon.

Jord- eller sjgkabel kan vaere mindre utsatt for avbrudd enn en luftledning i en
del omrader, men hvis en feil pa ledningen forst oppstar er reparasjonstiden for
kabelanlegg betydelig lenger enn for en luftledning.

Kabelendemaster kan gke problemene mht. drift og vedlikehold, og kan fere
til at fugler blir drept som fglge av elektrokusjon. En stor andel av feilene som
oppstar i kabelanlegg opptrer i kabelendemaster. | lange eller innskutte kabler i
en kraftledning kan det oppsta problemer med spenningsoppbygging.

22 kV jordkabel innebaerer moderate ekstrakostnader sammenliknet med
hgyere spenningsnivaer. Den totale kostnaden ved tiltaket kan imidlertid bli
hay grunnet vanskelige grunnforhold, gravearbeid med mer. Bruk av jordka-
bel i distribusjonsnettet anbefales, med mindre miljgmessige eller skonomiske
forhold tilsier luftledning.
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